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 ACRON 7.2 Kurzanleitung - Anlagenbediener
 Protokollierung / Datenerfassung / Ganglinien
 Inhalt:
 Aufbau ACRON
 ACRON – Provider / Reporter / Graph (Module zur Laufzeit)
 Einstellungen / Eingaben durch Anlagenbediener
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 Aufbau ACRON
 ACRON (Hersteller Data Forum GmbH / Vertrieb + Support Firma ViDEC GmbH) ist eine Software für
 die Archivierung und Protokollierung der Anlagenmesswerte / Handeingaben (z.B. Substrate), die auf
 dem Leitsystemcomputer der Anlage installiert wird. Die Software kommuniziert auf den installieren
 Analgen über die unterlagerte Leitsystemsoftware mit der Anlagensteuerung. Hierüber werden die
 parametrierten Messwerte erfasst. Weiterhin werden Handeingaben für den Anlagenbediener
 Anlagenspezifisch erstellt um den Anlagenbediener die Möglichkeit zu geben Mess- bzw. Inputwerte
 manuell ein zu geben. Nicht Bestandteil dieser Kurzanleitung sind ACRON Optionsmodule. (z.B.
 ACRON SI Modul – Software Modul muss extra erworben werden und würde auch die Anzahl der
 Lizenzgröße erheblich vergrößern)
 Achtung:
 ACRON wurde vom Projektingenieur gem. den Vorgaben über den ACRON Designer parametriert und
 eingerichtet. Bitte nehmen Sie an diesen Einstellungen keine Änderungen vor, da sonst die
 Datenerfassung eventuell verloren geht. Tiefgreifende Änderungen sollten nur in Abstimmung mit
 dem Projektingenieur erfolgen. Die ACRON Software ist so eingestellt, dass der ACRON Provider
 automatisch mit der Leitsystemgrundsoftware mit gestartet wird. Somit können alle projektierten
 Rohdaten erfasst werden. (Datenerfassung abhängig von der Softwarelizenzgröße)
 Das Archivierungs-/Protokollierungssystem ACRON besteht im Wesentlichen aus 5/+2 Modulen:
 ACRON Grundsystem - Module
 ACRON Provider
 -
 Datenerfassung (Prozessanbindungs-Modul) – muss immer aktiv sein!
 ACRON Reporter
 -
 Be- und Verarbeitung Anlagendaten (z.B. Substrate / Messwerte / Laufzeiten / Tageskommentare usw.)
 ACRON Graph
 -
 Graphische Darstellung der Messwerte
 ACRON DBEngine
 -
 ACRON Database Engine verwaltet die ACRON Datenbank Ihrer Anlage (muss aktiv sein für Datenbereitstellung von ACRON Reporter / Graph!)
 ACRON Designer
 -
 Anlagenkonfiguration (Modul für Leitsystem Projektingenieur) (muss nicht vom Anlagenbediener angepasst werden)
 ACRON Optionspakete - Module
 ACRON Excel Add-In
 -
 Bereitstellung von ACRON Daten in Excel (Voraussetzung auf System - MS Excel 2010 / ODBC Datenquelle)
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 ACRON SI Modul
 -
 Instandhaltungsmodul, verantwortlich für komfortable Antriebswartung (Voraussetzung Lizenz für Modul ACSI)
 Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Module genauer vorgestellt und auf die
 Einstellungen in ACRON Reporter & Graph speziell für den Anlagenbediener eingegangen.
 ACRON – Provider
 Das Datenerfassungs-Modul (ACPROV.exe) ist das Laufzeitmodul von MELSYS. Er überprüft die Datenbank in regelmäßigen Abständen auf anstehende Alarme. Steht ein Alarm an, wird dieser seiner Konfiguration entsprechend an einen oder mehrere Empfänger gesendet.
 (Ausschnitt aus der Onlinehilfe ACRON)
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 Providerinfo
 Sie erhalten diese Übersicht mit dem Info-Button im Provider. Hier werden Ihnen alle externen
 Variablen mit ihren Werten angezeigt. Verwenden Sie das Feld "Search" wenn Sie gezielt nach einer
 bestimmten Bezeichnung suchen. Die erste Übereinstimmung wird farblich (in diesem Beispiel ist es
 blau) hervorgehoben. Des Weiteren informiert Sie der Dialog über Lesefehler einer Variablen und
 den Kommunikationsstatus. Der Button "View logfile" öffnet eine Protokolldatei, die z.B. Einträge
 über Start, Beenden und Fehler des Providers enthält. Mit "OK" verlassen Sie die Providerinfo.
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 ACRON Datenbank Engine
 Die ACRON Datenbank-Engine (DBEngine.exe) ist für die Verwaltung der gesamten ACRON-
 Datenbank zuständig. Dieses Programm sollte immer einmal je ACRON-Anlage laufen, unabhängig
 davon, mit wie viel Arbeitsplätzen Sie auf eine Anlage zugreifen. Bei Einplatzlizenzen läuft das
 Programm zusammen mit allen anderen ACRON-Komponenten auf einem Rechner. Bei
 Mehrplatzlizenzen sollte es auf dem Server gestartet werden.
 Sie können in der Anlagenverwaltung optional ein Passwort vergeben, das beim Beenden der
 Datenbank Engine abgefragt wird, um z.B. ein versehentliches Schließen zu vermeiden. Das Passwort
 berücksichtigt die Groß- und Kleinschreibung.
 Folgende Aufgaben werden von der DBEngine durchgeführt:
 · Verdichten der Daten im Hintergrund
 · Verdichten der variabler Zeiträume auf Anforderung durch den ACRON-Reporter
 · Löschen von temporären Dateien
 · Optimieren der Datenbank hinsichtlich Größe und Zugriffsgeschwindigkeit
 · Überprüfung des Festplattenplatzes
 · Löschen von Anlagendaten, deren eingestellte Archivierungsdauer überschritten ist
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 ACRON Reporter
 Der ACRON Reporter arbeitet auf der Grundlage der im ACRON Designer projektierten
 Systemkonfiguration und ist das Kernstück zum Be- und Verarbeiten anlagenspezifischer Daten.
 Sie können Tagesdaten nachbearbeiten und Fehlmessungen korrigieren. Werte, die von Ihnen
 nachträglich geändert wurden, werden graphisch kenntlich gemacht. Es besteht auch die
 Möglichkeit, Handeingaben (so zum Beispiel Laborwerte) manuell zu erfassen und zu protokollieren.
 Die Handeingaben fließen mit den automatisch erfassten Daten in die Berichte ein. Diese können Sie
 sich innerhalb des Programms ansehen, auswerten und drucken.
 Folgende Funktionalitäten stehen Ihnen im ACRON Reporter zu Verfügung:
 Handwerte erfassen und bearbeiten
 Messdaten in Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansichten auswerten und Analysen durchführen
 Jeder einzelne Wert in den Ansichten (außer Handwerte) ist bis zum Prozesswert zurückverfolgbar
 Berichte ansehen und ausdrucken
 Öffnen von weiteren ACRON Programmen (Module) aus dem Reporter heraus, ohne diesen vorher zu beenden
 Daten im CSV-Format (Excel kompatibel) exportieren
 Datensicherungen durchführen
 Kommentare bearbeiten
 Werte freigeben
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 Hauptfenster ACRON Reporter
 Aus dem Hauptfenster des Reporters erreichen Sie alle Module die für die Anlage projektiert wurden.
 Das Hauptfenster besteht aus der Menüzeile, den Schaltflächen für die einzelnen Module, dem
 Ansichtsfenster für Daten in der Mitte und der Statuszeile mit Informationen über Benutzer – Datum
 – Uhrzeit.
 Die Menüführung wurde wie in Microsoft Outlook realisiert
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 Nach betätigen des Menüpunktes Handeingaben wird das Fenster der Handeingabe aktiviert.
 Im oberen Bereich können Sie den Monat für Ihre Handeingabe auswählen. Rechts finden Sie den
 Menübaum für die angelegen Handwerte.

Page 10
                        

Version 1.1 / 05-2012 ACRON 7.2 Kurzanleitung Anlagenbediener
 M E G A T e c h n o l o g i e G m b H
 Seite 10
 Nach Eingabe der Werte betätigen Ihnen bitte die das Diskettensymbol zum Speichern. Sollten Sie
 dieses vergessen, werden Sie bei Verlassen gefragt ob Sie die Änderungen speichern möchten.
 Nach betätigen des Menüpunktes Betriebsdaten wird das Fenster der Betriebsdaten aktiviert.
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 Unter Parameter für Datenauswahl haben Sie die auf dem Bild dargestellten Auswahlmöglichkeiten.
 Unter Verdichtungsstufe wählen Sie zwischen Prozess-, Intervall-, Tages-, Monats- und Jahresdaten.
 Im Zeitbereich wählen Sie bei Bedarf den entsprechenden Bereich, welcher sich gem. Auswahl in der
 Verdichtungsstufe anpasst.
 Wenn Sie einen Ordner anwählen der Mehr als 25 Verfahrensgrößen besitzt, dann müssen Sie eine
 manuelle Auswahl der Verfahrensgröße vornehmen.
 Durch Doppelklick können Sie die einzelnen Messwerte detailliert betrachten und gegebenenfalls
 den Messwert per Hand überschreiben. Die Überschreibung des Messwertes per Hand ist eventuell
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 bei Fehlern der Messtechnik erforderlich. Weitere Informationen zu Tagesdaten entnehmen Sie bitte
 der Online Hilfe (F1 oder Hilfe).
 Betätigen des Menüpunktes Berichtsausgabe wird das Fenster für die Berichtsausgabeauswahl
 aktiviert.
 Die Berichtsausgabe ermöglicht Prozess-, Tages-, Wochen-, Monats-, Jahres-, variable Zeitberichte,
 Schichtberichte und Änderungsberichte. Diese wurden im ACRON Designer für die Anforderungen
 Ihrer Anlage konfiguriert. Es kann also vorkommen, dass einer oder mehrere der hier erwähnten
 Berichtsordner im Baum nicht vorhanden sind, bzw. die Benennung der einzelnen Berichte anders ist.
 Die Berichte sind in den Berichtsordnern enthalten. Sie erreichen diese durch Doppelklick auf das
 Ordnersymbol innerhalb des Baumes. Wählen Sie im Anschluss durch einen weiteren Doppelklick den
 Bericht, den Sie ausdrucken oder ansehen möchten.
 Nach betätigen wird das Berichtsauswahlfenster geöffnet. Hier können Sie den entsprechenden
 Bericht auswählen zur Ansicht und zum Drucken.
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 Wählen Sie links im Menübaum z.B. den Tagesbericht aus.
 Rechts können Sie danach noch weitere Einstellungen vornehmen.
 Wie Ausgabemodus, Aktiver Filter und Zeitbereich. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben betätigen
 Sie die Schaltfläche „Start Ausgabe“.
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 Die Ausgabe erfolgt wie bei der Projektierung festgelegt, erst einmal als PDF Datei Vorschau. Somit
 können Sie den Bericht direkt danach ausdrucken oder Sie speichern diesen zur elektronischen
 Weitergabe.
 Betätigen des Menüpunkt Analgen wird das Fenster für die Anlage aktiviert.
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 Im Grundbild Anlagen befinden sich links der Menübaum und rechts die Anlagenparameter sowie
 der Anlagenstatus. (Selektion BGA Duderstadt)
 Menübaum
 Unter Anlagenstatus finden Sie nachfolgende Einträge:
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 Anlagensicherung erfolgt
 Anlagensicherung erforderlich
 Datensicherung Messwerte
 Wählen Sie bitte den Menüpunkt „Erstellung Anlagensicherung“. Hier erscheint dann die Auswahl
 für die Datensicherung der Messwerte.
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 Bitte lassen Sie alle Einstellungen wie sie projektiert sind. Zur Sicherung betätigen Sie dann nur noch
 die Schaltfläche „Start Sicherung“.
 Weitere Informationen zur Datensicherung entnehmen Sie bitte der Online Hilfe (F1 oder Hilfe).
 Mittels der Anlagenarchivierung haben Sie die Möglichkeit, bestimmte oder alle Daten der aktuellen
 Anlage zu sichern. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine Rücksicherung der Daten nur über den
 Menüpunkt Datenrücksicherung im Menü Datenbank des ACRON-Designers möglich ist.
 Die Archivierung steht dem Benutzer nur zur Verfügung, wenn in der Benutzerverwaltung des ACRON
 Designer die Option "Daten sichern" im Registerblatt Reporter-Tools für diesen Benutzer aktiviert ist.
 ACRON Graph
 ACRON-Graph ermöglicht es Ihnen, interaktiv Ganglinien zu erstellen, am Bildschirm zu betrachten
 und auszudrucken. Sie können sehr flexible und vielfältige graphische Auswertungen Ihrer
 Verfahrensgrößen, Handwertgrößen und Rechengrößen darstellen.
 Hier wird das Grundbild dargestellt.
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 An Hand der Symbolleiste oben erfolgt eine kleine Einführung in das Modul ACRON Graph.
 Wenn Sie langsam über die einzelnen Symbole mit der Maus fahren, dann kommt ein Infotext mit
 der Bedeutung der Schaltflächen.
 Kurzerklärung von links nach rechts:
 ACRON Graph beenden -> ACRON Modul wird beendet
 aktuell aktive Anlage - > hier steht die projektierte Standard Anlage
 Graph öffnen - > Es wir nach betätigen eine Auswahl der zu öffnenden Graphen angezeigt
 Graph Schnellauswahl -> schneller und direkter Zugriff auf einen Graphen.
 Graph bearbeiten -> hier können Sie die bereits erstellten Graphen um parametrieren oder
 neue erstellen
 Zeitbereich festlegen -> Zeitbereich anpassen für die aktuelle Graph-Anzeige
 Diagrammende jetzt
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 Statistik anzeigen/ausblenden -> es werden die statistischen Werte des geöffneten
 Graphen angezeigt. Dabei kann man die einzelnen Kurven einzeln auswählen.
 Tooltip Wertefenster ein-/ausschalten -> hier erscheint nachfolgendes Bild. Dieses kann man
 mit der Maus über den Bildschirm bewegen und erhält dadurch genaue Messwerte zu einem
 bestimmten Zeitpunkt angezeigt.
 Startgröße -> der geöffnete Graph wird in der Startgröße zurückgesetzt
 Drücken Sie auf dem Grafen die linke Maustaste und
 halten Sie diese gedrückt bis Ihr Auswahlbereich erreicht ist. (gestichelter Rahmen)
 Online -> Daten online schalten ist erforderlich wenn Sie den Zeitbereich verschoben haben
 und Sie somit historische Werte betrachten. Eine automatische Aktualisierung der Messwerte
 erfolgt dann erst wieder wenn Sie die Schaltfläche „Online“ betätigt haben.
 aktuellen Graph drucken -> nach betätigen der Schaltfläche erhalten Sie eine Graph-Vorschau
 als PDF Dokument. Siehe nachfolgendes Bild.
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 Fenster anordnen -> diese Schaltfläche wird benötigt wenn Sie mehrere Graphen geöffnet
 haben und eine Übersicht benötigen.
 ACRON Reporter -> Wechsel zum Softwaremodul ACRON Reporter
 Versionsinformationen -> allgemeines Infofenster über die Software ACRON die auf dem
 System installiert ist
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 Graph öffnen
 Wählen Sie den oder die zu öffnenden Graphen aus und betätigen Sie die OK Taste.
 Es wurde nur ein Graph ausgewählt
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 Bei der Auswahl wurden mehrere Graphen ausgewählt.
 Ansicht eines einzelnen Graphen -> die Auswahl erfolgt oben über die Register
 Durch betätigen der Schaltfläche „Fenster anordnen“ erscheinen alle geöffneten Graphen
 in der sichtbaren Darstellung. Siehe nachfolgendes Bild.
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 Der Graph-Fester teilt sich in nachfolgende Bereiche:
 Menü , Schaltflächen zur Schnellauswahl, dem Graph und der Graph Information .
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 Bei Betätigung der rechten Maustaste auf dem Graphen wird nachfolgendes Auswahlmenü
 angezeigt.
 Mit Hilfe von Lineal 1 und 2 können Sie die Prozesswerte genau bestimmen. Hier werden Ihnen
 unten in der Graph Information zusätzliche Werte angezeigt.
 Im Bereich Graph Informationen werden nachfolgende Informationen angezeigt:
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 Über die Uhrsymbole können Sie den Graph in der Zeitachse verschieben
 Zeitbereich nach links bzw. rechts vergrößern mit den beiden äußeren Uhrsymbolen oder den
 Zeitbereich parallel nach vorn oder hinten schieben.
 Graph bearbeiten oder neu anlegen
 Button Graph bearbeiten/neu betätigen -> es wird das Fenster Graphen Konfiguration
 geöffnet
 Sie können jetzt die bereits angelegten Graphen um parametrieren oder neu anlegen.
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 Durch betätigen der rechten Maustaste gelangen Sie zum Menü zur Neuanlage eines Graphen.
 Als erstes können Sie eine neue Gruppe anlegen oder gleich ein neues Graph Fenster.
 Vorgehensweise Beispiel:
 Neue Gruppe anlegen -> Neues Graph Fenster anlegen -> Neue Variable auswählen
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 Das neue Graph Fenster kann jetzt parametriert werden. Nach der Parametrierung können Sie das
 neue Graph Fenster dann öffnen.
 Weitere Informationen zur Einstellung und Parametrierung entnehmen Sie bitte der online Hilfe.
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