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 Dieses Produkthandbuch ist auf die VLT 6000 HVACFrequenzumrichter mit Software-Versionsnummer 3.0xanwendbar. Software-Versionsnummer: siehe Parameter624.
 VLT 6000 HVAC
 ProdukthandbuchSoftware-Version: 3.0x
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 Der Frequenzumrichter steht beiNetzanschluß unter lebensgefährlicherSpannung. Durch unsachgemäße
 Installation des Motors oder des Frequenzumrichterskönnen ein Ausfall des Gerätes, schwerePersonenschäden oder sogar tödliche Verletzungenverursacht werden. Befolgen Sie daher stetsdie Anweisungen in diesem Handbuch sowie diejeweils gültigen nationalen bzw. internationalenVorschriften und Sicherheitsbestimmungen.
 ■ Sicherheitsbestimmungen1. Bei Reparaturen muss die Stromversorgung
 des Frequenzumrichters abgeschaltet werden.Vergewissern Sie sich, dass die Netzversorgungunterbrochen und die erforderliche Zeit verstrichenist, bevor Sie die Motor- und Netzstecker entfernen.
 2. Die Taste [OFF/STOP] auf dem Bedienfelddes Frequenzumrichters unterbricht nicht dieNetzspannung und darf deshalb nicht alsSicherheitsschalter benutzt werden.
 3. Es ist dafür zu sorgen, dass gemäß den örtlichenund nationalen Vorschriften eine ordnungsgemäßeErdung des Gerätes erfolgt, der Benutzer gegenLeitungsspannung geschützt und der Motorgegen Überlastung abgesichert ist.
 4. Der Ableitstrom gegen Erde ist höher als 3,5 mA.5. Ein Überlastungsschutz des Motors ist in der
 Werkseinstellung enthalten. Der Standardwertfür Parameter 117, Thermischer Motorschutzist ETR Abschaltung 1.Hinweis: Die Funktion wird bei 1,0 xMotornennstrom und Motornennfrequenz initialisiert(siehe Parameter 117, Thermischer Motorschutz).
 6. Die Stecker für die Motor- und Netzversorgungdürfen nicht entfernt werden, wenn derFrequenzumrichter an die Netzspannungangeschlossen ist. Vergewissern Sie sich,dass die Netzversorgung unterbrochen und dieerforderliche Zeit verstrichen ist, bevor Sie dieMotor- und Netzstecker entfernen.
 7. Wenn sich der Funkentstörschalter in PositionOFF (Aus) befindet, ist keine sichere galvanischeTrennung (PELV) gegeben. Das bedeutet, dassalle Steuerein- und -ausgänge lediglich alsNiederspannungsklemmen mit grundlegendergalvanischer Trennung zu betrachten sind.
 8. Beachten Sie bitte, dass der Frequenzumrichteraußer den Spannungseingängen L1, L2 und L3noch weitere Spannungseingänge hat, wenndie DC-Busklemmen benutzt werden.Kontrollieren Sie, dass vor Beginn derReparaturarbeiten alle Spannungseingängeabgeschaltet sind und die erforderlicheZeit verstrichen ist.
 ■ Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen1. Der Motor kann mit einem digitalen Befehl,
 einem Busbefehl, einem Sollwert oder"Ort-Stop" angehalten werden, während derFrequenzumrichter weiter unter Netzspannung steht.Ist ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Motorsgemäß den Bestimmungen zur Personalsicherheitjedoch unzulässig, so sind die oben genanntenStopfunktionen nicht ausreichend.
 2. Während der Änderung von Parametern kannder Motor ohne Vorwarnung anlaufen. Daherimmer die Stop-Taste [OFF/STOP] betätigen,bevor Datenwerte geändert werden.
 3. A motor that has been stopped may start if faultsoccur in the electronics of the frequency converter,or if a temporary overload or a fault in the supplymains or the motor connection ceases.
 ■ Verwendung an isoliertem StromnetzSiehe Abschnitt EMV-Schalter bezüglich derVerwendung an einem isolierten Netz.
 Es ist wichtig, den Empfehlungen bezüglichder Installation am IT-Netz zu beachten, daausreichender Schutz der kompletten Anlage erfülltsein muss. Bei Nichtverwendung entsprechenderÜberwachungsvorrichtungen für IT-Netz kannBeschädigung auftreten.
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 5

Page 6
                        

VLT® 6000 HVAC
 175H
 A49
 0.13
 Warnung:Das Berühren spannungsführender Teile - auch nach der Trennung vom Netz - istlebensgefährlich.
 Bei VLT 6002 - 6005, 200-240 V : mindestens 4 Minuten wartenBei VLT 6006 - 6062 , 200-240 V: mindestens 15 Minuten warten
 Bei VLT 6002 - 6005, 380-460 V : mindestens 4 Minuten wartenBei VLT 6006 - 6072, 380-460 V: mindestens 15 Minuten wartenBei VLT 6102 - 6352, 380-460 V: mindestens 20 Minuten wartenBei VLT 6400 - 6550, 380-460 V: mindestens 15 Minuten warten
 Bei VLT 6002 - 6006, 525-600 V : mindestens 4 Minuten wartenBei VLT 6008 - 6027, 525-600 V : mindestens 15 Minuten wartenBei VLT 6032 - 6072, 525-600 V : mindestens 30 Minuten wartenBei VLT 6102 - 6402, 525-600 V : mindestens 20 Minuten warten
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss6
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 ■ Einleitung zum Produkthandbuch
 Das vorliegende Produkthandbuch ist als Werkzeug für denjenigen gedacht, der den VLT 6000 HVAC zuinstallieren, zu bedienen oder zu programmieren hat.Mit jedem VLT 6000 HVAC werden ein Produkthandbuch und eine Kurzanleitung geliefert. Für dieProjektierung von Installationen, die einen VLT 6000 HVAC umfassen, kann darüber hinaus einProjektierungshandbuch bestellt werden. Siehe Seite 7 Weitere Literatur.
 Produkthandbuch: Ein Handbuch mit Anweisungen für optimale mechanischeund elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung. DieProdukthandbuch enthält außerdem eine Beschreibung derSoftwareparameter und ermöglicht Ihnen so eine einfache Anpassungdes VLT 6000 HVAC für Ihre Anwendung.
 Kurzanleitung: Eine Hilfe, die es Ihnen ermöglicht, Ihren VLT 6000 HVAC schnell zuinstallieren und in Betrieb zu nehmen.
 Projektierungshandbuch: Für die Projektierung von Installationen, die einen VLT 6000HVAC umfassen. Das Projektierungshandbuch enthält ausführlicheInformationen zum VLT 6000 HVAC und zu HVAC Installationeneinschließlich eines Auswahl- Werkzeuges, das Ihnen die Auswahldes richtigen VLT 6000 HVAC mit den entsprechenden Optionenund Modulen gestattet. Das Projektierungshandbuch umfaßt auchBeispiele der häufigsten HVAC-Anwendungen. Darüber hinaus enthältdas Projektierungshandbuch sämtliche Informationen zur seriellenKommunikation.
 Das vorliegende Produkthandbuch ist in vier Abschnitte aufgeteilt.
 Einführung in den HVAC: Dieser Abschnitt beschreibt die Vorteile, die Ihnen der Einsatz eines VLT6000 HVAC bietet, beispielsweise Automatische Energie-Optimierung(AEO), Funkentstörfilter und sonstige HVAC-relevanten Funktionen. DerAbschnitt enthält außerdem Anwendungsbeispiele und Informationenüber Danfoss und die CE-Kennzeichnung.
 Installation: Dieser Abschnitt beschreibt die korrekte mechanische Installation desVLT 6000 HVAC. Darüber hinaus beschreibt dieser Abschnitt, wie Siedie EMV-gemäße Installation Ihres VLT 6000 HVAC gewährleisten.Des weiteren enthält dieser Abschnitt eine Liste der Netz- undMotoranschlüsse mit einer Beschreibung der Steuerkartenklemmen.
 Programmierung: Dieser Abschnitt beschreibt das Bedienfeld und die Softwareparameterfür den VLT 6000 HVAC. Außerdem enthält dieser Abschnitt einSchnellmenü, das Ihnen eine schnelle Inbetriebnahme Ihrer Anwendunggestattet.
 Alles über den VLT 6000 HVAC: Dieser Abschnitt enthält Informationen über Hinweise zu Status,Warnungen und Fehlermeldungen des VLT 6000 HVAC. Darüberhinaus enthält dieser Abschnitt Informationen zu technischen Daten,Werkseinstellungen und besonderen Bedingungen.
 Bezeichnet eine allgemeine Warnung ACHTUNG!:Bezeichnet einen wichtigen Hinweis
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 7
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 ■ Weitere LiteraturNachstehend eine Übersicht der für den VLT 6000HVAC erhältlichen Literatur. Bitte beachten Sie, dasssich von Land zu Land Abweichungen ergeben können.
 Informationen zu neuer Literatur finden Sie auch aufunserer Website http://drives.danfoss.com.
 Lieferumfang des VLT:
 Produkthandbuch ............................................................................................................................. MG.61.AX.YYKurzanleitung .................................................................................................................................... MG.60.CX.YYVLT 6400 - 6550 Installationsanleitung ............................................................................................. MG.56.AX.YYVLT 6152-6352 Installationsanleitung .................................................................................................. MI.90.JX.YY
 Kommunikation mit dem VLT 6000 HVAC:
 Software-Dialog ................................................................................................................................. MG.50.EX.YYProfibus-Handbuch ........................................................................................................................... MG.10.LX.YYMetasys N2-Handbuch ...................................................................................................................... MG.60.FX.YYLonWorks-Handbuch ......................................................................................................................... MG.60.EX.YYLandis/Staefa Apogee FLN-Handbuch ............................................................................................. MG.60.GX.YYModbus RTU-Handbuch .................................................................................................................. MG.10.SX.YYDeviceNet-Handbuch ....................................................................................................................... MG.50.HX.YY
 Anleitungen für den VLT 6000 HVAC:
 LCP-Einbausatz IP20 .......................................................................................................................... MI.56.AX.51LCP-Einbausatz IP54 .......................................................................................................................... MI.56.GX.52LC-Filter .............................................................................................................................................. MI.56.DX.51IP 20-Klemmenabdeckung ................................................................................................................. MI.56.CX.51RCD-Anleitung .................................................................................................................................... MI.66.AX.YYRelaiskartenanleitung ........................................................................................................................... MI.66.BX.YY
 Diverse Literatur für VLT 6000 HVAC:
 Projektierungshandbuch ................................................................................................................... MG.60.BX.YYDatenblatt .......................................................................................................................................... MD.60.AX.YYInstallationsanleitung ......................................................................................................................... MG.56.AX.YYVLT 6000 HVAC Kaskadenregler ........................................................................................................ MG.60.IX.YY
 X = Nummer der Ausgabe YY = Sprache
 ■ VLT 6000-Vorteile in einer HVAC-AnlageEin Vorteil bei der Verwendung eines VLT 6000HVAC besteht darin, dass das Gerät dafür konzipiertwurde, die Drehzahl von Lüftern und Rotationspumpenbei möglichst geringem Energieverbrauchzuregeln. Der Einsatz eines VLT 6000 HVAC ineiner HVAC-Anlage gewährleistet also optimaleEnergieersparnise, da mit einem Frequenzumrichterweniger Energie verbraucht wird als mit dentraditionellen HVAC-Regelungsprinzipien. Der VLT6000 HVAC bietet den weiteren Vorteil, dass dieRegelung verbessert ist uns sich leicht an neue Fluss-oder Druckanforderungen in einer Anlage anpassenlässt. Die Verwendung eines VLT 6000 HVACbietet die folgenden zusätzlichen Vorteile:
 • Der VLT 6000 HVAC wurde für HVAC-Anwendungen konzipiert.
 • Ein breiterer Strombereich von 1,1-400 kW-Gerätenmit einzigartigem Design.
 • IP 20- und IP 54-Geräte können nebeneinandermontiert werden. Für Leistungsgrößen ≥ 90 kW (≥ 30 kW für 200 V) ist auch IP 00 erhältlich.
 • Alle Gerätetypen, ausgenommen 525-600V-Geräte, sind mit einem integriertenFunkentstörfilter gemäß EN 55011 Klasse A1bei 150 m abgeschirmtem Motorkabel bzw. EN55011 Klasse B bei einem maximal 50 m langenabgeschirmten Motorkabel erhältlich.
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 9
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 • Benutzerfreundliches Design sorgt für einfachemechanische und elektrische Installationdes VLT 6000 HVAC.
 • Abnehmbares LCP-Bedienfeld mit automatischenHand-Off-Tasten und Grafikanzeige der Ortdrehzahl.
 • Hohes Startmoment dank automatischerEnergieoptimierung (AEO).
 • Automatische Motoranpassung (AMA) stelltoptimale Motornutzung sicher.
 • Integrierter PID-Regler mit Anschlussoption fürzwei Istwertsignale (in Verbindung mit Zonung)sowie Einstellung von zwei Sollwerten.
 • Sparmodus, der automatisch den Motorabschaltet, z.B. wenn kein Druck oder Flussmehr in einem System benötigt wird.
 • Die Funktion "Motoranfangschaltung" ermöglicht esdem Gerät, einen rotierenden Lüfter aufzufangen.
 • Automatische Rampa auf/ab, um sicherzustellendass der VLT 6000 HVAC während derBeschleunigung oder Verlangsamungnicht abschaltet.
 • Alle Standardgeräte haben drei integrierte serielleProtokolle: RS 485 FC protocol, Johnson’sMetasys N2 und Landis/Staefa Apogee FLN.Anschließbare Kommunikationsoptionskarten sindLonWorks, DeviceNet, Modbus RTU und Profibus.
 ■ RegelprinzipEin Frequenzumrichter wandelt eine Netzwech-selspannung in Gleichspannung um und dieseGleichspannung dann in eine variable Wechselspan-nung mit variabler Amplitude und Frequenz.
 Spannung und Frequenz des Motors sind somitvariabel, was eine stufenlose Drehzahlregelung vonDrehstrom-Standard-AC-Motoren ermöglicht.
 1. Netzspannung3 x 200 - 240 V Wechselstrom, 50 / 60 Hz.3 x 380 - 460 V Wechselstrom, 50/60 Hz3 x 525 - 600 V Wechselstrom, 50/60 Hz
 2. GleichrichterDreiphasen-Gleichrichterbrücke, die dieWechselspannung in Gleichspannung umwandelt.
 3. ZwischenkreisGleichspannung ist = 1,35 x Netzspannung [V].
 4. ZwischenkreisspulenGlättung der Zwischenkreisspannung und Reduzierungdes Istwerts für Netzoberwellen zum Netzanschluss.
 5. Zwischenkreiskondensatoren
 Glättung der Zwischenkreisspannung.
 6. WechselrichterWandelt Gleichspannung in variable Wechselspannungmit variabler Frequenz um.
 7. MotorspannungVariable Wechselspannung, 0 -100 % derVersorgungsspannung.
 8. SteuerkarteHier ist der Computer, der den Wechselrichtersteuert, der das Impulsmuster erzeugt, mit dem dieGleichspannung in eine variable Wechselspannungmit variabler Frequenz umgewandelt wird.
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss10
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 ■ AEO - Automatic Energy Optimization(Automatische Energie-Optimierung)Normalerweise müssen die U/f-Kennwerte aufGrundlage der erwarteten Last bei verschiedenenFrequenzen eingestellt werden.Die Bestimmung einer Last bei einer bestimmtenFrequenz in einer Installation ist jedoch häufigproblematisch. Durch den Einsatz eines VLT 6000HVAC mit seiner Automatischen Energie-Optimierung(AEO), die eine optimale Energieausnutzunggewährleistet, läßt sich dieses Problem lösen. Bei allenGeräten VLT 6000 HVAC ist diese Funktion werksseitigeingestellt, d.h. für maximale Energieeinsparung istes nicht nötig, das Frequenzumrichter-U/f- Verhältniseinzustellen. Bei anderen Frequenzumrichtern müssengegebene Last und Spannung/Frequenz-Verhältnis(U/f) ermittelt werden, damit der Frequenzumrichterkorrekt eingestellt werden kann.Mit der Automatischen Energie-Optimierung (AEO)ist es nicht mehr erforderlich, die Systemkennwerteder Installation zu berechnen oder zu ermitteln,da die Danfoss-Geräte VLT 6000 HVAC jederzeiteinen optimalen, lastabhängigen Energieverbrauchdes Motors gewährleisten.
 Die Abbildung rechts zeigt den Arbeitsbereich derAEO-Funktion, in dem die Energieoptimierungwirksam ist.
 Wurde die AEO-Funktion in Parameter 101Konfiguration ausgewählt, ist die Funktion permanentaktiv. Bei einer großen Abweichung vom optimalenU/f-Verhältnis stellt sich der VLT-Frequenzumrichterrasch selbst wieder ein.
 Vorteile der AEO-Funktion
 • Automatische Energie-Optimierung• Kompensation bei Einsatz eines überdimen-
 sionierten Motors• AEO paßt den Betrieb an Tages- oder
 Jahreszeit- Schwankungen an• Energieeinsparungen in einem System mit
 konstanter Luftmenge
 • Kompensation im übersynchronen Arbeitsbereich• Reduzierung von Motorgeräuschen
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 11
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 ■ Anwendungsbeispiel - Drehzahlregelung einesVentilators in einem BelüftungssystemMit RLT-Anlagen kann Luft im ganzen Gebäudeoder in einem bzw. mehreren Teilen desGebäudes verteilt werden.Normalerweise besteht eine RLT-Anlage auseinem Gebläse mit Motor, das Luft zuführt,und einem Rohrleitungssystem mit Filtern. Beizentraler Luftverteilung steigt der Wirkungsgradder Installation, und es kann eine erheblicheEnergieeinsparung erzielt werden.Ein VLT 6000 HVAC ermöglicht eine ausgezeichneteRegelung und Überwachung, wodurchjederzeit perfekte Bedingungen im Gebäudegewährleistet werden.
 Das vorliegende Beispiel zeigt eine AnwendungStartbedingung erfüllt, Warnung bei Unterlastund Warnung für Filterwechsel.Die Funktion Startbedingung erfüllt gewährleistet,daß der VLT-Frequenzumrichter den Motor nichtstartet, bis die Belüftungsklappe gesöffnet ist.Wenn der Keilriemen zum Lüfter reißt und der Filtergewechselt werden muß, wird in dieser Anwendungeine Warnung an einen Ausgang gegeben.
 Stellen Sie folgende Parameter ein:Par. 100 Konfiguration Prozeßregelung ohne Istwertrückführung [0]Par. 221 Warnung: Strom unterer Grenzwert, ILOW Abhängig vom GerätPar. 224 Warnung: Frequenz oberer Grenzwert, fHIGH
 Par. 300 Klemme 16 Digitaleingänge Startbedingungen erfüllt [8]Par. 302 Klemme 18 Digitaleingänge Start [1]Par. 308 Klemme 53, Analogeingang Spannung Sollwert [1]Par. 309 Klemme 53, min. Skalierung 0 vPar. 310 Klemme 53, max. Skalierung 10 vPar. 319 Ausgang Ausgangsfrequenz größer als fHIGH par. 224Par. 323 Relais 1 Startbefehl aktiv [27]Par. 326 Relais 2 Alarm oder Warnung [12]Par. 409 Funktion bei Unterlast Warnung [1]
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss12
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 ■ Beispiel einer Anwendung - Konstante Druckreg-ulierung in einem WasserversorgungssystemDer Bedarf an Wasser aus einem Wasserwerkschwankt im Laufe eines Tages beträchtlich. In derNacht wird praktisch kein Wasser verbraucht, währendder Verbrauch am Morgen und am Abend sehr hochist. Zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Drucksin den Wasserversorgungsleitungen trotz schankendenVerbrauchs sind die Wasserversorgungspumpenmit einer Drehzahlregelung ausgestattet. DieVerwendung von Frequenzumrichtern gewährleistet,dass der Energieverbrauch der Pumpen minimalbleibt, während die Wasserversorgung für dieVerbraucher optimiert wird.
 Ein VLT 6000 HVAC mit integriertem PID-Reglergewährleistet eine einfache und schnelle Installation.Ein IP 54-Gerät beispielsweise kann nahe derPumpe an der Wand montiert werden, wobei dieexistierenden Leitungskabel als Stromversorgungzum Frequenzumrichter benutzt werden. EinDrucktransmitter (z.B. Danfoss MBS 33 0-10 bar)kann ein paar Meter vom gemeinsamen Auslasspunktdes Wasserwerks angebracht werden, um eineProzess-Regelung zu erhalten. Danfoss MBS 33 istein zweiadriger Druckgeber (4-20 mA), der direkt übereinen VLT 6000 HVAC angesteuert werden kann.Der erforderliche Sollwert (z.B. 5 bar) kann lokal inParameter 418, Sollwert 1, eingestellt werden.
 Stellen Sie folgende Parameter ein:Par. 100 Konfiguration Prozess-Regelung [1]Par. 205 Max. Sollwert 10 BarPar. 302 Klemme 18 Digitaleingänge Start [1]Par. 314 Klemme 60, Analogeingang Strom Istwertsignal [2]Par. 315 Klemme 60, min. Skalierung 4 mAPar. 316 Klemme 60, max. Skalierung 20 mAPar. 403 Energiesparmodus 10 sPar. 404 Energiesparfrequenz 15 HzPar. 405 Energie Start-F 20 HzPar. 406 Boost-Sollwert 125%Par. 413 Minimaler Istwert 0Par. 414 Maximaler Istwert 10 BarPar. 415 Anzeigewert Bar [16]Par. 418 Sollwert 1 5 BarPar. 420 Regler-Funktion NormalPar. 423 Proportionalverstärkung 0.5-1.0Par. 424 PID Integrationszeit 3-10Par. 427 PID-Tiefpassfilter 0.5-1.5
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 13
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 ■ Notfallbetrieb
 ACHTUNG!:Sie sollten sich bewusst sein, dass derFrequenzumrichter nur eine Komponenteder HLK-Anlage ist. Die richtige Funktion
 des Notfallbetriebs hängt von der richtigenAuslegung und Auswahl der Systemkomponentenab. Lüftungsanlagen, die in lebenswichtigenAnwendungen arbeiten, müssen von den örtlichenFachbehörden für Brandschutz geprüft werden. EineNichtunterbrechung des Frequenzumrichtersaufgrund seines Notfallbetriebs kann zuÜberdruck führen und Beschädigungen an derHLK-Anlage und ihren Komponenten, darunterRegelklappen und Luftkanäle, verursachen. DerFrequenzumrichter an sich kann beschädigtwerden und Schäden oder Feuer verursachen.Danfoss A/S übernimmt keine Verantwortung fürFehler, Fehlfunktionen, Personenschäden oderandere Schäden am Frequenzumrichter selbstoder an den enthaltenen Bauteilen, HLK-Anlagenund darin enthaltenen Bauteilen oder anderenSachgegenständen, wenn der Frequenzumrichterfür Notfallbetrieb programmiert wurde. Unterkeinen Umständen ist Danfoss dem Endanwenderoder einer anderen Partei gegenüber fürmittelbare oder unmittelbare Schäden, Sonder-oder Folgeschäden oder Verluste dieser Parteiinfolge der Programmierung und des Betriebs desFrequenzumrichters im Notfallbetrieb haftbar.
 Die Funktion zum Notfallbetrieb dient dazusicherzustellen, dass der VLT 6000 ohneUnterbrechung betrieben werden kann. Dies heißt,dass die meisten Alarme und Warnungen nicht zueiner Abschaltung führen und die Abschaltblockierungdeaktiviert ist. Dies ist bei Bränden oder anderenNotfällen nützlich. Bis die Motordrähte oder derFrequenzumrichter selbst zerstört sind, wird jedernur mögliche Versuch zum fortgesetzten Betriebunternommen. Bei Überschreitung dieser Grenzwerteblinkt eine Warnung auf. Blinkt die Warnungauch noch nach Aus- und Wiedereinschalten desFrequenzumrichters blinkt, wenden Sie sich bitte anIhre Danfoss-Vertretung. Die nachstehende Tabellezeigt die Alarme sowie die Umstände, unter denender Frequenzumrichter je nach Auswahl in Parameter430 seinen Zustand ändert. Abschaltblockierung ([0] inParameter 430) ist in der normalen Betriebsart gültig.Notfallbetrieb Abschaltung+Quittieren ([1] oder [2] inParameter 430) bedeutet, dass ein automatischesReset ohne manuelles Quittieren stattfindet. Gehe zuNotfallbetrieb überbrückt ([3] in Parameter 430) giltfür den Fall, dass einer der genannten Alarme zur
 Abschaltung führt. Nach Ablauf der in Parameter 432gewählten Zeitverzögerung wird ein Ausgang gesetzt.Dieser Ausgang wird in Parameter 319, 321, 323 oder326 programmiert. Bei Installation einer Relaisoptionkann er auch in Parameter 700, 703, 706 oder 709ausgewählt werden. In Parameter 300 und 301 kanngewählt werden, ob die Logik zur Aktivierung desNotfallbetriebs aktiv hoch oder aktiv niedrig sein soll.Bitte beachten Sie, dass Parameter 430 ungleich [0]sein muss, damit der Notfallbetrieb aktiviert wird.Um den Notfallbetrieb benutzen zu können, muss auchEingang 27 "hoch" sein und es darf kein Freilaufbitper Feldbus vorliegen. Um sicherzustellen, dass keinFreilauf den Notfallbetrieb unterbrechen kann, wählenSie bitte Digitaleingang [0] in Par. 503. In diesemFall wird der Freilauf per Feldbus deaktiviert.
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 Nr. Beschreibung ABSCHALTUNG
 [0]
 BLOCKIERUNG
 [0]
 NOTFALLBE-
 TRIEB
 Abschaltung +
 Quittieren
 [1], [2]
 Gehe zu
 NOTFALLBE-
 TRIEB
 ÜBERBRÜCKT [3]
 2 Signalfehler
 (SIGNALFEHLER)
 X
 4 Netzphasenfehler
 (NETZPHASENFEHLER)
 x x x
 7 Überspannung
 (DC ÜBERSPANNUNG)
 x
 8 Unterspannung
 (DC UNTERSPANNUNG)
 x
 9 Wechselrichter überlastet
 (WECHSELRICHTER ZEIT)
 x
 10 Motor überlastet
 (MOTOR ZEIT)
 x
 11 Motorthermistor (MOTORTHERMIS-
 TOR)
 x
 12 Stromgrenze
 (STROMGRENZE)
 x
 13 Überstrom
 (ÜBERSTROM)
 x x x x
 14 Erdschluss
 (ERDSCHLUSS)
 x x x x
 15 Schaltmodus-Fehler
 (SCHALTMODUSFEHLER)
 x x x x
 16 Kurzschluss
 (KURZSCHLUSS)
 x x x x
 17 Serielle Kommunikation Timeout
 (STD BUSTIMEOUT)
 x
 18 HPFB-Bus-Timeout
 (HPFB TIMEOUT)
 x
 22 Fehler Automatische Motoranpassung
 (AMA NICHT OK)
 x
 29 Kühlkörpertemperatur zu hoch
 (KÜHLKÖRPER ÜBERTEMP)
 x x x
 30 Motorphase U fehlt
 (FEHLENDE MOT.PHASE U)
 x
 31 Motorphase V fehlt
 (FEHLENDE MOT.PHASE V)
 x
 32 Motorphase W fehlt
 (FEHLENDE MOT.PHASE W)
 x
 34 HPFB-Kommunikationsfehler
 (HPFB TIMEOUT)
 x
 37 Wechselrichterfehler (FU
 GATE-FEHLER)
 x x x x
 60 Sicherheitsstopp
 (SICHERHEITS STOP)
 x
 63 Ausgangsstrom niedrig<new-
 line/>(UNTER MIN.WARNSTROM)
 x
 80 Notfallbetrieb war aktiv
 (NOTFALLBETRIEB WAR AKTIV)
 x
 99 Unbekannter Fehler
 (FEHLER UNBEKANNT)
 x x
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 ■ CE-ZeichenWas ist das CE-Zeichen?Sinn und Zweck des CE-Zeichens ist ein Abbauvon technischen Handelsbarrieren innerhalb derEFTA und der EU. Die EU hat das CE-Zeichen alseinfache Kennzeichnung für die Übereinstimmungeines Produkts mit den entsprechenden EU-Richtlinieneingeführt. Über die technischen Daten oder dieQualität eines Produktes sagt das CE-Zeichen nichtsaus. Frequenzumrichter fallen unter drei EU-Richtlinien:Maschinenrichtlinie (98/37/EWG)Alle Maschinen mit kritischen beweglichen Teilenwerden von der Maschinen-Richtlinie erfasst, die seit 1.Januar 1995 in Kraft ist. Da ein Frequenzumrichter aberweitgehend ein elektrisches Gerät ist, fällt er nicht unterdie Maschinenrichtlinie. Wird ein Frequenzwandlerjedoch für den Einsatz in einer Maschine geliefert,so stellen wir Informationen zu Sicherheitsaspektendes Frequenzumwandlers zur Verfügung. Wir bietendies in Form einer Herstellererklärung.Die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)Frequenzumrichter müssen gemäß derNiederspannungsrichtlinie, die seit 1. Januar1997 in Kraft ist, das CE-Zeichen tragen. Die Richtliniegilt für alle elektrischen Geräte und Ausrüstungen,die mit 50 - 1000 Volt Wechselspannung und 75 -1500 Volt Gleichspannung betrieben werden. Danfossnimmt die CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie vorund liefert auf Wunsch eine Konformitätserklärung.
 EMV-Richtlinie (89/336/EWG)EMV ist die Abkürzung für ElektromagnetischeVerträglichkeit. Elektromagnetische Verträglichkeitbedeutet, dass die gegenseitigen elektronischenStörungen zwischen verschiedenen Bauteilen bzw.Geräten so gering sind, dass sie die Funktionder Geräte nicht beeinflussen.Die EMV-Richtlinie ist seit 1. Januar 1996 in Kraft.Danfoss nimmt die CE-Kennzeichnung gemäßder Richtlinie vor und liefert auf Wunsch eineKonformitätserklärung.Dieses Handbuch enthältdetaillierte Hinweise für eine EMV-gerechte Installation.Wir spezifizieren außerdem die Normen, denen unserediversen Produkte entsprechen. Wir bieten die inden Spezifikationen angegebenen Filter und weitereUnterstützung zum Erzielen einer optimalen EMV an.
 In der großen Mehrzahl der Anwendungsfälle werdenFrequenzumrichter von Fachleuten als komplexesBauteil eingesetzt, das Teil eines größeren Geräts,Systems bzw. einer Installation ist. Es sei daraufhingewiesen, dass der Installierende die Verantwortungfür die endgültigen EMV-Eigenschaften des Geräts,Systems bzw. der Installation trägt.
 HINWEIS: 525-600 V-Geräte haben keineCE-Kennzeichnung.
 ■ PC-Software und serielle SchnittstelleDanfoss bietet verschiedene Optionen für die serielleSchnittstelle an. Über die serielle Schnittstelle istes möglich, einen oder mehrere Frequenzumrichtervon einem Zentralcomputer aus zu überwachen,zu programmieren und zu steuern.Alle Geräte der Serie VLT 6000 HVAC haben eineRS 485-Schnittstelle mit vier Protokolloptionenals Standard. Die in Parameter 500 Protokollewählbaren Protokolle sind:• FC-Protokoll• Johnson Controls Metasys N2• Landis/Staefa Apogee FLN• Modbus RTU
 Eine Bus-Optionskarte lässt eine höhereÜbertragungsgeschwindigkeit als RS 485 zu.Außerdem können mehr Geräte an den Busangeschlossen und alternative Übertragungsmedienbenutzt werden. Danfoss bietet folgendeOptionskarten für die Kommunikation an:• Profibus• LonWorks• DeviceNet
 Informationen zur Installation verschiedener Optionensind nicht in diesem Handbuch enthalten.
 Die RS 485-Schnittstelle ermöglicht dieKommunikation, z. B. mit einem PC. EinWindowsTM-Programm, das MCT 10, ist zu diesemZweck erhältlich. Es kann zur Überwachung,Programmierung und Steuerung eines oder mehrererVLT 6000 HVAC-Geräte benutzt werden. WeitereInformationen erhalten Sie im Projektierungshandbuchzum VLT 6000 HVAC oder von Danfoss.
 500-566 Serielle Kommunikation
 ACHTUNG!:Informationen zur Verwendung der seriellenRS-485-Schnittstelle sind in diesem Handbuchnicht enthalten. Nähere Informationen
 erhlaten Sie im Projektierungshandbuch zum VLT6000 HVAC oder von Danfoss.
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 ■ Einen VLT-Frequenzumrichter auspackenund bestellenWenn Sie nicht sicher sind, welcher Frequenzumrichtergeliefert wurde und welche Optionen er enthält,können Sie dies folgendermaßen herausfinden.
 ■ Typencode-zusammengesetzte BestellnummerGemäß Ihrer Bestellung erhält der Frequenzumrichtereine Bestellnummer, die auch auf dem Typenschilddes Gerätes erscheint. Sie könnte z.B. so aussehen:VLT-6008-H-T4-B20-R3-DL-F10-A00-C0In diesem Fall wäre der bestellte Frequenzwandler einVLT 6008 für Dreiphasen-Netzspannung von 380-460V (T4) in Buchformat-Gehäuse IP 20 (B20). DieHardwarevariante ist mit integriertem Funkentstörfilter,Klassen A und B (R3). Der Frequenzumrichter ist miteiner Bedieneinheit (DL) mit Profibus-Optionskarteausgestattet (F10). Keine Optionskarte (A00) und keinekonforme Beschichtung (C0) Zeichen Nr. 8 (H) gibtden Anwendungsbereich des Geräts an: H = HVAC.
 IP 00: Dieses Gehäuse ist nur für Geräte derBaureihe VLT 6000 HVAC mit höherer Leistungverfügbar. Installation in Standardschaltschränkenwird hierfür empfohlen.IP 20 Buchformat: Dieses Gehäuse ist fürSchrankinstallation konzipiert. Es hat einen minimalenPlatzbedarf und lässt sich nebeneinander ohnezusätzliche Kühlausrüstung installieren.IP 20/NEMA 1: Dies ist das Standardgehäuse fürVLT 6000 HVAC. Es ist ideal für Schrankinstallationin Bereichen, wo ein höherer Schutzgradgefordert ist. Auch dieses Gehäuse eignet sichfür Nebeneinanderinstallation.IP 54: Dieses Gehäuse kann direkt an dieWand montiert werden. Schränke sind nichterforderlich. IP 54-Geräte können ebenfallsnebeneinander installiert werden.
 HardwareausführungDie Geräte in dieser Baureihe sind in folgendenHardwareausführungen lieferbar:ST: Standardgerät mit/ohne Steuereinheit..
 Ohne Gleichstromklemmen, außer fürVLT 6042-6062, 200-240 VVLT 6016-6275, 525-600 V
 SL: Standardgerät mit Gleichstromklemmen.EX: Erweitertes Gerät für VLT Typ
 6152-6550 mit Steuereinheit,Gleichstromklemmen, Anschluss vonexterner 24 V-Gleichstromversorgungals Backup für Steuerkarte.
 DX: Erweitertes Gerät für VLT Typ6152-6550 mit Steuereinheit,Gleichstromklemmen, eingebautenHauptsicherungen und Trennschalter,Anschluss von externer 24V-Gleichstromversorgung als Backupfür Steuerkarte.
 PF: Standardgerät für VLT 6152-6352mit 24 V-Gleichstromversorgungals Backup für Steuerkarte undeingebaute Hauptsicherungen. KeineGleichstromklemmen.
 PS: Standardgerät für VLT 6152-6352mit 24 V-Gleichstromversorgungals Backup für Steuerkarte. KeineGleichstromklemmen.
 PD: Standardgerät für VLT 6152-6352mit 24 V-Gleichstromversorgung alsBackup für Steuerkarte, eingebautenHauptsicherungen und Trennschalter.Keine Gleichstromklemmen.
 FunkentstörfilterBuchformat-Geräte werden stets mit integriertemFunkentstörfilter gemäß EN 55011-B mit 20 mabgeschirmtem Motorkabel und EN 55011-Amit 150 m abgeschirmtem Motorkabel geliefert.Geräte für 240 Netzspannung und Motorleistungenbis einschl. 3,0 kW (VLT 6005) sowie Geräte für380-460 V Netzspannung und Motorleistungen bis7,5 kW (VLT 6011) werden immer mit eingebautemKlasse-A- und -B-Filter geliefert. Geräte fürhöhere Motorleistungen als diese (3,0 bzw. 7,5kW) können mit oder ohne Funkentstörfilterbestellt werden. Funkentstörfilter sind für 525-600V-Geräte nicht verfügbar.
 Steuereinheit (Tastatur und Display)Alle Gerätetypen dieser Baureihe, ausgenommenIP 54-Geräte, können mit oder ohne Steuereinheitbestellt werden. IP 54-Geräte werden stets miteiner Steuereinheit geliefert.Alle Geräte dieser Baureihe sind mit eingebautenAnwendungsoptionen erhältlich, einschließlichRelaiskarte mit vier Relais oder Kaskadenreglerkarte.
 Konforme BeschichtungAlle Geräte dieser Baureihe sind mit oder ohnekonforme Beschichtung der Leiterplatte lieferbar.
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 200-240 V
 Typencode
 Position im Code
 T2
 9-10
 C00
 11-13
 B20
 11-13
 C20
 11-13
 CN1
 11-13
 C54
 11-13
 ST
 14-15
 SL
 14-15
 R0
 16-17
 R1
 16-17
 R3
 16-171,1 kW/1,5 PS 6002 X X X X X1,5 kW/2,0 PS 6003 X X X X X2,2 kW/3,0 PS 6004 X X X X X3,0 kW/4,0 PS 6005 X X X X X4,0 kW/5,0 PS 6006 X X X X X X5,5 kW/7,5 PS 6008 X X X X X X7,5 kW/10 PS 6011 X X X X X X11 kW/15 PS 6016 X X X X X X15 kW/20 PS 6022 X X X X X X18,5 kW/25 PS 6027 X X X X X X22 kW/30 PS 6032 X X X X X X30 kW/40 PS 6042 X X X X X X37 kW/50 PS 6052 X X X X X X45 kW/60 PS 6062 X X X X X X
 380-460 V
 Typencode
 Position im
 Code
 T4
 9-10
 C00
 11-13
 B20
 11-13
 C20
 11-13
 CN1
 11-13
 C54
 11-13
 ST
 14-15
 SL
 14-15
 EX
 14-15
 DX
 14-15
 PS
 14-15
 PD
 14-15
 PF
 14-15
 R0
 16-17
 R1
 16-17
 R3
 16-171,1 kW/1,5 PS 6002 X X X X X1,5 kW/2,0 PS 6003 X X X X X2,2 kW/3,0 PS 6004 X X X X X3,0 kW/4,0 PS 6005 X X X X X4,0 kW/5,0 PS 6006 X X X X X5,5 kW/7,5 PS 6008 X X X X X7,5 kW/10 PS 6011 X X X X X11 kW/15 PS 6016 X X X X X X15 kW/20 PS 6022 X X X X X X18,5 kW/25 PS 6027 X X X X X X22 kW/30 PS 6032 X X X X X X30 kW/40 PS 6042 X X X X X X37 kW/50 PS 6052 X X X X X X45 kW/60 PS 6062 X X X X X X55 kW/75 PS 6072 X X X X X X75 kW/100 PS 6102 X X X X X X90 kW/125 PS 6122 X X X X X X110 kW/150 PS 6152 X X X X X X X X X X X132 kW/200 PS 6172 X X X X X X X X X X X160 kW/250 PS 6222 X X X X X X X X X X X200 kW/300 PS 6272 X X X X X X X X X X X250 kW/350 PS 6352 X X X X X X X X X X X315 kW/450 PS 6400 (X) X X X (X) X X355 kW/500 PS 6500 (X) X X X (X) X X400 kW/600 PS 6550 (X) X X X (X) X X
 (X): IP 00-Gehäuse im Kompaktformat
 für DX nicht lieferbar DX
 Spannung
 T2: 200-240 VAC
 T4: 380-460 VAC
 Gehäuse
 C00: Kompaktformat IP 00
 B20: Buchformat IP 20
 C20: Kompaktformat IP 20
 CN1: Kompaktformat NEMA 1
 C54: Kompaktformat IP 54
 Hardwarevariante
 ST: Standard
 SL: Standard mit DC-Klemmen
 EX: Erweitert mit 24 V-Stromversorgung und
 DC-Klemmen
 DX: Erweitert mit 24 V-Stromversorgung,
 DC-Klemmen, Trennschalter und Sicherung
 PS: Standard mit 24 V-Stromversorgung
 PD: Standard mit 24 V-Stromversorgung, Sicherung
 und Trennschalter
 PF: Standard mit 24 V-Stromversorgung und
 Sicherung
 EMV-Filter
 R0: Ohne Filter
 R1: Filter Klasse A1
 R3: Filter Klasse A1 und B
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 ACHTUNG!:NEMA 1 übertrifft IP 20
 525-600 V
 Typencode
 Position im Code
 T6
 9-10
 C00
 11-13
 C20
 11-13
 CN1
 11-13
 ST
 14-15
 R0
 16-171,1 kW/1,5 PS 6002 X X X X1,5 kW/2,0 PS 6003 X X X X2,2 kW/3,0 PS 6004 X X X X3,0 kW/4,0 PS 6005 X X X X4,0 kW/5,0 PS 6006 X X X X5,5 kW/7,5 PS 6008 X X X X7,5 kW/10 PS 6011 X X X X11 kW/15 PS 6016 X X X15 kW/20 PS 6022 X X X18,5 kW/25 PS 6027 X X X22 kW/30 PS 6032 X X X30 kW/40 PS 6042 X X X37 kW/50 PS 6052 X X X45 kW/60 PS 6062 X X X55 kW/75 PS 6072 X X X75 kW/100 PS 6100 X X X X90 kW/125 PS 6125 X X X X110 kW/150 PS 6150 X X X X132 kW/200 PS 6175 X X X X160 kW/250 PS 6225 X X X X200 kW/300 PS 6275 X X X X
 T6: 525-600 VAC
 C00: Kompaktformat IP 00
 C20: Kompaktformat IP 20
 CN1: Kompaktformat NEMA 1
 ST: Standard
 R0: Ohne Filter
 ACHTUNG!:NEMA 1 übertrifft IP 20
 Optionale Wahl, 200-600 V
 Display Position: 18-19D01) Ohne LCPDL Mit LCP
 Feldbus-Option Position: 20-22F00 Keine OptionenF10 Profibus DP V1F13 Profibus FMSF30 DeviceNetF40 LonWorks, freie TopologieF41 LonWorks 78 kBit/sF42 LonWorks 1,25 MBit/s
 Anwendungsoption Position: 23-25A00 Keine OptionenA312) Relaiskarte 4 RelaisA32 KaskadenreglerA40 EchtzeituhrBeschichtung Position: 26-27C03) Keine BeschichtungC1 Mit Beschichtung
 1) Mit Gehäuse IP 54 im Kompaktformat nicht lieferbar
 2) Mit Feldbus-Optionen (Fxx) nicht lieferbar
 3) Für Leistungsgrößen von 6400 bis 6550 nicht lieferbar
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 ■ Allgemeine technische Daten
 Netzversorgung (L1, L2, L3):
 Versorgungsspannung 200-240-V-Geräte ...................................................... 3 x 200/208/220/230/240 V ±10 %Versorgungsspannugn 380-460 V-Geräte ...................................................... 3 x 380/400/415/440/460 V ±10 %Versorgungsspannung 525-600 V-Geräte ............................................................. 3 x 525/550/575/600 V ±10 %Netzfrequenz .................................................................................................................................. 48-62 Hz ± 1%Max. Ungleichgewicht der Versorgungsspannung ........................................................................................ ± 3 %VLT 6002-6011, 380-460 V und 525-600 V und VLT 6002-6005, 200-240V ............................................................................................................... ±2.0 % der VersorgungsnennspannungVLT 6016-6072, 380-460 V und 525-600 V und VLT 6006-6032, 200-240V ............................................................................................................... ±1,5 % der VersorgungsnennspannungVLT 6102-6550, 380-460 V und VLT 6042-6062, 200-240 V ................ ±3.0 % der VersorgungsnennspannungVLT 6100-6275, 525-600 V ....................................................................... ±3 % der VersorgungsnennspannungLeistungsfaktor (λ) ...................................................................................................................... 0,90 bei NennlastVerschiebungsleistungsfaktor (Cos ϕ) .................................................................................... nahe Einheit (> 0,98)Anzahl Schaltungen am Versorgungseingang L1, L2, L3 .......................................................... ca. 1 x pro 2 Min.Max. Kurzschlussstrom ......................................................................................................................... 100.000 A
 VLT-Ausgangsdaten (U, V, W):
 Ausgangsspannung ........................................................................................ 0-100 % der VersorgungsspannungAusgangsfrequenz:Ausgangsfrequenz 6002-6032, 200-240 V ........................................................................... 0-120 Hz, 0-1000 HzAusgangsfrequenz 6042-6062, 200-240 V ............................................................................. 0-120 Hz, 0-450 HzAusgangsfrequenz 6002-6062, 380-460 V ........................................................................... 0-120 Hz, 0-1000 HzAusgangsfrequenz 6072-6550, 380-460 V ............................................................................. 0-120 Hz, 0-450 HzAusgangsfrequenz 6002-6016, 525-600 V ........................................................................... 0-120 Hz, 0-1000 HzAusgangsfrequenz 6022-6062, 525-600 V ............................................................................. 0-120 Hz, 0-450 HzAusgangsfrequenz 6072-6275, 525-600 V ............................................................................. 0-120 Hz, 0-450 HzMotornennspannung, 200-240 V-Geräte ......................................................................... 200/208/220/230/240 VMotornennspannung, 380-460 V-Geräte ......................................................................... 380/400/415/440/460 VMotornennspannung, 525-600 V-Geräte ........................................................................................ 525/550/575 VMotornennfrequenz .................................................................................................................................. 50/60 HzSchalten am Ausgang .......................................................................................................................... UnbegrenztRampenzeiten ........................................................................................................................................ 1 - 3600 s
 Drehmomentkennlinie:
 Startmoment ................................................................................................................................ 130 % für 1 Min.Startmoment (Parameter 110 Hohes Startmoment) .............................................. Max. Moment: 160 % für 0,5 sAcceleration torque ........................................................................................................................................ 100%Überlastmoment ............................................................................................................................................ 110%
 Steuerkarte, Digitaleingänge:
 Anzahl programmierbarer digitaler Eingänge ....................................................................................................... 8Klemmennummern ................................................................................................. 16, 17, 18, 19, 27, 29, 32, 33Spannungsniveau ................................................................................................. 0–24 V DC (PNP positive Logik)Spannungsniveau, logisch ‘0’ ................................................................................................................... < 5 V DCSpannungsniveau, logisch ‘1’ .................................................................................................................. >10 V DCMax. Spannung am Eingang .................................................................................................................... 28 V DCEingangswiderstand Ri .................................................................................................................................. 2 kAbfragezeit je Eingang .................................................................................................................................... 3 ms
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 Sichere galvanische Trennung: Alle digitalen Eingänge sind von der Versorgungsspannung (PELV) galvanischgetrennt. Die digitalen Eingänge können außerdem von den übrigen Klemmen der Steuerkarte getrennt werden,indem eine externe 24-V-DC-Versorgung angeschlossen und Schalter 4 geöffnet wird. Siehe Schalter 1-4.
 Steuerkarte, Analogeingänge
 Anzahl programmierbarer analoger Spannungs-/Thermistoreingänge .................................................................. 2Klemmennummern ...................................................................................................................................... 53, 54Spannungsniveau ............................................................................................................... 0–10 V DC (skalierbar)Eingangswiderstand Ri .......................................................................................................................... ca. 10 kAnzahl programmierbarer analoger Stromeingänge ............................................................................................ 1Klemmennummer Masse .................................................................................................................................... 55Strombereich ....................................................................................................................... 0/4–20 mA (skalierbar)Eingangswiderstand Ri ................................................................................................................................ 200Auflösung .............................................................................................................................. 10 Bits + VorzeichenGenauigkeit am Eingang .................................................................................... Max. Fehler 1% der GesamtskalaAbfragezeit je Eingang .................................................................................................................................... 3 msSichere galvanische Trennung: Alle Analogeingänge sind von der Versorgungsspannung (PELV) sowievon anderen spannungführenden Klemmen galvanisch getrennt.
 Steuerkarte, Puls-Eingang:
 Anzahl programmierbarer Puls-Eingänge .............................................................................................................. 3Klemmennummern ................................................................................................................................ 17, 29, 33Max. Frequenz an Klemme 17 ...................................................................................................................... 5 kHzMax. Frequenz an den Klemmen 29, 33 ................................................................ 20 kHz (PNP offener Kollektor)Max. Frequenz an den Klemmen 29, 33 .................................................................................. 65 kHz (Gegentakt)Spannungsniveau ................................................................................................. 0–24 V DC (PNP positive Logik)Spannungsniveau, logisch ‘0’ ................................................................................................................... < 5 V DCSpannungsniveau, logisch ‘1’ .................................................................................................................. >10 V DCMax. Spannung am Eingang .................................................................................................................... 28 V DCEingangswiderstand Ri .................................................................................................................................. 2 kAbfragezeit je Eingang .................................................................................................................................... 3 msAuflösung ................................................................................................................................ 10 Bit + VorzeichenGenauigkeit (100 Hz–1 kHz), Klemmen 17, 29, 33 ........................................ Max. Fehler 0,5% der GesamtskalaGenauigkeit (1–5 kHz), Klemme 17 ................................................................. Max. Fehler 0,1% der GesamtskalaGenauigkeit (1–65 kHz), Klemmen 29, 33 ...................................................... Max. Fehler 0,1% der GesamtskalaSichere galvanische Trennung: Alle Puls-/Drehgeber-Eingänge sind von der Versorgungsspannung (PELV) galvanischgetrennt. Die Puls-/Drehgeber-Eingänge können außerdem von den übrigen Klemmen der Steuerkarte getrenntwerden, indem eine externe 24-V-DC-Versorgung angeschlossen und Schalter 4 geöffnet wird. Siehe Schalter 1-4.
 Steuerkarte, Digital-/Puls- und Analogausgänge:
 Anzahl programmierbarer Digital- und Analogausgänge ....................................................................................... 2Klemmennummern ...................................................................................................................................... 42, 45Spannungsniveau am Digital-/Puls-Ausgang ....................................................................................... 0 - 24 V DCMin. Belastung gegen Masse (Klemme 39) am Digital-/Puls-Ausgang ........................................................ 600Frequenzbereiche (Digitalausgang dient als Pulsausgang) ........................................................................ 0-32 kHzStrombereich am Analogausgang ....................................................................................................... 0/4 - 20 mAMax. Belastung gegen Masse (Klemme 39) am Analogausgang ................................................................. 500Genauigkeit am Analogausgang ..................................................................... Max. Fehler 1,5% der GesamtskalaAuflösung am Analogausgang ........................................................................................................................ 8 BitSichere galvanische Trennung: Alle Digital- und Analogausgänge sind von der Versorgungsspannung(PELV) sowie von anderen spannungführenden Klemmen galvanisch getrennt.
 Steuerkarte, 24-V-DC-Versorgung:
 Klemmennummern ...................................................................................................................................... 12, 13
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 Max. Belastung ......................................................................................................................................... 200 mAKlemmennummern Masse ........................................................................................................................... 20, 39Sichere galvanische Trennung: Die 24-V-DC-Versorgung ist von der Versorgungsspannung (PELV)galvanisch getrennt, hat jedoch das gleiche Potential wie die Analogausgänge.
 Steuerkarte, RS 485 serielle Kommunikationsschnittstelle
 Klemmennummern .................................................................................................... 68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)Sichere galvanische Trennung: Vollständige galvanische Trennung (PELV).
 Relaisausgänge:
 Anzahl programmierbarer Relaisausgänge ............................................................................................................ 2Klemmennummern, Steuerkarte ...................................................................................................... 4-5 (Schließer)Max. Klemmenbelastung (AC) an 4-5, Steuerkarte ................................................................ 50 V AC, 1 A, 60 VAMax. Klemmenbelastung (DC-1 (IEC 947)) an 4-5, Steuerkarte ............................................. 75 V DC, 1 A, 30 WMax. Klemmenbelastung (DC-1) an 4-5, Steuerkarte bei UL-/cUL-Anwendungen . 30 V AC, 1 A / 42.5 V DC, 1AKlemmennummern, Stromkarte und Relaiskarte .......................................................... 1-3 (Öffner), 1-2 (Schließer)Max. Klemmenbelastung (AC) an 1-3, 1-2, Powerkarte ...................................................... 240 V AC, 2 A, 60 VAMax. Klemmenbelastung DC-1 (IEC 947) an 1-3, 1-2, Powerkarte und Relaiskarte ......................... 50 V DC, 2 AMin. Klemmenbelastung an 1-3, 1-2, Powerkarte .......................................... 24 V DC, 10 mA, 24 V AC, 100 mA
 Externe 24 Volt DC-Versorgung (nur verfügbar mit VLT 6152-6550, 380-460 V):
 Klemmennummern ...................................................................................................................................... 35, 36Spannungsbereich ................................................................................. 24 V DC ±15 % (max. 37 V DC für 10 s)Max. Brummspannung ............................................................................................................................... 2 V DCLeistungsaufnahme .................................................................................... 15 W (50 W beim Einschalten, 20 ms.)Min. Vorsicherung ....................................................................................................................................... 6 AmpZuverlässige galvanische Isolierung: Vollständige galvanische Isolierung der externen 24 VDC-Versorgung besitzt auch der Typ PELV.
 Kabellängen und -querschnitte:
 Max. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel .............................................................................................. 150 mMax. Motorkabellänge, nicht abgeschirmtes Kabel ..................................................................................... 300 mMax. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel VLT 6011, 380-460 V ........................................................... 100 mMax. Motorkabellänge, abgeschirmtes Kabel VLT 6011 525-600 V .............................................................. 50 mMax.DC-Bus-Kabellänge, abgeschirmtes Kabel ................................ 25 m vom Frequenzumrichter zur DC-Leiste.Max. Kabelquerschnitt zum Motor, siehe nächster AbschnittMax. Querschnitt für externe 24 V DC-Versorgung .................................................................. 2,5 mm2 /12 AWGMax. Querschnitt für Steuerkabel ............................................................................................ 1,5 mm 2 /16 AWGMax. Querschnitt für serielle Schnittstelle ................................................................................. 1,5 mm2 /16 AWGWenn UL/cUL eingehalten werden sollen, müssen Kabel der Temperaturklasse 60/75 °C verwendet werden(VLT 6002 - 6072 380 - 460 V, 525-600 V und VLT 6002 - 6032 200 - 240 V).Wenn UL/cUL eingehalten werden sollen, müssen Kabel der Temperaturklasse 75 °C verwendet werden (VLT6042 - 6062 200 - 240 V, VLT 6102 - 6550 380 - 460 V, VLT 6100 - 6275 525 - 600 V).Sofern nicht anders angegeben, können die Stecker sowohl für Kupfer- als auchfür Aluminiumkabel verwendet werden.
 Steuer- und Regelgenauigkeit:
 Frequenzbereich .................................................................................................................................. 0 - 1000 HzAuflösung der Ausgangsfrequenz ........................................................................................................... ±0.003 HzSystemantwortzeit ...................................................................................................................................... 3 msec.Drehzahl-Steuerbereich (ohne Istwertrückführung) ..................................................... 1:100 der SynchrondrehzahlDrehzahlgenauigkeit (ohne Istwertrückführung) ....................................... < 1500 U/Min.: max. Fehler ±7,5 U/Min.> 1500 U/Min.: max. Fehler 0,5% der Istdrehzahl
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 Prozeßgenauigkeit (mit Istwertrückführung) ............................................. < 1500 U/Min.: max. Fehler ±1,5 U/Min.> 1500 U/Min.: max. Fehler 0,1% der IstdrehzahlAlle Angaben basieren auf einem vierpoligen Asynchronmotor.
 Genauigkeit der Displayanzeige (Parameter 009–012 Displayanzeige):
 Motorstrom [5], 0–140% Belastung ................................................ Max. Fehler ±2,0% des AusgangsnennstromsLeistung kW [6], Leistung PS [7], 0–90% Belastung ............................... Max. Fehler ±5,0% der Motornenngröße
 Extern:
 Schutzart .......................................................................................................... IP 00, IP 20, IP 21/NEMA 1, IP 54Schwingungstest ............. 0,7 g RMS 18-1000 Hz ungeordnet. 3 Richtungen für 2 Stunden (IEC 68-2-34/35/36)Max. relative Feuchtigkeit ................................................ 93 % + 2 %, -3 % (IEC 68-2-3) bei Lagerung/TransportMax. relative Feuchtigkeit .................................. 95 % nicht kondensierend (IEC 721-3-3; Klasse 3K3) bei BetriebAggressive Umgebung (IEC 721-3-3) ........................................................................... Unbeschichtet Klasse 3C2Aggressive Umgebung (IEC 721-3-3) ............................................................................... Beschichtet Klasse 3C3Umgebungstemperatur, VLT 6002-6005 200-240 V, 6002-6011 380-460 V, 6002-6011 525-600 V Buchformat,IP 20 ............................................................................................. Max. 45°C (24-Std.-Durchschnitt max. 40°C)Umgebungstemperatur, VLT 6006-6062 200-240 V, 6016-6550 380-460 V, 6016-6275 525-600 V IP 00, IP20 ................................................................................................ Max. 40 °C (24-Std.-Durchschnitt max. 35 °C)Umgebungstemperatur, VLT 6002-6062 200-240 V, 6002-6550 380-460 V, IP 54 ................................................Max. 40 °C (24-Std.-Durchschnitt max. 35 °C)Min. Umgebungstemperatur bei Volllast ........................................................................................................... 0°CMin. Umgebungstemperatur bei reduzierter Leistung .................................................................................. -10°CTemperatur bei Lagerung/Transport .............................................................................................. -25 - +65/70°CMax. Höhe ü. d. Meeresspiegel ............................................................................................................... 1000 mAngewandte EMV-Normen, Emission .................................. EN 61000-6-3/4, EN 61800-3, EN 55011, EN 55014Angewandte EMV-Normen, Immunität .......................................................................................... EN 50082-2, EN61000-4-2, IEC 1000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, ENV 50204, EN 61000-4-6, VDE 0160/1990.12
 ACHTUNG!:VLT 6002-6275, 525-600 V-Geräte entsprechennicht den EMV-, Niederspannungs- oderPELV-Richtlinien.
 VLT 6000 HVAC-Schutz
 • Ein elektronischer thermischer Motorschutz schützt den Motor gegen Überlast.
 • Temperaturüberwachung des Kühlkörpers sorgt dafür, dass der Frequenzumrichter abschaltet, wenndie Temperatur 90 °C erreicht (für IP 00, IP 20 und NEMA 1). Für IP 54 wird bei 80 °C abgeschaltet.Eine Übertemperatur kann nur zurückgesetzt werden, wenn die Temperatur des Kühlkörpers unter60 °C gefallen ist.
 Für die nachstehend aufgeführten Geräte sind die Grenzwerte wie folgt:
 - VLT 6152, 380-460 V, schaltet bei 75 °C ab und kann zurückgesetzt werden, wenn die Temperaturunter 60 °C liegt.- VLT 6172, 380-460 V, schaltet bei 80 °C ab und kann zurückgesetzt werden, wenn die Temperaturunter 60 °C gefallen ist.- VLT 6222, 380-460 V, schaltet bei 95 °C ab und kann zurückgesetzt werden, wenn die Temperaturunter 65°C gefallen ist.- VLT 6272, 380-460 V, schaltet bei 95 °C ab und kann zurückgesetzt werden, wenn die Temperaturunter 65 °C gefallen ist.- VLT 6352, 380-460 V, schaltet bei 105 °C ab und kann zurückgesetzt werden, wenn die Temperaturunter 75 °C gefallen ist.
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 • Der Frequenzumrichter ist an den Motorklemmen U, V, W gegen Kurzschluss geschützt.
 • Der Frequenzumrichter ist an den Motorklemmen U, V, W gegen Erdschluss geschützt.
 • Eine Überwachung der Zwischenkreisspannung gewährleistet, dass der Frequenzumrichter bei zuniedriger und zu hoher Zwischenkreisspannung abschaltet.
 • Bei einer fehlenden Motorphase schaltet der Frequenzumrichter ab.
 • Bei Netzstörungen kann der Frequenzumrichter eine kontrollierte Verzögerung vornehmen.
 • Bei fehlender Netzphase schaltet der Frequenzumrichter ab oder reduziert die Leistung automatisch,wenn der Motor belastet wird.
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 ■ Technische Daten, mains supply 3 x 200-240V
 Gemäß internationalen Anforderungen VLT-Typ 6002 6003 6004 6005 6006 6008 6011
 Ausgangsstrom4) IVLT,N [A] 6.6 7.5 10.6 12.5 16.7 24.2 30.8
 IVLT, MAX (60 s) [A] 7.3 8.3 11.7 13.8 18.4 26.6 33.9
 Ausgangsleistung
 (234 V)SVLT,N [kVA] 2.7 3.1 4.4 5.2 6.9 10.1 12.8
 Typische Leistung an
 der WellePVLT,N [kW] 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5
 Typische Leistung an
 der WellePVLT,N [HP] 1.5 2 3 4 5 7.5 10
 Max. Kabelquer-
 schnitt für Motor
 und DC-Bus
 [mm2 ]/[AWG]
 4/10 4/10 4/10 4/10 10/8 16/6 16/6
 Max. Eingangsstrom(200 V) (RMS)IL,N
 [A]6.0 7.0 10.0 12.0 16.0 23.0 30.0
 Max. Kabel-
 querschnitt Netz
 [mm2 ]/[AWG] 2 )4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 16/6 16/6
 Max. Vorsicherun-
 gen[-]/UL1) [A] 16/10 16/15 25/20 25/25 35/30 50 60
 Netzschütz [Danfoss-Typ] CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 9 CI 16
 Wirkungsgrad3) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
 Gewicht IP 20 [kg] 7 7 9 9 23 23 23
 Gewicht IP 54 [kg] 11.5 11.5 13.5 13.5 35 35 38
 Verlustleistung bei
 max. Last. [W]Gesamt 76 95 126 172 194 426 545
 Schutzart VLT-Typ IP 20 / IP 54
 1. Sicherungsart siehe Abschnitt Sicherungen.
 2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
 3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
 4. Nennströme erfüllen UL-Anforderungen für 208-240 V.
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3x200-240 V
 Gemäß internationalen Anforderungen VLT-Typ 6016 6022 6027 6032 6042 6052 6062
 Aus-
 gangsstrom4)
 IVLT,N [A]
 (200-230 V)46.2 59.4 74.8 88.0 115 143 170
 IVLT, MAX (60 s)
 [A] (200-230 V)50.6 65.3 82.3 96.8 127 158 187
 IVLT,N[A] (240
 V)46.0 59.4 74.8 88.0 104 130 154
 IVLT, MAX (60 s)
 [A] (240 V)50.6 65.3 82.3 96.8 115 143 170
 Ausgangsleis-
 tung
 SVLT,N [kVA]
 (240 V)19.1 24.7 31.1 36.6 41.0 52.0 61.0
 Typische
 Leistung an der
 Welle
 PVLT,N [kW] 11 15 18.5 22 30 37 45
 Typische
 Leistung an der
 Welle
 PVLT,N [HP] 15 20 25 30 40 50 60
 Max.
 Kabelquerschnitt
 zu Motor und
 DC-Bus [mm2
 ]/[AWG]2) 5)
 Kupfer
 Aluminium6)
 16/6
 16/6
 35/2
 35/2
 35/2
 35/2
 50/0
 50/0
 70/1/0
 95/3/05)
 95/3/0
 90/250
 mcm5)
 120/4/0
 120/300
 mcm 5)
 Min. Kabelquerschnitt zu Motor
 und DC-Bus [mm2 ]/[AWG]2)10/8 10/8 10/8 16/6 10/8 10/8 10/8
 Max. Eingangsstrom (200 V)
 (RMS) IL,N[A]46.0 59.2 74.8 88.0 101.3 126.6 149.9
 Max.
 Kabelquerschnitt
 Netz [mm 2
 ]/[AWG]2) 5)
 Kupfer
 Aluminium6)
 16/6
 16/6
 35/2
 35/2
 35/2
 35/2
 50/0
 50/0
 70/1/0
 95/3/05)
 95/3/0
 90/250
 mcm 5)
 120/4/0
 120/300
 mcm 5)
 Max.
 Vorsicherungen[-]/UL1) [A] 60 80 125 125 150 200 250
 Netzschütz[Danfoss-Typ]
 [AC-Wert]
 CI 32
 AC-1
 CI 32
 AC-1
 CI 37
 AC-1
 CI 61
 AC-1
 CI 85 CI 85 CI 141
 Wirkungsgrad3) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
 Gewicht IP 00 [kg] - - - - 90 90 90
 Gewicht IP
 20/NEMA 1[kg] 23 30 30 48 101 101 101
 Gewicht IP 54 [kg] 38 49 50 55 104 104 104
 Verlustleistung
 bei
 max. Last.
 [W] 545 783 1042 1243 1089 1361 1613
 Schutzart IP 00/IP 20/NEMA 1/IP 54
 1. Sicherungsart siehe Abschnitt Sicherungen.
 2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
 3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
 4. Nennströme erfüllen UL-Anforderungen für 208-240 V.
 5. Anschlussstift 1 x M8 / 2 x M8.
 6. Aluminiumkabel mit Querschnitt über 35 mm2 müssen mit einem Al-Cu-Stecker angeschlossen werden.
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3 x 380 - 460 V
 Gemäß internationalen Anforderungen VLT-Typ 6002 6003 6004 6005 6006 6008 6011
 AusgangsstromIVLT,N [A] (380-440
 V)3.0 4.1 5.6 7.2 10.0 13.0 16.0
 IVLT, MAX (60 s) [A]
 (380-440 V)3.3 4.5 6.2 7.9 11.0 14.3 17.6
 IVLT, N [A] (441-460
 V)3.0 3.4 4.8 6.3 8.2 11.0 14.0
 IVLT, MAX (60 s) [A]
 (441-460 V)3.3 3.7 5.3 6.9 9.0 12.1 15.4
 AusgangsleistungSVLT,N [kVA]
 (400 V)2.2 2.9 4.0 5.2 7.2 9.3 11.5
 SVLT,N [kVA]
 (460 V)2.4 2.7 3.8 5.0 6.5 8.8 11.2
 Typische Leistung
 an der WellePVLT,N [kW] 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5
 Typische Leistung
 an der WellePVLT,N [HP] 1.5 2 3 - 5 7.5 10
 Max.
 Kabelquerschnitt
 für Motor
 [mm2 ]/[AWG]2) 4)
 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10
 Max.
 EingangsstromIL,N [A] (380 V) 2.8 3.8 5.3 7.0 9.1 12.2 15.0
 (RMS) IL,N [A] (460 V) 2.5 3.4 4.8 6.0 8.3 10.6 14.0
 Max. Kabel-
 querschnitt Netz
 [mm2 ]/[AWG] 2) 4)4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10
 Max.
 Vorsicherungen[-]/UL1)[A] 16/6 16/10 16/10 16/15 25/20 25/25 35/30
 Netzschütz [Danfoss-Typ] CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 6
 Wirkungsgrad3) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
 Gewicht IP 20 [kg] 8 8 8.5 8.5 10.5 10.5 10.5
 Gewicht IP 54 [kg] 11.5 11.5 12 12 14 14 14
 Verlustleistung
 bei
 max. Last. [W]
 Gesamt 67 92 110 139 198 250 295
 Schutzart VLT-Typ IP 20/IP 54
 1. Sicherungsart siehe Abschnitt Sicherungen.
 2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
 3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
 4. Der max. Kabelquerschnitt ist der maximal zulässige Kabelquerschnitt, der an die Klemmen angeschlossen werden kann.
 Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3x380-460 V
 Gemäß internationalen Anforderungen VLT-Typ 6016 6022 6027 6032 6042
 Ausgangsstrom IVLT,N [A] (380-440 V) 24.0 32.0 37.5 44.0 61.0
 IVLT, MAX (60 s) [A]
 (380-440 V)26.4 35.2 41.3 48.4 67.1
 IVLT,N[A] (441-460 V) 21.0 27.0 34.0 40.0 52.0
 IVLT, MAX (60 s) [A]
 (441-460 V)23.1 29.7 37.4 44.0 57.2
 Ausgangsleistung SVLT,N [kVA] (400 V) 17.3 23.0 27.0 31.6 43.8
 SVLT,N [kVA] (460 V) 16.7 21.5 27.1 31.9 41.4
 Typische Leistung an der
 WellePVLT,N [kW] 11 15 18.5 22 30
 Typische Leistung an der
 WellePVLT,N [HP] 15 20 25 30 40
 Max. Kabelquerschnitt für
 Motor und DC-Bus, IP 2016/6 16/6 16/6 35/2 35/2
 Max. Kabelquerschnitt für
 Motor und DC-Bus, IP 54
 [mm2]/[AWG]2) 4)
 16/6 16/6 16/6 16/6 35/2
 Min. Kabelquerschnitt für
 Motor und DC-Bus[mm2]/[AWG]2) 4) 10/8 10/8 10/8 10/8 10/8
 Max. Eingangsstrom IL,N[A] (380 V) 24.0 32.0 37.5 44.0 60.0
 (RMS) IL,N[A] (460 V) 21.0 27.6 34.0 41.0 53.0
 Max. Kabelquerschnitt Netz,
 IP 2016/6 16/6 16/6 35/2 35/2
 Max. Kabelquerschnitt Netz,
 IP 54
 [mm2]/[AWG]2) 4)
 16/6 16/6 16/6 16/6 35/2
 Max. Vorsicherungen [-]/UL1) [A] 63/40 63/40 63/50 63/60 80/80
 Netzschütz [Danfoss-Typ] CI 9 CI 16 CI 16 CI 32 CI 32
 Wirkungsgrad bei Nennfrequenz 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
 Gewicht IP 20 [kg] 21 21 22 27 28
 Gewicht IP 54 [kg] 41 41 42 42 54
 Verlustleistung bei max.
 Last.[W] 419 559 655 768 1065
 Schutzart IP 20/ IP 54
 1. Sicherungsart siehe Abschnitt Sicherungen.
 2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
 3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
 4. Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleineste Kabelquerschnitt, der an die Klemmen angeschlossen werden kann. Der max.
 Kabelquerschnitt ist der maximal zulässige Kabelquerschnitt, der an die Klemmen angeschlossen werden kann.
 Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3 x 380-460 V
 Gemäß internationalen Anforderungen VLT-Typ 6052 6062 6072 6102 6122
 Ausgangsstrom IVLT,N [A] (380-440 V) 73.0 90.0 106 147 177
 IVLT, MAX (60 s) [A]
 (380-440 V)80.3 99.0 117 162 195
 IVLT,N[A] (441-460 V) 65.0 77.0 106 130 160
 IVLT, MAX (60 s) [A]
 (441-460 V)71.5 84.7 117 143 176
 Ausgangsleistung SVLT,N [kVA] (400 V) 52.5 64.7 73.4 102 123
 SVLT,N [kVA] (460 V) 51.8 61.3 84.5 104 127
 Typische Wellenleistung PVLT,N [kW] 37 45 55 75 90
 Typische Wellenleistung PVLT,N [PS] 50 60 75 100 125
 Max. Kabelquerschnitt
 für Motor und DC-Bus,
 IP 20
 35/2 50/0 50/0
 120
 / 250
 MCM5)
 120
 / 250
 MCM5)
 Max. Kabelquerschnitt
 für Motor und DC-Bus,
 IP 54
 [mm2]/[AWG]2) 4) 6)
 35/2 50/0 50/0
 150
 / 300
 MCM5)
 150
 / 300
 MCM5)
 Min. Kabelquerschnitt
 für Motor und DC-Bus[mm2]/[AWG]2) 4) 10/8 16/6 16/6 25/4 25/4
 Max. Eingangsstrom IL,N[A] (380 V) 72.0 89.0 104 145 174
 (RMS) IL,N[A] (460 V) 64.0 77.0 104 128 158
 Max. Kabelquerschnitt
 für Netzanschluss , IP 2035/2 50/0 50/0
 120
 / 250
 MCM
 120
 / 250
 MCM
 Max. Kabelquerschnitt
 für Netzanschluss , IP 54
 [mm2]/[AWG]2) 4) 6)
 35/2 50/0 50/0
 150
 / 300
 MCM
 150
 / 300
 MCM
 Max. Vorsicherungen [-]/UL1) [A] 100/100 125/125 150/150 225/225 250/250
 Netzschütz [Danfoss-Typ] CI 37 CI 61 CI 85 CI 85 CI 141
 Wirkungsgrad bei Nennfrequenz 0.96 0.96 0.96 0.98 0.98
 Gewicht IP 20 [kg] 41 42 43 54 54
 Gewicht IP 54 [kg] 56 56 60 77 77
 Verlustleistung bei max.
 Last.[W] 1275 1571 1322 1467 1766
 Schutzart IP 20/IP 54
 1. Der Abschnitt Sicherungen zeigt die entsprechenden Sicherungstypen
 2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß
 3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
 4. Der min. Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der an die Klemmen angeschlossen
 werden darf. Der max. Kabelquerschnitt ist der größtmögliche Kabelquerschnitt, der an die Klemmen
 angeschlossen werden kann.
 Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
 5. DC-Anschluss 95 mm2/AWG 3/0.
 6. Aluminiumkabel mit Querschnitten über 35 mm 2 müssen mit einem AI-Cu-Stecker angeschlossen
 werden.
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3 x 380-460 V
 Gemäß internationalen Anforderungen VLT-Typ 6152 6172 6222 6272 6352
 Aus-
 gangsstromIVLT,N [A] (380-440 V) 212 260 315 395 480
 IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V) 233 286 347 435 528
 IVLT,N [A] (441-460 V) 190 240 302 361 443
 IVLT, MAX (60 s) [A] (441-460 V) 209 264 332 397 487
 Aus-
 gangsleis-
 tung
 SVLT,N [kVA] (400 V) 147 180 218 274 333
 SVLT,N [kVA] (460 V) 151 191 241 288 353
 Typische Wellenleistung (380-440 V) PVLT,N
 [kW]110 132 160 200 250
 Typische Wellenleistung (441-460 V) PVLT,N
 [PS]150 200 250 300 350
 Max. Kabelquerschnitt für Motor und
 DC-Bus [mm2]2) 4) 5) 2x70 2x70 2x185 2x185 2x185
 Max. Kabelquerschnitt für Motor und
 DC-Bus [AWG] 2) 4) 5)
 2x2/0
 MCM
 2x2/0
 MCM
 2x350
 MCM
 2x350
 MCM
 2x350
 MCM
 Min. Kabelquerschnitt für Motor und DC-Bus
 [mm2/AWG] 2) 4) 5)35/2 35/2 35/2 35/2 35/2
 Max. Ein-
 gangsstromIL,N[A] (380 V) 208 256 317 385 467
 (RMS) IL,N[A] (460 V) 185 236 304 356 431
 Max. Kabelquerschnitt für Netzanschluss
 [mm2]2) 4) 5) 2x70 2x70 2x185 2x185 2x185
 Max. Kabelquerschnitt für Netzanschluss
 [AWG]2) 4) 5)
 2x2/0
 MCM
 2x2/0
 MCM
 2x350
 MCM
 2x350
 MCM
 2x350
 MCM
 Max. Vor-
 sicherun-
 gen
 [-]/UL1) [A] 300/300 350/350 450/400 500/500 630/600
 Netzschütz [Danfoss-Typ] CI 141 CI 250ELCI
 250EL
 CI
 300EL
 CI
 300EL
 Gewicht
 IP 00[kg] 82 91 112 123 138
 Gewicht
 IP 20[kg] 96 104 125 136 151
 Gewicht
 IP 54[kg] 96 104 125 136 151
 Wirkungsgrad bei Nennfrequenz 0.98
 Verlustleis-
 tung bei
 max. Last.
 [W] 2619 3309 4163 4977 6107
 Schutzart IP 00/IP 21/NEMA 1/IP 54
 1. Der Abschnitt Sicherungen zeigt die entsprechenden Sicherungstypen
 2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß
 3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
 4. Der min. Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der an die Klemmen angeschlossen werden darf. Der max.
 Kabelquerschnitt ist der größtmögliche Kabelquerschnitt, der an die Klemmen angeschlossen werden kann.
 Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
 5. Verbindungsbolzen 1 x M10 / 2 x M10 (Netz und Motor), Verbindungsbolzen 1 x M8 / 2 x M8 (DC-Bus).
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3 x 380-460 V
 Gemäß internationalen Anforderungen VLT-Typ 6400 6500 6550
 Ausgangsstrom IVLT,N [A] (380-440 V) 600 658 745
 IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V) 660 724 820
 IVLT,N [A] (441-460 V) 540 590 678
 IVLT, MAX (60 s) [A] (441-460 V) 594 649 746
 Ausgangsleistung SVLT,N [kVA] (400 V) 416 456 516
 SVLT,N [kVA] (460 V) 430 470 540
 Typische Leistung an der Welle (380-440 V) PVLT,N [kW] 315 355 400
 Typische Leistung an der Welle (441-460 V) PVLT,N [HP] 450 500 600
 Max. Kabelquerschnitt für Motor und DC-Bus [mm2] 4) 5)2 x 400
 3 x 150
 2 x 400
 3 x 150
 2 x 400
 3 x 150
 Max. Kabelquerschnitt für Motor und DC-Bus [AWG] 2) 4) 5)2 x 750 mcm
 3 x 350 mcm
 2 x 750 mcm
 3 x 350 mcm
 2 x 750 mcm
 3 x 350 mcm
 Min. Kabelquerschnitt für Motor und DC-Bus [mm2] 4) 5) 70 70 70
 Min. Kabelquerschnitt für Motor und DC-Bus [AWG] 2) 4) 5) 3/0 3/0 3/0
 IL,MAX [A] (380 V) 584 648 734Max.
 Eingangsstrom
 (RMS) IL,MAX [A] (460 V) 526 581 668
 Max. Kabelquerschnitt für Netz [mm2]4) 5)2 x 400
 3 x 150
 2 x 400
 3 x 150
 2 x 400
 3 x 150
 Max. Kabelquerschnitt für Netz [AWG]2) 4) 5)2 x 750
 3 x 350
 2 x 750
 3 x 350
 2 x 750
 3 x 350
 Min.Kabelquerschnitt für Netz [mm2]4) 5) 70 70 70
 Min. Kabelquerschnitt für Netz [AWG]2) 4) 5) 3/0 3/0 3/0
 Max.
 Vorsicherungen
 (Netz) [-]/UL [A]1 ) 700/700 800/800 800/800
 Wirkungsgrad3) 0.97 0.97 0.97
 Netzschütz [Danfoss-Typ] CI 300EL - -
 Gewicht IP 00 [kg] 515 560 585
 Gewicht IP 20 [kg] 630 675 700
 Gewicht IP 54 [kg] 640 685 710
 Verlustleistung bei
 max. Last [W] 9450 10650 12000
 Schutzart IP 00 / IP 20/NEMA 1 / IP 54
 1. Sicherungsart siehe Abschnitt Sicherungen.
 2. American Wire Gauge = Amerikanisches Drahtmaß.
 3. Gemessen mit 30 m abgeschirmtem Motorkabel bei Nennlast und Nennfrequenz.
 4. Der minimale Kabelquerschnitt ist der kleineste Kabelquerschnitt, der an die Klemmen angeschlossen werden kann. Beachten Sie
 stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.Der max. Kabelquerschnitt ist der maximal
 zulässige Kabelquerschnitt, der an die Klemmen angeschlossen werden kann.
 5. Anschlussstift 2 x M12/3 x M12.
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3 x 525-600 V
 Gemäß internationalen Anforderungen VLT-Typ 6002 6003 6004 6005 6006 6008 6011
 Ausgangsstrom IVLT,N [A] (550 V) 2.6 2.9 4.1 5.2 6.4 9.5 11.5
 IVLT, MAX (60 s) [A] (550V) 2.9 3.2 4.5 5.7 7.0 10.5 12.7
 IVLT,N [A] (575 V) 2.4 2.7 3.9 4.9 6.1 9.0 11.0
 IVLT, MAX (60 s) [A] (575 V) 2.6 3.0 4.3 5.4 6.7 9.9 12.1
 Ausgang SVLT,N [kVA] (550 V) 2.5 2.8 3.9 5.0 6.1 9.0 11.0
 SVLT,N [kVA] (575 V) 2.4 2.7 3.9 4.9 6.1 9.0 11.0
 Typische Wellenleistung PVLT,N [kW] 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5
 Typische Wellenleistung PVLT,N [PS] 1.5 2 3 4 5 7.5 10
 Max. Querschnitt Kupferkabel für Motor und
 Zwischenkreiskopplung
 [mm2] 4 4 4 4 4 4 4
 [AWG]2) 10 10 10 10 10 10 10
 Ein-
 gangsnennstrom
 IVLT,N [A] (550 V)
 IVLT,N [A] (600 V)
 2,5
 2,2
 2,8
 2,5
 4,0
 3,6
 5,1
 4,6
 6,2
 5,7
 9,2
 8,4
 11,2
 10,3
 Max. Querschnitt Kupferkabel für Netzanschluss
 [mm2] 4 4 4 4 4 4 4
 [AWG]2) 10 10 10 10 10 10 10
 Max. Vorsicherungen (Netz) 1)[ - ]/UL [A] 3 4 5 6 8 10 15
 Wirkungs-
 grad0.96
 Gewicht
 IP20 /
 NEMA 1
 [kg]
 [Ibs]
 10,5
 23
 10,5
 23
 10,5
 23
 10,5
 23
 10,5
 23
 10,5
 23
 10,5
 23
 Geschätzte Verlustleistung bei max. Last (550 V) [W] 65 73 103 131 161 238 288
 Geschätzte Verlustleistung bei max. Last (600 V) [W] 63 71 102 129 160 236 288
 Schutzart IP 20/NEMA 1
 1. Der Abschnitt Sicherungen zeigt die entsprechenden Sicherungstypen
 2. American Wire Gauge (AWG) = Amerikanisches Drahtmaß
 3. Der min. Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP 20 an den Klemmen angeschlossen werden darf.
 Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3 x 525-600 V
 Gemäß internationalen Anforderungen 6016 6022 6027 6032 6042 6052 6062 6072
 Ausgangsstrom IVLT,N [A] (550 V) 18 23 28 34 43 54 65 81
 IVLT, MAX (60 s) [A] (550V) 20 25 31 37 47 59 72 89
 IVLT,N [A] (575 V) 17 22 27 32 41 52 62 77
 IVLT, MAX (60 s) [A] (575 V) 19 24 30 35 45 57 68 85
 Ausgang SVLT,N [kVA] (550 V) 17 22 27 32 41 51 62 77
 SVLT,N [kVA] (575 V) 17 22 27 32 41 52 62 77
 Typische Wellenleistung PVLT,N [kW] 11 15 18.5 22 30 37 45 55
 Typische Wellenleistung PVLT,N [PS] 15 20 25 30 40 50 60 75
 Max. Querschnitt
 Kupferkabel für Motor
 und Zwischenkreiskop-
 plung4)
 [mm2] 16 16 16 35 35 50 50 50
 [AWG]2) 6 6 6 2 2 1/0 1/0 1/0
 Min. Kabelquerschnitt
 für Motor und Zwis-
 chenkreiskopplung3)
 [mm2] 0.5 0.5 0.5 10 10 16 16 16
 [AWG]2) 20 20 20 8 8 6 6 6
 Eingangsnennstrom
 IVLT.N[A] (550 V) 18 22 27 33 42 53 63 79
 IVLT.N[A] (600 V) 16 21 25 30 38 49 38 72
 [mm2] 16 16 16 35 35 50 50 50Max Querschnitt
 Kupferkabel für
 Netzanschluss4) [AWG] 2) 6 6 6 2 2 1/0 1/0 1/0
 Max. Vorsicherungen (Netz) 1)[-]/UL [A] 20 30 35 45 60 75 90 100
 Wirkungsgrad 0.96
 Gewicht IP20 / NEMA
 1
 [kg]
 [Ibs]
 23
 51
 23
 51
 23
 51
 30
 66
 30
 66
 48
 106
 48
 106
 48
 106
 Geschätzte Verlustleistung bei max. Last (550 V)
 [W] 451 576 702 852 1077 1353 1628 2029
 Geschätzte Verlustleistung bei max. Last (600 V)
 [W] 446 576 707 838 1074 1362 1624 2016
 Schutzart NEMA 1
 1. Der Abschnitt Sicherungen zeigt die entsprechenden Sicherungstypen
 2. American Wire Gauge (AWG) = Amerikanisches Drahtmaß.
 3. Der min. Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP20/NEMA 1 an den Klemmen angeschlossen werden darf.
 Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich des minimalen Kabelquerschnitts.
 4. Aluminiumkabel mit Querschnitten über 35 mm 2 müssen mit einem AI-Cu-Stecker angeschlossen werden.
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 ■ Technische Daten, Netzversorgung 3 x 525-600 V
 Gemäß internationalen Anforderungen 6100 6125 6150 6175 6225 6275
 Ausgangsstrom IVLT,N [A] (550
 V)104 131 151 201 253 289
 IVLT, MAX (60 s) [A] (550V) 114 144 166 221 278 318
 IVLT,N [A] (575 V) 99 125 144 192 242 289
 IVLT, MAX (60 s) [A] (575 V) 109 138 158 211 266 318
 Ausgang SVLT,N [kVA] (550 V) 99 125 144 191 241 275
 SVLT,N [kVA] (575 V) 99 124 143 191 241 288
 Typische Wellenleistung PVLT,N
 [kW]75 90 110 132 160 200
 Typische Wellenleistung PVLT,N
 [PS]100 125 150 200 250 300
 Max. Querschnitt
 Kupferkabel für
 Motor und Zwis-
 chenkreiskop-
 plung4)
 [mm2] 120 120 120 2x120 2x120 2x120
 [AWG]2) 4/0 4/0 4/0 2x4/0 2x4/0 2x4/0
 [mm2] 185 185 185 2x185 2x185 2x185Max. Querschnitt
 Aluminiumka-
 bel für Mo-
 tor und Zwis-
 chenkreiskop-
 plung4)
 [AWG]2) 300 MCM 300 MCM 300 MCM2x 300
 MCM
 2x 300
 MCM
 2x 300
 MCM
 Min. Kabel-
 querschnitt für
 Motor und Zwis-
 chenkreiskop-
 plung3)
 [mm2] 6 6 6 2x6 2x6 2x6
 [AWG]2) 8 8 8 2x8 2x8 2x8
 Ein-
 gangsnennstrom
 IVLT.N[A]
 (550 V)101 128 147 196 246 281
 IVLT.N[A]
 (600 V)92 117 134 179 226 270
 [mm2] 120 120 120 2x120 2x120 2x120Max Querschnitt
 Kupferkabel für
 Netzanschluss4) [AWG] 2) 4/0 4/0 4/0 2x4/0 2x4/0 2x4/0
 [mm2] 185 185 185 2x185 2x185 2x185Max. Querschnitt
 Aluminiumkabel
 für
 Netzanschluss4) [AWG] 2) 300 MCM 300 MCM 300 MCM
 2x 300
 MCM
 2x 300
 MCM
 2x 300
 MCM
 Max. Vorsicherungen (Netz)1)[-]/UL [A]
 125 175 200 250 350 400
 Wirkungsgrad 0.96-0.97
 Gewicht IP00[kg]
 [Ibs]
 109
 240
 109
 240
 109
 240
 146
 322
 146
 322
 146
 322
 Gewicht IP20 /
 NEMA 1
 [kg]
 [Ibs]
 121
 267
 121
 267
 121
 267
 161
 355
 161
 355
 161
 355
 (550 V) [W] 2605 3285 3785 5035 6340 7240Geschätzte
 Verlustleistung
 bei max. Last
 (600 V) [W]
 2560 3275 3775 5030 6340 7570
 Schutzart IP 00 und NEMA 1
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VLT® 6000 HVAC
 1. Der Abschnitt Sicherungen zeigt die entsprechenden Sicherungstypen2. American Wire Gauge (AWG) = Amerikanisches Drahtmaß3. Der min. Kabelquerschnitt ist der kleinste Kabelquerschnitt, der gemäß IP 20 an den Klemmenangeschlossen werden darf. Beachten Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften bezüglich desminimalen Kabelquerschnitts4. Kontaktbolzen 1 x M8/2 x M8.
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 ■ SicherungenUL-Konformität
 Um den UL/cUL-Zulassungen zu entsprechen, müssen Vorsicherungen gemäß nachstehender Tabelleverwendet werden.
 200-240 V
 VLT Bussmann SIBA Littel Fuse Ferraz-Shawmut6002 KTN-R10 5017906-010 KLN-R10 ATM-R10 oder A2K-10R6003 KTN-R15 5017906-016 KLN-R15 ATM-R15 oder A2K-15R6004 KTN-R20 5017906-020 KLN-R20 ATM-R20 oder A2K-20R6005 KTN-R25 5017906-025 KLN-R25 ATM-R25 oder A2K-25R6006 KTN-R30 5017906-032 KLN-R30 ATM-R30 oder A2K-30R6008 KTN-R50 5012406-050 KLN-R50 A2K-50R6011, 6016 KTN-R60 5014006-063 KLN-R60 A2K-60R6022 KTN-R80 5014006-080 KLN-R80 A2K-80R6027, 6032 KTN-R125 2028220-125 KLN-R125 A2K-125R6042 FWX-150 2028220-150 L25S-150 A25X-1506052 FWX-200 2028220-200 L25S-200 A25X-2006062 FWX-250 2028220-250 L25S-250 A25X-250
 380-460 V
 Bussmann SIBA Littel Fuse Ferraz-Shawmut
 6002 KTS-R6 5017906-006 KLS-R6 ATM-R6 oder A6K-6R
 6003, 6004 KTS-R10 5017906-010 KLS-R10 ATM-R10 oder A6K-10R
 6005 KTS-R15 5017906-016 KLS-R16 ATM-R16 oder A6K-16R
 6006 KTS-R20 5017906-020 KLS-R20 ATM-R20 oder A6K-20R
 6008 KTS-R25 5017906-025 KLS-R25 ATM-R25 oder A6K-25R
 6011 KTS-R30 5012406-032 KLS-R30 ATM-R30 oder A6K-30R
 6016, 6022 KTS-R40 5014006-040 KLS-R40 A6K-40R
 6027 KTS-R50 5014006-050 KLS-R50 A6K-50R
 6032 KTS-R60 5014006-063 KLS-R60 A6K-60R
 6042 KTS-R80 2028220-100 KLS-R80 A6K-80R
 6052 KTS-R100 2028220-125 KLS-R100 A6K-100R
 6062 KTS-R125 2028220-125 KLS-R125 A6K-125R
 6072 KTS-R150 2028220-160 KLS-R150 A6K-150R
 6102 FWH-220 2028220-200 L50S-225 A50-P225
 6122 FWH-250 2028220-250 L50S-250 A50-P250
 6152* FWH-300 2028220-315 L50S-300 A50-P300
 6172* FWH-350 2028220-315 L50S-350 A50-P350
 6222* FWH-400 206xx32-400 L50S-400 A50-P400
 6272* FWH-500 206xx32-500 L50S-500 A50-P500
 6352* FWH-600 206xx32-600 L50S-600 A50-P600
 6400 FWH-700 206xx32-700 L50S-700 A50-P700
 6500 FWH-800 206xx32-800 L50S-800 A50-P800
 6550 FWH-800 206xx32-800 L50S-800 A50-P800
 * Von General Electric hergestellte Trennschalter, Kat.-Nr. SKHA36AT0800, mit dem nachstehendaufgeführten Rating-Plug, können verwendet werden, um die UL-Anforderung zu erfüllen.
 6152 Rating-Plug-Nr. SRPK800 A 3006172 Rating-Plug-Nr. SRPK800 A 4006222 Rating-Plug-Nr. SRPK800 A 4006272 Rating-Plug-Nr. SRPK800 A 5006352 Rating-Plug-Nr. SRPK800 A 600
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 525-600 V
 Bussmann SIBA Littel Fuse Ferraz-Shawmut
 6002 KTS-R3 5017906-004 KLS-R003 A6K-3R
 6003 KTS-R4 5017906-004 KLS-R004 A6K-4R
 6004 KTS-R5 5017906-005 KLS-R005 A6K-5R
 6005 KTS-R6 5017906-006 KLS-R006 A6K-6R
 6006 KTS-R8 5017906-008 KLS-R008 A6K-8R
 6008 KTS-R10 5017906-010 KLS-R010 A6K-10R
 6011 KTS-R15 5017906-016 KLS-R015 A6K-15R
 6016 KTS-R20 5017906-020 KLS-R020 A6K-20R
 6022 KTS-R30 5017906-030 KLS-R030 A6K-30R
 6027 KTS-R35 5014006-040 KLS-R035 A6K-35R
 6032 KTS-R45 5014006-050 KLS-R045 A6K-45R
 6042 KTS-R60 5014006-063 KLS-R060 A6K-60R
 6052 KTS-R75 5014006-080 KLS-R075 A6K-80R
 6062 KTS-R90 5014006-100 KLS-R090 A6K-90R
 6072 KTS-R100 5014006-100 KLS-R100 A6K-100R
 6100 FWP-125A 2018920-125 L70S-125 A70QS-125
 6125 FWP-175A 2018920-180 L70S-175 A70QS-175
 6150 FWP-200A 2018920-200 L70S-200 A70QS-200
 6175 FWP-250A 2018920-250 L70S-250 A70QS-250
 6225 FWP-350A 206XX32-350 L70S-350 A70QS-350
 6275 FWP-400A 206xx32-400 L70S-400 A70QS-400
 KTS-Sicherungen von Bussmann können KTN-Sicherungen für 240-V-Antriebe ersetzen.
 FWH-Sicherungen von Bussmann können FWX-Sicherungen für 240-V-Antriebe ersetzen.
 KLSR-Sicherungen von LITTEL FUSE können KLNR-Sicherungen für 240-V-Antriebe ersetzen.
 L50S-Sicherungen von LITTEL FUSE können L25S-Sicherungen für 240-V-Antriebe ersetzen.
 A6KR-Sicherungen von FERRAZ SHAWMUT können A2KR-Sicherungen für 240-V-Antriebe ersetzen.
 A50X-Sicherungen von FERRAZ SHAWMUT können A25X-Sicherungen für 240-V-Antriebe ersetzen.
 Keine UL-Konformität
 Wenn UL/cUL-Zulassung nicht gegeben sein muss, empfehlen wir die oben angegebenen Sicherungenoder:
 VLT 6002-6032 200-240 V Typ gG
 VLT 6042-6062 200-240 V Typ gR
 VLT 6002-6072 380-460 V Typ gG
 VLT 6102-6122 380-460 V Typ gR
 VLT 6152-6352 380-460 V Typ gG
 v VLT 6400-6550 380-460 V Typ gR
 VLT 6002-6072 525-600 V Typ gG
 VLT 6100-6275 525-600 V Typ gR
 Bei Nichtbeachtung der Empfehlung kann eineBeschädigung des Frequenzumrichters im Falleeiner Fehlfunktion die Folge sein. Die Sicherungenmüssen zum Schutz in einer Schaltung ausgelegtsein, die maximal 100.000 Arms (symmetrisch),max. 500 V/600 V liefern kann.
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 ■ Abmessungen
 Alle nachstehenden Angaben in mm.VLT-Typ A B C a b aa/bb TypBuchformat IP 20 200 - 240 V6002 - 6003 395 90 260 384 70 100 A6004 - 6005 395 130 260 384 70 100 ABuchformat IP 20 380 - 460 V6002 - 6005 395 90 260 384 70 100 A6006 - 6011 395 130 260 384 70 100 AIP 00 200 - 240 V6042 - 6062 800 370 335 780 270 225 BIP 00 380 - 460 V6152 - 6172 1046 408 3731) 1001 304 225 J6222 - 6352 1327 408 3731) 1282 304 225 J6400 - 6550 1896 1099 490 1847 1065 400 (aa) IIP 20 200 - 240 V6002 - 6003 395 220 160 384 200 100 C6004 - 6005 395 220 200 384 200 100 C6006 - 6011 560 242 260 540 200 200 D6016 - 6022 700 242 260 680 200 200 D6027 - 6032 800 308 296 780 270 200 D6042 - 6062 954 370 335 780 270 225 EIP 20 380 - 460 V6002 - 6005 395 220 160 384 200 100 C6006 - 6011 395 220 200 384 200 100 C6016 - 6027 560 242 260 540 200 200 D6032 - 6042 700 242 260 680 200 200 D6052 - 6072 800 308 296 780 270 200 D6102 - 6122 800 370 335 780 330 225 D6400 - 6550 2010 1200 600 - - 400 (aa) HIP 21/NEMA 1 380-460 V6152 - 6172 1208 420 3731) 1154 304 225 J6222 - 6352 1588 420 3731) 1535 304 225 J
 IP 54 200 - 240 V A B C D a b aa/bb Typ6002 - 6003 460 282 195 85 260 258 100 F6004 - 6005 530 282 195 85 330 258 100 F6006 - 6011 810 350 280 70 560 326 200 F6016 - 6032 940 400 280 70 690 375 200 F6042 - 6062 937 495 421 - 830 374 225 GIP 54 380 - 460 V6002 - 6005 460 282 195 85 260 258 100 F6006 - 6011 530 282 195 85 330 258 100 F6016 - 6032 810 350 280 70 560 326 200 F6042 - 6072 940 400 280 70 690 375 200 F6102 - 6122 940 400 360 70 690 375 225 F6152 - 6172 1208 420 3731) - 1154 304 225 J6222 - 6352 1588 420 3731) - 1535 304 225 J6400 - 6550 2010 1200 600 - - - 400 (aa) H
 1. Mit Trennschalter zusätzlich 44 mm.aa: Mindestabstand über dem Gehäuse
 bb: Mindestabstand unter dem Gehäuse
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 ■ Abmessungen
 Alle nachstehenden Angaben in mm.
 VLT-Typ A B C a b aa/bb Typ
 IP 00 525 - 600 V
 6100 - 6150 800 370 335 780 270 250 B
 6175 - 6275 1400 420 400 1380 350 300 B
 IP 20/NEMA 1 525 - 600 V
 6002 - 6011 395 220 200 384 200 100 C
 6016 - 6027 560 242 260 540 200 200 D
 6032 - 6042 700 242 260 680 200 200 D
 6052 - 6072 800 308 296 780 270 200 D
 6100 - 6150 954 370 335 780 270 250 E
 6175 - 6275 1554 420 400 1380 350 300 E
 Option für IP 00 VLT 6100 - 6275
 IP 20-Bodenabdeckung A1 B1 C1
 6100 - 6150 175 370 335
 6175 - 6275 175 420 400
 aa: Mindestabstand über dem Gehäuse
 bb: Mindestabstand zwischen dem Gehäuse
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 ■ Mechanische Abmessungen
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 ■ Abmessungen (Forts.)
 Typ H, IP 20, IP 54
 Typ I, IP 00
 Typ J, IP 00, IP 21, IP 54
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 ■ Mechanische Installation
 Beachten Sie die für Einbau undTüreinbau geltenden Anforderungen(siehe nachstehende Übersicht). Diese
 sind zur Vermeidung von schweren Personen-und Sachschäden einzuhalten, insbesondere beider Installation größerer Gerätetypen.
 Der Frequenzumrichter muß senkrecht montiert werden.
 Der Frequenzumrichter wird durch Luftzirkulationgekühlt. Damit das Gerät seine Kühlluft abgebenkann, ist auf einen freien Mindestabstandsowohl über als auch unter dem Gerät gemäßZeichnung unten zu achten.Damit das Gerät nicht zu warm wird, ist zugewährleisten, daß die Umgebungstemperaturdie für den Frequenzumrichter angegebenemax. Temperatur nicht überschreitet, und daßauch der 24-Std.-Durchschnittstemperaturwertnicht überschritten wird. Max. Temperatur und24-Std.-Durchschnitt entnehmen Sie bitte denAllgemeinen technischen Daten.Bei Installation des Frequenzumrichters aufunebenen Flächen, z.B. auf einem Rahmen, bitteAnleitung MN.50.XX.YY beachten.Bei Umgebungstemperaturen im Bereich 45 °C– 55 ° C ist die Leistung des Frequenzumrichtersgemäß dem Leistungsreduktionsdiagramm imProjektierungshandbuch zu reduzieren, da ansonstenmit einer Verringerung der Lebensdauer desFrequenzumrichters gerechnet werden muß.
 ■ Installation des VLT 6002-6352Alle Frequenzumrichter müssen so installiert werden,dass eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist.
 Kühlung
 Alle Geräte im Buch- und Kompaktformaterfordern einen Mindestfreiraum über undunter dem Schutzgehäuse.
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 Nebeneinander/Flansch-an-Flansch
 Alle Frequenzumrichter können nebeneinander/Flansch-an-Flansch montiert werden.
 d [mm] KommentareBuchformatVLT 6002-6005, 200-240 V 100VLT 6002-6011, 380-460 V 100
 Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter)
 Kompakt (alle Gehäusetypen)VLT 6002-6005, 200-240 V 100VLT 6002-6011, 380-460 V 100VLT 6002-6011, 525-600 V 100
 Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter)
 VLT 6006-6032, 200-240 V 200VLT 6016-6072, 380-460 V 200VLT 6102-6122, 380-460 V 225VLT 6016-6072, 525-600 V 200
 Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter)
 VLT 6042-6062, 200-240 V 225VLT 6100-6275, 525-600 V 225
 Installation auf einer ebenen, vertikalen Oberfläche (keine Abstandshalter)
 IP 54-Filtermatten müssen bei Verschmutzung ersetzt werden.
 VLT 6152-6352, 380-460 V 225 Installation auf einer ebenen, senkrechten Oberfläche (Abstandsstücke
 können benutzt werden). IP 54-Filtermatten müssen bei Verschmutzung
 ersetzt werden.
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 ■ Installation von VLT 6400-6550 380-460 VKompakt IP 00, IP 20 und IP 54
 Kühlung Nebeneinander
 Alle Kompaktgeräte der o.g. Baureihen erfordernmindestens 400 mm Freiraum über demSchutzgehäuse und müssen auf einer ebenen Flächemontiert werden. Dies gilt für IP 00, IP 20 und IP54 Geräte.Für den Zugang zum VLT 6400-6550 ist mindestensein Freiraum von 605 mm vor dem Frequenzumrichtererforderlich.
 Alle IP-00-, IP-20- und IP-54-Geräte der o.g.Baureihen können ohne Zwischenräume seitlichnebeneinander installiert werden, da die Geräte keineseitliche Kühlung erfordern.
 ■ IP 00 VLT 6400-6550 380-460 VDas IP 00-Gerät ist für Installation in einemSchaltschrank gemäß den Anweisungen in der
 VLT 6400-6550-Installationsanleitung MG.56.AX.YYauselegt. Bitte beachten Sie, dass die gleichenBedingungen wie für Nema 1 / IP 20 und IP 54 gelten.
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 45

Page 46
                        

VLT® 6000 HVAC
 ■ Allgemeine Informationen zur elektrischenInstallation
 ■ Hochspannungswarnung
 Der Frequenzumrichter steht beiNetzanschluss unter lebensgefährlicherSpannung. Unsachgemäße Installation
 des Motors oder des Frequenzumrichters könnenSchäden am Gerät sowie schwere Personenschädenoder sogar tödliche Verletzungen verursachen.Beachten Sie daher stets die Anleitungen imProjektierungshandbuch sowie die nationalen undörtlichen Sicherheitsbestimmungen. Das Berührenelektrischer Teile kann lebensgefährlich sein - selbstnach Trennung vom Stromnetz: Bei VLT 6002-6005,200-240 V mindestens 4 Minuten warten.Bei VLT 6006-6062, 200-240 V: mindestens15 Minuten warten.Bei VLT 6002-6005, 380-460 V: mindestens4 Minuten warten.Bei VLT 6006-6072, 380-460 V: mindestens15 Minuten warten.Bei VLt 6102-6352, 380-460 V: mindestens20 Minuten warten.Bei VLT 6400-6550, 380-460 V: mindestens15 Minuten warten.Bei VLT 6002-6005, 525-600 V: mindestens4 Minuten warten.Bei VLT 6008-6027, 525-600 V: mindestens15 Minuten warten.Bei VLt 6032-6275, 525-600 V: mindestens30 Minuten warten.
 ACHTUNG!:Der Betreiber bzw. Elektroinstallateur ist für eineordnungsgemäße Erdung und die Einhaltungder jeweils gültigen nationalen und örtlichen
 Sicherheitsbestimmungen verantwortlich.
 ■ ErdungUm die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)zu gewährleisten, sind bei Installation einesFrequenzumrichters die folgenden elementarenGesichtspunkte zu berücksichtigen.
 • Schutzerdung: Beachten Sie bitte, daß derFrequenzumrichter einen hohen Ableitstromaufweist und aus Sicherheitsgründenentsprechend geerdet werden muß. Die örtlichenSicherheitsvorschriften sind einzuhalten.
 • Hochfrequenz-Erdung: Die Erdungskabel sindso kurz wie möglich zu halten.
 Die verschiedenen Erdungssysteme mit derniedrigstmöglichen Leiterimpedanz verbinden. Die
 niedrigstmögliche Leiterimpedanz läßt sich erreichen,indem der Leiter so kurz wie möglich gehalten unddie größtmögliche Oberfläche angestrebt wird. Einflacher Leiter beispielsweise besitzt eine niedrigereHF-Impedanz als ein runder Leiter mit demselbenLeiterquerschnitt CVESS. Werden mehrere Gerätein einem Schaltschrank installiert, dann muß diemetallene Montageplatte des Schaltschranks alsgemeinsame Bezugserde verwendet werden.Die Metallgehäuse der verschiedenen Gerätewerden mit der niedrigstmöglichen HF-Impedanzauf die Schaltschrank-Montageplatte montiert.So wird einerseits vermieden, daß für dieeinzelnen Geräte unterschiedliche HF-Spannungenvorliegen, und andererseits, daß sich über diegegebenenfalls zwischen den Geräten verlaufendenVerbindungskabel Störstrahlungsströme ausbreiten.Die Störstrahlung wird auf diese Weise reduziert.Um eine niedrige HF-Impedanz zu erzielen,werden die Befestigungsschrauben der Geräteals HF-Verbindung zur Montageplatte verwendet.Isolierende Farbschichten o.ä. müssen daher anden Verbindungsstellen entfernt werden.
 ■ KabelDie Steuerungskabel und das gefilterte Netzkabelsind separat von den Motorkabeln zu installieren,um das "Einkoppeln" von Störungen zu vermeiden.Im Normalfall reicht ein Abstand von 20 cmaus; es empfiehlt sich aber, überall wo möglichgrößtmöglichen Abstand halten, insbesonderedort, wo Kabel über eine längereBei empfindlichen Signalkabeln wie Telefon- undDatenkabeln empfiehlt es sich, den größtmöglichenAbstand zu halten, mindestens 1 m je 5 mStarkstromkabel (Netz- und Motorkabel). Es isthervorzuheben, daß der erforderliche Abstandvon der Empfindlichkeit der Installation bzw. derSignalkabel abhängt und daß daher keine genauenWerte angegeben werden können.Bei Verwendung von Kabelkanälen dürfen empfindlicheSignalkabel nicht in denselben Kanälen verlegt werdenwie Motorkabel. Wenn Signalkabel Starkstromkabelkreuzen, sollte dies in einem Winkel von 90°erfolgen. Vergessen Sie nicht, daß alle Kabel, dieStörungen enthalten und an einem Schaltschrankankommen bzw. von ihm abgehen, abgeschirmtbzw. gefiltert werden müssen.Siehe auch EMV-gemäße elektrische Installation.
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 ■ Abgeschirmte KabelDie Abschirmung muß eine HF-Abschirmungniedriger Impedanz sein. Dies ist bei einemSchirmgeflecht aus Kupfer, Aluminium oder Eisengewährleistet. Eine für mechanischen Schutzausgelegte Abschirmung beispielsweise eignet sichnicht für eine EMV-gemäße Installation. Siehe auchAnwendung EMV-gemäßer Kabel.
 ■ Zusätzlicher Schutz vor indirektem KontaktFehlerstromschutzschalter, Mehrfach-Schutzerdungoder -Nullung können als zusätzlicher Schutz dienen,sofern die örtlich geltenden Sicherheitsvorschrifteneingehalten werden.Bei einem Erdschluß kann sich im Fehlerstromein Gleichstromanteil bilden. NiemalsFehlerstromschutzschalter des Typs A verwenden,da diese für gleichstromhaltige Fehlerströmenicht geeignet sind. Bei Verwendung vonFehlerstromschutzschaltern ist darauf zu achten, daßdie örtlich geltenden Vorschriften eingehalten werden.Bei Verwendung von Fehlerstromschutzschalternmüssen diese sich eignen für:• den Schutz von Geräten mit einem Gleichstromanteil
 im Fehlerstrom (Drei-Phasen- Brückengleichrichter),• Netzeinschaltung mit Ladestromimpuls nach Erde,• hohen Ableitstrom.
 ■ EMV-SchalterErdfreie Netzversorgung:Wird der Frequenzumrichter von einer isoliertenNetzstromquelle ( IT-Netz) oder einem TT/TN-S Netzmit geerdetem Zweig versorgt, so wird empfohlen,den EMV-Schalter auf OFF (AUS) zu stellen. Siehedazu IEC 364-3. Falls optimale EMV-Leistung benötigtwird, parallele Motoren angeschlossen werden oderdas Motorkabel länger als 25 m ist, wird empfohlen,den Schalter in die Stellung ON (EIN) zu stellen.In der AUS-Stellung sind die internen EMV-Kapazitäten(Filterkondensatoren) zwischen Chassis undZwischenkreis abgeschaltet, um Schädenam Zwischenkreis zu vermeiden und dieErdkapazitätsströme (gemäß IEC 61800-3)zu verringern.Bitte lesen Sie dazu auch den AnwendungshinweisVLT am IT-Netz, MN.90.CX.02. Es ist wichtig,Erdschluss-Überwachungsgeräte zu verwenden,die zusammen mit Leistungselektronik (IEC61557-8) einsetzbar sind.
 ACHTUNG!:Den EMV-Schalter nicht bedienen, wenndas Gerät an das Netz angeschlossenist. Vergewissern Sie sich bitte, dass
 die Netzversorgung unterbrochen ist, bevor Sieden EMV-Schalter betätigen.
 ACHTUNG!:Ein Betrieb mit offenem EMV-Schalter ist nur beiwerkseitig eingestellten Taktfrequenzen zulässig.
 ACHTUNG!:Der EMV-Schalter trennt die Kondensatorengalvanisch von der Erde.
 Die roten Schalter werden z. B. mit einemSchraubendreher betätigt. In AUS-Stellung sind dieSchalter herausgezogen, in EIN-Stellung sind dieSchalter gedrückt. Die Werkseinstellung ist EIN.
 Geerdete Netzversorgung:Der EMV-Schalter muss in der Stellung ON (EIN) sein,damit der Frequenzumrichter die EMV-Norm erfüllt.
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 Buchformat IP 20VLT 6002 - 6011 380 - 460 VVLT 6002 - 6005 200 - 240 V
 Kompaktformat IP 20 und NEMA 1VLT 6002 - 6011 380 - 460 VVLT 6002 - 6005 200 - 240 VVLT 6002 - 6011 525 - 600 V
 Kompaktformat IP 20 und NEMA 1VLT 6016 - 6027 380 - 460 VVLT 6006 - 6011 200 - 240 VVLT 6016 - 6027 525 - 600 V
 Kompaktformat IP 20 und NEMA 1VLT 6032 - 6042 380 - 460 VVLT 6016 - 6022 200 - 240 VVLT 6032 - 6042 525 - 600 V
 Kompaktformat IP 20 und NEMA 1VLT 6052 - 6122 380 - 460 VVLT 6027 - 6032 200 - 240 VVLT 6052 - 6072 525 - 600 V
 Kompaktformat IP 54VLT 6102 - 6122 380 - 460 V
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 Kompaktformat IP 54VLT 6002 - 6011 380 - 460 VVLT 6002 - 6005 200 - 240 V
 Kompaktformat IP 54VLT 6016 - 6032 380 - 460 VVLT 6006 - 6011 200 - 240 V
 Kompaktformat IP 54VLT 6042 - 6072 380 - 460 VVLT 6016 - 6032 200 - 240 V
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 ■ HochspannungstestEin Hochspannungstest kann durch Kurzschließender Anschlüsse U, V, W, L1, L2, L3 und Anlegenvon max. 2,5 kV DC für eine Sekunde zwischendiesem Kurzschluß und Masse erfolgen.
 ACHTUNG!:Der Funkentstörschalter muß beimHochspannungstest geschlossen sein(Stellung ON). Netz- und Motoranschluß
 müssen bei einem Hochspannungstest dergesamten Anlage abgeklemmt werden, wenndie Ableitströme zu hoch sind.
 ■ Wärmeabgabe vom VLT 600 HVACDie Tabellen in Allgemeine technische Daten zeigenden Leistungsabfall P (W) des VLT 6000 HVAC.Die maximale Temperatur der Kühlluft tIN MAX beträgt40° bei 100 % Last (vom Nennwert).
 ■ Belüftung des eingebauten VLT 6000 HVACDie zur Kühlung des Frequenzumrichters erforderlicheLuftmenge kann wie folgt berechnet werden:
 1. Addieren Sie die Werte von P für alle imselben Feld einzubauenden Frequenzumrichter.Die höchste Kühllufttemperatur (t IN) mussweniger als tIN, MAX (40°C) betragen. DerTages-/Nachtdurchschnitt muss 5°C niedriger sein(VDE 160). Die Auslasstemperatur der Kühlluft darffolgenden Wert nicht übersteigen: tOUT, MAX (45° C).
 2. Berechnen Sie den zulässigen Unterschiedzwischen der Temperatur der Kühlluft (tIN) undder Auslasstemperatur (tOUT):
 t = 45° C-tIN.3. Berechnen Sie die erforderliche
 Luftmenge = m3/ht in Kelvin einfügen
 Der Auslass der Belüftung muss über dem amhöchsten montierten Frequenzumrichter positioniertwerden. Einkalkuliert werden müssen der Druckverlustdurch die Filter sowie die Tatsache, dass der Drucksinkt, wenn die Filter verstopft sind.
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 ■ EMV-gerechte elektrische InstallationWenn EN 61000-6-3/4, EN 55011 oder EN 61800-3Erste Umgebung eingehalten werden müssen,wird die Beachtung dieser Hinweise empfohlen.Bei einer Installation im Rahmen von EN 61800-3Zweite Umgebung sind Abweichungen von derdargestellten Vorgehensweise zulässig. Hiervonwird jedoch abgeraten. Nähere Einzelheitensiehe auch CE-Kennzeichnung, Störaussendungund EMV-Prüfergebnisse unter BesondereBetriebsbedingungen im Projektierungshandbuch.
 Ordnungsgemäße EMV-gerechte elektrischeInstallation:
 • Nur geflochtene abgeschirmte Motor- undSteuerkabel verwenden.Die Schirmabdeckung muss mindestens 80 %betragen. Das Abschirmungsmaterial muss ausMetall - in der Regel Kupfer, Aluminium, Stahloder Blei - bestehen. Für das Netzkabel geltenkeine speziellen Anforderungen.
 • Bei Installationen mit starren Metallrohren sindkeine abgeschirmten Kabel erforderlich; dasMotorkabel muss jedoch in einem anderenInstallationsrohr als die Steuer- und Netzkabelinstalliert werden. Das Installationsrohr mussvollständig an Frequenzumrichter und Motorangeschlossen sein. Die EMV-Leistungsfähigkeitflexibler Installationsrohre variiert sehr stark; hiersind entsprechende Herstellerangaben einzuholen.
 • Erden Sie die Abschirmung bzw. dasInstallationsrohr der Motor- und Steuerkabel anbeiden Enden. Siehe auch Erdung geflochtenerabgeschirmter Steuerkabel.
 • Verdrillte Abschirmlitzen (sog. Pigtails) vermeiden.Sie erhöhen die Hochfrequenzimpedanzder Abschirmung und beeinträchtigen soden Abschirmeffekt bei hohen Frequenzen.Stattdessen Kabelbügel oder Kabelstutzen mitgeringer Impedanz verwenden.
 • Auf einwandfreien elektrischen Kontaktzwischen Montageplatte und Metallgehäusedes Frequenzumrichters achten. Dies giltnicht für IP 54-Geräte, die zur Wandmontagebestimmt sind, und für VLT 6152-6550,380-480 V, VLT 6042-6062, 200-240 VAC ineinem IP20/NEMA1-Gehäuse.
 • Verwenden Sie Zahnscheiben und galvanischleitfähige Montageplatten, um einen einwandfreienelektrischen Anschluss für IP 00-, IP 20-, IP 21-und NEMA 1-Installationen herzustellen.
 • In Schaltschränken, in denen Frequenzumrichteruntergebracht sind, nach Möglichkeit nurabgeschirmte Motor- und Steuerkabel verwenden.
 • Bei IP 54-Geräten ist eine unterbrechungsfreieHochfrequenzverbindung zwischen demFrequenzumrichter und der Motoreinheit erforderlich.
 Die Abbildung zeigt ein Beispiel für eine EMV-gerechteelektrische Installation eines IP 20- oder NEMA1-Frequenzumrichters. Der Frequenzumrichter wurdein einem Schrank mit Ausgangsschütz untergebrachtund an eine SPS angeschlossen, die in diesemBeispiel in einem separaten Schrank installiert ist. Mitanderen Vorgehensweisen kann ggf. eine ebenso guteEMV-Leistung erzielt werden, sofern die vorstehendenHinweise für eine ordnungsgemäße Installation befolgtwerden. Bei Verwendung nicht abgeschirmter Kabelist zu beachten, dass bestimmte Voraussetzungenfür die Störaussendung nicht erfüllt sind, wenngleichdie Störfestigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.Näheres siehe Abschnitt EMV-Prüfergebnisse.
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 ■ Anwendung EMV-gemäßer KabelAbgeschirmte Kabel werden zur Optimierungder EMV-Immunität der Steuerkabel und derEMVEmission der Motorkabel empfohlen.
 Die Fähigkeit eines Kabels, ein- und ausgestrahlteselektrisches Rauschen zu verringern, richtet sichnach der Schaltimpedanz (ZT). Die Abschirmungvon Kabeln ist normalerweise dafür ausgelegt, dieÜbertragung elektrischen Rauschens zu mindern,wobei allerdings Abschirmungen mit niedrigerem ZT
 value is more effective than a screen with a higher ZT
 -Wert wirksamer sind als solche mit höherem.
 Der ZT -Wert wird von den Kabelherstellern nur seltenangegeben, aber er läßt sich durch Betrachtungdes physischen Kabelaufbaus abschätzen.
 ZT kann aufgrund folgender Faktoren beurteilt werden:- Kontaktwiderstand zwischen den einzelnen
 Schirmleitern,- Schirmabdeckung, d.h. die physische Fläche
 des Kabels, die durch den Schirm abgedecktwird, häufig in Prozent angegeben (solltemin. 85% betragen),
 - Art der Abschirmung, d.h. geflochten odergewunden (es empfiehlt sich ein Geflechtoder ein geschlossenes Rohr).
 Aluminium-Ummantelung mit Kupferdraht.
 Gewundener Kupferdraht oder bewehrtesStahldrahtkabel.
 Einlagiges Kupferdrahtgeflecht mit schwankenderprozentualer Schirmabdeckung.
 Zweilagiges Kupferdrahtgeflecht.
 Zweilagiges Kupferdrahtgeflecht mit magnetischer,abgeschirmter Zwischenlage.
 In Kupfer- oder Stahlrohr geführtes Kabel.
 Bleikabel mit 1,1 mm Wandstärke, Vollschutz.
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 ■ Elektrische Installation - Erdung SteuerkabelGenerell müssen Steuerkabel abgeschirmt und dieAbschirmung beidseitig mittels Kabelbügel mit demMetallgehäuse des Gerätes verbunden sein.
 Die Zeichnung unten zeigt, wie eine korrekteErdung durchzuführen ist, und was in Zweifelsfällengetan werden kann.
 Richtiges ErdenSteuerkabel und Kabel der seriellen Kommunikationss-chnittstelle beidseitig mit Kabelbügeln montieren, umbestmöglichen elektrischen Kontakt zu gewährleisten.
 Falsches ErdenVerzwirbelte Abschirmlitzen (sog. Pigtails)vermeiden, da diese die Schirmimpedanz beihöheren Frequenzen vergrößern.
 Sicherung des Erdpotentials zwischenSPS und VLTBesteht zwischen dem Frequenzumrichter und derSPS (etc.) ein unterschiedliches Erdpotential, sokönnen elektrische Störgeräusche auftreten, diedas gesamte System stören können. Das Problemkann durch Anbringen eines Ausgleichskabels gelöstwerden, das neben das Steuerkabel gelegt wird.Kabelquerschnitt mindestens 16 mm2
 Bei 50/60-Hz-ErdfehlerschleifenBei Verwendung sehr langer Steuerkabel können50/60-Hz-Erdfehlerschleifen auftreten. DiesemProblem kann durch Verbinden des einenSchirmendes an Erde über einen 100-nF-Kondensator(bei möglichst kurzen Leitungen) abgeholfen werden.
 Kabel für die serielle KommunikationsschnittstelleNiederfrequente Störströme zwischen zweiFrequenzumrichtern können eliminiert werden, indemdas eine Ende der Abschirmung mit Klemme 61verbunden wird. Dieser Eingang ist über ein internesRC-Glied mit Erde verbunden. Es empfiehlt sich dieVerwendung eines paarweise gewundenen (twistedpair) Kabels, um die Differentialsignalinterferenzzwischen den Leitern zu reduzieren.
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 ■ Elektrische Installation - Gehäuse/Schutzarten
 Buchformat IP 20VLT 6002-6005, 200-240 VVLT 6002-6011, 380-460 V
 Kompaktformat IP 54VLT 6002-6005, 200-240 VVLT 6002-6011, 380-460 V
 Kompaktformat IP 20 und NEMA 1 (IP 20)VLT 6002-6005, 200-240 VVLT 6002-6011, 380-460 VVLT 6002-6011, 525-600 V
 Compact IP 20 und NEMA 1VLT 6006-6032, 200-240 VVLT 6016-6072, 380-460 VVLT 6016-6072, 525-600 V
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 Kompaktformat IP 54VLT 6006-6032, 200-240 VVLT 6016-6072, 380-460 V
 Kompaktformat NEMA 1 (IP 20)VLT 6042-6062, 200-240 VVLT 6100-6150, 525-600 V
 Kompaktformat IP 00VLT 6042-6062, 200-240 VVLT 6100-6150, 525-600 V
 Kompaktformat IP 54VLT 6042-6062, 200-240 V
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 57

Page 58
                        

VLT® 6000 HVAC
 Kompaktformat IP 20VLT 6102-6122, 380-460 V
 Kompaktformat IP 54VLT 6102-6122, 380-460 V
 IP 00VLT 6175-6275, 525-600 V
 Kompaktformat NEMA 1 (IP 20)VLT 6175-6275, 525-600 V
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 VLT 6152-6352, 380-460 V
 IP 00VLT 6152-6352, 380-460 V
 IP 54, IP 21/NEMA 1 mit Trennschalterund NetzsicherungVLT 6152-6352, 380-460 V
 IP 00 mit Trennschalter und SicherungVLT 6152-6352, 380-460 V
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 Kompaktformat IP 00, NEMA 1 (IP 20) und IP 54VLT 6400-6550, 380-460 V
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 ■ Elektrische Installation, Stromkabel
 Buchformat IP 20VLT 6002-6005, 200-240 VVLT 6002-6011, 380-460 V
 IP 20 und NEMA 1VLT 6006-6032, 200-240 VVLT 6016-6122, 380-460 VVLT 6016-6072, 525-600 V
 Kompaktformat IP 20, NEMA 1 und IP 54VLT 6002-6005, 200-240 VVLT 6002-6011, 380-460 VVLT 6002-6011, 525-600 V
 IP 54VLT 6006-6032, 200-240 VVLT 6016-6072, 380-460 V
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 ■ Elektrische Installation, Stromkabel
 IP 00 und NEMA 1 (IP 20)VLT 6042-6062, 200-240 VVLT 6100-6150, 525-600 V
 IP 00 und NEMA 1 (IP 20)VLT 6175-6275, 525-600 V
 IP 54VLT 6042-6062, 200-240 V
 Kompaktformat IP 54VLT 6102-6122, 380-460 V
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 ■ Elektrische Installation, Stromkabel
 Kompaktformat IP 00, NEMA 1 (IP 20) und IP 54VLT 6400-6550 380-460 V
 ohne Trennschalter und Netzsicherungen
 Kompaktformat IP 00, NEMA 1 (IP 20) und IP 54VLT 6400-6550 380-460 Vmit Trennschaltern und Netzsicherungen
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 ■ Anzugsmoment und SchraubengrößenDie Tabelle zeigt, mit welchem Moment dieKlemmen des Frequenzumrichters montiert werdenmüssen. Bei VLT 6002-6032, 200-240 V, VLT6002-6122, 380-460 und 525-600 V werden dieKabel mit Schrauben befestigt. Bei VLT 6042-6062,200-240 V und VLT 6152-6550, 380-460 V werdendie Kabel mit Bolzen befestigt.Diese Werte gelten für folgende Klemmen:
 91, 92, 93Netzklemmen (Nr.) L1, L2, L3
 96, 97, 98Motorklemmen (Nr.) U, V, W
 Erdungsklemmen (Nr.) 94, 95, 99
 VLT-Typ
 3 x 200 - 240 V
 Anzugs-
 moment
 Schraube/Bolzen
 Größe
 Im-
 buss-
 chlüs-
 sel
 VLT 6002-6005 0,5-0,6 Nm M3
 VLT 6006-6011 1,8 Nm (IP 20) M4
 VLT 6006-6016 1,8 Nm (IP 54) M4
 VLT 6016-6027 3,0 Nm (IP 20 M53) 4 mm
 VLT 6022-6027 3,0 Nm (IP 54)2) M53) 4 mm
 VLT 6032 6,0 Nm M63) 5 mm
 VLT 6042-6062 11,3 Nm M8 (Bolzen)
 VLT-Typ
 3 x 380-460 V
 Anzugs-
 moment
 Schraube/Bolzen
 Größe
 Im-
 buss-
 chlüs-
 sel
 VLT 6002-6011 0,5-0,6 Nm M3
 VLT 6016-6027 1,8 Nm (IP 20) M4
 VLT 6016-6032 1,8 Nm (IP 54) M4
 VLT 6032-6052 3,0 Nm (IP 20 M53) 4 mm
 VLT 6042-6052 3,0 Nm (IP 54)2) M53) 4 mm
 VLT 6062-6072 6,0 Nm M63) 5 mm
 VLT 6102-6122 15 Nm (IP 20) M83) 6 mm
 24 Nm (IP 54)1) 3) 8 mm
 VLT 6152-6352 19 Nm4) M10
 (Bolzen)
 vVLT 6400-6550 42 Nm M12
 (Bolzen)
 VLT-Typ
 3 x 525-600 V
 Anzugs-
 moment
 Schraube/Bolzen
 Größe
 Im-
 buss-
 chlüs-
 sel
 VLT 6002-6011 0,5-0,6 Nm M3
 VLT 6016-6027 1,8 Nm M4
 VLT 6032-6042 3,0 Nm2) M53) 4 mm
 VLT 6052-6072 6,0 Nm M63) 5 mm
 VLT 6100-6150 11,3 Nm M8
 VLT 6175-6275 11,3 Nm M8
 1. Klemmen für Zwischenkreiskopplung 14 Nm/M6, 5
 mm Imbusschlüssel
 2. IP 54-Geräte mit Funkentstörfilter-Leitungsklemmen
 6 Nm
 3. Imbusschrauben (Hex)
 4. Klemmen für Zwischenkreiskopplung 9,5 Nm/M8
 (Bolzen)
 ■ Netzanschluss
 Die Leitung muss an den Klemmen 91, 92, 93angeschlossen sein.
 Netzspannung 3 x 200-240 V91, 92, 93 Netzspannung 3 x 380-460 VL1, L2, L3 Netzspannung 3 x 525-600 V
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 ACHTUNG!:Bitte prüfen, ob die Netzspannung der aufdem Typenschild angegebenen Netzspannungdes Frequenzumrichters entspricht.
 Korrekte Kabelquerschnitte sind den technischenDaten zu entnehmen.
 ■ MotoranschlußDer Motor ist an die Klemmen 96, 97, 98, Erdean Klemme 94/95/99 anzuschließen.
 Nr.
 96. 97. 98
 U, V, W
 Motorspannung 0 – 100% der Netzspannung
 Nr. 94/95/99 Erdanschluß.
 Zur richtigen Bemessung der Kabelquerschnittesiehe Technische Daten.
 Mit einem VLT 6000 HVAC-Frequenzumrichter könnenalle dreiphasigen Standard- Asynchronmotoreneingesetzt werden.
 Kleinere Motoren werden üblicherweise inSternschaltung (220/380 V, D/Y), größere Motorenin Dreieckschaltung (380/660 V, D/Y) geschaltet.Die richtige Anschlußart und Spannung gehen ausdem Typenschild des Motors hervor.
 ACHTUNG!:Bei Verwendung älterer Motoren ohnePhasenisolation ist ein LC-Filter im Ausgangdes Frequenzumrichters zu installieren. Lesen
 Sie bitte im Projektierungshandbuch nach, oderwenden Sie sich an den Hersteller.
 ■ Drehrichtung des Motors
 Aus der Werkseinstellung ergibt sich eineRechtsdrehung, wenn der Ausgang desFrequenzumrichters wie folgt angeschlossen wurde:
 Klemme 96 an U-PhaseKlemme 97 an V-PhaseKlemme 98 an W-Phase
 Die Drehrichtung kann durch Vertauschen zweierPhasen des Motorkabels umgekehrt werden.
 ■ Parallelschaltung von Motoren
 VLT 6000 HVAC-Frequenzumrichter können mehrereparallelgeschaltete Motoren steuern. Wenn dieMotoren verschiedene Drehzahlen haben sollen, dannmüssen Motoren mit unterschiedlichen Nenndrehzahleneingesetzt werden. Da sich die Drehzahlen derMotoren gleichzeitig ändern, bleibt das Verhältniszwischen den Nenndrehzahlen über den gesamtenBereich hinweg erhalten. Die Gesamtstromaufnameder Motoren darf den maximalen Nenn-AusgangsstromI VLT,N des Frequenzumrichters nicht übersteigen.
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 Bei sehr unterschiedlichen Motorgrößen könnenbeim Anlaufen und bei niedrigen DrehzahlenProbleme auftreten. Dies rührt daher, daß derrelativ hohe ohmsche Widerstand kleiner Motorenbeim Anlaufen und bei niedrigen Drehzahlen einehöhere Spannung erfordert. Bei Systemen mitparallelgeschalteten Motoren kann der elektronischeMotorschutzschalter (ETR) des Frequenzumrichtersnicht als Motorschutz für einzelne Motoren eingesetztwerden. Deshalb ist ein zusätzlicher Motorschutz,beispielsweise in jedem Motor ein Thermistor oderein thermischer Schutzschalter, erforderlich.
 ACHTUNG!:Bei parallelgeschalteten Motoren ist dieVerwendung von Parameter 107 AutomatischeMotoranpassung, AMA und Automatische
 Energie- Optimierung, AEO in Parameter 101,Drehmoment-kennlinie nicht möglich. Parameter101 auf "Parallel-Motoren" einstellen.
 ■ MotorkabelZur richtigen Bemessung der Motorkabelquerschnitteund -längen siehe Technische Daten.Nationale und örtliche Vorschriften zuKabelquerschnitten sind stets einzuhalten.
 ACHTUNG!:Bei Verwendung von nicht-abgeschirmtemKabel werden bestimmte EMV-Anforderungennicht eingehalten; siehe Abschnitt "Besondere
 Bedingungen" im Projektierungshandbuch.
 Zur Einhaltung der EMV-Spezifikationen bezüglichEmission muß das Motorkabel abgeschirmt sein,soweit für den betreffenden Funkentstörfilter nichtanders angegeben. Um Störpegel und Ableitströmeauf ein Minimum zu reduzieren, ist es wichtig, dasMotorkabel so kurz wie möglich zu halten.Die Abschirmung des Motorkabels ist mit demMetallgehäuse des Frequenzumrichters und mitdem Metallgehäuse des Motors zu verbinden. DieVerbindungen sind so großflächig wie möglichherzustellen (Kabelschellen). Dies wird durchdie verschiedenen Montagevorrichtungen in denverschiedenen Frequenzumrichtern ermöglicht.Abschirmungslitzen (sog. Pigtails) sind bei derInstallation zu vermeiden, da sie den Abschirmeffektbei höheren Frequenzen beeinträchtigen.Ist eine Unterbrechung der Abschirmung erforderlich,etwa zur Montage eines Reparaturschaltersoder Motorschützes, so muß die Abschirmung
 anschließend mit möglichst niedriger HF-Impedanzweitergeführt werden.
 ■ Thermischer MotorschutzDas elektronische Thermorelais in UL-zugelassenenVLT-Frequenzumrichtern ist für EinzelmotorschutzUL-zugelassen, wenn Parameter 117 ThermischerMotorschutz auf ETR Abschaltung gesetzt undParameter 105 Motorstrom IVLT,N auf den Nennstromdes Motors programmiert wurde (dieser ist demTypenschild des Motors zu entnehmen).
 ■ ErdungsanschlußDa der Erdableitstrom über 3,5 mA betragen kann,ist der Frequenzumrichter grundsätzlich gemäß denjeweiligen nationalen und örtlichen Vorschriften zuerden. Um eine gute mechanische Befestigungdes Erdungskabels gewährleisten zu können, mußdessen Querschnitt mindestens 10 mm2 betragen.Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit kann eineFehlerstrom-Schutzeinrichtung installiert werden. Diesestellt sicher, daß der Frequenzumrichter bei zu hohenAbleitströmen abgeschaltet wird. Siehe Anleitung zuFehlerstrom-Schutzeinrichtungen MI.66.AX.02.
 ■ Installation der externen 24-Volt-Gleich-stromversorgung
 Drehmoment: 0,5 - 0,6 NmSchrauben-
 größe: M3Nr. Funktion35(-), 36 (+) Externe 24 V-Gleichstromversorgung(nur verfügbar für VLT 6152-6550 380-460 V)
 Die externe 24-Volt-Gleichstromversorgung dient alsNiederspannungsversorgung der Steuerkarte sowieetwaiger eingebauter Optionskarten. Dies ermöglichtden vollen Betrieb des LCP (einschl. Parametrierung)ohne Anschluss der Netzstromversorgung. BeachtenSie, dass eine Spannungswarnung gegebenwird, wenn 24 V DC angeschlossen wurde; eserfolgt jedoch keine Abschaltung. Wenn dieexterne 24-V-Gleichspannung gleichzeitig mit derNetzversorgung angeschlossen bzw. eingeschaltetwird, muss in Parameter 111, Startverzögerung, eineZeit von mindestens 200 ms eingestellt werden. ZumSchutz der externen 24-V-Gleichstromversorgungkann eine träge Vorsicherung von mind. 6 A montiert
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 werden. Die Leistungsaufnahme von 15-50 W hängtvon der Belastung der Steuerkarte ab.
 ACHTUNG!:Zur ordnungsgemäßen galvanischen Trennung(gemäß PELV) an den Steuerklemmendes Frequenzumrichters ist eine 24
 V-DC-Versorgung vom Typ PELV zu verwenden.
 ■ DC-BusverbindungDie DC-Busklemme wird zur Sicherung derGleichstromversorgung verwendet. Dabeiwird der Zwischenkreis von einer externenGleichstromquelle versorgt.
 Klemmennummern 88, 89
 Weitere Informationen erhalten Sie bei Danfoss.
 ■ HochspannungsrelaisDas Kabel für das Hochspannungsrelais ist andie Klemmen 01, 02, 03 anzuschließen. DasHochspannungsrelais wird in Parameter 323 Relais1, Ausgangsfunktion programmiert.
 Nr. 1 Relais-01
 1–3 Öffner, 1–2 Schließer
 Max 240 V AC, 2 Amp
 Min. 24 V DC, 10 mA oder
 24 V AC, 100 mA
 Max. Querschnitt: 4 mm2/10 AWG
 Anzugsmoment: 0.5-0.6 Nm
 Schraubengröße: M3
 ■ SteuerkarteAlle Steuerleitungsklemmen befinden sich unterder Abdeckplatte des Frequenzumrichters. DieAbdeckplatte (siehe nachfolgende Zeichnung) kann mitHilfe eines Schraubendrehers o.ä. entfernt werden.
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 ■ Elektrische Installation, Steuerkabel
 Drehmoment: 0,5-0,6 Nm
 Schraubengröße: M3
 Generell müssen Steuerkabel abgeschirmt unddie Abschirmung beidseitig mittels Kabelbügelmit dem Metallgehäuse des Gerätes verbundensein (siehe Erdung abgeschirmter Steuerkabel).Normalerweise muss die Abschirmung aucham Gehäuse des Steuergeräts angeschlossenwerden (Installationsanweisungen für dasbetreffende Gerät befolgen).Bei Verwendung sehr langer Steuerkabel können50/60-Hz-Erdfehlerschleifen auftreten, die dasgesamte System beeinträchtigen. Diesem Problemkann durch Verbinden des einen Schirmendes anErde über einen 100-nF-Kondensator (bei möglichstkurzen Leitungen) abgeholfen werden.
 ■ Elektrische Installation, SteuerkabelMax. Querschnitt Steuerkabel: 1,5 mm 2 /16 AWGDrehmoment: 0,5-0,6 NmSchraubengröße: M3Zur richtigen Terminierung der Steuerkabelsiehe Erdung abgeschirmter Steuerkabel imProjektierungshandbuch.
 Nr. Funktion
 04, 05 Der Relaisausgang 2 kann für
 Zustandsangaben und Warnungen verwendet
 werden.
 12, 13 Spannungsversorgung für digitale Eingänge.
 Damit 24 V Gleichstrom für Digitaleingänge
 verwendet wird, muss Schalter 4 auf der
 Steuerkarte geschlossen werden, Position
 "On".
 16-33 Digitaleingänge. Siehe Parameter 300-307,
 Digitaleingänge.
 20 Erde für Digitaleingänge.
 39 Erde für Analog-/Digitalausgänge. Müssen
 mittels eines Dreileitertransmitters an
 Klemme 55 angeschlossen werden. Siehe
 Anschlussbeispiele.
 42, 45 Analog-/Digitalausgänge zur Anzeige
 von Frequenz, Sollwert, Strom und
 Drehmoment. Siehe Parameter 319-322,
 Analog-/Digitalausgänge.
 50 Versorgungsspannung für Potenziometer und
 Thermistor 10 V DC.
 53, 54 Analogspannungseingang, 0 - 10 V DC.
 55 Erde für Analogspannungseingänge.
 60 Analogstromeingang 0/4-20 mA. Siehe
 Parameter 314-316, Klemme 60.
 61 Abschluss der seriellen Kommunikation. Siehe
 Erdung abgeschirmter Steuerkabel.
 Diese Klemme wird normalerweise nicht
 benutzt.
 68, 69 RS 485-Schnittstelle, serielle Kommunikation.
 Wird der Frequenzumrichter an einen Bus
 angeschlossen, so müssen am ersten
 und letzten Frequenzumrichter die Schalter
 2 und 3 (Schalter 1- 4, siehe nächste
 Seite) geschlossen sein. Bei den übrigen
 Frequenzumrichtern müssen die Schalter 2
 und 3 offen sein. Die Werkseinstellung ist die
 geschlossene Position (ON).
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 ■ Schalter 1 - 4Der DIP-Schalter befindet sich auf derSteuerkarte. Er wird im Zusammenhang mitder seriellen Kommunikation und der externenGleichstromversorgung benutzt.Die gezeigte Schalterstellung entspricht derWerkseinstellung.
 Schalter 1 hat keine Funktion.
 Schalter 2 und 3 dienen zum Abschluß einer RS485-Schnittstelle am seriellen Bus.
 ACHTUNG!:Wenn der Frequenzumrichter das ersteoder letzte Gerät am seriellen Bus ist,müssen die Schalter 2 und 3 in diesem
 Frequenzumrichter EINgeschaltet sein. Bei allenanderen Frequenzumrichtern am seriellen Bus müssendie Schalter 2 und 3 AUSgeschaltet sein.
 ACHTUNG!:Beachten Sie bitte, daß in Stellung"OFF" des Schalters 4 die externe24-V-DC-Versorgung galvanisch vom
 VLT-Frequenzumrichter getrennt ist.
 ■ BusanschlußDer serielle Busanschluß gemäß der RS 485-Norm(2-Leiter) erfolgt an den Klemmen 68/69 des
 Frequenzumrichters (Signale P und N). Signal Pist das positive Potential (TX+, RX+) und SignalN das negative Potential (TX-, RX-).
 Soll mehr als ein Frequenzumrichter an einengegebenen Master angeschlossen werden,Parallelanschlüsse verwenden.
 Um potentielle Ausgleichsströme in der Abschirmungzu verhindern, kann die Kabelabschirmung überKlemme 61, die über ein RC-Glied mit dem Rahmenverbunden wird, geerdet werden.
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 ■ Anschlußbeispiel, VLT 6000 HVACDas folgende Schaltbild ist ein Beispiel für einetypische VLT 6000 HVAC-Installation.Die Netzversorgung ist an die Klemmen 91 (L1), 92 (L2)und 93 (L3) angeschlossen, der Motor an die Klemmen96 (U), 97 (V) und 98 (W). Diese Zahlen stehen auchan den Klemmen des VLT-Frequenzumrichters.Eine externe Gleichstromversorgung oder eine12-Puls-Option kann an die Klemmen 88 und89 angeschlossen werden.Analogeingänge können an die Klemmen 53 [V],54 [V] und 60 [mA] angeschlossen werden. DieseEingänge lassen sich auf Sollwert, Istwert oderThermistor programmieren. Siehe Analogeingängein Parametergruppe 300.
 Es gibt acht Digitaleingänge, die an die Klemmen16–19, 27, 29, 32, 33 angeschlossen werdenkönnen. Diese Eingänge lassen sich entsprechendder Tabelle auf Seite 69 programmieren.Es gibt zwei Analog-/Digitalausgänge (Klemmen42 und 45), die sich so programmieren lassen,daß sie den aktuellen Zustand eines Prozeßwertswie 0–f MAX zeigen. Die Relaisausgänge 1 und 2können zur Ausgabe des aktuellen Zustands odereiner Warnmeldung verwendet werden.Über die Klemmen der RS-485-Schnittstelle, 68(P+) und 69 (N-), kann der VLT-Frequenzumrichterdurch serielle Kommunikation gesteuert undüberwacht werden.
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 ■ Einpoliger Start/Stopp
 - Start/Stopp mit Klemme 18.Parameter 302 = Start [1]
 - Schnellstopp mit Klemme 27.Parameter 304 = Freilaufstopp, invers [0]
 ■ Digitaldrehzahl auf/ab
 - Frequenzkorrektur auf und ab mit Klemme32 und 33.Parameter 306 = Drehzahl auf [7]Parameter 307 = Drehzahl ab [7]Parameter 305 = Sollwert speichern [2]
 ■ Potentiometer Sollwert
 -Parameter 308 = Sollwert [1]Parameter 309 = Klemme 53, min. SkalierungParameter 310 = Klemme 53, max. Skalierung
 ■ Startfreigabe
 - Start mit Klemme 16 freigegeben.Parameter 300 = Lauf zulässig [8]
 - Start/Stopp mit Klemme 18.Parameter 302 = Start [1]
 - Schnellstopp mit Klemme 27.Parameter 304 = Motorfreilaufstopp, invers [0].
 - Aktivierter Dämpfer (Motor)Parameter 323 = Startbefehl aktiv [13].
 ■ Zweizonenregelung
 - Parameter 308 = Istwert [2].- Parameter 311 = Istwert [2].
 ■ Transmitterverbindung
 - Parameter 314 = Sollwert [1]- Parameter 315 = Klemme 60, min. Skalierung- Parameter 316 = Klemme 60, max. Skalierung
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 ■ Steuereinheit LCPVorne am Frequenzumrichter befindet sich einBedienfeld - LCP(LCP (Local Control Panel)). Eshandelt sich dabei um eine komplette Schnittstelle fürBetrieb und Programmierung des Frequenzumrichters.Das Bedienfeld ist abnehmbar und kann mit Hilfeeines zugehörigen Montagebausatzes alternativ auchbis zu 3 m vom Frequenzumrichter entfernt montiertwerden, z.B. in einer Schaltschranktür.Die Funktionen des Bedienfeldes lassen sichin fünf Gruppen gliedern:1. Display2. Tasten zum Ändern des Displaymodus3. Tasten zum Ändern der Programmparameter4. Leuchtanzeigen5. Bedientasten für Ortsteuerung
 Alle Datenanzeigen erfolgen über ein vierzeiligesalphanumerisches Display, das im Normalbetriebständig vier Betriebsdatenwerte und dreiBetriebszustandswerte anzeigen kann. Während desProgrammiervorgangs werden alle Informationenangezeigt, die für eine schnelle und effektiveEinstellung des Frequenzumrichters erforderlichsind. Als Ergänzung zum Display gibt es dreiLeuchtanzeigen für Spannung (ON), Warnung(WARNING) bzw. Alarm (ALARM).Alle Parametersätze des Frequenzumrichterskönnen direkt über das Bedienfeld geändertwerden, es sei denn, diese Funktion wurde überParameter 016, Eingabesperre, oder über einenDigitaleingang, Parameter 300-307, Eingabesperreals Gesperrt [1] programmiert .
 ■ Bedientasten für ParametereinstellungDie Bedientasten sind nach Funktionen gruppiert. Dasbedeutet, dass die Tasten zwischen dem Display undden Leuchtanzeigen für alle Parametereinstellungenbenutzt werden, einschließlich der Auswahl derDisplayanzeige im Normalbetrieb.
 [DISPLAYMODUS] dient zurAuswahl des Anzeigemodus desDisplays oder bei Rückkehr zumDisplaymodus,entweder aus demModus Schnellmenü oder ErweitertesMenü.
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 [QUICK MENU] ermöglicht denZugang zu den Parametern desModus Schnellmenü. Es kannzwischen dem Modus Schnellmenüund dem Modus Erweitertes Menügewechselt werden.
 [ERWEITERTES MENÜ] ermöglichtden Zugriff auf sämtliche Parameter.Es kann zwischen den MenümodiErweitertes Menü und Schnellmenügewechselt werden.
 [DATEN ÄNDERN] dient zum Änderneiner in den Menümodi ErweitertesMenü oder Schnellmenü gewähltenEinstellung.
 [CANCEL] wird benutzt, wenn eineÄnderung des gewählten Parametersnicht ausgeführt werden soll.
 [OK] dient zum Bestätigender Änderung eines gewähltenParameters.
 [+/-] dienen zur Parameterauswahlund Änderung eines gewähltenParameterwerts. Diese Tastenwerden auch zum Ändern desOrt-Sollwerts verwendet.Des Weiteren dienen die Tastenim Displaymodus zum Wechselzwischen den je nach Betriebsartunterschiedlichen Anzeigen.
 [<>] wird bei der Auswahl derParametergruppe sowie zumBewegen des Cursors beim Ändernnumerischer Werte verwendet.
 ■ LeuchtanzeigenGanz unten auf dem Bedienfeld befinden sich einerote und eine gelbe Kontrollleuchte sowie eine grüneLeuchtdiode zur Anzeige der Spannung.
 Beim Überschreiten bestimmter Grenzwertewerden die Kontrollleuchten aktiviert, währendgleichzeitig eine Zustands- oder Alarmmeldungauf dem Display angezeigt wird.
 ACHTUNG!:Die Spannungsanzeige leuchtet, wennSpannung am Frequenzumrichter anliegt.
 ■ Vor-Ort-SteuerungUnterhalb der Leuchtanzeige befinden sichBedientasten für die Vor-Ort-Steuerung..
 [HAND START] wird benutzt, wennder Frequenzumrichter über dieSteuereinheit gesteuert werden soll.Der Frequenzumrichter startet denMotor, da über [HAND START] einStartbefehl erteilt wird.An den Steuerkartenklemmen sindfolgende Signale immer noch aktiv,wenn [HAND START] aktiviert ist:• Hand Start - Off Stop - Auto Start• Sicherheitsverriegelung• Reset• Motorfreilauf invers• Reversierung• Parametersatzwahl lsb -
 Parametersatzwahl msb• Festdrehzahl Jog• Startfreigabe• Engabesperre• Stoppbefehl über serielle Schnittstelle
 ACHTUNG!:Wenn Parameter 201, Ausgangsfrequenzniedrig fMIN auf eine Ausgangsfrequenz über 0Hz eingestellt wird, startet der Motor und geht
 auf diese Frequenz, wenn [HAND START] aktiviert ist.
 [OFF/STOP] dient zum Anhalten desangeschlossenen Motors. Kann überParameter 013 als Aktiviert [1] oderDeaktiviert [0] gewählt werden. BeimAktivieren der Stoppfunktion blinkt Zeile2.[AUTO START] wird gewählt, wennder Frequenzumrichter über dieSteuerklemmen und/oder serielleKommunikation gesteuert werdensoll. Wenn ein Startsignal an denSteuerklemmen und/oder über den Busaktiv ist, wird der Frequenzumrichtergestartet.
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 ACHTUNG!:Ein aktives HAND-OFF-AUTO Signal überdigitale Eingänge hat höhere Priorität als dieBedientasten [HAND START]-[AUTO START].
 [Reset] dient zum Zurücksetzen desFrequenzumrichters nach einem Alarm(Abschaltung). Kann in Parameter015, Reset auf LCP, als Aktiviert [1]oder Deaktiviert [0] eingestellt werden.Siehe auch Liste der Warnungen undAlarme.
 ■ AnzeigemodusIm Normalbetrieb können bis zu 4 verschiedeneBetriebsvariablen ständig angezeigt werden: 1.1 und1.2 und 1.3 und 2. Der aktuelle Betriebszustandoder eventuell aufgetretene Alarme und Warnungenwerden in Zeile 2 in numerischem Format angezeigt.In Alarmsituationen wird die jeweilige Alarmmeldung inden Zeilen 3 und 4 zusammen mit einem erläuterndenHinweis angezeigt. Warnungen blinken in Zeile 2 mitdem entsprechenden erläuternden Hinweis in Zeile 1.Das Display zeigt außerdem den aktiven Satz.Der Pfeil gibt die Drehrichtung an; hier hat derFrequenzumrichter ein aktives Reversierungssignal.Der Pfeil verschwindet, wenn ein Stoppbefehlgegeben wird oder die Ausgangsfrequenz unter0,01 Hz fällt. In der unteren Zeile wird der Statusdes Frequenzumrichters angezeigt.Die Liste auf der folgenden Seite enthält diezur Datenanzeige von Variable 2 auswählbarenBetriebsdaten. Änderungen können mit den[+/-]-Tasten vorgenommen werden.
 1. Zeile
 2. Zeile
 3. Zeile
 4. Zeile
 195NA
 113.10VAR 2 SETUP
 1
 STATUS
 VAR 1.1 VAR 1.2 VAR 1.3
 ■ Displaymodus, Forts.Drei Betriebsdatenwerte können in der erstenDisplayzeile und eine Betriebsvariable in der zweitenDisplayzeile angezeigt werden. Zu programmieren überParameter 007, 008, 009 und 010 Displayauslesung.
 • Zustandszeile (4. Zeile):
 175Z
 A70
 1.10
 40,0Hz80,0% 5,08A 2,15kW
 SATZ
 1
 AUTO FERN BETRIEBHAND ORT STOP LOCAL STOPRAMPEHAND BETR.JOG
 . . . .STAND BY
 AUS
 Im linken Teil der Zustandszeile wird das aktiveSteuerelement des Frequenzumrichters angezeigt.AUTO bedeutet, dass die Steuerung über dieSteuerklemmen erfolgt; HAND bedeutet, dass dieSteuerung über die Bedienfeldtasten erfolgt.OFF bedeutet, dass der Frequenzumrichter alleSteuerbefehle ignoriert und den Motor stoppt.Im mittleren Teil der Zustandszeile wird das aktiveSollwertelement angezeigt. FERN bedeutet, dassder Sollwert der Steuerklemmen aktiv ist; ORTbedeutet, dass der Sollwert über die [+/-]-Tastenam Bedienfeld bestimmt wird.
 Der letzte Teil der Statuszeile gibt den aktuellenZustand an (z.B. "Läuft", "Stopp" oder "Alarm").
 ■ Displaymodus I:Der VLT 6000 HVAC bietet je nach dem für denFrequenzumrichter gewählten Modus verschiedeneDisplaymodi. Die Abbildung auf der nächstenSeite zeigt, wie zwischen den verschiedenenDisplaymodi gewechselt werden kann.Das nachstehende Beispiel zeigt einen Displaymodus,in dem sich der Frequenzumrichter im Auto-Modusmit extern angewähltem Sollwert bei einerAusgangsfrequenz von 40 Hz befindet.In diesem Displaymodus werden Sollwert undSteuerung über die Steuerklemmen bestimmt.Der Text in Zeile 1 beschreibt die in Zeile 2angezeigte Betriebsvariable.
 175Z
 A68
 3.10
 SATZ
 1
 FREQUENZ
 40.0HzAUTO FERN BETRIEB
 Zeile 2 zeigt die augenblickliche Ausgangsfrequenzund den aktiven Parametersatz (Setup) an.
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 Aus Zeile 4 geht hervor, daß sich der Frequenzumrichterim Auto-Modus mit extern angewähltem Sollwertbefindet, und daß der Motor läuft.
 ■ Displaymodus II:In diesem Displaymodus können drei Betriebsvariablegleichzeitig in Zeile 1 angezeigt werden. DieBetriebsvariablen werden in Parametern 007-010 Datenanzeige bestimmt.
 175Z
 A68
 5.10
 50,0Hz SATZ
 1
 AUTO FERN BETRIEB
 100% 7,8A 5,9kW
 ■ Anzeigemodus III:Dieser Anzeigemodus ist solange aktiv, wie dieTaste [DISPLAY-MODUS] gedrückt wird. In derersten Zeile werden Namen und Einheiten vonBetriebsdaten angezeigt. In der zweiten Zeilebleiben die Betriebsdaten 2 unverändert. Wird dieTaste losgelassen, werden die unterschiedlichenBetriebsdaten angezeigt.
 175Z
 A69
 5.10
 50,0Hz SATZ
 1
 AUTO FERN BETRIEB
 SOLLW%STROM.A.LEIST.,KW
 ■ Anzeigemodus IV:Dieser Anzeigemodus ist nur im Zusammenhang mitOrtsollwerten aktiv, siehe auch Sollwertverarbeitung.In diesem Anzeigemodus wird der Sollwert über die[+/-]Tasten bestimmt, und die Steuerung erfolgt mitHilfe der Tasten unterhalb der Kontrollleuchten. In derersten Zeile wird der benötigte Sollwert angezeigt. Inder dritten Zeile wird der relative Wert der aktuellenAusgangsfrequenz bei beliebiger Zeitangabe imVerhältnis zur maximalen Frequenz angezeigt. DieAnzeige erfolgt in Form eines Balkendiagramms.
 176F
 A15
 6.10
 40,0HzHAND ORT BETRIEB
 +/- VERW. 40Hz
 SATZ1
 0 ----60
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 ■ Wechseln zwischen den Displaymodi
 175ZA697.10
 Mit extern ange-wähltemSollwert
 SETUP
 1
 USE +/- 40Hz
 HAND ORT BETRIEB
 40.0Hz0 ----- 60
 40.0HzSETUP
 1
 80% 7,8A 5,9KW
 40.0HzSETUP
 1
 REF% CURR.A POW.,KW
 ▲▲▲▲ ▲
 ▲▲▲▲▲
 Taste [DISPLAY MODE]gedrückt halten
 Displaymodus I
 Displaymodus IV
 Displaymodus III
 SETUP
 1
 FREQENZ
 40.0Hz
 Mit Ort-Sollwert
 Kurz drücken
 AUTO FERN BETRIEB
 AUTO FERN BETRIEB
 AUTO FERN BETRIEB
 ▲▲▲▲▲
 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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 ■ Ändern von DatenUnabhängig davon, ob ein Parameter im Schnellmenüoder im erweiterten Menü aufgerufen wurde, ist dieVorgehensweise zum Ändern von Daten die gleiche.Durch Betätigen der Taste [CHANGE DATA] wirddie Änderung des gewählten Parameters ermöglicht,wobei der Unterstrich in Zeile 4 blinkt.Die Vorgehensweise bei der Datenänderunghängt davon ab, ob der gewählte Parametereinen numerischen Datenwert oder einenFunktionswert enthält.Stellt der ausgewählte Parameter einen numerischenDatenwert dar, kann die erste Ziffer mit Hilfe derTasten [+/-] geändert werden. Soll die zweiteZiffer geändert werden, wird der Cursor zuerstmit Hilfe der Tasten [<>] bewegt und dann derDatenwert mit den Tasten [+/-] geändert.
 175Z
 A69
 8.10
 24,2 Hz SATZ
 1
 FREQUENZ
 205 MAX-SOLLWERT
 000060,000 Hz5
 Die gewählte Ziffer wird durch einen blinkendenCursor angezeigt. In der untersten Zeile desDisplays wird der Datenwert angezeigt, der beimQuittieren durch Drücken von [OK] eingelesen(gespeichert) wird. Mit [CANCEL] kann das Ausführender Änderung verhindert werden.
 Handelt es sich bei dem gewählten Parameter umeinen Funktionswert, so kann der gewählte Textwertmit den Tasten [+ / -] geändert werden.
 175Z
 A68
 9.10
 3.90 A SATZ
 1210 SOLLWERTTYP
 SUMME
 MOTORSTROM
 Der Funktionswert blinkt, bis er mit [OK] quittiert wird.Damit ist der Funktionswert ausgewählt. Mit [CANCEL]kann das Ausführen der Änderung verhindert werden.
 ■ Ändern einer Gruppe numerischer DatenwerteStellt der gewählte Parameter einen numerischenDatenwert dar, so ist zunächst eine Ziffer mitden Tasten [<>] zu wählen
 175Z
 A69
 9.10
 50,0 Hz SETUP
 1
 FREQUENZ
 209 JOG FREQUENZ
 09 ,0 Hz
 Danach wird die gewählte Ziffer mit denTasten [+ / -] geändert:
 175Z
 A70
 0.10
 50,0 Hz SATZ
 1
 FREQUENZ
 209 JOG FREQUENZ
 1 0,0 Hz
 Die ausgewählte Ziffer blinkt. In der unterstenDisplayzeile wird der Datenwert angezeigt,der eingelesen (gespeichert) wird, wenn mit[OK] quittiert wird.
 ■ Stufenweises Ändern eines DatenwertesBestimmte Parameter lassen sich stufenweiseund stufenlos ändern. Das gilt für Motorleistung(Parameter 102), Motorspanung (Parameter 103)und Motorfrequenz (Parameter 104).Anders ausgedrückt: Diese Parameter sind sowohlals Gruppe numerischer Datenwerte als auch alsnumerischer Datenwert stufenlos änderbar.
 ■ Manuelle InitialisierungUnterbrechen Sie die Verbindung zum Netz, undhalten Sie die Tasten [DISPLAY/STATUS] + [CHANGEDATA] + [OK] gedrückt, während Sie gleichzeitigdie Netzverbindung wiederherstellen. Lassen Siedie Tasten los; der Frequenzumrichter ist nun inder Werkseinstellung programmiert.
 Folgende Parameter werden bei der manuellen Initialisierung
 nicht auf Null zurückgesetzt:
 Parameter 500, Protokoll
 600, Betriebsstunden
 601, Motorlaufstunden
 602, kWh-Zähler
 603, Anzahl Netzeinschaltungen
 604, Anzahl Übertemperaturen
 605, Anzahl Überspannungen
 Eine Initialisierung über Parameter 620, Betriebsmodus,ist ebenfalls möglich.
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 ■ SchnellmenüDie Taste QUICK MENU bietet Zugriff auf 12der wichtigsten Parametersätze des Antriebs.Nach der Programmierung ist der Antrieb invielen Fällen betriebsbereit.
 Die 12 Schnellmenü-Parameter sind nachfolgendaufgeführt. Eine vollständige Beschreibungbefindet sich unter Beschreibung der Parameterin diesem Handbuch.
 Schnellmenü Parameter- BeschreibungNr. name1 001 Sprachauswahl Wahl der Sprache für alle Anzeigen.2 102 Motorleistung Anpassung des Antriebsausgangs an die
 Motorleistung.3 103 Motorspannung Anpassung des Antriebsausgangs an die
 Motorspannung.4 104 Motorfrequenz Anpassung des Antriebsausgangs an die
 Motorfrequenz. Sie entspricht typisch derNetzfrequenz.
 5 105 Motorstrom Anpassung des Antriebsausgangs an denMotornennstrom (in A).
 6 106 Motornenndrehzahl Anpassung des Antriebsausgangs an dieMotornnenndrehzahl bei Vollast.
 7 201Ausgangsfrequenzgrenzeniedrig
 Einstellung der Mindestfrequenz, bei der der Motorläuft.
 8 202 Ausgangsfrequenzgrenzehoch
 Einstellung der Maximalfrequenz, bei der der Motorläuft.
 9 206 Rampenzeit Auf Einstellung der Zeit für die Beschleunigung des Motorsvon 0 Hz zur unter 4 im Schnellmenü eingestelltenMotornenndrehzahl.
 10 207 Rampenzeit Ab Einstellung der Zeit für die Verzögerung des Motorsvon der unter 4 im Schnellmenü eingestelltenMotornenndrehzahl auf 0 Hz.
 11 323 Relais 1 Ausgangsfunktion Einstellung der Funktion des Hochvoltrelais (Form C).12 326 Relais 2 Ausgangsfunktion Einstellung der Funktion des Niedervoltrelais (Form A).
 ■ ParameterdatenParameterdaten bzw. -einstellungen nachfolgendem Verfahren einstellen.
 1. Taste Quick Menu drücken.2. Mit + bzw. - Taste den Parameter zur
 Änderung wählen.3. Taste Change Data drücken.4. Mit + bzw. - Taste richtige Parametereinstellung
 wählen. Um zu einer anderen Stelle derParameteranzeige zu wechseln, Tasten undverwenden. Ein blinkender Cursor zeigt diezur Änderung gewählte Stelle an.
 5. Taste Cancel zum Abbruch der Änderungoder Taste OK zur Bestätigung der Änderungund des neuen Werts drücken.
 Beispiel für die Parameteränderung
 Angenommen, Parameter 206 RampenzeitAuf hat den Wert 60 s. Dieser Wert wirdfolgendermaßen auf 100 geändert.
 1. Taste Quick Menu drücken.2. + Taste drücken, bis Parameter 206 Rampenzeit
 Auf angezeigt wird.3. Taste Change Data drücken.4. Taste zweimal drücken. Es blinkt die
 Hunderterstelle.5. + Taste einmal drücken, um den Hunderterwert
 auf 1 zu setzen.6. Taste einmal drücken. Es blinkt die Zehnerstelle.7. - Taste drücken, bis 6 in 0 geändert ist und die
 Einstellung für Rampenzeit Auf 100 s entspricht.8. Taste OK drücken, um den neuen Wert in die
 Antriebssteuerung einzugeben.
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss78

Page 79
                        

VLT® 6000 HVAC
 Pro
 gram
 mie
 rung
 ACHTUNG!:Die Programmierung der erweitertenParameterfunktionen über die Taste ExtendedMenu erfolgt in gleicher Weise wie bei
 den Parametern im Schnellmenü.
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 ■ Programmierung
 Die [EXTEND MENU] Taste bietetZugriff auf alle Parameter für denFrequenzumrichter.
 ■ Betrieb und Display 001-017Diese Parametergruppe ermöglicht das Einstellenvon Parametern wie Sprache und Displayanzeigeund bietet die Möglichkeit, die Funktionstastenauf der Bedieneinheit zu deaktivieren.
 001 Sprache
 (SPRACHAUSWAHL)
 Wert:✭ Englisch (ENGLISH) [0]
 Deutsch (DEUTSCH) [1]Französisch (FRANCAIS) [2]Dänisch (DANSK) [3]Spanisch (ESPAÑOL) [4]Italienisch (ITALIANO) [5]Schwedisch (SVENSKA) [6]Niederländisch (NEDERLANDS) [7]Portugiesisch (PORTUGUESA) [8]Finnisch (SUOMI) [9]
 Der Auslieferungszustand kann von derWerkseinstellung abweichen.
 Funktion:Mit der Auswahl dieses Parameters wird festgelegt,welche Sprache im Display erscheinen soll.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählbar sind die aufgeführten Sprachen.
 ■ Die ParametersatzkonfigurationDer Frequenzumrichter verfügt über vier Sätze(Parametersätze), die unabhängig voneinanderprogrammiert werden können. Der aktiveParametersatz wird in Parameter 002 Par-Satz Betriebgewählt. Die Nummer des aktiven Parametersatzeswird im Display unter "Satz" angezeigt. Ebenso istes möglich, den Frequenzumrichter auf "ExterneAnwahl" einzustellen, um das Umschalten derSätze mit Hilfe der digitalen Eingänge oder derseriellen Kommunikation zu ermöglichen.
 Parametersatzwechsel kann in Systemen genutztwerden, in denen ein Satz am Tag und ein andererin der Nacht verwendet wird.
 Parameter 003, Kopier Funktion, ermöglicht dasKopieren eines Satzes in einen anderen.Mit Hilfe von Parameter 004, Bedienfeld Kopie, könnenalle Parametersätze von einem Frequenzumrichterin einen anderen übertragen werden, indem dieBedieneinheit umgestellt wird. Dabei werdenzunächst alle Parameterwerte in das Bedienfeldkopiert. Dies kann dann auf einen anderenFrequenzumrichter umgestellt werden, wo alleParameterwerte von der Bedieneinheit in denFrequenzumrichter kopiert werden können.
 002 Aktiver Parametersatz(PAR-SATZ BETRIEB)
 Wert:Werkseinstellung (WERKSEINSTELLUNG) [0]
 ✭ Parametersatz 1 (SATZ 1) [1]Parametersatz 2 (SATZ 2) [2]Parametersatz 3 (SATZ 3) [3]Parametersatz 4 (SATZ 4) [4]Externe Anwahl (EXTERNE ANWAHL) [5]
 Funktion:In diesem Parameter wird die Parametersatznummer,die nach Wunsch des Benutzers die Funktionen desFrequenzumrichters bestimmen soll, gewählt. AlleParameter können in vier einzelnen Parametersätzen,(Satz 1 bis 4) programmiert werden.Zusätzlich ist ein vorprogrammierter Parametersatz, derals Werkseinstellung bezeichnet wird, vorhanden. Sokönnen nur bestimmte Parameter geändert werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Werkseinstellung [0] enthält die ab Werk voreingestelltenParameterwerte. Sie kann als Datenquelle benutztwerden, um die Parametersätze auf einen allgemeinenZustand zurückzusetzen. In diesem Fall wird dieWerkseinstellung als aktiver Parametersatz ausgewählt.Parametersatz 1-4 [1]-[4] sind vier einzelne Sätze,die nach Bedarf anwählbar sind.MultiSetup [5] wird verwendet, wenn eineFernumschaltung zwischen verschiedenenParametersätzen erforderlich ist. Der Wechselzwischen den Parametersätzen kann über dieKlemmen 16/17/29/32/33 sowie die serielleKommunikationsschnittstelle erfolgen.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 AnschlussbeispieleParametersatzwechsel
 - Parametersatzwahl mit Klemme 32 und 33.Parameter 306 = Parametersatzwahl, Isb [4]Parameter 307 = Parametersatzwahl, msb [4]Parameter 004 = MultiSetup [5].
 003 Kopieren von Parametersätzen
 (KOPIER FUNKTION)
 Wert:✭ Keine Kopie (KEINE KOPIE) [0]
 Kopieren von aktivem Parametersatz zu Satz 1(KOPIE ZU SATZ 1) [1]Kopieren von aktivem Parametersatz zu Satz 2(KOPIE ZU SATZ 2) [2]Kopieren von aktivem Parametersatz zu Satz 3(KOPIE ZU SATZ 3) [3]Kopieren von aktivem Parametersatz zu Satz 4(KOPIE ZU SATZ 4) [4]Kopieren von aktivem Parametersatz zuallen Sätzen(KOPIE ZU ALLEN) [5]
 Funktion:Es wird eine Kopie des aktiven Parametersatzes inParameter 002, Aktiver Satz, zum Satz oder zu denSätzen erstellt, die in Parameter 003, Kopieren vonParametersätzen, ausgewählt wurden.
 ACHTUNG!:Es kann nur im Stoppmodus kopiertwerden (Der Motor wird durch einenStoppbefehl angehalten).
 Beschreibung der Auswahl:
 Der Kopiervorgang beginnt, sobald die gewünschteKopierfunktion ausgewählt und die Taste[OK] gedrückt wurde.Der Kopiervorgang wird im Display angezeigt.
 004 LCP-Kopie
 (LCP-KOPIE)
 Wert:✭ Keine Kopie (KEINE KOPIE) [0]
 Upload aller Parameter(UPLOAD ALLE PARAM.) [1]Download aller Parameter(DOWNLOAD ALLE PARAM.) [2]Download Funktions-Parameter.(DOWNLOAD FKT. PARAM.) [3]
 Funktion:Parameter 004, LCP-Kopie, wird verwendet,wenn die integrierte Kopierfunktion desBedienfelds zu benutzen ist.Diese Funktin wird benutzt, wenn alle Parametersätzedurch Umstellen des Bedienfelds von einemFrequenzumrichter zu einem anderen übertragenwerden sollen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Upload alle Parameter [1]ist zu wählen, wennalle Parameterwerte auf das Bedienfeldübertragen werden sollen.Download alle Parameter [2] ist zu wählen,wenn alle übertragenen Parameterwerte zu demFrequenzumrichter kopiert werden sollen, aufdem das Bedienfeld montiert ist.Download Funktions-Parameter [3] ist zu wählen,wenn nur ein Download der leistungsunabhängigenParameter gewünscht wird. Diese Funktionwird benutzt, wenn ein Download zu einemFrequenzumrichter erfolgen soll, der eineandere Nennleistung hat als der, von demder Parametersatz stammt.
 ACHTUNG!:Uploads/Downloads können nur imStoppmodus vorgenommen werden.
 ■ Parametersatz der benutzerdefinierten AnzeigeParameter 005, Max. Wert der benutzerdefiniertenAnzeige, und 006, Einheit für benutzerdefinierteAnzeige, erlauben Benutzern, ihre eigene Anzeige zuerstellen, die zu sehen ist, wenn unter Displayanzeigedie benutzerdefinierte Anzeige ausgewählt wurde.Der Bereich wird in Parameter 005, Max. Wertder benutzerdefinierten Anzeige, festgelegt, unddie Einheit wird in Parameter 006, Einheit fürbenutzerdefinierte Anzeige, bestimmt. Die Auswahlder Einheit entscheidet darüber, ob das Verhältnis
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 zwischen Ausgangsfrequenz und Anzeige linear,quadratisch oder kubisch ist.
 005 Max. Wert benutzerdefinierte Anzeige
 (DISPLAY-SKALIER.)
 Wert:0,01 - 999.999,99 ✭ 100,00
 Funktion:Dieser Parameter erlaubt die Auswahl desmaximalen Werts für die benutzerdefinierteAnzeige. Der Wert wird auf Grundlage deraktuellen Motorfrequenz berechnet und die Einheitin Parameter 006, Einheit für benutzerdefinierteAnzeige, ausgewählt. Der programmierte Wert isterreicht, wenn die Ausgangsfrequenz in Parameter202, Ausgangsfrequenzgrenze, fMAX, erreicht ist.Die Einheit entscheidet auch darüber, ob dasVerhältnis zwischen Ausgangsfrequenz und Anzeigelinear, quadratisch oder kubisch ist.
 Beschreibung der Auswahl:
 Erforderlichen Wert für max. Ausgangs-frequenz einstellen.
 006 Einheit für benutzerdefinierte Anzeige
 (EINHEIT)✭ Keine Einheit 1 [0] GPM 1 [21]% 1 [1] Gallonen/s 1 [22]1/min 1 [2] Gallonen/min 1 [23]ppm 1 [3] Gallonen/h 1 [24]Impulse/s 1 [4] lb/s1 [25]l/s 1 [5] lb/min1 [26]l/min 1 [6] lb/h1 [27]l/s 1 [7] CFM 1 [28]kg/s 1 [8] Fuß3/s 1 [29]kg/min 1 [9] Fuß3/min 1 [30]kg/h 1 [10] Fuß3/h 1 [31]m 3/s 1 [11] Fuß3/min 1 [32]m 3/min 1 [12] Fuß/s 1 [33]m 3/h 1 [13] in wg 2 [34]m/s 1 [14] ft wg 2 [35]mbar 2 [15] PSI 2 [36]bar 2 [16] lb/in2 [37]Pa 2 [17] HP 3 [38]kPa 2 [18]MWG 2 [19]kW 3 [20]
 Durchfluss- und Drehzahleinheiten sind mit 1,Druckeinheiten mit 2 und Leistungseinheitenmit 3 gekennzeichnet. Siehe Abbildung inder nächsten Spalte.
 Funktion:
 Wählen Sie eine im Display darzustellende Einheitin Verbindung mit Parameter 005, Max. Wertder benutzerdefinierten Anzeige.Werden Einheiten für Durchfluss oder Drehzahlausgewählt, ist das Verhältnis zwischen Anzeigeund Ausgangsfrequenz linear.Werden Druckeinheiten ausgewählt (bar, Pa,MWG, PSI usw.), ist das Verhältnis quadratisch.Werden Leistungseinheiten (PS, kW) ausgewählt,ist das Verhältnis kubisch.Wert und Einheit werden im Display-Modusangezeigt, wenn Benutzerdefinierte Anzeige [10] ineinem der Parameter 007-010, Displayanzeige,ausgewählt wurde.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie die erforderliche Einheit für diebenutzerdefinierte Anzeige aus.
 007 Große Displayanzeige
 (DISPLAY ZEILE 2)
 Wert:Resultierender Sollwert [%](SOLLWERT [%]) [1]Resultierender Sollwert [Einheit](EINHEIT SOLLWERT) [2]
 ✭ Frequenz [Hz] (FREQUENZ [HZ]) [3]% der maximalen Ausgangsfrequenz [%](FREQUENZ [%]) [4]Motorstrom [A] (MOTORSTROM [A]) [5]Leistung [kW] (LEISTUNG [KW]) [6]Leistung [PS] (LEISTUNG [PS]) [7]Ausgangsenergie [kWh] (ENERGI [EINHEIT]) [8]Motorlaufstunden [Stunden]
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 (MOTORLAUFSTUNDEN [H]) [9]Benutzerdefinierte Anzeige [-](FREIE ANZG.[EINHEIT])) [10]Sollwert 1 [Einheit] (SOLLWERT 1 [EINHEITEN]) [11]Sollwert 2 [Einheit] (SOLLWERT 2 [EINHEITEN]) [12]Istwert 1 (ISTWERT 1 [EINHEITEN]) [13]Istwert 2 (ISTWERT 2 [EINHEITEN]) [14]Istwert [Einheit] (ISTWERT [EINHEITEN]) [15]Motorspannung [V] (MOTORSPANNUNG [V]) [16]DC-Zwischenkreisspannung [V](DC-SPANNUNG [V]) [17]Therm. Belastung Motor [%](TH. MOTORSCHUTZ [%]) [18]Therm. Belastung VLT [%](TH.FU SCHUTZ [%]) [19]Digitaleingang [Binärcode](DIGITALEINGÄNGE [BIN]) [20]Analogeingang 53 [V] (ANALOGEING. 53 [V]) [21]Analogeingang 54 [V] (ANALOGEING. 54 [V]) [22]Analogeingang 60 [mA](ANALOGEING. 60 [MA]) [23]Relaisstatus [Binärcode] (RELAIS STATUS) [24]Pulssollwert [Hz] (PULS SOLLWERT [HZ]) [25]Externer Sollwert [%] (EXT. SOLLWERT [%]) [26]Kühlkörpertemperatur [°C](TEMP KÜHLKÖRP. [°C]) [27]Warnung Kommunikations-Optionskarte(COMM OPT WARN WORD [HEX]) [28]LCP-Displaytext (FREI PROGRAMMIERBAR) [29]Zustandswort (STATUSWORD [HEX]) [30]Steuerwort (STEUERWORT [HEX]) [31]Alarmwort (ALARMWORT [HEX]) [32]PID-Ausgang [Hz] (PID-AUSGANG [HZ]) [33]PID-Ausgang [%] (PID-AUSGANG [%]) [34]Echtzeituhr (ECHTZEITUHR) [40]
 Funktion:Dieser Parameter ermöglicht eine Auswahl desim Display, Zeile 2, anzuzeigenden Datenwerts,wenn der Frequenzumrichter eingeschaltet ist.Diese Datenwerte werden auch in die Bildlauflisteder Displayanzeige eingefügt. Parameter 008-010Displayzeile 1.1-1.3 ermöglichen die Auswahl von dreiweiteren Datenwerten, die in Zeile 1 angezeigt werden.Siehe dazu die Beschreibung der Bedieneinheit.
 Beschreibung der Auswahl:
 Keine Datenanzeige kann nur in den Parametern008-010 Displayzeile 1.1-1.3 gewählt werden.Resultierender Sollwert [%] gibt einen prozentualenWert für den resultierenden Sollwert im Bereich vonMinimaler Sollwert, RefMIN bis Maximaler Sollwert,RefMAX an. Siehe dazu auch Sollwertverarbeitung.
 Resultierender Sollwert [Einheit] gibt denSollwert in Hz bei Drehzahlsteuerung an. BeiProzessregelung wird die Sollwert-Einheit in Parameter415 Einheiten Prozessregler gewählt.Frequenz [Hz] gibt die Ausgangsfrequenzdes Frequenzumrichters an.% der maximalen Ausgangsfrequenz [%] ist dieaktuelle Ausgangsfrequenz als prozentualer Wertvon Parameter 202 Max. Frequenz, fMAX.Motorstrom [A] gibt den Phasenstrom des Motorsals gemessenen Effektivwert an.Leistung [kW] gibt die aktuelle Leistungsaufnahmedes Motors in kW an.Leistung [PS] gibt die aktuelle Leistungsaufnahmedes Motors in PS an.Ausgangsenergie [kWh] gibt die Energie an, die derMotor seit dem letzten in Parameter 618 RücksetzungkWh-Zähler vorgenommenen Reset aufgenommen hat.Motorlaufstunden [Stunden] gibt die Anzahlder Stunden an, die der Motor seit demletzten Reset in Parameter 619 RücksetzungBetriebsstundenzähler gelaufen ist.Benutzerdefinierte Anzeige [-] ist einanwenderdefinierter Wert, der auf Grundlageder augenblicklichen Ausgangsfrequenz undEinheit sowie der Skalierung in Parameter 005Display-Skalier. berechnet wird. Wählen Sie dieEinheit in Parameter 006 Einheit aus.Sollwert 1 [Einheit] ist der in Parameter 418Sollwert 1 programmierte Sollwert. Die Einheit wirdin Parameter 415 Einheiten Prozessregler festgelegt.Siehe dazu auch Istwertverarbeitung.>Sollwert 2 [Einheit] ist der in Parameter 419Sollwert 2 programmierte Sollwert. Die Einheit wird inParameter 415 Einheiten Prozessregler gewählt.Istwert 1 [Einheit] gibt den Signalwert desresultierenden Istwerts 1 (Klemme 53) an. DieEinheit wird in Parameter 415 Einheiten Prozessreglerfestgelegt. Siehe auch Istwertverarbeitung.Istwert 2 [Einheit] gibt den Signalwert desresultierenden Istwerts 2 (Klemme 53) an.Die Einheit wird in Parameter 415 EinheitenProzessregler festgelegt.Istwert [Einheit] gibt den resultierenden Signalwertmit der in Parameter 413 Minimaler Istwert, FBMIN,414 Maximaler Istwert, FBMAX und 415 EinheitenProzessregler gewählten Einheit/Skalierung an.Motorspannung [V] gibt die dem Motorzugeführte Spannung an.DC-Zwischenkreisspannung [V] gibt dieZwischenkreisspannung im Frequenzumrichter an.Therm. Belastung Motor [%] gibt die berechnetebzw. geschätzte thermische Belastung des Motors
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 an. 100 % ist die Abschaltgrenze. Siehe auchParameter 117 Thermischer Motorschutz.Therm. Belastung VLT [%] gibt die berechnetebzw.geschätzte thermische Belastung desFrequenzumrichters an. 100 % ist die Abschaltgrenze.Digitaleingang [Binärcode] gibt den Signalstatusder acht digitalen Klemmen (16, 17, 18, 19, 27,29, 32 und 33) an. Klemme 16 entspricht demam weitesten links stehenden Bit. ’0’ = keinSignal ’1’ = angeschlossenes Signal.Analogeingang 53 [V] gibt den Spannungswertvon Klemme 53 an.Analogeingang 54 [V] gibt den Spannungswertvon Klemme 54 an.>Analogeingang 60 [V] gibt den Spannungswertvon Klemme 60 an.Relaisstatus [Binärcode] zeigt den Status allerRelais an. Das linke (höchstwertige) Bit gibt Relais1 gefolgt von 2 und 6 bis 9. Eine "1" gibt an, dassdas Relais aktiv ist, "0" gibt an, dass es inaktivist. Parameter 007 verwendet ein 8-Bit-Wort, beidem die letzten beiden Positionen nicht benutztwerden. Die Relais 6-9 sind für den Kaskadenreglerund vier Relaisoptionskarten bestimmt.Pulssollwert [Hz] gibt eine an eine der Klemmen 17oder 29 angeschlossene Pulsfrequenz in Hz an.Externer Sollwert [%] gibt die Summe der externenSollwerte als prozentualen Wert (Summe ausAnalog/Puls/serielle Kommunikation) im BereichRefMIN bis Maximaler Sollwert, RefMAX an.Kühlkörpertemperatur [°C] gibt die aktuelleKühlkörpertemperatur des Frequenzumrichtersan. Die Abschaltgrenze liegt bei 90 ± 5 °C, dieWiedereinschaltgrenze bei 60 ± 5 °C.Warnung Kommunikations-Optionskarte [Hex]gibt im Fall eines Fehlers am Kommunikationsbusein Warnwort aus. Dies ist nur aktiv, wennKommunikationsoptionen installiert sind. OhneKommunikationsoptionen wird 0 Hex angezeigt.LCP-Displaytext zeigt den in Parameter 533Displaytext 1 und 534 Displaytext 2 über die serielleKommunikationsschnittstelle programmierten Text an.Vorgehen zur Eingabe von Text am LCPWählen Sie nach der Auswahl von Displaytext inParameter 007 den Displayzeilenparameter (533 oder534) und drücken Sie die Taste CHANGE DATA.Geben Sie den Text direkt in die gewählte Zeileein, indem Sie die Pfeiltasten AUF, AB & LINKS,RECHTS auf dem LCP benutzen. Mit den PfeiltastenAUF und AB kann man durch die verfügbarenZeichen blättern. Die Pfeiltasten LINKS und RECHTSbewegen den Cursor durch die Textzeile.
 Drücken Sie zum Speichern der Texteingabe dieTaste OK, wenn die Textzeile ausgefüllt ist. DieTaste CANCEL löscht den Text:Die folgenden Zeichen stehen zur Verfügung:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S TU V W X Y Z Æ Ø Å Ä Ö Ü É Ì Ù è . / - ( )0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ’Leerzeichen"’Leerzeichen’ ist der Standardwert für Parameter 533& 534. Um ein eingegebenes Zeichen zu löschen,muss es durch ein Leerzeichen ersetzt werden.Zustandswort zeigt das aktuelle Zustandswort desFrequenzumrichters an (siehe Parameter 608).Steuerwort zeigt das aktuelle Steuerwort an(siehe Parameter 607).Alarmwort zeigt das Alarmwort an.PID-Ausgang zeigt den berechneten PID-Ausgangin Hz [33] oder als prozentualer Anteil der max.Frequenz [34] im Display an.EchtzeituhrEchtzeituhr kann die aktuelle Uhrzeit sowie Datumund Wochentag anzeigen. Die verfügbaren Ziffernlegen fest, wie ausführlich die Anzeige sein kann.Wennz. B. nur die Echtzeituhranzeige in der oberenZeile (Parameter 008, 009 oder 010) benutzt wird,wird Folgendes gezeigt: WT JJJJ/MM/TT/HH.MM.Weitere Werte enthält die Tabelle.
 Verfüg-
 bare
 Ziffern
 Format Beispiel
 6 hh.mm 11.29
 8 WW hh.mm WE 11.29
 13 WW JJMMTT hh.mm WE 040811 11.29
 20 WW JJJJ/MM/TT hh.mm WE 2004/08/11 11.29
 008 Kleine Displayzeile 1.1
 (DISPLAY ZEILE 1)
 Wert:Siehe Parameter 007 Große Displayzeile
 ✭ Sollwert [Einheit] [2]
 Funktion:In diesem Parameter kann der erste von dreiDatenwerten gewählt werden, der an der 1. Positionder 1. Zeile des Displays angezeigt werden soll.Dies ist eine nützliche Funktion beim Einstellen derPID-Regelung, denn hier wird ersichtlich, wie derProzess auf eine Änderung des Sollwerts reagiert.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Die Ausgabe auf dem Display erfolgt mit der Taste[DISPLAY MODE]. Die Datenoption LCP-Displaytext[27] kann mit Kleiner Displayzeile nicht gewählt werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 33 verschiedene Datenwerte stehen zur Auswahl(siehe Parameter 007 Große Displayzeile).
 009 Display Zeile 1.2
 (DISPLAY ZEILE 2)
 Wert:Siehe Parameter 007 Große Displayzeile
 ✭ Motorstrom [A] [5]
 Funktion:Siehe funktionale Beschreibung für Parameter 008,Kleine Displayzeile. Die Datenoption LCP-Displaytext[27] kann mit Kleiner Displayzeile nicht gewählt werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 33 verschiedene Datenwerte stehen zur Auswahl(siehe Parameter 007 Große Displayzeile).
 010 Display Zeile 1.3
 (DISPLAY ZEILE 3)
 Wert:Siehe Parameter 007, Große Displayzeile.
 ✭ Leistung [kW] [6]
 Funktion:Siehe funktionale Beschreibung für Parameter 008,Keline Displayzeile. Die Datenoption LCP-Displaytext[27] kann mit Kleiner Displayzeile nicht gewählt werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 33 verschiedene Datenwerte stehen zur Auswahl(siehe Parameter 007 Große Displayzeile).
 011 Einheit von Ortsollwert(EINHEI.SOLLW.ORT)
 Wert:Hz (HZ) [0]
 ✭ % vom Ausgangsfrequenzbereich (%)(% VON FMAX) [1]
 Funktion:Dieser Parameter entscheidet über den Ortsollwert.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie die erforderliche Einheit für denOrtsollwert aus.
 012 Hand Start am LCP(TASTE.HAND START)
 Wert:Deaktiviert (BLOCKIERT) [0]
 ✭ Ein (WIRKSAM) [1]
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Funktion:Dieser Parameter erlaubt die Auswahl/Abwahl derTaste Hand Start auf dem Bedienfeld.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wird in diesem Parameter Blockiert [0] gewählt, soist die Taste [HAND START] nicht aktiv.
 013 OFF/STOP auf Bedienfeld(TASTER STOP)
 Wert:Deaktiviert (BLOCKIERT) [0]
 ✭ Ein (WIRKSAM) [1]
 Funktion:Dieser Parameter erlaubt die Auswahl/Abwahl derTaste Local Stop auf dem Bedienfeld.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wird in diesem Parameter Blockiert [0] gewählt, soist die Taste [OFF/ STOP] nicht aktiv.
 ACHTUNG!:Wenn Blockiert ausgewählt ist, kann derMotor nicht über die Taste [OFF/STOP]gestoppt werden.
 014 Autostart am LCP(TASTE.AUTO START)
 Wert:Deaktiviert (BLOCKIERT) [0]
 ✭ Ein (WIRKSAM) [1]
 Funktion:Dieser Parameter erlaubt die Auswahl/Abwahl derTaste Auto Start auf dem Bedienfeld.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wird in diesem Parameter Blockiert [0] gewählt, soist die Taste [AUTO START] nicht aktiv.
 015 Reset-Taste am LCP(TASTER RESET)
 Wert:Deaktiviert (BLOCKIERT) [0]
 ✭ Ein (WIRKSAM) [1]
 Funktion:Dieser Parameter erlaubt die Auswahl/Abwahl derTaste Reset auf dem Bedienfeld.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wird in diesem Parameter Blockiert [0] gewählt,so ist die Taste [RESET] nicht aktiv.
 ACHTUNG!:Blockiert [0] nur dann wählen, wennüber die digitalen Eingänge ein externesReset-Signal angeschlossen ist.
 016 Engabesperre
 (EINGABESPERRE)
 Wert:✭ Wirksam (DATENEING. WIRKSAM) [0]
 Dateneingabe gesperrt (DATENEING. GESPERRT) [1]
 Funktion:Mit diesem Parameter kann das Bediefeld"gesperrt" werden. Das bedeutet, es könnenkeine Datenänderungen über die Bedieneinheitvorgenommen werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wenn Gesperrt [1] gewählt wird, können keineÄnderungen der Parameter vorgenommenwerden, obwohl es immer noch möglich ist,Datenänderungen über den Bus vorzunehmen.Parameter 007-010, Displayanzeige, kann überdas Bedienfeld geändert werden.Diese Parameter können auch über einen digitalenEingang vor Änderungen geschützt werden (sieheParameter 300-307, Digitaleingänge).
 017 Netz-ein-Modus beim Einschalten,Ort-Betrieb
 (NETZ-EIN-MODUS)
 Wert:✭ Auto Neustart (AUTO NEUSTART) [0]
 OFF/Stop (OFF/STOP) [1]
 Funktion:Einstellen des gewünschten Betriebszustandesbeim Einschalten der Netzspannung.
 Beschreibung der Auswahl:
 Auto Neustart [0] wird gewählt, wenn derFrequenzumrichter in demselben Start/Stopp-Zustandgestartet werden soll wie unmittelbar vor derUnterbrechung der Stromversorgung.OFF/Stop [1] wird gewählt, wenn derFrequenzumrichter beim Einschalten derStromversorgung gestoppt bleiben soll, bis ein
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Startbefehl aktiviert wird. Aktivieren Sie zumNeustart auf dem Bedienfeld die Taste [HANDSTART] oder [AUTO START].
 ACHTUNG!:Können [HAND START] oder [AUTO START]nicht über die Tasten auf dem Bedienfeldaktiviert werden (siehe Parameter 012/014,
 Hand/Auto Start auf Bedienfeld), kann der Motornicht neu starten, wenn OFF/Stop [1] gewählt ist.Wurden Hand Start oder Auto Start zur Aktivierungüber Digitaleingaben programmiert, kann der Motornicht neu starten, wenn OFF/Stop [1] gewählt ist.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Last und Motor 100 - 117
 Diese Parametergruppegestattet die Konfigurationvon Regelparametern und dieWahl der Drehmomentkennlinie,an die der Frequenzumrichterangepaßt werden soll.Die Motortypenschilddatenmüssen
 eingestellt sein, und die automatischeMotoranpassung kann durchgeführt werden.Darüber hinaus können DC-Bremsparametereingestellt und der Motorüberhitzungsschutz kannaktiviert werden.
 ■ KonfigurationDie Wahl der Konfiguration und derDrehmomentkennlinie hat Auswirkung darauf,welche Parameter auf dem Display angezeigtwerden. Bei Auswahl von Drehzahlsteuerung[0] bleiben alle Parameter mit Bezug auf diePID-Regelung ausgeblendet.Dies bedeutet, dass nur die für eine bestimmteAnwendung relevanten Parameter angezeigt werden.
 100 Konfiguration
 (KONFIGURATION )
 Wert:✭ Drehzahlsteuerung (DREHZAHLSTEUERUNG) [0]
 Prozessregelung (PROZESS-REGELUNG) [1]
 Funktion:Mit diesem Parameter wird die Konfiguration desFrequenzumrichters ausgewählt, um ihn an diejeweiligen Aufgaben anzupassen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Bei Auswahl von Drehzahlsteuerung [0] erhältman die normale Drehzahlsteuerung (ohneIstwert-Signal), d.h., wenn der Sollwert verändertwird, ändert sich die Motordrehzahl.Wenn Prozessregelung [1] gewählt wird, wirdder interne Prozessregler für eine präziseRegelung in Abhängigkeit von einem gegebenenProzesssignal aktiviert.Für das Referenz- (Sollwert) und das Prozesssignal(Istwert) kann eine Prozesseinheit gewählt werden, die
 in Parameter 415, Prozesseinheiten , programmiertwird. Siehe Istwertverarbeitung .
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 101 Drehmomentkennlinie(MOTOR.-KONFIGUR.)
 Wert:✭ Automatische Energieoptimierung
 (ENERGIE-OPTIMIERT) [0]Parallelschaltung von Motoren (PARALLEL-MOTOREN)[1]
 Funktion:Mit diesem Parameter kann gewählt werden,ob ein Motor oder mehrere Motoren an denFrequenzumrichter angeschlossen sind.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wurde Autom. Energieoptim. [0] gewählt, kann nurein Motor an den Frequenzumrichter angeschlossensein. Die AEO-Funktion stellt sicher, dass derMotor seinen maximalen Wirkungsgrad erreichtund minimiert Motorstörungen. Parameter 118ermöglicht die Einstellung des von der AEO-Funktionbenutzten Leistungsfaktors (Cos ϕ). Wählen SieParallel-Motoren [1], wenn mehr als ein Motor amAusgang parallel geschaltet ist. Zur Einstellung derStartspannung parallelgeschalteter Motoren lesenSie bitte die Beschreibung unter Parameter 108Startspannung parallelgeschalteter Motoren.
 102 Motorleistung, PM,N
 (MOTORLEISTUNG)
 Wert:0.25 kW (0.25 KW) [25]0.37 kW (0.37 KW) [37]0.55 kW (0.55 KW) [55]0.75 kW (0.75 KW) [75]1.1 kW (1.10 KW) [110]1.5 kW (1.50 KW) [150]2.2 kW (2.20 KW) [220]3 kW (3.00 KW) [300]4 kW (4.00 KW) [400]5,5 kW (5.50 KW) [550]7,5 kW (7.50 KW) [750]11 kW (11.00 KW) [1100]15 kW (15.00 KW) [1500]18.5 kW (18.50 KW) [1850]
 22 kW (22.00 KW) [2200]30 kW] (30.00 KW) [3000]37 kW (37.00 KW) [3700]45 kW (45.00 KW) [4500]55 kW (55.00 KW) [5500]75 kW (75.00 KW) [7500]90 kW (90.00 KW) [9000]110 kW] (110.00 KW) [11000]132 kW (132.00 KW) [13200]160 kW (160.00 KW) [16000]200 kW (200.00 KW) [20000]250 kW (250.00 KW) [25000]300 kW (300.00 KW) [30000]315 kW (315.00 KW) [31500]355 kW (355.00 KW) [35500]400 kW (400.00 KW) [40000]450 kW (450.00 KW) [45000]500 kW (500.00 KW) [50000]
 ✭ Abhängig vom Gerät
 Funktion:Hier kann der kW-Wert PM,N gewählt werden, der derNennleistung des Motors entspricht. Der werkseitigeingestellte kW-Wert PM,N ist vom Gerätetyp abhängig.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie einen Wert, der den Angabenauf dem Typenschild des Motors entspricht.4 Untergrößen oder eine Übergröße sind imVerhältnis zur Werkseinstellung programmierbar.Außerdem besteht die Möglichkeit der stufenlosenEinstellung des Wertes für die Motorleistung,siehe auch Verfahren zur unbegrenzt variablenÄnderung von Datenzahlenwerten.
 103 Motorspannung, UM,N
 (MOTORSPANNUNG)
 Wert:200 V [200]208 V [208]220 V [220]230 V [230]240 V [240]380 V [380]400 V [400]415 V [415]440 V [440]460 V [460]480 V [480]500 V [500]550 V [550]575 V [575]
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ✭ Abhängig vom Gerät
 Funktion:Hier wird die Motornennspannung UM,N entweder fürStern-Y oder Dreieckschaltung- eingestellt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie ungeachtet der Netzspannung desFrequenzumrichters einen Wert, der den Angabenauf dem Typenschild des Motors entspricht.Außerdem besteht die Möglichkeit der stufenlosenEinstellung der Motorspannung. VergleichenSie dazu auch das Verfahren für die StufenloseÄnderung numerischer Datenwerte .
 ACHTUNG!:Bei Änderung der Parameter 102, 103 bzw. 104werden die Parameter 105 und 106 automatischauf die Voreinstellungswerte zurückgesetzt.
 Nach Änderung der Parameter 102, 103 bzw. 104Einstellungen der Parameter 105 und 106 korrigieren.
 104 Motorfrequenz, fM,N
 (MOTORFREQUENZ)
 Wert:✭ 50 Hz (50 HZ) [50]
 60 Hz (60 HZ) [60]
 Funktion:Einstellung der Nennfrequenz fM,N des Motors.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie einen Wert, der den Angaben auf demTypenschild des Motors entspricht. Außerdem bestehtdie Möglichkeit der stufenlosen Einstellung des Wertesfür die Motorfrequenz im Bereich 24-1000 Hz.
 105 Motorstrom, IM,N (MOTORSTROM)
 (MOTORSTROM)
 Wert:0.01 -IVLT,MAX A ✭ Hängt von der Wahl des Motors ab.
 Funktion:Der Nennstrom des Motors IM,N wird bei dervom VLT-Frequenzumrichter durchgeführtenBerechnung u.a. des Drehmomentes und desthermischen Motorschutzes berücksichtigt. Beider Einstellung des Motorstromes IVLT,N diegewählte Motorschaltung (Dreieckschaltungoder Sternschaltung Y) berücksichtigen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie einen Wert, der den Angaben auf demTypenschild des Motors entspricht.
 ACHTUNG!:Die Eingabe eines korrekten Wertes ist wichtig,da dieser Bestandteil der V V CP+ -Steuerung ist.
 106 Rated Motornenndrehzahl , nM,N
 (MOTOR NENNDREHZ.)
 Wert:100 - fM,N x 60 (max. 60000 rpm)
 ✭ Hängt von Parameter 102 Motorleistung PM,N ab.
 Funktion:Hier wird der Wert eingegeben, derder Motornenndrehzahl M,N, auf demTypenschild entspricht.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie einen Wert, der den Angaben auf demTypenschild des Motors entspricht.
 ACHTUNG!:Die Eingabe eines korrekten Wertes istwichtig, da dieser Bestandteil der V V C+
 -Steuerung ist. Der Maximalwert ist gleichf M,N x 60. Die Einstellung vonfM,N erfolgt in Parameter 104 Motorfrequenz, fM,N.
 107 Automatische Motoranpassung, AMA
 (MOTORANPASSUNG)
 Wert:✭ keine Optimierung (KEINE AMA) [0]
 Automatische Anpassung (START AMA) [1]Automatische Anpassung mit LC-Filter(START AMA LC-FILTER) [2]
 Funktion:Die automatische Motoranpassung ist einTestalgorithmus, der die elektrischen Motorparameterbei Stillstand des Motors mißt. Dies bedeutet, daßAMA selbst kein Drehmoment erzeugt.AMA läßt sich vorteilhaft bei der Initialisierung vonAnlagen einsetzten, bei denen der Anwender dieAnpassung des Frequenzumrichters an den benutztenMotor optimieren möchte. Dies kommt besondersdann zum Tragen, wenn die Werkseinstellung zuroptimalen Motorregelung nicht ausreicht.Zur besten Anpassung des Frequenzumrichtersempfiehlt sich die Durchführung einer AMAan einem kalten Motor.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Es sei darauf hingewiesen, daß wiederholterAMA-Betrieb zu einer Erwärmung des Motorsführen kann, was wiederum eine Erhöhung desStatorwiderstands RS bewirkt. Im Regelfall istdies jedoch kein kritischer Umstand.
 ACHTUNG!:Es ist wichtig, AMA mit Motoren 55 kW/75 HP durchzuführen.
 Über Parameter 107 Automatische Motoranpassung,AMA kann gewählt werden, ob eine vollständigeautomatische Motoranpassung AutomatischeAnpassung [1] oder eine reduzierte automatischeMotoranpassung Automatische Anpassung mitLC-Filter [2] vorgenommen werden soll.Wenn zwischen Frequenzumrichter und Motor einLC-Filter geschaltet ist, kann nur ein reduzierter Testdurchgeführt werden. Soll eine Kompletteinstellungvorgenommen werden, so kann das LC-Filterausgebaut und nach Durchführung der AMA wiedereingebaut werden. Bei der Automatischen Optimierungmit LC-Filter [2] findet kein Test der Motorsymmetriestatt, und es wird nicht geprüft, ob alle Motorphasenangeschlossen sind. Bezüglich des Einsatzes derAMA-Funktion ist folgendes anzumerken:- Damit die AMA die Motorparameter optimal
 bestimmen kann, müssen die korrektenTypenschilddaten des an den Frequenzumrichterangeschlossenen Motors in Parameter 102 bis106 eingegeben worden sein.
 - Eine vollständige automatische Motoranpassungkann von wenigen bis zu etwa zehn Minutendauern, je nach Leistungsgröße des eingesetztenMotors (bei einem 7,5-kW-Motor beispielsweisebeträgt die Zeit ungefähr 4 Minuten).
 - Falls während der Motoranpassung Fehlerauftreten, erscheinen entsprechende Alarm-und Warnmeldungen im Display.
 - AMA ist nur durchführbar, wenn derMotornennstrom mindestens 35 % des Aus-gangsnennstroms des Frequenzumrichters beträgt.
 - Soll eine automatische Motoranpassungabgebrochen werden, so ist die Taste[OFF/STOP] zu drücken.
 ACHTUNG!:AMA ist nicht zulässig bei parallelgeschaltetenMotoren.
 Beschreibung der Auswahl:
 Automatische Anpassung [1] wählen, wenn derFrequenzumrichter eine vollständige automatischeMotoranpassung vornehmen soll.
 Automatische Anpassung mit LC-Filter [2] wählen,wenn zwischen Frequenzumrichter und Motorein LC-Filter geschaltet ist.
 Vorgehensweise für die automatischeMotoranpassung:
 1. Die Motorleistung gemäß den Motortype-nschilddaten in Parameter 102 bis 106Typenschilddaten eingeben
 2. 24 VDC (unter Umständen von Klemme 12) mitKlemme 27 der Steuerkarte verbinden.
 3. Automatische Anpassung [1] oder AutomatischeAnpassung mit LC-Filter [2] in Parameter 107Automatische Motoranpassung, AMA wählen.
 4. Den Frequenzumrichter starten oder Klemme18 (Start) mit 24 VDC (unter Umständenvon Klemme 12) verbinden.
 5. Nach normalem Verlauf erscheint im Display: AMASTOP. Nach dem Reset ist der Frequenzumrichterwieder betriebsbereit.
 Wenn die automatische Motoranpassungabgebrochen werden soll:
 1. Taste [OFF/STOP] drücken.
 Bei Fehlern erscheint im Display: ALARM 22
 1. Taste [Reset] drücken.2. Auf mögliche Fehlerursachen gemäß
 Alarmmeldungen prüfen. Siehe Übersichtder Warn- und Alarmmeldungen .
 Bei Warnungen erscheint im Display:WARNUNG 39 - 42
 1. Auf mögliche Fehlerursachen gemäß Warnungprüfen. Siehe Übersicht der Warn- undAlarmmeldungen
 2. Taste [CHANGE DATA] und "Weiter" wählen, wenntrotz der Warnung mit der AMA weiter fortgefahrenwerden soll, oder Taste [OFF/STOP] drücken, umdie automatische Motoranpassung abzubrechen.
 108 Startspannung parallelgeschalteterMotoren
 (STARTSPANNUNG)
 Wert:0.0 - parameter 103 Motorspannung, U M,N
 ✭ Abhängig von Parameter 103 Motorspannung, UM,N
 Funktion:In diesem Parameter wird die Startspannungpermanenten VT-Kennlinie bei 0 Hz fürparallelgeschaltete Motoren festgelegt.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Die Startspannung stellt eine zusätzlicheEingangsspannung für den Motor dar. Durch Erhöhender Startspannung erhalten parallelgeschaltete Motorenein höheres Anlaufmoment. Dies wird insbesonderebei kleinen (< 4,0 kW) parallelgeschalteten Motorenbenutzt, da sie einen höheren Statorwiderstandals Motoren über 5,5 kW haben.Diese Funktion ist nur aktiv, wenn in Parameter101 Drehmomentkennlinie ParallelgeschalteteMotoren [1] gewählt wurde.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die Startspannung bei 0 Hz einstellen. Derzulässige Maximalwert ist von Parameter 103Motorspannung, U M,N abhängig.
 109 Resonanzdämpfung
 (RESONANZ DÄMPF.)
 Wert:0 - 500 % ✭ 100 %
 Funktion:Elektrische Hochfrequenz-Resonanzprobleme zwischendem Frequenzumrichter und dem Motor können durchEinstellen der Resonanzdämpfung beseitigt werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Regeln Sie den Prozentsatz der Dämpfung, bisdie Motorresonanz verschwindet.
 110 Hohes Startmoment(STARTMOMENT HOCH)
 Wert:0.0 (AUS) - 0.5 s ✭ AUS
 Funktion:Zur Gewährleistung eines hohen Startmomentessind ungefähr max. 0,5 Sekunden lang erlaubt.Allerdings wird der Strom durch die Schutzgrenzedes -Frequenzumrichters (Wechselrichter) begrenzt.Die Einstellung 0,0 Sekunden entspricht: keinhohes Startmoment.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die nötige Zeit ein, in der ein hohesStartmoment beim Anlauf gewünscht wird.
 111 Startverzögerung
 (STARTVERZÖGERUNG)
 Wert:0,0 - 120,0 Sek. ✭ 0,0 Sek.
 Funktion:Dieser Parameter aktiviert eine Startverzögerung nachErfüllung der Startbedingungen. Nach Ablauf der Zeitwird die Ausgangsfrequenz auf den Sollwert erhöht.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die nötige Zeit ein, die vergehen soll,bis die Beschleunigung eingeleitet wird.
 112 Motorvorheizung
 (MOTORVORHEIZUNG)
 Wert:✭ Aus (AUS) [0]
 Ein (EIN) [1]
 Funktion:Die Motorvorheizung verhindert die Bildung vonKondensat bei stehendem Motor. Diese Funktionkann ebenfalls zum Verdunsten von Kondenswasserim Motor verwendet werden. Die Motorvorheizungist nur bei stehendem Motor aktiv.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie Aus [0] aus, wenn diese Funktionnicht erforderlich ist. Wählen Sie Ein [1] aus,um die Motorvorheizung zu aktivieren. DieEinstellung des Gleichstroms erfolgt in Parameter113 DC-Vorheizstrom Motor.
 113 Motor-Vorheizgleichstrom
 (DC-VORHEIZSTROM)
 Wert:0 - 100 % ✭ 50 %Der Maximalwert ist vom Motornennstrom abhängig,Parameter 105 Motorstrom, IM,N.
 Funktion:Der Motor kann bei Stillstand mittels Gleichstromvorgeheizt werden, um das Eintreten von Feuchtigkeitin den Motor zu verhindern.
 Beschreibung der Auswahl:
 Der Motor kann mittels Gleichstrom vorgewärmtwerden. Bei 0 % ist die Funktion inaktiv, bei einem Wertvon über 0 % wird der Motor bei Stillstand (0 Hz) mit
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Gleichstrom versorgt. Diese Funktion kann auch zurErzeugung eines Haltemoments verwendet werden.
 Wird dem Motor über einen zu langenZeitraum ein zu hoher Gleichstromzugeführt, kann er beschädigt werden.
 ■ GleichspannungsbremseBeim Gleichstrombremsen wird dem MotorGleichstrom zugeführt, wodurch die Motorwelle zumStillstand kommt. Mit Parameter 114, DC-Bremsstrom,wird der Bremsgleichstrom als Prozentsatz desMotornennstroms IM,N festgelegt>.Mit Parameter 115, DC-Bremszeit, wird dieGleichspannungsbremszeit festgelegt, und mitParameter 116, DC-Br. Startfreq., wird die Frequenzausgewählt, bei der das Gleichstrombremsen aktiv wird.Wenn Klemme 19 oder 27 (Parameter 303/304Digitaleingang) auf DC-Bremse invers programmiertwurde und von logisch "1" zu logisch "0" wechselt,wird das Gleichstrombremsen aktiviert.Wenn das Startsignal an Klemme 18 von logisch "1"zu logisch "0" wechselt, wird das Gleichstrombremsenaktiviert, sobald die Ausgangsfrequenz niedrigerwird als die Bremskopplungsfrequenz.
 ACHTUNG!:Die Gleichstrombremse darf nichtverwendet werden, wenn die Trägheitder Motorwelle mehr als 20 Mal so groß
 wie die Trägheit des Motors ist.
 114 Gleichspannungsbremsstrom
 (DC-BREMSSTROM)
 Wert:✭ 50 %
 Der Maximalwert hängt vom Motornennstromab. Wenn der Gleichspannungsbremsstromaktiv ist, beträgt die Taktfrequenz desFrequenzumrichters 4 kHz.
 Funktion:Mit diesem Parameter wird der Gleichspannungs-bremsstrom festgelegt, der durch einen Stoppbefehlaktiviert wird, wenn die in Parameter 116 eingestellteDC-Br.Startfreq. erreicht oder die inverse Gleich-strombremse über Klemme 27 oder die serielleKommunikationsschnittstelle aktiv ist. Danach ist derGleichspannungsbremsstrom für die in Parameter115 eingestellte DC-Bremszeit aktiv.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die Einstellung ist als prozentualer Wert desMotornennstroms I M,N in Parameter 105
 für Motorstrom, IVLT,N, einzugeben. 100%DC-Bremsstrom entspricht IM,N.
 Stellen Sie sicher, dass kein zu hoherBremsstrom für einen zu langen Zeitraumzugeführt wird. Dies kann den Motor auf
 Grund einer mechanischen Überlastung oder derim Motor erzeugten Hitze beschädigen.
 115 Gleichspannungsbremszeit
 (DC-BREMSZEIT)
 Wert:0,0 - 60,0 Sek. ✭ AUS
 Funktion:Mit diesem Parameter wird die Gleichspannungsbrem-szeit festgelegt, während der der Gleichspannungs-bremsstrom (Parameter 113) aktiv sein soll.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte Zeit ein.
 116 Startfreqenz für Gleichstrombremsen
 (DC-BR.STARTFREQ.)
 Wert:0,0 (AUS) - Par. 202
 Obere Ausgangsfrequenzgrenze, fMAX ✭ AUS
 Funktion:Mit diesem Parameter wird die Startfrequenz fürdas Gleichstrombremsen eingestellt, bei der derGleichspannungsbremsstrom in Zusammenhang miteinem Stoppbefehl aktiviert werden soll.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte Frequenz ein.
 117 Thermischer Motorschutz(THERM. MOTORSCHU.)
 Wert:Kein Motorschutz (KEIN MOTORSCHUTZ) [0]Thermistorwarnung (WARNUNG THERMISTOR) [1]Thermistorabschaltung (ABSCHALT THERMISTOR)[2]ETR Warnung 1 (ETR WARN 1) [3]
 ✭ ETR Abschaltung 1 (ETR ABSCHALT 1) [4]ETR Warnung 2 (ETR WARN 2) [5]ETR Abschaltung 2 (ETR ABSCHALT 2) [6]ETR Warnung 3 (ETR WARN 3) [7]ETR Abschaltung 3 (ETR ABSCHALT 3) [8]ETR Warnung 4 (ETR WARN 4) [9]
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ETR Abschaltung 4 (ETR ABSCHALT 4) [10]
 Funktion:Der Frequenzumrichter kann die Motortemperaturauf zweierlei Art überwachen:- Über einen am Motor angebrachten
 Thermistorsensor. Der Thermistor ist aneine der analogen Eingangsklemmen 53und 54 angeschlossen.
 - Berechnung der thermischen Belastung (ETR- Electronic Thermal Relay), basierend aufder aktuellen Belastung und der Zeit. Dieswird mit dem Motornennstrom IM,N und derMotorbemessungsfrequenz fM,N verglichen. Bei denBerechnungen wird der Bedarf nach niedrigerer Lastbei niedrigeren Drehzahlen aufgrund herabgesetzterLüftung im Motor selbst berücksichtigt.
 Die ETR Funktionen 1-4 beginnen erst dann mit derLastermittlung, wenn in den Satz gewechselt wird, indenen sie angewählt wurden. Dies ermöglicht auchdann die Nutzung der ETR Funktion, wenn zwischenzwei oder mehr Motoren gewechselt wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie Kein Motorschutz [0], wenn im Falleiner Motorüberlastung keine Warnung oderAbschaltung erfolgen soll.Wählen Sie Warnung Thermistor [1], wenn beiÜberhitzung des angeschlossenen Thermistor eineWarnung ausgegeben werden soll.Wählen Sie Abschaltung Thermistor [2], wennbei Überhitzung des angeschlossenen Thermistoreine Abschaltung erfolgen soll.Wählen Sie ETR Warnung 1-4, wenn bei einer denBerechnungen entsprechenden Überlastung desMotors eine Warnung im Display angezeigt werden soll.Der Frequenzumrichter kann auch so programmiertwerden, dass er über einen der Digitalausgängeein Warnsignal ausgibt.Wählen Sie ETR Abschaltung 1-4, wenn beiberechneter Überlastung des Motors eineAbschaltung erfolgen soll.
 ACHTUNG!:In UL/cUL-Anwendungen bietet ETR einenMotorüberlastungsschutz der Klasse 20 gemäßNEC (National Electrical Code).
 118 Motorleistungsfaktor (Cos ϕ)
 (MOTOR LSTG FAKT)
 Wert:0.50 - 0.99 ✭ 0.75
 Funktion:Über diesen Parameter wird die AEO-Funktionvon Motoren mit unterschiedlichem Leistungsfaktor(Cos ϕ) kalibriert und optimiert.
 Beschreibung der Auswahl:
 Motoren mit mehr als 4 Polen haben einen niedrigerenLeistungsfaktor, wodurch die Verwendung derAEO-Funktion zur Energieeinsparung eingeschränktbzw. verhindert wird. Über diesen Parameter kannder Benutzer die AEO-Funktion dem Leistungsfaktordes Motors entsprechend so kalibrieren, dass AEOsowohl bei Motoren mit 6, 8 und 12 Polen als auch beiMotoren mit 4 und 2 Polen verwendet werden kann.
 ACHTUNG!:Der Standardwert ist 0,75 und sollte NURgeändert werden, wenn der jeweilige Motoreinen Leistungsfaktor von weniger als 0,75 hat.
 Dies ist typischerweise bei Motoren mit mehr als 4 Polenoder Motoren mit niedrigem Wirkungsgrad der Fall.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Soll- und Grenzwerte 200-228
 In dieser Parametergruppe werden Frequenz- undSollbereich des Frequenzumrichters festgelegt. DieseParamtergruppe beinhaltet darüber hinaus Folgendes:- Einstellen der Rampenzeiten- Auswahl von vier Voreinstellungen- Möglichkeit der Programmierung von vier
 Bypassfrequenzen.- Einstellen des maximalen Motorstroms.- Einstellen von Warngrenzwerten für Strom,
 Frequenz, Soll- und Istwert.
 200 Ausgangsfrequenz Bereich
 (FREQUENZBEREICH)
 Wert:✭ 0 - 120 Hz (0 - 120 HZ) [0]
 0 - 1000 Hz (0 - 1000 HZ) [1]
 Funktion:In diesem Parameter wird der maximaleAusgangsfrequenzbereich gewählt, der inParameter 202 Ausgangsfrequenzgrenze hoch, fMAXeingestellt werden soll.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie den gewünschten Ausgangs-frequenzbereich.
 201 Untere Ausgangsfrequenzgrenze, fMIN
 (MIN. FREQUENZ)
 Wert:0,0 - fMAX ✭ 0,0 Hz
 Funktion:Hier wird die minimale Ausgangsfrequenz eingestellt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Es kann ein in Parameter 202 festgelegterWert zwischen 0,0 Hz und der oberenAusgangsfrequenzgrenze, fMAX, ausgewählt werden.
 202 Ausgangsfrequenzgrenze hoch, fMAX
 (MAX. FREQUENZ)
 Wert:fMIN - 120/1000 Hz
 (par. 200 Ausgangsfrequenz Bereich) ✭ 50 Hz
 Funktion:In diesem Parameter kann für die Ausgangsfrequenzein Maximum eingestellt werden, das der höchstenDrehzahl entspricht, mit der der Motor laufen soll.
 ACHTUNG!:Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichterskann niemals einen Wert höher als1/ 10 der Taktfrequenz annehmen
 (Parameter 407 Taktfrequenz).
 Beschreibung der Auswahl:
 Einstellbar ist ein Wert von fMIN bis zu dem in Parameter200 Ausgangsfrequenz Bereich gewählten Wert.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ SollwertverarbeitungDie Sollwertverarbeitung wird im Blockdiagrammunten dargestellt.Es zeigt, wie eine Änderung eines Parameters denresultierenden Sollwert beeinflussen kann.
 Anhand der Parameter 203 bis 205,Sollwertverarbeitung, minimaler und maximalerSollwert, und der Parameter 210, Sollwertart,wird die Art der Sollwertverarbeitung definiert. Dieaufgeführten Parameter sind sowohl im geschlossenenals auch im offenen Regelkreis aktiv.
 Ferngesteuerte Sollwerte werden definiert als:• Externe Sollwerte, wie analoge Eingänge 53, 54
 und 60, Pulssollwerte über Klemme 17/29 undSollwerte über die serielle Schnittstelle.
 • Festsollwerte.
 Der resultierende Sollwert kann im Display angezeigtwerden, indem Sollwert [%] in den Parametern007-010 Displayanzeige ausgewählt wird, under kann durch Auswahl des resultierendenSollwerts [Einheit] auch als Einheit angezeigtwerden. Siehe Abschnitt Istwertverarbeitung imZusammenhang mit Istwertrückführung.
 Die Summe der externen Sollwerte kann im Displayals Prozentsatz des Bereichs Minimaler Sollwert,Sollwert MIN bis Maximaler Sollwert, Sollwert MAX,angezeigt werden. Wählen Sie Externer Sollwert,% [25] in Parameters 007-010 Displayanzeige,falls eine Auslesung erforderlichist.
 Festsollwerte und externe Sollwerte sind gleichzeitigmöglich. In Parameter 210 Sollwertart wirdausgewählt, auf welche Weise die Festsollwerte zuden externen Sollwerten hinzugefügt werden.
 Darüber hinaus ist ein unabhängiger Ort-Sollwertvorhanden, in dem der resultierende Sollwertmit Hilfe der Tasten [+/-] eingestellt wird.Bei Auswahl des Ort-Sollwerts wird derAusgangsfrequenzbereich durch den Parameter 201untere Ausgangsfrequenzgrenze, fMIN und Parameter202 obere Ausgangsfrequenzgrenze, fMAX, eingegrenzt.
 ACHTUNG!:Wenn der Ort-Sollwert aktiv ist, befindetsich der Frequenzumrichter immer in derDrehzahlsteuerung [0], unabhängig von der
 Auswahl, die in Parameter 100, Konfiguration,vorgenommen wurde.
 Die Einheit des Ort-Sollwerts kann entweder in Hzoder als Prozentsatz des Ausgangsfrequenzbereichseingestellt werden. Die Auswahl der Einheit erfolgtin Parameter 011, Einheit des Ortsollwerts .
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 203 Sollwertvorgabe
 (SOLLWERTVORGABE)
 Wert:✭ Hand/Auto-zugeordneter Sollwert
 (HAND/AUTO UMSCHALTG) [0]Fernsollwert (FERN HAND/AUTO) [1]Ortsollwert (ORT HAND/AUTO) [2]
 Funktion:Anhand dieses Parameters wird der Ort des aktivenSollwerts bestimmt. Wurde Hand/Auto-zugeordneterSollwert [0] ausgewählt, fällt der resultierendeSollwert der Frequenzumrichter je nach Hand- bzw.Automatikbetrieb unterschiedlich aus.Die Tabelle zeigt, welche Sollwerte bei AuswahlvonHand/Auto-zugeordneter Sollwert [0], Fernsollwert[1] oder Ortsollwert [2] aktiv sind. Der Hand- oderAutomatikbetrieb kann über die Bedientasten oderüber einen Digitaleingang ausgewählt werden,Parameters 300-307 Digitaleingänge.
 SollwertVerarbeitung Handbetrieb AutomatikbetriebHand/Auto [0] Ortsollw. aktiv Fernsollw. aktivFern Hand/Auto
 [1]
 Fernsollw. aktiv Fernsollw. aktiv
 Ort Hand/Auto
 [2]
 Ortsollw. aktiv Ortsollw. aktiv
 Beschreibung der Auswahl:
 Bei Auswahl von Hand/Auto-zugeordneter Sollwert[0] wird die Motordrehzahl im Handbetrieb vomOrtsollwert bestimmt, während sie im Automatikbetriebvon den Fernsollwerten und allen anderenausgewählten Sollwerten abhängig ist.Bei Auswahl von Fernsollwert [1] hängt dieMotordrehzahl von den Sollwerten ab, ungeachtetdessen, ob Hand- oder Automatikbetriebausgewählt wurde.Bei Auswahl von Ortsollwert [2] hängt dieMotordrehzahl lediglich vom Sollwert ab, der überdie Bedientasten der Bedieneinheit ausgewähltwurde, ungeachtet dessen, ob Hand- oderAutomatikbetrieb ausgewählt wurde.
 204 Minimaler Sollwert, SollwMIN
 (MIN-SOLLWERT)
 Wert:Parameter 100 Konfiguration = Drehzahlsteuerung [0].0,000 - Parameter 205 Sollw MAX ✭ 0,000 Hz
 Parameter 100 Konfiguration = Prozess-Regelung [1].-Par. 413 Min. Istwert
 - Par. 205 SollwMAX ✭ 0,000
 Funktion:Der Minimale Sollwert kann durch die Summealler Sollwerte (ggf. Minussollwerte) nichtunterschritten werden. Wurde in Parameter 100Konfiguration Prozess-Regelung ausgewählt, erfolgteine Begrenzung des minimalen Sollwerts durchParameter 413 Minimaler Istwert.Der Minimale Sollwert wird ignoriert, wenn derOrtsollwert aktiv ist (Parameter 203 Sollwertangabe). Die Einheit für den Sollwert kann folgenderTabelle entnommen werden:
 EinheitPar. 100 Konfiguration = Drehzahlsteuerung HzPar. 100 Konfiguration = Prozess-Regelung Par. 415
 Beschreibung der Auswahl:
 Ein Minimaler Sollwert wird festgelegt, wenn der Motormit einer gegebenen Mindestdrehzahl laufen soll,unabhängig davon, ob der resultierende Sollwert 0 ist.
 205 Maximaler Sollwert, SollwMAX
 (MAX-SOLLWERT)
 Wert:Parameter 100 Konfiguration = DrehzahlsteuerungParameter 204 SollwMIN
 - 1000.000 Hz ✭ 50.000 HzParameter 100 Konfiguration = Prozeßregelungmit Istwertrückführung [1]
 Par. 204 SollwMIN
 - par. 414 Maximaler Istwert ✭ 50.000 Hz
 Funktion:Der Maximale Sollwert ergibt den maximalen Wert,der durch die Summe aller Sollwerte angenommenwerden kann. Bei Auswahl von Prozeßregelung mitIstwertrückführung in Parameter 100 Konfigurationkann der maximale Sollwert nicht über Parameter 414Maximaler Istwerteingestellt werden. Der MaximaleSollwert wird ignoriert, wenn der Ort- Sollwert aktivist (Parameter 203 Sollwertverarbeitung ).
 Die Einheit für den Sollwert kann folgenderTabelle entnommen werden:
 Unit
 Par. Konfiguration = Drehzahlsteuerung Hz
 Par. 100 Konfiguration = Prozeßregelung
 mit Istwertrückführung
 Par. 415
 Beschreibung der Auswahl:
 Der Maximale Sollwert wird eingestellt, wenndie Motordrehzahl den eingestellten Wert nicht
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 überschreiten darf, gleichgültig, ob der resultierendeSollwert höher als der Maximale Sollwert ist. BeiProzeßregelung mit Istwertrückführung wird die max.Motrodrehzahl durch Parameter 202 begrenzt.
 206 Rampenzeit Auf
 (RAMPE AUF)
 Wert:1 - 3.600 Sek. ✭ Abhängig vom Gerät
 Funktion:Rampenzeit Auf ist die Beschleunigungszeit von 0Hz bis zur Motornennfrequenz fM,N (Parameter 104Motorfrequenz, f M,N). Es wird vorausgesetzt, dass derAusgangsstrom den Stromgrenzwert nicht erreicht(Einstellung in Parameter 215 Stromgrenze ILIM).
 Beschreibung der Auswahl:
 Programmieren Sie die gewünschte Rampenzeit Auf.
 207 Rampenzeit Ab
 (RAMPE AB)
 Wert:1 - 3.600 Sek. ✭ Abhängig vom Gerät
 Funktion:Die Rampenzeit Ab ist die Verzögerungszeit vonder Motornennfrequenz fM,N (Parameter 104Motorfrequenz, f M,N) bis 0 Hz, vorausgesetzt, esentsteht im Wechselrichter keine Überspannungdurch generatorischen Betrieb des Motors.
 Beschreibung der Auswahl:
 Programmieren Sie die gewünschte Rampenzeit Ab.
 208 Autorampe Ab
 (AUTORAMPE)
 Wert:Blockiert (BLOCKIERT) [0]
 ✭ Wirksam (WIRKSAM) [1]
 Funktion:Diese Funktion stellt sicher, dass der Frequenzumrichterwährend des Verzögerungsvorgangs nicht abschaltet,wenn die Rampenzeit zu kurz eingestellt wurde.Wenn der Frequenzumrichter während desVerzögerungsvorgangs feststellt, dass dieZwischenschaltspannung über dem maximalen Wertliegt (siehe Liste der Warn- und Alarmmeldungen),verwendet der Frequenzumrichter automatischeine längere Rampe-Ab-Zeit.
 ACHTUNG!:Bei Auswahl dieser Funktion als Wirksam[1] wird die Rampenzeit im Verhältniszu der in Parameter 207 Rampe Ab
 eingestellten Zeit erheblich verlängert.
 Beschreibung der Auswahl:
 Programmieren Sie diese Funktion als Wirksam[1], falls sich der Frequenzumrichter während derRampe-Ab-Zeit periodisch ausschaltet. Wenneine Rampenzeit programmiert wurde, die untergewissen Umständen zu einer Abschaltung führt,kann die Funktion auf Wirksam [1] eingestellt werden,um Abschaltungen zu vermeiden.
 209 Frequenz Festdrehzahl - Jog
 (JOG FREQUENZ)
 Wert:Par. 201 Untere Ausgangsfrequenzgrenze - Par.202 Obere Ausgangsfrequenzgrenze ✭ 10,0 Hz
 Funktion:Die Festdrehzahlfrequenz fJOG ist die festeAusgangsfrequenz, mit der der Frequenzumrichterläuft, wenn die Festdrehzahlfunktion aktiviert ist.Jog kann über die Digitaleingänge aktiviert werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte Frequenz ein.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ SollwerttypDas Beispiel zeigt, wie der resultierende Sollwertberechnet wird, wenn Festsollwerte zusammen mitAddieren zum Sollwert und relativer Sollwerterhöhungin Parameter 210, Sollwertart, verwendet wird. SieheBerechnung des resultierenden Sollwerts. Sieheauch Zeichnung unter Sollwertverarbeitung.
 Die folgenden Parameter wurden eingestellt:Par. 204 Minimaler Sollwert: 10 HzPar. 205 Maximaler Sollwert: 50 HzPar. 211 Festsollwert: 15%Par. 308 Klemme 53, Analogeingang: Sollwert [1]Par. 309 Klemme 53, min. Skalierung: 0 VPar. 310 Klemme 53, max. Skalierung: 10 V
 Ist Parameter 210 Sollwertart auf Addieren zumSollwert [0] eingestellt, wird einer der eingestelltenFestsollwerte (Par. 211- 214) als Prozentwert desSollwertbereiches zu den externen Sollwerten addiert.Ist an Klemme 53 eine analoge Eingangsspannung von4 Volt angelegt, resultiert daraus folgender Sollwert:
 Par. 210 Sollwertart = Addieren zum Sollwert
 [0]:Par. 204 Minimaler Sollwert = 10,0 HzSollwertbeitrag bei 4 Volt = 16,0 HzPar. 211 Festsollwert = 6,0 HzSollwert resultierend = 32,0 Hz
 Ist Parameter 211 Sollwertart auf RelativeSollwerterhöhung [1] eingestellt, wird einer dereingestellten Festsollwerte (Par. 211-214) alsProzentwert der Summe der aktuellen externenSollwerte addiert. Ist an Klemme 53 eine analogeEingangsspannung von 4 Volt angelegt, resultiertdaraus folgender Sollwert:
 Par. 210 Sollwertart = Relative
 Sollwerterhöhung [1]Par. 204 Minimaler Sollwert = 10,0 HzSollwertbeitrag bei 4 Volt = 16,0 HzPar. 211 Festsollwert = 2,4 HzSollwert resultierend = 28,4 Hz
 Das Diagramm in der folgenden Spalte zeigt denresultierenden Sollwert im Verhältnis zum externenSollwert, der zwischen 0-10 V variiert.Parameter 210 Sollwertart wurde für Addieren zumSollwert [0] bzw. Relative Sollwerterhöhung [1]programmiert. Darüber hinaus wird eine Graphikdargestellt, in der Parameter 211 Festsollwert1 auf 0% programmiert ist.
 210 Sollwertart(SOLLWERT-FUNKT.)
 Wert:✭ Zum Sollwert addieren (ADD. ZUM SOLLWERT) [0]
 Relative Sollwerterhöhung(REL. SOLLWERTERHÖH.) [1]Externe Anwahl (EXTERNE ANWAHL) [2]
 Funktion:Hier kann definiert werden, wie voreingestellteSollwerte zu den übrigen Sollwerten hinzuaddiertwerden sollen. Dazu Addieren zum Sollwert oderRelative Sollwerterhöhung verwenden. Mit derFunktion Externe Anwahl kann auch festgelegt werden,ob ein Wechsel zwischen externen Sollwerten undvoreingestellten Sollwerten erfolgen soll.Siehe Sollwertverarbeitung.
 Beschreibung der Auswahl:
 Bei Auswahl von Addieren zum Sollwert [0] wird einerder Festsollwerte (Parameter 211-214 Festsollwert)den anderen externen Sollwerten als prozentualer Wertdes Sollwertbereichs (SollwMIN-SollwMAX) hinzuaddiert.Bei Auswahl von Relative Sollwerterhöhung [1] wirdeiner der eingestellten Festsollwerte (Parameter211-214 Festsollwert) als prozentualer Wert derSumme der aktuellen externen Sollwerte addiert.Bei Auswahl von Externe Anwahl [2] kann über eineder Klemmen 16, 17, 29, 32 oder 33 (Parameter300, 301, 305, 306 oder 307 Digitaleingänge)zwischen externen oder voreingestellen Sollwertengewechselt werden. Die Festsollwerte sind einprozentualer Wert des Sollwertbereichs.Der externe Sollwert ist die Summe derAnalogsollwerte, der Puls- und aller Bussollwerte.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ACHTUNG!:Bei Auswahl von Addieren zum Sollwertoder Relative Sollwertwerthöhung ist einerder Festsollwerte immer aktiv. Sollen die
 Festsollwerte keine Auswirkung haben, sollten sieüber die serielle Kommunikationsschnittstelle auf0% (Werkseinstellung) eingestellt werden.
 211 Festsollwert 1(FESTSOLLWERT 1)
 212 Festsollwert 2(FESTSOLLWERT 2)
 213 Festsollwert 3(FESTSOLLWERT 3)
 214 Festsollwert 4(FESTSOLLWERT 4)
 Wert:-100.00 % - +100.00 % ✭ 0.00%des Sollwertbereiches/externen Sollwertes
 Funktion:In den Parametern 211-214 Festsollwerte könnenvier Festsollwerte programmiert werden. DerFestsollwert kann als prozentualer Wert desSollwertbereiches SollwMIN - SollwMAX) oder alsprozentualer Wert der übrigen externen Sollwerteeingegeben werden, je nachdem, was in Parameter210 Sollwertart gewählt wurde.Die Wahl zwischen den Festsollwerten kann durchAktivierung der Klemmen 16, 17, 29, 32 oder 33erfolgen, siehe nachstehende Tabelle.
 Klemme 17/29/33 Klemme 16/29/32
 F.-Sollw.Anw. msb F.-Sollw.Anw. lsb
 0 0 Festsollwert 1
 0 1 Festsollwert 2
 1 0 Festsollwert 3
 1 1 Festsollwert 4
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den oder die gewünschten Festsollwert(e)ein, der/die wählbar sein soll(en).
 215 Stromgrenze, ILIM
 (STROMGRENZE)
 Wert:0,1 - 1,1 x IVLT,N ✭ 1,1 x IVLT,N [A]
 Funktion:In diesem Parameter wird der max. AusgangsstromILIM eingestellt. Die Werkseinstellung entspricht
 dem Ausgangsnennstrom. Die Stromgrenze dientzum Schutz des Frequenzumrichters. Liegt dieStromgrenze innerhalb des Bereichs von 1,0-1,1 xIVLT,N (Ausgangsnennstrom des Frequenzumrichters),kann der Frequenzumrichter nur intermittierend, d.h.,kurzzeitig betrieben werden. Nach einer Belastung mitmehr als IVLT,N muss sichergestellt werden, dass dieLast für eine bestimmte Zeit niedriger als IVLT,N ist. Esist darauf hinzuweisen, dass, wenn die Stromgrenzeauf einen Wert geringer als IVLT,N eingestellt ist, dasBeschleunigungsmoment entsprechend reduziert wird.Wenn der Frequenzumrichter die Stromgrenzeerreicht und über die LCP-Tastatur mit derStopptaste ein Stoppbefehl initiiert wird, wirdder Frequenzumrichter sofort ausgeschaltet undder Motor per Freilauf gestoppt.
 ACHTUNG!:Die Stromgrenze darf nicht als Motorschutzverwendet werden; Parameter 117 dientzum Motorschutz.
 Beschreibung der Auswahl:
 Programmieren Sie den maximalen Aus-gangsstrom ILIM.
 216 Frequenzausblendung, Bandbreite
 (BANDBR.FREQ.AUSB)
 Wert:0 (AUS) - 100 Hz ✭ Blockiert
 Funktion:Bei einigen Systemen ist es aufgrund vonmechanischen Resonanzproblemen in der Anlageerforderlich, bestimmte Ausgangsfrequenzenzu vermeiden.Die zu vermeidenden Frequenzen sind in denParametern 217-220 Frequenzausblendungprogrammierbar.In diesem Parameter (216 Frequenzausblendung,Bandbreite) kann für alle Frequenzausblendungeneine Bandbreite definiert werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Das Ausblendungsband ist die Ausblendungsfrequenz+/- der halben eingestellten Frequenz.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 217 Frequenzausblendung 1
 (F1-AUSBLENDUNG)
 218 Frequenzausblendung 2
 (F2-AUSBLENDUNG)
 219 Frequenzausblendung 3
 (F3-AUSBLENDUNG)
 220 Frequenzausblendung 4
 (F4-AUSBLENDUNG)
 Wert:0 - 120/1000 HZ ✭ 120.0 HzDer Frequenzbereich hängt von der Auswahl inParameter 200 Ausgangsfrequenzbereich ab.
 Funktion:Bei einigen Systemen ist es aufgrund vonmechanischen Resonanzproblemen in der Anlageerforderlich, bestimmte Ausgangsfrequenzenzu vermeiden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie die auszublendenden Frequenzenein. Siehe auch Parameter 216 Frequen-zausblendung, Bandbreite.
 221 Warnung: Strom unterer Grenzwert, IMIN
 (WARN. I-MIN GRENZE)
 Wert:0,0 - Par. 222 Warnung: Strom obererGrenzwert IMAX, ✭ 0,0 A
 Funktion:Fällt der Motorstrom unter die in diesem Parameterprogrammierte Grenze IMIN ab, blinkt im Display dieMeldung I-MIN GRENZE, vorausgesetzt, es wurdeWarnung [1] in Parameter 409 Unterlastfunktionausgewählt. Der Frequenzumrichter schaltetab, wenn Parameter 409 Unterlastfunktion alsAbschaltung [0] ausgewählt wurde.Die Warnfunktionen in den Parametern 221-228 sindwährend der Rampe Auf nach einem Startbefehl,Rampe Ab nach einem Stoppbefehl sowie währendeines Stillstands nicht aktiv. Die Warnfunktionenwerden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenzihren resultierenden Sollwert erreicht hat. DieSignalausgänge können so programmiert werden,dass über Klemme 42 bzw. 45 oder über denRelaisausgang ein Warnsignal gegeben wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die untere Strom-Warngrenze IMIN muss als Wertprogrammiert werden, der innerhalb des normalenBetriebsbereichs des Frequenzumrichters liegt.
 222 Warnung: Strom oberer Grenzwert IMAX,
 (I-MAX GRENZE)
 Wert:Parameter 221 - IVLT,MAX ✭ IVLT,MAX
 Funktion:Übersteigt der Motorstrom die in diesem Parameterprogrammierte Grenze IMAX, blinkt im Displaydie Meldung I-MAX GRENZE.Die Warnfunktionen in den Parametern 221-228 sindwährend der Rampe Auf nach einem Startbefehl,Rampe Ab nach einem Stoppbefehl sowie währendeines Stillstands nicht aktiv. Die Warnfunktionenwerden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz ihrenresultierenden Sollwert erreicht hat.Die Signalausgänge können so programmiert werden,dass über Klemme 42 bzw. 45 oder über denRelaisausgang ein Warnsignal gegeben wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die obere Motorstrom-Warngrenze IMAX ist innerhalbdes normalen Betriebsbereichs des Frequenzumrichterszu programmieren. Siehe Zeichnung zu Parameter221 Warnung: Strom unterer Grenzwert, IMIN
 223 Warnung: Frequenz unterer Grenzwert, f MIN
 (F-MIN GRENZE)
 Wert:0,0 - Parameter 224 ✭ 0,0 Hz
 Funktion:Wenn die Ausgangsfrequenz unter dem indiesem Parameter programmierten GrenzwertfMINliegt, blinkt auf dem Display die MeldungF-MIN GRENZE angezeigt.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Die Warnfunktionen in den Parametern 221-228 sindwährend der Rampe Auf nach einem Startbefehl,Rampe Ab nach einem Stoppbefehl sowie währendeines Stillstands nicht aktiv. Die Warnfunktionenwerden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz denausgewählten Sollwert erreicht hat.Die Signalausgänge können so programmiert werden,dass über Klemme 42 bzw. 45 oder über denRelaisausgang ein Warnsignal gegeben wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die untere Motorfrequenz-Warngrenze fMIN ist innerhalbdes normalen Betriebsbereichs des Frequenzumrichterszu programmieren. Siehe Zeichnung zu Parameter221 Warnung: Strom unterer Grenzwert, IMIN
 224 Warnung: Frequenz oberer Grenzwert, fHIGH
 (F-MAX GRENZE)
 Wert:Par. 200 Ausgangsfrequenzbereich = 0-120 Hz [0].parameter 223 - 120 Hz ✭ 120.0 Hz
 Par. 200 Ausgangsfrequenzbereich = 0-1000 Hz [1].parameter 223 - 1000 Hz ✭ 120.0 Hz
 Funktion:Übersteigt die Ausgangsfrequenz die in diesemParameter programmierte Grenze fHIGH, so blinktim Display F-MAX GRENZE.Nach einem Start- und Stopbefehl und währendeiner Rampenerhöhung sind die Warnfunktionen inParametern 221-228 nicht aktiv. Die Warnfunktionenwerden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz denresultierenden Sollwert erreicht hat.Die Signalausgänge können so programmiert werden,daß sie über Klemme 42 oder 45 sowie über dieRelaisausgänge ein Zustandssignal abgeben.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die obere Signalgrenze der fHIGH ist innerhalb desnormalen Betriebsbereiches des Frequenzumrichterszu programmieren. Siehe die Abbildung unterParameter 221 Warnung: Strom untere Grenze, ILOW.
 225 Warnung: Sollwert tief, SOLLWTIEF
 (WARN.SOLLW.TIEF)
 Wert:-999.999,999 - SOLLWHOCH (Par.226)
 ✭ -999.999,999
 Funktion:Wenn der Fernsollwert unter dem in diesem Parameterprogrammierten Grenzwert, SollwTIEF liegt, blinkt imDisplay die Meldung SOLLWERT TIEF.
 Die Warnfunktionen in den Parametern 221-228 sindwährend der Rampe Auf nach einem Startbefehl,Rampe Ab nach einem Stoppbefehl sowie währendeines Stillstands nicht aktiv. Die Warnfunktionenwerden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenzden ausgewählten Sollwert erreicht hat. DieSignalausgänge können so programmiert werden,dass über Klemme 42 bzw. 45 oder über denRelaisausgang ein Warnsignal gegeben wird.
 Die Sollwertgrenzen in Parameter 226 Warnung:Sollwert hoch, SollwHOCH und in Parameter 225Warnung: Sollwert niedrig, SollwTIEF sind nur dannaktiv, wenn Fernsollwert ausgewählt wurde.In der Betriebsart Drehzahlsteuerung ist dieEinheit für den Sollwert Hz, während sie in derBetriebsart Prozess-Regelung in Parameter 415Prozesseinheiten programmiert wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die untere Strom-Warngrenze, SollwTIEF desSollwerts ist innerhalb des normalen Betriebsbereichsdes Frequenzumrichters zu programmieren,vorausgesetzt, dass Parameter 100 Konfigurationmit Drehzahlsteuerung [0] programmiert wurde. Inder Betriebsart Prozess-Regelung [1] (Parameter100), muss sich der SollwTIEF innerhalb des inden Parametern 204 und 205 programmiertenSollwertbereichs befinden.
 226 Warnung: Sollwert hoch , SOLLWHOCH
 (WARN. SOLLW. HOCH)
 Wert:SOLLWTief (Par. 225) - 999.999,999✭ 999,999.999
 Funktion:Wenn der resultierende Sollwert unter dem in diesemParameter programmierten Grenzwert, SollwHOCH liegt,blinkt im Display die Meldung SOLLWERT HOCH.Die Warnfunktionen in den Parametern 221-228 sindwährend der Rampe Auf nach einem Startbefehl,Rampe Ab nach einem Stoppbefehl sowie während
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 eines Stillstands nicht aktiv. Die Warnfunktionenwerden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz ihrenresultierenden Sollwert erreicht hat.Die Signalausgänge können so programmiert werden,dass über Klemme 42 bzw. 45 oder über denRelaisausgang ein Warnsignal gegeben wird.Die Sollwertgrenzen in Parameter 226 Warnung:Sollwert hoch, SollwHOCH, und in Parameter 227Warnung: Sollwert tief, SollwTIEF sind nur dann aktiv,wenn Fernsollwert ausgewählt wurde.In der Betriebsart Drehzahlsteuerung ist dieEinheit für den Sollwert Hz, während sie in derBetriebsart Regelkreis-Prozess in Parameter 415Prozesseinheit programmiert wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die Strom-Warngrenze, SollwHOCH des Sollwertsist innerhalb des normalen Betriebsbereichsdes Frequenzumrichters zu programmieren,vorausgesetzt Parameter 100, Konfiguration, wurde fürDrehzahlsteuerung [0] programmiert. n der BetriebsartProzess-Regelung [1] (Parameter 100), muss derSollwHOCH innerhalb des in den Parametern 204 und205 programmierten Sollwertbereichs liegen.
 227 Warnung: Istwert tief, IstwTIEF
 (WARN.ISTW.TIEF)
 Wert:-999.999,999 - ISTWHOCH
 (Parameter 228) ✭ -999.999,999
 Funktion:Wenn das Istwertsignal unter dem in diesem Parameterprogrammierten Grenzwert ISTWTIEF liegt, blinkt aufdem Display die Meldung ISTWERT TIEF.Die Warnfunktionen in den Parametern 221-228 sindwährend der Rampe Auf nach einem Startbefehl,Rampe Ab nach einem Stoppbefehl sowie währendeines Stillstands nicht aktiv. Die Warnfunktionenwerden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenzden ausgewählten Sollwert erreicht hat. DieSignalausgänge können so programmiert werden,dass über Klemme 42 bzw. 45 oder über denRelaisausgang ein Warnsignal gegeben wird.In der Betriebsart Prozess-Regelung wird dieIstwert-Einheit in Parameter 415 Prozesseinheitenprogrammiert.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Wert innerhalb desIstintervalls (Parameter 413 Minimaler Istwert, IstwTIEF
 und 414 Maximaler Istwert, IstwHOCH) ein.
 228 Warnung: Istwert hoch, IstwHOCH
 (WARN. ISTW. HOCH)
 Wert:IstwTIEF
 (Parameter 227) - 999.999,999 ✭ 999.999,999
 Funktion:Wenn das Istwertsignal über dem in diesem Parameterprogrammierten Grenzwert ISTWHOCH liegt, blinkt aufdem Display die Meldung ISTWERT HOCH.Die Warnfunktionen in den Parametern 221-228 sindwährend der Rampe Auf nach einem Startbefehl,Rampe Ab nach einem Stoppbefehl sowie währendeines Stillstands nicht aktiv. Die Warnfunktionenwerden aktiviert, wenn die Ausgangsfrequenz denausgewählten Sollwert erreicht hat.Die Signalausgänge können so programmiert werden,dass über Klemme 42 bzw. 45 oder über denRelaisausgang ein Warnsignal gegeben wird.In der Betriebsart Prozess-Regelung wird dieIstwert-Einheit in Prozesseinheiten entsprechendParameter 415 programmiert.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Wert innerhalb desIstwertbereichs (Parameter 413 Min. Istwert, ISTWTIEF
 und 414 Max. Istwert, ISTWHOCH) ein.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Ein- und Ausgänge 300-365In dieser Parametergruppe werden die Funktionenim Zusammenhang mit den Ein- und Ausgängendes Frequenzumrichters definiert.Die Digitaleingänge (Klemmen 16, 17, 18, 19, 27,29, 32 und 33) werden in den Parametern 300-307programmiert. Die Optionen zum Programmieren derEingänge werden in der Tabelle unten aufgeführt.Für die Digitaleingänge ist ein Signal von 0 oder24 V Gleichstrom erforderlich. Ein Signal unter5 V Gleichstrom entspricht dem logischen Wert"0", wohingegen ein Signal über 10 V Gleichstromdem logischen Wert "1" entspricht.Die Klemmen für die Digitaleingänge können an dieinterne 24 V-DC-Versorgung oder an eine externe24 V-DC-Versorgung angeschlossen werden.Die Abbildungen rechts zeigen eine Einstellung mitinterner24 V DC-Versorgung und eine Einstellungmit externer 24 V DC-Versorgung.
 Schalter 4 befindet sich aufder DIP-Schalter-Steuerkarteund dient zur Trennungdes gemeinsamenBezugspotentials der internen24 V DC-Versorgung vom
 gemeinsamen Bezugspotential der externen 24 VDC-VersorgungSiehe dazu Elektrische Installation.Es ist darauf hinzuweisen, dass die externe 24 VDC-Versorgung galvanisch vom Frequenzumrichtergetrennt ist, wenn sich Schalter 4 in Stellung AUSbefindet.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Digitaleingänge Klemmennr. 16 17 18 19 27 29 32 33Parameter 300 301 302 303 304 305 306 307
 Wert:
 Ohne Funktion (OHNE FUNKTION) [0] [0] [0] [0] [0] [0]✭ [0]✭Quittieren (QUITTIEREN) [1]✭ [1] [1] [1] [1]Motorfreilauf invers (MOTORFREILAUF) [0]✭Quittieren und Motorfreilaufinvers
 (QUITT.+MOTORFREILAUF) [1]
 Start (START) [1]✭Reversierung (REVERSIERUNG) [1]✭Reversierung und Start (START + REVERSIERUNG) [2]DC-Bremse invers (DC-BREMSE INVERS) [3] [2]Sicherheitsverriegelung (MOTORFREILAUF-ALARM) [3]Sollwert speichern (SOLLWERT SPEICHERN) [2] [2]✭ [2] [2] [2]Ausgangsfrequenz speichern (FREQUENZ SPEICHERN) [3] [3] [3] [3] [3]Parametersatzauswahl, Isb (PAR-SATZANWAHL LSB) [4] [4] [4]Parametersatzauswahl, msb (PAR-SATZANWAHL MSB) [4] [5] [4]Festsollwertanwahl, ein (FREIGABE) FESTSOLL.) [5] [5] [6] [5] [5]Festsollwertanwahl, lsb (FESTSOLLW. ANWAHL LSB) [6] [7] [6]Festsollwertanwahl, msb (FESTSOLLW. ANWAHL MSB) [6] [8] [6]Drehzahl ab (SOLLWERT AB) [7] [9] [7]Drehzahl auf (SOLLWERT AUF) [7] [10] [7]Startfreigabe (STARTFREIGABE) [8] [8] [11] [8] [8]Festdrehzahl JOG (FESTDREHZAHL (JOG)) [9] [9] [12]✭ [9] [9]Sperrung Parameteränderung (PROGRAMMIERSPERRE) [10] [10] [13] [10] [10]Pulssollwert (PULS SOLLWERT) [11] [14]Pulsistwert (PULS ISTWERT) [11]Hand Start (HAND START) [11] [12] [15] [11] [12]Auto Start (AUTO START) [12] [13] [16] [12] [13]Notfallbetrieb (NOTFALLBETRIEB) [13] [14]Notfallbetrieb invers (NOTFALLBETRIEB (INV)) [14] [15]RTC aktivieren (RTC WIRKSAM) [25] [25]
 Funktion:In den Parametern 300-307 Digitaleingängekönnen verschiedene Funktionen in Bezug aufdie Digitaleingänge (Klemmen 16-33) ausgewähltwerden. Die funktionalen Optionen sind in derTabelle auf der vorherigen Seite aufgeführt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Ohne Funktion ist zu wählen, wenn derFrequenzumrichter auf die der Klemme zugeführtenSignale nicht reagieren soll.
 Quittieren setzt den Frequenzumrichter nach einemAlarm zurück; Alarme mit Abschaltblockierung könnendurch Aus- und Wiedereinschalten der Netzversorgungnicht zurückgesetzt werden. Siehe Tabelle in Listeder Warn- und Alarmmeldungen. Das Quittierenerfolgt auf der Signalvorderkante.
 Motorfreilauf invers dient dazu, denFrequenzumrichter zu zwingen, den Motorsofort "freizugeben" (Ausgangstransistoren werden
 "abgeschaltet"), um ihn frei auslaufen zu lassen.Logisch ’0’ bewirkt einen Freilaufstopp.
 Quittieren und Motorfreilauf inversdient dazu, denMotorfreilauf und Quittieren gleichzeitig zu aktivieren.Logisch ’0’ bewirkt Motorfreilauf und Quittieren.Quittieren wird auf der Signalhinterkante aktiviert.
 DC-Bremse invers dient zum Anhalten desMotors durch Anlegen einer Gleichspannungüber einen bestimmten Zeitraum (siehe Parameter114-116 DC-Bremse.Beachten Sie, dass die Funktion nur dann aktiv ist,wenn der Wert der Parameter 114 DC-Bremsstromund 115 DC-Bremszeit ungleich 0 ist. Logisch ’0’aktiviert die DC-Bremse. Siehe DC-Bremse.
 Sicherheitsverriegelung hat dieselbe Funktionwie Motorfreilauf invers, Sicherheitsverriegelunggeneriert jedoch die Alarmmeldung ’externer Fehler’am Display, wenn Klemme 27 logisch ’0’ ist. DieAlarmmeldung ist auch über die Digitalausgänge 42/45
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 und Relaisausgänge 1/2 aktiv, wenn diese für dieSicherheitsverriegelung programmiert sind. Der Alarmkann unter Verwendung eines Digitaleingangs oderder Taste [OFF/STOP] zurückgesetzt werden.
 Start ist zu wählen, wenn ein Start/Stopp-Befehlgefordert ist. Logisch ’1’ = Start, logisch ’0’ = Stopp.
 Reversierung dient zum Umkehren der Drehrichtungder Motorwelle. Logisch ’0’ bewirkt keineReversierung. Logisch ’1’ bewirkt die Reversierung.Das Reversierungssignal ändert nur die Drehrichtung,aktiviert jedoch nicht die Startfunktion. Nichtaktiv bei Prozessregelung.
 Reversierung und Start wird für Start/Stopp undReversierung mit demselben Signal benutzt. EinStartsignal zur selben Zeit über Klemme 18 ist nichterlaubt. Nicht aktiv bei Prozessregelung.
 Sollwert speichern speichert den aktuellen Sollwert.Der gespeicherte Sollwert kann nun nur mittelsDrehzahl auf oder Drehzahl ab verändert werden. Dergespeicherte Sollwert wird nach einem Stoppbefehlund im Fall eines Netzfehlers gespeichert.
 Frequenz speichern speichert die aktuelleAusgangsfrequenz (in Hz). Die gespeicherteAusgangsfrequenz kann nun nur mittels Drehzahlauf bzw. Drehzahl ab geändert werden.
 ACHTUNG!:Wenn Ausgangsfrequenz speichern aktivist, kann der Frequenzumrichter nichtüber Klemme 18 gestoppt werden. Der
 Frequenzumrichter kann nur dann gestoppt werden,wenn Klemme 27 oder Klemme 19 für DC-Bremseinvers programmiert wurde.
 Parametersatzauswahl, lsb und Parameter-satzauswahl, msb ermöglichen die Auswahl einesvon vier Parametersätzen. Dies setzt allerdingsvoraus, dass Parameter 002 Par-Satz Betrieb, aufExterne Anwahl [5] programmiert wurde.
 Parametersatzauswahl, msbParameter-
 satzauswahl, lsb
 Satz 1 0 0
 Satz 2 0 1
 Satz 3 1 0
 Satz 4 1 1
 Festsollwertanwahl, ein dient zum Wechselzwischen Fernsollwert und Festsollwert. Dies setztvoraus, dass Externe Anwahl [2] in Parameter210 Sollwert-Funkt. gewählt wurde. Logisch ’0’
 = Fernsollwerte aktiv; logisch ’1’ = einer der vierFestsollwerte gemäß nachstehender Tabelle ist aktiv.
 Festsollwertanwahl, lsb und Festsollwertanwahl,msb ermöglicht die Auswahl eines der vierFestsollwerte gemäß nachstehender Tabelle.
 Festsollw. Anwahl, msb Festsollw. Anwahl, lsb
 Festsollwert. 1 0 0
 Festsollwert. 2 0 1
 Festsollwert. 3 1 0
 Festsollwert. 4 1 1
 Drehzahl auf oder Drehzahl ab ist zu wählen,wenn eine digitale Steuerung des Sollwerts nachoben bzw. nach unten erforderlich ist. DieFunktion ist nur aktiv, wenn Sollwert speichern oderFrequenz speichern gewählt wurde.Solange an der Klemme eine logische ’1’ fürDrehzahl auf gewählt ist, steigt der Sollwert bzw.die Ausgangsfrequenz um die in Parameter 206eingestellte Zeit für Rampe auf 1.Solange an der Klemme eine logische 1 fürDrehzahl ab gewählt ist, sinkt der Sollwert bzw.die Ausgangsfrequenz um die in Parameter 207eingestellte Zeit für Rampe ab 1.Ein Puls (logisch ’1’, Minimum hoch, 3 ms, undeine Minimum-Pausenzeit von 3 ms) führt zueiner Drehzahländerung von 0,1 % (Sollwert)oder 0,1 Hz(Ausgangsfrequenz).
 Beispiel:
 Klemme Klemme
 Sollw.
 speichern./
 (16) (17)
 Frequenz
 speichern
 Keine Drehzahländerung 0 0 1
 Drehzahl ab 0 1 1
 Drehzahl auf 1 0 1
 Drehzahl ab 1 1 1
 Der mithilfe der Bedieneinheit gespeicherteDrehzahlsollwert kann auch bei gestopptemFrequenzumrichter geändert werden. Außerdem ist dergespeicherte Sollwert bei einem Netzausfall gesichert.
 Startfreigabe. Es muss ein aktives Startsignal von derKlemme vorliegen, über die Startfreigabe programmiertwurde, bevor ein Startbefehl angenommen werdenkann. Startfreigabe verfügt über eine logisch’UND’-Funktion in Bezug auf Start (Klemme 18,Parameter 302, Eing. 18 Digital), d.h., zum Startdes Motors müssen beide Bedingungen erfüllt sein.Wenn Startfreigabe auf verschiedenen Klemmenprogrammiert ist, darf Startfreigabe nur auf einer
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 der Klemmen logisch ’1’ sein, damit die Funktionausgeführt wird. Siehe Anwendungsbeispiel -Drehzahlregelung eines Lüfters in einer Lüftungsanlage.
 Festdrehzahl (Jog) dient dazu, die Ausgangsfrequenzauf die in Parameter 209 Jog Frequenz eingestellteFrequenz zu ändern und einen Startbefehl auszugeben.Wenn der Ortsollwert aktiv ist, befindet sich derFrequenzumrichter immer in der Drehzahlsteuerung [0],unabhängig davon, ob diese Auswahl in Parameter100 Konfiguration vorgenommen wurde.Festdrehzahl (Jog) ist nicht aktiv, wenn ein Stoppbefehlüber Klemme 27 gegeben wurde.
 Sperrung Parameteränderung wird gewählt, wennüber die Bedieneinheit keine Datenänderungenan den Parametern durchgeführt werdensollen; Datenänderungen über den Bus sindjedoch weiterhin möglich.
 Pulssollwert ist zu wählen, wenn als Sollwertsignaleine Pulssfolge (Frequenz) benutzt wird.0 Hz entsprecht RefMIN, Parameter 204Min-Sollwert, RefMIN.Die in Parameter 327 Pulssollw. F-maxeingestellte Frequenz entspricht Parameter205 Max-Sollwert, RefMAX.
 Pulsistwert ist zu wählen, wenn als Istwertsignal einePulsfolge (Frequenz) benutzt wird. Parameter 328Pulsistw. F-max ist zu wählen, wenn als Pulsistwertdie maximale Frequenz eingestellt wurde.
 Hand Start ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichterüber einen externen Hand-/Aus-/Auto-Schaltergesteuert werden soll. Logisch ’1’ (Hand Start aktiv)bedeutet, dass der Frequenzumrichter den Motorstartet. Logisch ’0’ bedeutet, dass der angeschlosseneMotor stoppt. Der Frequenzumrichter befindetsich dann im OFF/STOP-Modus, es sei denn, esliegt ein aktives Auto Start-Signal vor. Siehe auchBeschreibung unter Ort-Steuerung.
 ACHTUNG!:Ein aktives Hand- und Auto-Signal überdie Digitaleingänge hat höhere Prioritätals die Bedientasten [HAND START]
 und [AUTO START].
 Auto Start ist zu wählen, wenn der Frequenzumrichterüber einen externen Hand-/Aus-/Auto-Schaltergesteuert werden soll. Logisch ’1’ versetzt denFrequenzumrichter in den Auto-Modus, wodurchan den Steuerklemmen oder an der seriellenKommunikationsschnittstelle ein Startsignal ermöglichtwird. Wenn Auto Start und Hand Start gleichzeitig
 an den Steuerklemmen aktiv sind, hat Auto Startdie höchste Priorität. Wenn Auto Start und HandStart nicht aktiv sind, stoppt der angeschlosseneMotor, und der Frequenzumrichter befindet sichdann im OFF/STOP-Modus.
 Notfallbetrieb wird gewählt, wenn die FunktionNotfallbetrieb über eine logische ’1’ an Klemme 16oder 17 aktiviert werden soll. In dieser Betriebsartkann der Frequenzumrichter im Fall von Alarmenoder Warnungen ohne Abschaltblockierung laufen.Wenn ein Alarm eine Abschaltung bewirkt, wird einautomatischer Reset aktiviert. Es ist zu beachten, dassder Notfallbetrieb in Parameter 430 für Klemme 16oder 17 wirksam sein muss, um den Notfallbetriebzu aktivieren. Der Frequenzumrichter läuft mit derin Parameter 431 gewählten Drehzahl.Nur durch Einstellung von Eingang 16 oder 17auf Niedrig oder Öffnen von Klemme 27 wirdder Notfallbetrieb wieder deaktiviert.
 Notfallbetrieb invers wird gewählt, wenn dieFunktion Notfallbetrieb über eine logische ’0’ anKlemme 16 oder 17 aktiviert werden soll. In dieserBetriebsart kann der Frequenzumrichter im Fall vonAlarmen oder Warnungen ohne Abschaltblockierunglaufen. Wenn ein Alarm eine Abschaltung bewirkt,wird ein automatischer Reset aktiviert. Es ist zubeachten, dass der Notfallbetrieb in Parameter 430für Klemme 16 oder 17 wirksam sein muss, um denNotfallbetrieb zu aktivieren. Der Frequenzumrichterläuft mit der in Parameter 431 gewählten Drehzahl.Nur durch Einstellung von Eingang 16 oder 17auf Hoch oder Öffnen von Klemme 27 wird derNotfallbetrieb wieder deaktiviert.
 RTC wirksam dient zum Starten der Echtzeituhrfunk-tion. Bei aktivierten Echtzeituhrfunktionen werdendiese auf Basis der Zeit ausgeführt. Weit-ere Informationen hierzu finden Sie unter derBeschreibung für die Echtzeituhr.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ AnalogeingängeFür Sollwert- und Istwertsignale stehen zweiAnalogeingänge für Spannungssignale (Klemmen53 und 54) und ein Analogeingang für einStromsignal (Klemme 60) zur Verfügung. EinThermistor kann an den Spannungseingang 53oder 54 angeschlossen werden.Die beiden analogen Spannungseingänge könnenim Bereich von 0-10 VDC skaliert werden; derStromeingang im Bereich von 0-20 mA.
 Die nachstehende Tabelle zeigt die Möglichkeiten fürdie Programmierung der Analogeingänge. Parameter317 Zeit nach Sollwertfehler und 318 Funktionnach Sollwertfehler gestatten die Aktivierung einerTimeout-Funktion an allen Analogeingängen. Falls deran den Analogeingang angeschlossene Signalwertoder das Sollwert- bzw. Istwertsignal unter 50 %der minimalen Skalierung abfällt, wird nach demin Parameter 318 Funktion nach Sollwertfehlerbestimmten Timeout eine Funktion aktiv.
 Analogeingänge Klemme Nr. 53(Spannung) 54(Spannung) 60(Strom)parameter 308 311 314
 Wert:
 Ohne Funktion (OHNE FUNKTION) [0] [0]✭ [0]Sollwert SOLLWERT) [1]✭ [1] [1]✭Istwert (ISTWERT) [2] [2] [2]Thermistor (THERMISTOR) [3] [3]
 308 Klemme 53, Analogeingangsspannung
 (EING.53 ANALOG.)
 Funktion:In diesem Parameter kann die gewünschte Funktionvon Klemme 53 gewählt werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Ohne Funktion. Ist zu wählen, wenn derFrequenzumrichter nicht auf die an diese Klemmeangeschlossenen Signale reagieren soll.
 Sollwert. Wird gewählt, um den Sollwert mit Hilfeeines analogen Sollwertsignals ändern zu können.Sind Sollwertsignale mit verschiedenen Eingängenverbunden, müssen diese Sollwertsignaleaddiert werden.
 Istwert. Wenn ein Istwertsignal angeschlossenist, kann zwischen einem Spannungseingang(Klemme 53 oder 54) und einem Stromeingang(Klemme 60) als Istwert gewählt werden. Im Falleiner Zonenregelung müssen Istwertsignale alsSpannungseingangssignale ausgewählt werden(Klemmen 53 und 54). Siehe Istwertverarbeitung.
 Thermistor. Ist zu wählen, wenn ein im Motoreingebauter Thermistor (gemäß DIN 44080/81)den Frequenzumrichter bei Überhitzung des Motorsanhalten soll. Der Abschaltwert ist 3 kOhm.Wenn ein Motor statt dessen einen Klixon-Thermoschalter hat, kann dieser ebenfallsam Eingang angeschlossen werden. BeimBetrieb parallelgeschalteter Motoren können dieThermistoren/Thermistorschalter in Reihe geschaltetwerden (Gesamtwiderstand < 3 kOhm). Parameter 117Thermischer Motorschutz muss für Übertemperatur [1]oder Abschaltung Thermistor [2] programmiert werden,und der Thermistor muss zwischen Klemme 53oder 54 (Analogspannungseingang) und Klemme 50(Versorgungsspannung +10 V) angeschlossen werden.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 309 Klemme 53, min. Skalierung
 (EIN.53 SKAL-MIN)
 Wert:0,0 - 10,0 V ✭ 0,0 V
 Funktion:In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt,der dem minimalen Sollwert bzw. minimalen Istwert,Parameter 204 Minimaler Sollwert, SollwMIN/413Minimaler Istwert, ISTWMIN entspricht. SieheSollwertverarbeitung oder Istwertverarbeitung .
 Beschreibung der Auswahl:
 Gewünschten Spannungswert einstellen.Aus Genauigkeitsgründen sollte eine Kompensation fürSpannungsabfall in langen Signalkabeln erfolgen.Wenn die Timeout-Funktion verwendet werdensoll (Parameter 317 Timeout und 318 Funktionnach Timeout ), so muss der eingestellteWert größer als 1 V sein.
 310 Klemme 53, max. Skalierung
 (EIN.53 SKAL-MAX)
 Wert:0,0 - 10,0 V ✭ 10,0 V
 Funktion:In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt,der dem maximalen Sollwert bzw. maximalen Istwert,Parameter 205 Maximaler Sollwert, SollwMAX/414Maximaler Istwert, ISTWMAX entspricht. SieheSollwertverarbeitung oder Istwertverarbeitung .
 Beschreibung der Auswahl:
 Gewünschten Spannungswert einstellen.
 Aus Genauigkeitsgründen sollte eine Kompensation fürSpannungsabfall in langen Signalkabeln erfolgen.
 311 Klemme 54, Analogeingang Spannung
 (EING.54 ANALOG)
 Wert:Siehe Beschreibung zu Parameter 308.
 ✭ Ohne Funktion
 Funktion:In diesem Parameter können die verschiedenenFunktionsmöglichkeiten des Eingangs Klemme54 gewählt werden.Die Skalierung des Eingangssignals erfolgt in denParametern 312, Klemme 54, min. Skalierung ,und 313, Klemme 54, max. Skalierung .
 Beschreibung der Auswahl:
 Siehe Beschreibung zu Parameter 308.Um eine möglichst hohe Genauigkeit zu erreichen,sollte eine Kompensation für Spannungsabfallin langen Signalkabeln erfolgen.
 312 Klemme 54, min. Skalierung
 (EIN.54 SKAL-MIN)
 Wert:0,0 - 10,0 V ✭ 0,0 V
 Funktion:In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt,der dem minimalen Sollwert bzw. minimalen Istwert,Parameter 204 Minimaler Sollwert, SollwMIN/413Minimaler Istwert, ISTWMIN entspricht. SieheSollwertverarbeitung oder Istwertverarbeitung .
 Beschreibung der Auswahl:
 Gewünschten Spannungswert einstellen.Aus Genauigkeitsgründen sollte eine Kompensation fürSpannungsabfall in langen Signalkabeln erfolgen.Wenn die Timeout-Funktion verwendet werdensoll (Parameter 317 Timeout und 318 Funktionnach Timeout ), so muss der eingestellteWert größer als 1 V sein.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 313 Klemme 54, max. Skalierung
 (EIN. 54 SKAL-MAX)
 Wert:0.0 - 10.0 V ✭ 10.0 V
 Funktion:In diesem Parameter wird der Signalwert eingestellt,der dem maximalen Sollwert oder dem maximalenIstwert, Einstellung in Parameter 205 maximalerSollwert, RefMAX/414 maximaler Istwert, FBMAX.entsprechen muß. Siehe Sollwertverarbeitungoder Istwertverarbeitung .
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Spannungswert ein.Aus Gründen der Genauigkeit solltenSpannungsverluste in langen Signalleitungenkompensiert werden.
 314 Klemme 60, Analogeingang Strom
 (EIN. 60 ANALOG)
 Wert:Siehe Beschreibung zu Parameter 308. ✭ Sollwert
 Funktion:In diesem Parameter können die verschiedenenFunktionsmöglichkeiten des Eingangs, Klemme60, gewählt werden.Die Skalierung des Eingangssignals erfolgt inParameter 315 Klemme 60, min. Skalierung und inParameter 316 Klemme 60, max. Skalierung .
 Beschreibung der Auswahl:
 Siehe Beschreibung zu Parameter 308 Klemme53, Analogeingang Spannung.
 315 Klemme 60, min. Skalierung
 (EIN.60 SKAL-MIN)
 Wert:0,0 - 20,0 mA ✭ 4,0 mA
 Funktion:In diesem Parameter wird der Signalwert festgelegt,der dem minimalen Sollwert bzw. minimalen Istwert,Parameter 204 Minimaler Sollwert, SollwMIN/413Minimaler Istwert, ISTWMIN entspricht. SieheSollwertverarbeitung oder Istwertverarbeitung .
 Beschreibung der Auswahl:
 Gewünschten Stromwert einstellen.
 Wenn die Timeout-Funktion verwendet werdensoll (Parameter 317 Timeout und 318 Funktionnach Timeout), so muss der eingestellte Wertgrößer als 2 mA sein.
 316 Klemme 60, max. Skalierung
 (EIN.60 SKAL-MAX)
 Wert:0,0 - 20,0 mA ✭ 20,0 mA
 Funktion:Dieser Parameter wird zur Einstellung des Signalwertesverwendet, der dem maximalen Sollwert, Parameter205 Maximaler Sollwert, SollwMAX, entspricht. SieheSollwertverarbeitung oder Istwertverarbeitung .
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Stromwert ein.
 317 Zeit nach Sollwertfehler(ZEIT N.SOLLW.FEH)
 Wert:1 - 99 s ✭ 10 s
 Funktion:Fällt der Signalwert des an einer der Eingangsklemmen53, 54 bzw. 60 angeschlossenen Soll- bzw.Istwertsignals länger als die eingestellte Zeit unter 50 %der minimalen Skalierung, so wird die in Parameter 318,Funktion nach Timeout, eingestellte Funktion aktiviert.Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn in Parameter309 bzw. 312 ein Wert für Klemmen 53 und54, min. Skalierung ausgewählt wurde, derhöher als 1 V ist, oder, wenn in Parameter 315Klemme 60, min. Skalierung ein Wert ausgewähltwurde, der höher als 2 mA ist.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte Zeit ein.
 318 Funktion nach Timeout(FUNKT.N.SOLLWF.)
 Wert:✭ Aus (KEINE FUNKTION) [0]
 Ausgangsfrequenz speichern(FREQUENZ SPEICHERN) [1]Stopp (STOP) [2]Jog (JOG FREQUENZ) [3]
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Maximale Ausgangsfrequenz(MAXIMALE FREQUENZ) [4]Stopp und Abschaltung(STOPP + ABSCHALTUNG) [5]
 Funktion:Hier wird die nach Beendigung der Timeout-Periode zuaktivierende Funktion gewählt (Parameter 317 Timeout).
 Tritt eine Timeout-Funktion gleichzeitig miteiner Bus-Timeout-Funktion (Parameter 556Bus-Timeout-Zeit-Funktion) auf, so wird dieTimeout-Funktion in Parameter 318 aktiviert.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters kann:- auf dem aktuellen Wert gehalten werden [1],- bis zum Stopp geführt werden [2],- bis zur Festdrehzahl geführt werden [3],- bis zur max. Ausgangsfrequenz geführt werden [4],- bis zum Stopp mit anschließender Abschaltung
 geführt werden [5].
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Analog-/DigitalausgängeDie beiden Analog-/Digitalausgänge (Klemmen 42und 45) können so programmiert werden, dass sieden aktuellen Status oder einen Prozesswert, etwa0 - fMAX anzeigen. Wird der Frequenzumrichter alsDigitalausgang verwendet, gibt er den aktuellenZustand mittels 0 oder 24 V Gleichstrom an.Wenn der Analogausgang zur Lieferung einesProzesswertes verwendet wird, stehen drei Artenvon Ausgangssignalen zur Wahl:
 0-20 mA, 4-20 mA oder 0-32000 Pulse (jenach eingestelltem Wert in Parameter 322Ausgang 45 Pulsskalierung).Wird der Ausgang als Spannungsausgang (0-10V) verwendet, muss ein Pull-down-Widerstandvon 500 an Klemme 39 angeschlossen werden(Bezugssignal für Analog-/Digitalausgänge). Wirdder Ausgang als Stromausgang verwendet, darfdie Gesamtimpedanz der angeschlossenen Geräte500 nicht überschreiten.
 Analog-/Digitalausgänge Klemmennr. 42 45Parameter 319 321
 Ohne Funktion (OHNE FUNKTION) [0] [0]Frequenzumrichter bereit (FU BEREIT) [1] [1]Standby (STAND BY) [2] [2]Motor dreht (MOTOR DREHT) [3] [3]Motor dreht mit Sollwert (MOT.DREHT m.SOLLWERT) [4] [4]Motor dreht ohne Warnung (MOTOR DREHT K.WARN) [5] [5]Ortsollwert aktiv (ORT SOLLWERT) [6] [6]Fernsollwerte aktiv (FERN SOLLWERT) [7] [7]Alarm (STÖRUNG) [8] [8]Alarm oder Warnung (STÖRUNG ODER WARNUNG) [9] [9]Kein Alarm (KEINE STÖRUNG) [10] [10]Stromgrenze (STROMGRENZE) [11] [11]Sicherheitsverriegelung (MOTORFREILAUF+ALARM) [12] [12]Startbefehl aktiv (STARTSIGNAL GEGEBEN) [13] [13]Reversierung (REVERSIERUNG) [14] [14]Übertemperatur (ÜBERTEMPERATUR) [15] [15]Hand-Betrieb aktiv (BETRIEBSART HAND) [16] [16]Auto-Betrieb aktiv (BETRIEBSART AUTO) [17] [17]Energiesparmodus (ENERGIE-STOP-MODE) [18] [18]Ausgangsfrequenz niedriger als fLOW Parameter 223 (UNTER MIN. WARNFREQ) [19] [19]Ausgangsfrequenz höher als fHIGH Parameter 223 (ÜBER MAX.WARNFREQ) [20] [20]Außerhalb des Frequenzbereichs (AUSSERHALB F-GRENZE.) [21] [21]Ausgangsstrom niedriger als ILOW Parameter 221 (UNTER MIN.WARNSTROM) [22] [22]Ausgangsstrom höher als IHIGH Parameter 222 (ÜBER MAX.WARNSTROM) [23] [23]Außerhalb des Strombereichs (AUSSERHALB I-GRENZE) [24] [24]Außerhalb des Istwertbereichs (AUSSERH.ISTW.GRENZE.) [25] [25]Außerhalb des Sollwertbereichs (AUSSERH.SOLLW.GRENZE) [26] [26]Relais 123 (RELAIS 123) [27] [27]Netzunsymmetrie (NETZPHASENFEHLER) [28] [28]Ausgangsfrequenz, 0 - fMAX ⇒0-20 mA (AUS.FREQ. 0-20 mA) [29] [29]✭Ausgangsfrequenz, 0 - fMAX ⇒4-20 mA (AUS.FREQ. 4-20 mA) [30] [30]Ausgangsfrequenz (Pulsfolge), 0 - fMAX ⇒0-32000 p (AUS.FREQ.PULS) [31] [31]Externer Sollwert, RefMIN - RefMAX ⇒0-20 mA (EXT. SOLLWERT 0-20 mA) [32] [32]Externer Sollwert, RefMIN - RefMAX ⇒4-20 mA (EXT.SOLLWERT 4-20 mA) [33] [33]Externer Sollwert (Pulsfolge), RefMIN - RefMAX ⇒0-32000 p (EXT.SOLLW. = 0-32000 P) [34] [34]Istwert, FBMIN - FBMAX ⇒0-20 mA (ISTW. = 0-20 mA) [35] [35]Istwert, FBMIN - FBMAX ⇒4-20 mA (ISTW. = 4-20 mA) [36] [36]Istwert (Pulsfolge), FBMIN - FBMAX ⇒0-32000 p (ISTW. = 0-32000 P) [37] [37]Ausgangsstrom, 0 - IMAX ⇒0-20 mA (0-I MAX = 0-20 mA) [38]✭ [38]Ausgangsstrom, 0 - IMAX ⇒4-20 mA (0-I MAX = 4-20 mA) [39] [39]Ausgangsstrom (Pulssequenz), 0 - IMAX ⇒0-32000 p (0-I MAX = 0-32000 P) [40] [40]Ausgangsleistung, 0 - PNENN ⇒0-20 mA (0-P-NOM = 0-20 mA) [41] [41]Ausgangsleistung, 0 - PNENN ⇒4-20 mA (0-P-NOM = 4-20 mA) [42] [42]Ausgangsleistung (Pulsfolge), 0 - PNENN ⇒0-32000 p (0-P-NOM= 0-32000 P) [43] [43]Bussteuerung, 0,0-100,0 % ⇒0-20 mA (BUS = 0-20 mA) [44] [44]Bussteuerung, 0,0-100,0 % ⇒4-20 mA (BUS = 4-20 mA) [45] [45]Bussteuerung (Pulsfolge), 0,0-100,0 % ⇒0-32000 Pulse (BUS = 0-32000 P) [46] [46]Notfallbetrieb aktiv (NOTFALLBETRIEB AKTIV) [47] [47]Notfallbetrieb überbrückt (NOTFALL ÜBERBRÜCKT) [48] [48]
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 319 Klemme 42, Ausgang
 (FUNKTION AUS. 42)
 Funktion:Dieser Ausgang kann als Digital- oder Analogausgangdienen. Bei Verwendung als Digitalausgang (Datenwert[0]-[59]) wird ein 0/24 V-Gleichstromsignal übertragen;bei Verwendung als Analogausgang wird entwederein 0-20 mA-Signal, ein 4-20 mA-Signal oder einePulsfolge von 0-32000 Pulsen übertragen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Ohne Funktion. Ist zu wählen, wenn derFrequenzumrichter nicht auf Signale reagieren soll.
 Frequenzumrichter bereit. An der Steuerkarte desFrequenzumrichters liegt eine Versorgungsspannungan, und der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.
 Standby. Der Frequenzumrichter ist betriebsbereit,es wurde jedoch kein Startbefehl gegeben.Keine Warnung.
 Motor dreht. Ist aktiv, wenn ein Startbefehl vorliegtoder die Ausgangsfrequenz über 0,1 Hz liegt.
 Motor dreht mit Sollwert. Die Drehzahlentspricht dem Sollwert.
 Motor dreht, keine Warnung. Es wurde einStartbefehl gegeben. Keine Warnung.
 Ort-Sollwert aktiv. Der Ausgang ist aktiv, wennder Motor mit Hilfe des Ortsollwerts über dieBedieneinheit gesteuert wird.
 Fernsollwert aktiv. Der Ausgang ist aktiv,wenn der Frequenzumrichter mit Hilfe vonFernsollwerten gesteuert wird.
 Alarm. Der Ausgang wird durch eine Störung aktiviert.
 Alarm oder Warnung. Der Ausgang wird durcheinen Alarm oder ein Warnung aktiviert.
 Kein Alarm. Der Ausgang ist aktiv, wennkeine Störung vorliegt.
 Stromgrenze. Der Ausgangsstrom ist höher als der inParameter 215 Stromgrenze ILIM programmierte Wert.
 Sicherheitsverriegelung. Der Ausgang ist aktiv,wenn Klemme 27 eine logische ’1’ ist und amEingang Motorfreilauf-Alarm gewählt wurde.
 Startbefehl aktiv. Es wurde ein Startbefehl gegeben.
 Reversierung. Es liegen 24 V-Gleichstrom amAusgang an, wenn sich der Motor im Linkslauf
 befindet. Wenn sich der Motor im Rechtslauf befindet,liegt dieser Wert bei 0 V Gleichstrom.
 Übertemperatur. Der Temperaturgrenzwertim Motor, im Frequenzumrichter oder in eineman einen Analogeingang angeschlossenemThermistor wurde überschritten.
 Hand-Betrieb aktiv. Der Ausgang ist aktiv, wenn sichder Frequenzumrichter im Hand-Betrieb befindet.
 Auto-Betrieb aktiv. Der Ausgang ist aktiv, wenn sichder Frequenzumrichter im Auto-Betrieb befindet.
 Energiesparmodus. Aktiv, wenn sich derFrequenzumrichter im Energiesparmodus befindet.
 Ausgangsfrequenz niedriger als fLOW. DieAusgangsfrequenz ist niedriger als der in Parameter223 F-MIN GRENZE, fLOW eingestellte Wert.
 Ausgangsfrequenz höher als fHIG. DieAusgangsfrequenz ist höher als der in Parameter 224F-MAX GRENZE, fHIGH eingestellte Wert.
 Außerhalb des Frequenzbereichs. DieAusgangsfrequenz liegt außerhalb der in denParametern 223 F-MIN GRENZE, fLOW und 224F-MAX GRENZE, fHIGH eingestellten Werten.
 Ausgangsstrom niedriger als ILOW. DerAusgangsstrom ist niedriger als der in Parameter221 I-MIN GRENZE, ILOW eingestellte Wert.
 Ausgangsstrom höher als IHIGH. Der Ausgangsstromist höher als der in Parameter 222 I-MAX GRENZE,IHIGH eingestellte Wert.
 Außerhalb des Strombereichs. Der Ausgangsstromliegt außerhalb der in den Parametern 221I-MIN GRENZE, ILOW und 222 I-MAX GRENZE,IHIGH eingestellten Werten.
 Außerhalb des Istwertbereichs. Das Istwertsignalliegt außerhalb des in Parameter 227 WARN.ISTW.TIEF,FBLOW und 228 WARN.ISTW.HOCH, FBHIGH
 programmierten Bereichs.
 Außerhalb des Sollwertbereichs. Der Sollwertliegt außerhalb der in den Parametern 225WARN. Sollw.TIEF,RefLOW und 226 WARN. Sollw.HOCH,RefHIGH eingestellten Werten
 Relais 123. Diese Funktion wird nur verwendet,wenn eine Profibusoptionskarte installiert ist.
 Netzunsymmetrie. Dieser Ausgang wird bei einemzu hohen Ungleichgewicht im Netz oder beim Fehlen
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 einer Phase in der Netzversorgung aktiviert. PrüfenSie die Netzspannung des Frequenzumrichters.
 0-fMAX ⇒ 0-20 mA und
 0-fMAX ⇒ 4-20 mA und
 0-fMAX ⇒ 0-32000 p, wodurch ein Ausgangssignalerzeugt wird, das proportional zur Ausgangsfrequenzim Intervall 0 - fMAX (Parameter 202 Max.Frequenz, fMAX) ist.Externer Refmin - Refmax ⇒ 0-20 mA und
 Externer Refmin - Refmax ⇒ 4-20 mA und
 Externer RefMIN - RefMAX ⇒ 0-32000 p, wodurchein Ausgangssignal erzeugt wird, das proportional zumresultierenden Sollwert im Intervall Min-Sollwert, RefMIN
 - Max-Sollwert, RefMAX (Parameter 204/205) ist.
 FBMIN-FBMAX ⇒ 0-20 mA und
 FBMIN-FBMAX ⇒ 4-20 mA und
 FBMIN-FBMAX ⇒ 0-32000 p, wodurch einAusgangssignal erzeugt wird, das proportional zumSollwert im Intervall Min. Istwert, FBMIN - Max.Istwert, FBMAX ist (Parameter 413/414).
 0 - IVLT, MAX ⇒ 0-20 mA und
 0 - IVLT, MAX ⇒ 4-20 mA und
 0 - IVLT, MAX ⇒ 0-32000 p, wodurch ein Ausgangssignalerzeugt wird, das proportional zum Ausgangsstromim Intervall 0 - IVLT,MAX ist.
 0 - PNOM ⇒ 0-20 mA und
 0 - PNOM ⇒ 4-20 mA und
 0 - PNOM ⇒ 0-32000p, wodurch ein Ausgangssignalerzeugt wird, das proportional zur aktuellenAusgangsleistung ist. 20 mA entsprechen dem inParameter 102 Motorleistung, PM,N eingestellten Wert.
 0,0 - 100,0% ⇒ 0 - 20 mA und
 0,0 - 100,0% ⇒ 4 - 20 mA und
 0,0 - 100,0% ⇒ 0 - 32000 Pulse, wodurch einAusgangssignal erzeugt wird, das proportional zudem von der seriellen Schnittstelle empfangenenWert (0,0-100,0 %) ist. Schreiben von der seriellenSchnittstelle erfolgt zu Parameter 364 (Klemme 42)und 365 (Klemme 45). Diese Funktion ist auf diefolgenden Protokolle beschränkt: FC-Bus, Profibus,LonWorks FTP, DeviceNet und Modbus RTU.
 Notfallbetrieb aktiv wird am Ausgang angezeigt,wenn er über Eingang 16 oder 17 aktiviert ist.
 Notfallbetrieb überbrückt wird am Ausgangangezeigt, wenn Notfallbetrieb aktiv war undeine bestimmte Abschaltung auftrat (siehe dazuBeschreibung unter Notfallbetrieb). Eine Verzögerungfür diese Anzeige kann in Parameter 432 programmiertwerden. Wählen Sie bitte Notfallbetrieb überbrückt inParameter 430, um diese Funktion zu aktivieren.
 320 Klemme 42, Ausgang, Impulsskalierung
 (PULS-SKALIERUNG)
 Wert:1 - 32.000 Hz ✭ 5.000 Hz
 Funktion:In diesem Parameter kann das Pulsausgangssignalskaliert werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Legen Sie den gewünschten Wert fest.
 321 Klemme 45, Ausgang
 (FUNKTION AUS. 45)
 Wert:Siehe Beschreibung von Parameter 319Klemme 42, Ausgang.
 Funktion:Dieser Ausgang kann als digitaler und als analogerAusgang dienen. Wird er als digitales Ausgangssignal(Datenwert [0]-[26]) verwendet, erzeugt er ein Signalvon 24 V (max. 40 mA). Für die analogen Ausgänge(Datenwert [27] - [41]) kann zwischen 0-20 mA, 4-20mA oder einer Pulssequenz ausgewählt werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Siehe Beschreibung von Parameter 319Klemme 42, Ausgang.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 322 Klemme 45, Ausgang, Impulsskalierung
 (AUS.45 PULS-SKAL)
 Wert:1 - 32.000 Hz ✭ 5.000 Hz
 Funktion:In diesem Parameter kann das Pulsausgangssignalskaliert werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Legen Sie den gewünschten Wert fest.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ RelaisausgängeDie Relaisausgänge 1 und 2 können zurAusgabe des aktuellen Zustands oder einerWarnung benutzt werden.
 Relais 1 Relais 21 - 3 Öffner, 1 - 2Schließer
 4 - 5 Schließer
 Max. 240 V AC, 2 A Max. 50 V Wechselspannung, 1 A, 60 VADas Relais ist anden Netz- undMotorklemmenangebracht.
 Max. 75 V DC, 1 A, 30 W.Das Relais ist auf der Steuerkarteangebracht (siehe Elektrische Installation,Steuerkabel.)
 Relaisausgänge Relais Nr. 1 2Parameter 323 326
 Wert:Ohne Funktion (OHNE FUNKTION) [0] [0]Bereit-Signal (BEREIT) [1] [1]Standby (STANDBY) [2] [2]Motor dreht (MOTOR DREHT) [3] [3]✭Motor dreht mit Sollwert (MOT.DREHT m.SOLLWERT) [4] [4]Motor dreht ohne Warnung (MOTOR DREHT K.WARN) [5] [5]Ortsollwert aktiv (ORT SOLLWERT) [6] [6]Fernsollwerte aktiv (FERN SOLLWERT) [7] [7]Alarm (STÖRUNG) [8]✭ [8]Alarm oder Warnung (STÖRUNG ODER WARNUNG) [9] [9]Kein Alarm (KEINE STÖRUNG) [10] [10]Stromgrenze (STROMGRENZE) [11] [11]Sicherheitsverriegelung (MOTORFREILAUF-ALARM) [12] [12]Startbefehl aktiv (STARTSIGNAL GEGEBEN) [13] [13]Reversierung (REVERSIERUNG) [14] [14]Übertemperatur (ÜBERTEMPERATUR) [15] [15]Hand-Betrieb aktiv (BETRIEBSART HAND) [16] [16]Auto-Betrieb aktiv (BETRIEBSART AUTO) [17] [17]Energiesparmodus (ENERGIE-STOP-MODE) [18] [18]Ausgangsfrequenz niedriger als fLOW, Parameter 223 (UNTER MIN.WARNFREQ) [19] [19]Ausgangsfrequenz höher als fHIGH, Parameter 224 (ÜBER MAX.WARNFREQ) [20] [20]Außerhalb des Frequenzbereichs (AUSSERHALB F-GRENZE) [21] [21]Ausgangsstrom niedriger als LOW, Parameter 221 (UNTER MIN.WARNSTROM) [22] [22]Ausgangsstrom höher als IHIGH Parameter 222 (ÜBER MAX.WARNSTROM) [23] [23]Außerhalb des Strombereichs (AUSSERHALB I-GRENZE) [24] [24]Außerhalb des Istwertbereichs (AUSSERH.ISTW.GRENZE.) [25] [25]Außerhalb des Sollwertbereichs (AUSSERH.SOLLW.GRENZE) [26] [26]Relais 123 (RELAIS 123) [27] [27]Netzunsymmetrie (NETZPHASENFEHLER) [28] [28]Steuerwort 11/12 (KONTRLWORT BIT 11/12) [29] [29]Notfallbetrieb aktiv (NOTFALLBETRIEB AKTIV) [30] [30]Notfallbetrieb überbrückt (NOTFALL ÜBERBRÜCKT) [31] [31]
 Funktion:
 Beschreibung der Auswahl:
 Siehe Beschreibung von [0] - [31] unterAnalog-/Digitalausgänge.
 Steuerwort Bit 11/12, Relais 1 und Relais 2 könnenüber die serielle Schnittstelle aktiviert werden. Bit 11aktiviert Relais 1, Bit 12 aktiviert Relais 2.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Bei Aktivierung von Parameter 556 Bus TimeoutFunk werden Relais 1 und Relais 2 abgeschaltet,wenn sie über die serielle Schnittstelle aktiviertwurden. Siehe unter Serielle Kommunikationim Projektierungshandbuch.
 323 Relais 1, Ausgangsfunktion
 (FUNKTION RELAIS1)
 Funktion:Der Ausgang aktiviert einen Relaisschalter. DerRelaisschalter 01 kann für Zustandsangabenund Warnungen verwendet werden. Das Relaiswird aktiviert, wenn die Bedingungen für dierelevanten Datenwerte erfüllt sind.Aktivierung/Deaktivierung kann über Parameter 324Relais 1, ANZ. Verz. und Parameter 325 Relais1, ABF. Verz. programmiert werden.Siehe Allgemeine technische Daten.
 Beschreibung der Auswahl:
 Siehe Datenauswahl und Anschlüsse inRelaisausgänge.
 324 Relais 01, ANZUG Verzögerung
 (RELAIS1 ANZ. VERZ)
 Wert:0 - 600 Sek. ✭ 0 Sek.
 Funktion:In diesem Parameter kann der Einschaltzeitpunkt fürdas Relais 1 (Klemme 1-2) verzögert werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie den gewünschten Wert ein.
 325 Relais 01, Ab.Verz.
 (RELAIS1 AB.VERZ.)
 Wert:0 - 600 s ✭ 0 s
 Funktion:In diesem Parameter kann der Ausschaltzeitpunkt fürdas Relais 1 (Klemmen 1-2) verzögert werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie den gewünschten Wert ein.
 326 Relais 2, Ausgangsfunktion
 (FUNKTION RELAIS2)
 Wert:Siehe Funktionen von Relais 2 auf vorheriger Seite.
 Funktion:Der Ausgang aktiviert einen Relaisschalter. DerRelaisschalter 2 kann für Zustandsangaben undWarnungen verwendet werden. Das Relaiswird aktiviert, wenn die Bedingungen für dierelevanten Datenwerte erfüllt sind.Siehe Allgemeine technische Daten.
 Beschreibung der Auswahl:
 Siehe Datenauswahl und Anschlüsse inRelaisausgänge.
 327 Pulssollwert, max. Frequenz
 (PULSSOLLW. F-MAX)
 Wert:100 - 65.000 Hz an Klemme 29 ✭ 5.000 Hz100 - 5.000 Hz an Klemme 17
 Funktion:Dieser Parameter wird zur Einstellung des Pulswertesverwendet, der dem maximalen Sollwert, Parameter205, Maximaler Sollwert, Sollw.MAX, entsprechen muss.Das Pulssollwertsignal kann über die Klemmen17 oder 29 angeschlossen werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den erforderlichen maximalenPulssollwert ein.
 328 Pulsistwert, max. Frequenz
 (PULSISTW. F-MAX)
 Wert:100 - 65.000 Hz an Klemme 33 ✭ 25.000 Hz
 Funktion:Hier erfolgt die Einstellung des Pulswerts, derdem maximalen Istwert entsprechen muss. DasPulsistwertsignal wird über Klemme 33 angeschlossen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Istwert ein.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 364 Klemme 42, Bussteuerung
 (STEUERAUSGANG 42)
 365 Klemme 45, Bussteuerung
 (STEUERAUSGANG 45)
 Wert:0.0 - 100 % ✭ 0
 Funktion:Durch serielle Kommunikation wird ein Wert zwischen0,1 und 100,0 zum Parameter geschrieben.Der Parameter ist verdeckt und am LCP nicht sichtbar.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Anwendungsfunktionen 400-427
 In dieserParametergruppewerden dieSonderfunktionen desFrequenzumrichterseingestellt (z.B.PID-Regelung,
 Einstellung des Istwertbereichs und derEnergiesparmodus).
 Darüber hinaus beinhaltet diese Parame-tergruppe Folgendes:
 - Resetfunktion:- Motoranfangschaltung- Option zur Methode zur Störungsvermeidung.- Einrichtung aller Funktionen nach Lastverlust, z.B.
 auf Grund eines beschädigten Keilriemens.- Einstellung der Taktfrequenz.- Auswahl der Prozesseinheit.
 400 Quittierfunktion(QUITTIERUNGSART)
 Wert:✭ Manuell quittieren (MANUELL TASTER O.KL.) [0]
 1 x automatisch quittieren (1 X AUTOMATISCH) [1]2 x automatisch quittieren (2 X AUTOMATISCH) [2]3 x automatisch quittieren (3 X AUTOMATISCH) [3]4 x automatisch quittieren (4 X AUTOMATISCH) [4]5 x automatisch quittieren (5 X AUTOMATISCH) [5]10 x automatisch quittieren (10 X AUTOMATISCH) [6]15 x automatisch quittieren (15 X AUTOMATISCH) [7]20 x automatisch quittieren (20 X AUTOMATISCH) [8]Unbegrenzt automatisch quittieren(UNBEGR. AUTOMATISCH) [9]
 Funktion:In diesem Parameter kann gewählt werden, obmanuelles Quittieren und manuelles Wiedereinschaltennach einer Abschaltung gelten soll, oder ob Quittierenund Wiedereinschalten automatisch erfolgen sollen.Darüber hinaus kann die Anzahl Versuche für einWiedereinschalten ausgewählt werden. Die Zeitzwischen jedem Versuch wird in Parameter 401Automatische Wiedereinschaltzeit eingestellt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wenn Manuell Quittieren [0] gewählt wird,muß das Quittieren über die Taste [RESET]oder die Digitaleingänge erfolgen. Wenn derFrequenzumrichter nach einer Abschaltung Quittierung
 und Wiedereinschalten automatisch durchführen soll,muß Datenwert [1]-[9] gewählt werden.
 Der Motor kann ohne Vorwarnung anlaufen.
 401 Zeit für automatisches Wiedereinschalten(MAX.WIEDEREIN-Z)
 Wert:0 - 600 Sek. ✭ 10 Sek.
 Funktion:In diesem Parameter wird die Zeit eingestellt, diezwischen einer Abschaltung und der Einleitungder automatischen Zurücksetzung vergehen soll.Voraussetzung ist, dass automatisches Zurücksetzenin Parameter 400 Quittierungsart ausgewählt wurde.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte Zeit ein.
 402 Motorfangschaltung
 (FANGSCHALTUNG)
 Wert:✭ Deaktiviert (BLOCKIERT) [0]
 Aktivieren (WIRKSAM) [1]DC-Bremse vor Start (DC-BREMSE VOR START) [3]
 Funktion:Diese Funktion ermöglicht es dem Frequenzumrichter,einen drehenden Motor ’abzufangen’, z.B. weiler wegen eines Netzausfalls nicht mehr vomFrequenzumrichter gesteuert wird.Diese Funktion wird immer dann aktiviert, wennein Startbefehl aktiv ist.Damit der Frequenzumrichter den drehenden Motorabfangen kann, muss die Motordrehzahl niedrigersein als die Frequenz, die der Frequenz in Parameter202 Max. Frequenz, fMAX entspricht.
 Beschreibung der Auswahl:
 Blockiert [0] wählen, wenn diese Funktionnicht gewünscht wird.Wirksam [1] wählen, wenn der Frequenzumrichterin der Lage sein soll, einen drehenden Motor’abzufangen’ und zu steuern.Wählen Sie DC-Bremse vor Start [2], wenn derFrequenzumrichter erst über die DC-Bremseabbremsen und dann starten soll. Voraussetzung ist,dass die Parameter 114-116 DC-Bremse aktiviert sind.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Bei starkem Motorleerlauf kann der Frequenzumrichtereinen drehenden Motor nur ’abfangen’, wennDC-Bremse vor Start gewählt ist.
 Wenn Parameter 402 Fangschaltungaktiviert ist, dreht der Motor möglicherweiseein paar Mal vor und zurück, selbst wenn
 kein Drehzahlsollwert angewendet ist.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ EnergiesparmodusMit Hilfe des Energiesparmodus kann der Motorähnlich wie in einer Situation ohne Last bei langsamerDrehzahl gestoppt werden. Wenn der Verbrauch desSystems wieder ansteigt, startet der Frequenzumrichterden Motor und liefert den erforderlichen Strom.
 ACHTUNG!:Mit Hilfe dieser Funktion kann Energie gespartwerden, da der Motor nur dann in Betrieb ist,wenn seine Leistung vom System benötigt wird.
 Der Energiesparmodus ist nicht aktiv, wenn Ortsollwertoder Jog ausgewählt wurdeDie Funktion ist sowohl in der BetriebsartDrehzahlsteuerung als auch in der BetriebsartProzess-Regelung aktiv.
 Der Energiesparmodus wird in Parameter 403Energiespar-Mode aktiviert. In Parameter 403Energiespar-Mode wird ein Zeitlimit eingestellt,mit dessen Hilfe festgelegt wird, wie lange dieAusgangsfrequenz niedriger sein darf als diein Parameter 404 Energie-Stop-F. eingestellteFrequenz. Wenn die Zeit abgelaufen ist, fährt derFrequenzumrichter den Motor herunter, um diesenüber Parameter 207 Rampe Ab 1 zu stoppen.Wenn die Ausgangsfrequenz über die in Parameter404, Energie Stop -F., festgelegte Frequenz steigt,wird der Zeitgeber zurückgesetzt.
 Während der Frequenzumrichter den Motor gestopptund in den Energiesparzustand versetzt wurde, wirdeine theoretische Ausgangsfrequenz auf Basis desSollwertsignals berechnet. Wenn die theoretischeAusgangsfrequenz über die in Parameter 405,Energie Start-F., festgelegte Frequenz steigt, startetder Frequenzumrichter den Motor neu, und dieAusgangsfrequenz wird auf den Sollwert erhöht.
 Bei Systemen mit Konstantdruckregulierung ist esvorteilhaft, das System mit zusätzlichem Druckzu versorgen, bevor der Frequenzumrichter denMotor abschaltet. Dadurch wird die Zeitdauer,während der der Frequenzumrichter den Motorausgeschaltet lässt, ausgedehnt und das häufigeStarten und Stoppen des Motors vermieden,beispielsweise bei undichtem System.Wenn 25% zusätzlicher Druck benötigt wird, bevor derFrequenzumrichter den Motor stoppt, wird Parameter406 Boost-Sollwert auf 125% gesetzt.Parameter 406 Boost-Sollwert ist nur in derBetriebsart Prozess-Regelung aktiv.
 ACHTUNG!:Bei hoch dynamischen Pumpprozessen ist esempfehlenswert, die Funktion Fangschaltungzu deaktivieren (Parameter 402).
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 403 Energiespar-Modus
 (ENERGIESPAR-MODE)
 Wert:0 - 300 s (301 s = AUS) ✭ AUS
 Funktion:Dieser Parameter ermöglicht es demFrequenzumrichter, den Motor zu stoppen,wenn die Motorlast minimal ist. Der Timerin 403 Energiespar-Modus startet, wenn dieAusgangsfrequenz unter die in Parameter 404 EnergieStop-Frequenz eingestellte Frequenz abfällt. Wennder Timer abläuft, schaltet der Frequenzumrichter denMotor aus. Der Frequenzumrichter startet den Motorwieder, wenn die theoretische Ausgangsfrequenzdie in Parameter 405 Energie Start-Frequenzeingestellte Frequenz übersteigt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie AUS, wenn diese Funktion nichtgewünscht wird. Stellen Sie den Schwellwert ein,der den Energiespar- Modus aktiviert, nachdemdie Ausgangsfrequenz unter die in Parameter 404eingestellte Energie Stop-Frequenz abgefallen ist.
 404 Energiespar-Stoppfrequenz
 (ENERGIE STOP-F.)
 Wert:000,0 - Par. 405 Energie Start-F. ✭ 0,0 Hz
 Funktion:Wenn die Ausgangsfrequenz unter den eingestelltenWert fällt, beginnt der Zeitgeber mit dem Herunterzählender in Parameter 403, Energiespar-Mode, eingestelltenZeit. Die aktuelle Ausgangsfrequenz folgt dertheoretischen Ausgangsfrequenz, bis fMIN erreicht ist.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte Frequenz ein.
 405 Energie Start-Frequenz
 (ENERGIE START-F)
 Wert:Parameter 404 Energie Stop-Frequenz -parameter 202 fMAX ✭ 50 Hz
 Funktion:Übersteigt die theoretische Ausgangsfrequenzden voreingestellten Wert, so startet derFrequenzumrichter den Motor wieder.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte Frequenz ein.
 406 Boost-Sollwert(BOOST-SOLLWERT)
 Wert:1 - 200 % ✭ 100 % des Sollwerts
 Funktion:Diese Funktion kann nur dann verwendet werden, wennin Parameter 100 Prozess-Regelung ausgewählt wurde.Bei Systemen mit Konstantdruckregelung ist esvorteilhaft, den Druck im System zu erhöhen,bevor der Frequenzumrichter den Motor abschaltet.Dadurch wird die Zeitdauer, während der derFrequenzumrichter den Motor im Stillstand lässt,ausgedehnt und das häufige Starten und Stoppendes Motors vermieden, beispielsweise bei undichtemWasserversorgungssystem.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Boost-Sollwertals Prozentsatz des resultierenden Sollwertsbei Normalbetrieb ein. 100 % entspricht demSollwert ohne Boost (Ergänzung).
 407 Taktfrequenz
 (TAKTFREQUENZ)
 Wert:Hängt von der Größe des Geräts ab.
 Funktion:Der eingestellte Wert bestimmt die Taktfrequenz desWechselrichters, vorausgesetzt Feste Taktfrequenz[1] wurde in Parameter 408, Geräusch-Reduz.,ausgewählt. Durch eine Änderung der Taktfrequenzkönnen, falls erforderlich, Störgeräusche vomMotor verringert werden.
 ACHTUNG!:Die Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichterskann niemals einen Wert, der höher als 1/10der Taktfrequenz ist, annehmen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Bei laufendem Motor wird die Taktfrequenz inParameter 407 Taktfrequenz auf ein möglichstgeringes Motorgeräusch eingestellt.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ACHTUNG!:Taktfrequenzen, die höher als 4.5 kHz sind,führen automatisch zu einer Reduzierungder maximalen Ausgangsleistung des
 Frequenzumrichters. Siehe Reduzierung dermaximalen Ausgangsleistung.
 408 Methode zur Störungsreduzierung
 (GERÄUSCH-REDUZ)
 Wert:✭ ASFM (ASFM) [0]
 Feste Taktfrequenz(FESTE TAKTFREQUENZ.) [1]LC-Filter angeschlossen (LC-FILTER) [2]
 Funktion:Wird für die Auswahl verschiedener Methodenzur Reduzierung akustischer Störungen seitensdes Motors verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 ASFM [0] gewährleistet, dass die maximale inParameter 407 festgelegte Taktfrequenz zu jederZeit verwendet wird, ohne die Leistung desFrequenzumrichters herabzusetzen. Dies erfolgtdurch die Überwachung der Last.Feste Taktfrequenz [1] ermöglicht die Einstellungeiner festen max./min.-Taktfrequenz. Dabei werdendie besten Ergebnisse erzielt, da die Taktfrequenz soeingestellt werden kann, dass die Störgeräusche desMotors auf ein geringes Maß reduziert werden. DieTaktfrequenz wird in Parameter 407, Taktfrequenz,eingestellt. LC-Filter [2] muss verwendet werden,wenn ein LC-filter zwischen Frequenzumrichter undMotor eingebaut ist, da der Frequenzumrichter denLC-Filter ansonsten nicht schützen kann.
 409 Unterlastfunktion(UNTERLASTFUNKT.)
 Wert:Abschalten (ABSCHALTEN) [0]
 ✭ Warnung (WARNUNG) [1]
 Funktion:Diese Funktion kann beispielsweise zur Überwachungdes Keilriemens eines Ventilators benutzt werden,um sicherzustellen, daß er nicht gerissenist. Diese Funktion wird aktiviert, wenn derAusgangsstrom unter Parameter 221 Warnung:Strom unterer Grenzwert absinkt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Bei Abschalten [1] stoppt der Frequenzum-richter den Motor.Bei Auswahl von Warnung [2] gibt derFrequenzumrichter eine Warnung aus, wennder Ausgangsstrom unter den in Parameter221 Warnung: Strom unterer Grenzwert ILOW
 eingestellten Schwellwert absinkt.
 410 Funktion bei Netzausfall(NETZAUSFALL)
 Wert:✭ Abschaltung (ABSCHALTUNG) [0]
 Automatische Reduzierung & Warnung(AUTO-REDUZIER.&WARN.) [1]Warnung (WARNUNG) [2]
 Funktion:Wählen Sie die bei zu hohem Netzungleichgewichtoder fehlender Phase zu aktivierende Funktion aus.
 Beschreibung der Auswahl:
 Bei Abschaltung [0] stoppt der Frequenzumrichterden Motor innerhalb weniger Sekunden (jenach Frequenzumrichtergröße).Bei Automatische Reduzierung & Warnung [1]gibt der Antrieb eine Warnung aus und reduziertden Ausgangsstrom um 30 % von IVLT,N, umden Betrieb aufrechtzuerhalten.Bei Warnung [2] wird bei einem Netzphasenfehlernur eine Warnung gegeben, in schwerwiegendenSituationen können jedoch andere extremeBedingungen zu einer Abschaltung führen.
 ACHTUNG!:Bei Auswahl von Warnung ist dieLebenserwartung des Frequenzumrichters beianhaltendem Netzausfall reduziert.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ACHTUNG!:Bei einem Phasenfehler können die Kühlgebläsenicht mit Strom versorgt werden, und es erfolgtggf. eine Abschaltung des Frequenzumrichters
 bei Überhitzung. Dies gilt für:IP 20/NEMA 1
 • VLT 6042-6062, 200-240 V• VLT 6152-6550, 380-460 V• VLT 6100-6275, 525-600 V
 IP 54
 • VLT 6006-6062, 200-240 V• VLT 6016-6550, 380-460 V• VLT 6016-6275, 525-600 V
 411 Funktion bei Übertemperatur
 (ÜBERTEMP. FUNKT)
 Wert:✭ Abschaltung (ABSCHALTUNG) [0]
 Automatische Reduzierung und Warnung(AUTO-REDUZIER.WARN) [1]
 Funktion:Wählen Sie die bei Übertemperatur desFrequenzumrichters zu aktivierende Funktion aus.
 Beschreibung der Auswahl:
 Bei Abschaltung [0] stoppt der Frequenzumrichterden Motor und gibt einen Alarm aus.Bei Automatische Reduzierung und Warnung [1]reduziert der Frequenzumrichter erst die Taktfrequenz,um interne Leistungsverluste zu minimieren. Wennder Überhitzungszustand anhält, reduziert derFrequenzumrichter den Ausgangsstrom so lange, bissich die Kühlkörpertemperatur stabilisiert hat. Wenndiese Funktion aktiv ist, wird eine Warnung ausgegeben.
 412 Zeitverzögerung Stromgrenze, ILIM
 (ZEITVERZ.STROMG)
 Wert:0 - 60 s (61=AUS) . ✭ 60 s
 Funktion:Wenn der Frequenzumrichter feststellt, dass derAusgangsstrom die Stromgrenze ILIM (Parameter 215,Stromgrenze) erreicht hat und diese für die ausgewählteZeitdauer beibehält, erfolgt eine Abschaltung.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie aus, für wie lange der Frequenzumrichterden Ausgangsstrom an der Stromgrenze ILIM haltenkann, bevor die Abschaltung erfolgt.
 Im AUS-Modus ist Parameter 412 Zeitverz. Stromg.,ILIM inaktiv, d.h., es erfolgt keine Abschaltung.
 ■ Istwertsignale in Prozeßregelung mitIstwertrückführungNormalerweise werden Istwertsignale und somitIstwertparameter nur im Betrieb Prozeßregelungmit Istwertrückführung benutzt; bei den GerätenVLT 6000 HVAC jedoch sind die Istwertparameterauch im Betrieb Drehzahlsteuerung aktiv.Im Betrieb Drehzahlsteuerung können dieIstwertparameter zur Anzeige eines Prozeßwertesim Display benutzt werden. Wenn die aktuelleTemperatur angezeigt werden soll, kann in Parametern413/414 Min./Max. Istwert die Skalierung desTemperaturbereiches erfolgen. Die Einheit (° C, ° F)wird in Parameter 415 Prozeßeinheiten eingestellt.
 413 Minimaler Istwert, ISTWMIN
 (MIN. ISTWERT)
 Wert:-999.999,999 - ISTWMAX ✭ 0.000
 Funktion:Parameter 413 Min. Istwert, ISTWMIN und 414Max. Istwert, ISTWMAX werden zur Skalierungder Displayanzeige verwendet, wobei sichergestelltwird, dass das Istwertsignal in einer Prozesseinheitproportional zum Eingangssignal angezeigt wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Wert ein, der mDisplay angezeigt werden soll, wenn an demgewählten Istwerteingang (Par. 308, 311, 314Analogeingänge) der Min. Istwert (Parameter309/312/315 Skal. Min.) erreicht ist.
 414 Maximaler Istwert, ISTWMAX
 (MAX. ISTWERT)
 Wert:ISTWMIN - 999.999,999 ✭ 100.000
 Funktion:Siehe Beschreibung von Par. 413 MinimalerIstwert, ISTWMIN.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den auf dem Display anzueigendenWert ein, wenn der maximale Istwert (Par. 310,313, 316 Max. Skalierung) am ausgewählten
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Istwerteingang (Parameters 308/311/314Analogeingänge) erreicht wurde.
 415 Einheien zur Prozessregelung
 (SOLLW. / ISTW. EINHEIT)
 Wert:Keine Einheit [0]
 ✭ % [1]UPM [2]ppm [3]Pulse/s [4]l/s [5]l/Min [6]l/h [7]kg/s [8]kg/Min [9]kg/h [10]m 3 /s [11]m 3 /min [12]m 3 /h [13]m/s [14]mbar [15]Bar [16]Pa [17]kPa [18]m WS [19]kW [20]°C [21]GPM [22]gal/s [23]gal/min [24]gal/h [25]Ib/s [26]lb/min [27]lb/h [28]CFM [29]ft 3 /s [30]ft 3 /min [31]ft 3 /h [32]ft/s [33]in wg [34]ft WS [35]PSI [36]lb/in 2 [37]HP [38]°F [39]
 Funktion:Auswahl der auf dem Display anzuzeigenden Einheit.Diese Einheit wird verwendet, wenn Sollwert [Einheit][2] oder Istwert [Einheit] [3] in einem der Parameter007-010 sowie im Anzeigemodus ausgewählt wurde.
 In der Betriebsart Prozess-Regelung wird diese Einheitauch als Einheit für Min./Max. Sollwert und Min./Max.Istwert sowie als Sollwert 1 und Sollwert 2 verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 Gewünschte Einheit für das Soll-/Istwertsignal wählen.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ PID für ProzeßregelungDer PID-Regler sorgt für konstante Prozeßbedingungen(Druck, Temperatur, Durchfluß usw.) und stelltdie Motordrehzahl auf der Basis eines Sollwertesund des Istwertsignals ein.Ein Transmitter versorgt den PID-Regler miteinem Istwertsignal aus dem Prozeß zur Anzeigedes aktuellen Zustandes. Das Istwertsignalschwankt mit der Prozeßlast.Das bedeutet, daß Schwankungen zwischen demSollwert und dem aktuellen Prozeßzustand auftretenkönnen. Diese Schwankungen werden vom PIDReglerausgeglichen, indem er die Ausgangsfrequenz imVerhältnis zur Abweichung zwischen Sollwert und demIstwertsignal nach oben oder unten regelt.Der in die Geräte VLT 6000 HVAC eingebautePID-Regler wurde für HVAC-Anwendungen optimiert.Daher verfügen die Geräte VLT 6000 HVAC übereine Reihe von Sonderfunktionen.Bisher mußten diese Sonderfunktionen von einemBMS (Building Management System bzw. Gebäude-Management-System) durch die Installation vonspeziellen E/A-Modulen und die Programmierungdes Systems ausgeführt werden.Mit dem VLT 6000 HVAC sind keine zusätzlichenE/ A-Module erforderlich. Es müssen beispielsweisenur ein einziger Sollwert und die Istwertverarbeitungprogrammiert werden.Für den Anschluß von zwei Istwertsignalen an dasSystem verfügt das Gerät über eine eingebauteOption, d.h. eine Zwei-Bereichs-Regelung ist möglich.Die Korrektur von Spannungsverlusten aufgrundvon langen Signalkabeln kann mittels Transmittermit einem Spannungsausgang erfolgen. Hierfürsteht die Parametergruppe 300 Min./Max.Skalierung zur Verfügung.
 IstwertDas Istwertsignal muß an eine Klemme desVLT-Frequenzumrichters angeschlossen werden.Anhand der nachstehenden Übersicht kannentschieden werden, welche Klemme zu benutzen istund welche Parameter zu programmieren sind.
 Istwertart Klemme ParameterPuls 33 307Spannung 53, 54 308, 309, 310 or
 311, 312, 313, 314Strom 60 315, 316Bus-Istwert 1 68+69 535Bus-Istwert 2 68+69 536
 Es ist zu beachten, daß der Istwert in Parameter535/536 Bus-Istwert 1 und 2 nur über die serielleKommunikationsschnittstelle eingestellt werdenkann (nicht über die Bedieneinheit).
 Darüber hinaus sind Mindest - und Höchstistwert(Parameter 413 und 414) auf einen Wert in einerProzeßeinheit einzustellen, der dem Mindest- undHöchst-Skalierwert für an die Klemme angeschlosseneSignale entspricht. Die Prozeßeinheit wird inParameter 415 Prozeßeinheiten gewählt.
 SollwertIn Parameter 205 Maximaler Sollwert, SollwMAX,kann ein Höchstsollwert eingestellt werden, der dieSumme aller Sollwerte, d.h. den resultierendenSollwert, begrenzt. Der Mindestsollwert inParameter 204 gibt den kleinsten Wert an, den derresultierende Sollwert annehmen kann.Der Sollwertbereich kann den Istwertbereichnicht überschreiten.Wenn Festsollwerte gewünscht werden, erfolgtdie Einstellung in Parametern 211 bis 214Festsollwert. Siehe Sollwertart.Siehe auch Sollwertverarbeitung.Wenn ein Stromsignal als Istwertsignal benutztwird, kann als Analogsollwert nur Spannung benutztwerden. Anhand der nachstehenden Übersicht kannentschieden werden, welche Klemme zu benutzen istund welche Parameter zu programmieren sind.
 Sollwertart Klemme ParameterPuls 17 oder
 29301 or 305
 Spannung 53 oder54
 308, 309, 310 oder
 311, 312, 313Strom 60 314, 315, 316Festsollwert 211, 212, 213,
 214Sollwerte 418, 419Bus-Sollwert 68+69
 Es ist zu beachten, daß der Bus-Sollwert nurüber die serielle Kommunikationsschnittstelleeingestellt werden kann.
 ACHTUNG!:Für nicht benutzte Klemmen empfiehlt sichdie Einstellung Ohne Funktion [0].
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ PID für Prozessregelung, FortsetzungInvertierte RegelfunktionBei normaler Regelung erhöht sich die Motordrehzahl,wenn der Sollwert größer als das Istwertsignal ist.Wird eine inverse Regelung mit Verringerung derMotordrehzahl benötigt, wenn der Sollwert höherals das Istwertsignal ist, so muss in Parameter 420Regler-Funktion "invers" programmiert werden.
 Anti WindupDer Prozessregler ist ab Werk mit aktiverAnti-Windup-Funktion eingerichtet. Diese Funktiongewährleistet, dass bei Erreichen einer Frequenz-,Strom- oder Spannungsgrenze der Integrator aufeine Frequenz entsprechend der aktuellen Frequenzinitialisiert wird. Dadurch wird die Integration einerAbweichung zwischen Sollwert und dem tatsächlichenZustand des Prozesses vermieden, die nicht mitHilfe einer Drehzahländerung geändert werdenkann. Diese Funktion kann in Parameter 421Regler Windup abgeschaltet werden.
 AnlaufverhältnisseIn einigen Anwendungen wird eine optimale Einstellungdes Prozessreglers dazu führen, dass bis zum Erreichendes gewünschten Prozesswertes eine unangemessenlange Zeit vergeht. Bei solchen Anwendungenkann es von Vorteil sein, eine Ausgangsfrequenzfestzulegen, auf die der Frequenzumrichter denMotor hochregeln soll, bevor die Prozessregelungaktiviert wird. Dies erfolgt durch Programmiereneiner Reglerstartfrequenz in Parameter 422.
 Differentiator VerstärkungsgrenzeKommt es in einer Anwendung zu sehr schnellenÄnderungen des Soll- oder Istwerts, ändert sichauch die Abweichung zwischen Sollwert undProzessistzustand sehr schnell. Der Differentiatorkann daher zu dominant werden. Das liegt daran,dass er auf die Abweichung zwischen dem Sollwertund dem tatsächlichen Prozesszustand reagiert.Je schneller sich die Regelabweichung ändert,desto stärker wird die Beeinflussung der Frequenzdurch den Differentiator. Diese Beeinflussungder Frequenz durch den Differentiator kann daherbegrenzt werden, sodass sowohl eine geeigneteDifferentiationszeit bei langsamen Änderungen alsauch eine angemessene Beeinflussung der Frequenzbei schnellen Änderungen eingestellt werden kann.Dies erfolgt in Parameter 426 Different.Grenze.
 TiefpassfilterFalls beim Istwertsignal pulsierende Ströme bzw.Spannungen auftreten, können diese mit Hilfe deseingebauten Tiefpassfilters gedämpft werden. Fürden Tiefpassfilter muss eine passende Zeitkonstanteeingestellt werden. Diese Zeitkonstante ist einAusdruck für eine Eckfrequenz der Störrippel, diebeim Istwertsignal auftreten. Ist das Tiefpassfilterauf 0,1 s eingestellt, so beträgt die Eckfrequenz10 RAD/s entsprechend (10 / 2 x π ) = 1,6 Hz.Dies führt dazu, dass alle Ströme/Spannungen,die um mehr als 1,6 Schwingungen pro Sekundeschwanken, herausgefiltert werden.Es wird also nur ein Istwertsignal geregelt, dasmit einer Frequenz von unter 1,6 Hz schwankt.Die passende Zeitkonstante wird in Parameter427 Tiefpassfilter gewählt.
 Optimierung des ProzessreglersDie Grundeinstellungen sind nun vorgenommenworden, sodass jetzt nur noch eine Optimierungder Proportionalverstärkung, der Integrationszeitund der Differentionszeit (Parameter 423, 424 und425) vorgenommen werden muss. Dies kannbei den meisten Prozessen durch Befolgen dernachstehenden Anweisungen geschehen.
 1. Motor starten.2. Parameter 423 P-Verstärkung auf 0,3 einstellen und
 anschließend erhöhen, bis der Prozess anzeigt, dassdas Istwertsignal instabil wird. Danach den Wertverringern, bis das Istwertsignal stabilisiert ist. Jetztdie Proportionalverstärkung um 40-60 % senken.
 3. Parameter 424 P-Verstärkung auf 20 s einstellenund anschließend den Wert senken, bis der Prozessanzeigt, dass das Istwertsignal instabil wird. DieIntegrationszeit erhöhen, bis sich das Istwertsignalstabilisiert und anschließend um 15-50% erhöhen.
 4. Parameter 425 Different.-Zeit wird nur in sehrschnell arbeitenden Systemen verwendet. Derübliche Wert liegt bei einem Viertel des inParameter 424 Integrationszeit eingestelltenWerts. Der Differentiator sollte nur benutztwerden, wenn Proportionalverstärkung undIntegrationszeit optimal eingestellt sind.
 ACHTUNG!:Bei Bedarf kann Start/Stopp mehrfachaktiviert werden, um ein instabilesIstwertsignal zu erzielen.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Übersicht über ReglerDas Blockdiagramm unten zeigt Soll- und Einstellwertim Verhältnis zum Istwertsignal.
 Wie dargestellt, wird der Fernsollwert zum Einstellwert 1bzw. 2 hinzuaddiert. Siehe auch Sollwertverarbeitung.Welcher Einstellwert dem Fernsollwert hinzuaddiert
 werden muss, hängt von der in Parameter 417Istwert-Funktion vorgenommenen Auswahl ab.
 ■ IstwertverarbeitungDas Blockdiagramm auf der nächsten Seitezeigt die Istwertverarbeitung.Es zeigt, wie und durch welche Parameter dieIstwertverarbeitung beeinflusst werden kann. FolgendeIstwertsignale sind möglich: Spannung, Strom, Pulsund Bus. Bei Zonenregelung müssen Istwertsignaleals Spannungseingangssignale ausgewählt werden(Klemmen 53 und 54). Beachten Sie, dass Istwert 1aus Bus-Istwert 1 (Parameter 535), summiert mit demIstwertsignalwert von Klemme 53, besteht. Istwert 2besteht aus Bus-Istwert 2 (Parameter 536), summiertmit dem Istwertsignalwert von Klemme 54.
 Zusätzlich verfügt der Frequenzumrichter übereinen integrierten Rechner, der in der Lage ist,ein Drucksignal in ein Istwertsignal für "linearenDurchfluss" umzuwandeln. Diese Funktion wird inParameter 416, Istw.-Konversion, aktiviert.
 Die Parameter für Istwertverarbeitung sind sowohl beiDrehzahlsteuerung als auch bei Prozess-Regelung aktiv.Bei Drehzahlsteuerung kann die aktuelle Temperaturdurch Anschluss eines Temperaturtransmitters aneinen Istwerteingang angezeigt werden.
 Bei Prozess-Regelung gibt es - grob gesagt -drei Möglichkeiten zur Verwendung der integriertenPID-Regelung und der Sollwert-/Istwertverarbeitung:1. 1 Sollwert und 1 Istwert2. 1 Sollwert und 2 Istwerte
 3. 2 Sollwerte und 2 Istwerte
 1 Sollwert und 1 IstwertWenn nur ein Sollwert- und ein Istwertsignal verwendetwerden, wird Parameter 418, Sollwert 1, zumFernsollwert addiert. Die Summe von Fernsollwertund Sollwert 1 wird der resultierende Sollwert, derdann mit dem Istwersignal verglichen wird.
 1 Sollwert und 2 IstwerteGenau wie in der oben beschriebenen Situationwird der Fernsollwert zum Sollwert 1 in Parameter418 hinzuaddiert. Je nach der in Parameter 417,Istwert-Funktion, ausgewählten Istwertfunktion wirddas Istwertsignal berechnet, mit dem die Summe derSollwerte und der Einstellwert verglichen werden soll.Eine Beschreibung der einzelnen Istwertfunktionenwird unter Parameter 417, Istwert-Funktion, geliefert .
 2 Sollwerte und 2 IstwerteVerwendet in Zweizonenregelung, wo mit der inParameter 417, Istwert-Funktion, ausgewähltenFunktion der zum Fernsollwert zu addierendeSollwert berechnet wird.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 416 Istwertumwandlung
 (ISTWERT-KONV.)
 Wert:✭ Linear (LINEAR) [0]
 Radiziert (RADIZIERT) [1]
 Funktion:In diesem Parameter wird eine Funktion ausgewählt,die ein angeschlossenes Istwertsignal vom Prozessin einen Istwert umwandelt, der der Quadratwurzeldes angeschlossenen Signals entspricht.Dies wird z. B. verwendet, wenn die Regulierungeines Durchflusses (Menge) auf Basis des Drucksals Istwertsignal erforderlich ist (Durchfluss= Konstante x √Druck). Diese Umwandlungermöglicht das Einstellen des Sollwerts, so dasses eine lineare Verbindung zwischen dem Sollwertund dem erforderlichen Durchfluss gibt. SieheZeichnung in der nächsten Spalte.Istwertumwandlung sollte nicht verwendetwerden, wenn in Parameter 417, Istwert-Funktion,Zweizonenregulierung ausgewählt ist.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wenn Linear [0] ausgewählt ist, sind das Istwertsignalund der Istwert proportional.Wenn Radiziert [1] ausgewählt ist, wandelt derFrequenzumrichter das Istwertsignal in einenradizierten Istwert um.
 417 Istwert-Funktion(2 ISTWERT-FUNKTION.)
 Wert:Minimum (MINIMUM) [0]
 ✭ Maximum (MAXIMUM) [1]Summe (SUMME) [2]Differenz (DIFFERENZ) [3]Mittelwert (MITTELWERT) [4]2-Zonen-Minimum (2 ZONEN MINIMUM) [5]2-Zonen-Maximum (2 ZONEN MAXIMUM) [6]Nur Istwert 1 (NUR ISTWERT 1) [7]Nur Istwert 2 (NUR ISTWERT 2) [8]
 Funktion:Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl einerBerechnungsmethode für den Fall, dass zweiIstwert-Signale verwendet werden.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Beschreibung der Auswahl:
 Falls Minimum [0] ausgewählt wird, vergleicht derFrequenzumrichter Istwert 1 mit Istwert 2 und regeltauf der Basis des niedrigeren Istwerts.Istwert 1 = Summe von Pparameter 535 Bus-Istwert 1und dem Istwert-Signalwert von Klemme 53. Istwert2 = Summe von Parameter 536, Bus-Istwert 2 unddem Istwert-Signalwert von Klemme 54.
 Falls Maximum [1] ausgewählt wird, vergleicht derFrequenzumrichter Istwert 1 mit Istwert 2 und regeltauf der Basis des höheren Istwertes.Falls Summe [2] ausgewählt wird, bildet derFrequenzumrichter die Summe aus Istwert 1und Istwert 2. Bitte beachten Sie, dass derFernsollwert zu Sollwert 1 addiert wird.Falls Differenz [3] ausgewählt wird, subtrahiert derFrequenzumrichter Istwert 1 von Istwert 2.Falls Mittelwert [4] ausgewählt wird, berechnetder Frequenzumrichter den Mittelwert aus Istwert1 und Istwert 2. Bitte beachten Sie, dass derFernsollwert zu Sollwert 1 addiert wird.
 Falls 2-Zonen Minimum [5] ausgewählt wird, berechnetder Frequenzumrichter die Differenz zwischen Sollwert 1und Istwert 1 sowie zwischen Sollwert 2 und Istwert 2.Im Anschluss an diese Berechnung verwendetder Frequenzumrichter die größere Differenz. Einepositive Differenz (Sollwert ist höher als Istwert) iststets größer als eine negative Differenz.Falls die Differenz zwischen Sollwert 1 und Istwert1 die größere Differenz darstellt, wird Parameter418, Sollwert 1, zum Fernsollwert addiert.Falls die Differenz zwischen Sollwert 2 und Istwert 2 diegrößere Differenz darstellt, wird der Fernsollwert zumWert von Parameter 419, Sollwert 2, addiert. Falls2-Zonen Maximum [6] ausgewählt wird, berechnet derFrequenzumrichter die Differenz zwischen Sollwert 1und Istwert 1 sowie zwischen Sollwert 2 und Istwert 2.Im Anschluss an diese Berechnung verwendetder Frequenzumrichter die kleinere Differenz. Einenegative Differenz (Sollwert niedriger als Istwert) iststets kleiner als eine positive Differenz.Falls die Differenz zwischen Sollwert 1 und Istwert 1die kleinere Differenz darstellt, wird der Fernsollwertzum Wert von Parameter 418, Sollwert 1, addiert.Falls die Differenz zwischen Sollwert 2 und Istwert 2die kleinere Differenz darstellt, wird der Fernsollwertzum Wert von Parameter 419, Sollwert 2, addiert.
 Wird Nur Istwert 1 [7] ausgewählt, wird Klemme 53als Istwert-Signal gelesen und Klemme 54 ignoriert.Istwert 1 wird zur Antriebssteuerung mit Sollwert 1verglichen. Wird Nur Istwert 2 [7] ausgewählt, wirdKlemme 54 als Istwert-Signal gelesen und Klemme
 53 ignoriert. Istwert 2 wird zur Steuerung desFrequenzumrichters mit Sollwert 2 verglichen.
 418 Sollwert 1(SOLLWERT 1)
 Wert:SollwertMIN - SollwertMAX ✭ 0.000
 Funktion:Sollwert 1 wird bei der Prozessregelung als Sollwertim Vergleich mit den Istwerten verwendet. SieheBeschreibung zu Parameter 417, Istwert-Funktion.Der Sollwert kann durch digitale, analogeoder Bus-Sollwerte beeinflusst werden, sieheSollwertverarbeitung. Wird in Prozess-Regelung [1]Parameter 100, Konfiguration, verwendet .
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Wert ein. DieAuswahl der Prozesseinheit erfolgt in Parameter415, Prozesseinheiten.
 419 Sollwert 2(SOLLWERT 2)
 Wert:SOLLWMIN - SOLLWMAX ✭ 0.000
 Funktion:Sollwert 2 wird bei der Prozessregelung als Sollwertim Vergleich mit den Istwerten verwendet. SieheBeschreibung von Parameter 417 Istwertfunktion.Der Sollwert kann durch digitale, analogeoder Bus-Signale beeinflusst werden, sieheSollwertverarbeitung.Wird in Prozessregelung [1] Parameter 100Konfiguration verwendet, jedoch nur, wennZweizonen-Minimum/Maximum in Parameter 417Istwertfunktion ausgewählt wurde.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie den gewünschten Wert ein. DieAuswahl der Prozesseinheit erfolgt in Parameter415, Prozesseinheiten.
 420 Regler-Funktion
 (REGLER-FUNKTION)
 Wert:✭ Normal (NORMAL) [0]
 Invers (INVERS) [1]
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Funktion:Hier kann ausgewählt werden, ob der Prozessreglerdie Ausgangsfrequenz bei Abweichung zwischenSollwert/Istwert und dem tatsächlichen Prozesszustanderhöhen/verringern soll.Wird in Prozess-Regelung [1] (Parameter100) verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wenn der Frequenzumrichter die Ausgangsfrequenz imFalle eines Ansteigens des Istwertsignals reduzierensoll, wählen Sie Normal [0] aus.Wenn der Frequenzumrichter die Ausgangsfrequenzim Falle eines Ansteigens des Istwertsignals erhöhensoll, wählen Sie Invers [1] aus.
 421 Regler Windup
 (REGLER WINDUP)
 Wert:Aus (BLOCKIERT) [0]
 ✭ Ein (WIRKSAM) [1]
 Funktion:Hier kann ausgewählt werden, ob der Prozessreglerweiterhin mit dem Ausregeln einer Regelabweichungfortfahren soll, obwohl eine Erhöhung bzw.Verringerung der Ausgangsfrequenz nicht möglich ist.Wird in Prozessregelung [1] (Parameter 100) verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die Werkseinstellung ist Wirksam [1], was dazuführt, dass das Integrationsglied der aktuellenAusgangsfrequenz angepasst wird, wenn entwederdie Stromgrenze, Spannungsgrenze oder diemaximale bzw. minimale Frequenz erreicht ist.Der Prozessregler schaltet erst dann wieder zu,wenn die Regelabweichung entweder Null istoder ihr Vorzeichen geändert hat.Wählen Sie Blockiert [0] aus, wenn der Integratorweiterhin wegen der Regelabweichung integrierensoll, obwohl diese sich nicht ausregeln lässt.
 ACHTUNG!:Die Auswahl von Blockiert [0] führt dazu,dass im Falle einer Vorzeichenänderung derRegelabweichung der Integrator erst von einem
 Niveau herabintegrieren muss, das durch eine frühereRegelabweichung erreicht worden war. Erst danacherfolgt eine Änderung der Ausgangsfrequenz.
 422 Reglerstartfrequenz
 (REGLERSTARTFREQ.)
 Wert:fMIN - fMAX (Parameter 201 und 202) ✭ 0 Hz
 Funktion:Bei einem Startsignal wird der Frequenzumrichtergemäß Drehzahlsteuerung [0] mit Ausführungder Rampe reagieren. Erst bei Erreichen derprogrammierten Startfrequenz erfolgt der Wechselzu Prozess-Regelung [1]. Dies ermöglicht dasEinstellen einer Frequenz entsprechend derDrehzahl, mit der der Prozess normalerweiseabläuft. Auf diese Weise lässt sich der gewünschteProzesszustand schneller erreichen.Wird in Prozess-Regelung [1] (Parameter100) verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen sie die gewünschte Startfrequenz ein.
 ACHTUNG!:Wenn der Frequenzumrichter vor Erreichen dergewünschten Startfrequenz die Stromgrenzeerreicht, wird der Prozessregler nicht
 aktiviert. Um den Regler dennoch aktivieren zukönnen, muss die Startfrequenz auf die aktuelleAusgangsfrequenz gesenkt werden. Dies kannim Betriebszustand erfolgen.
 ACHTUNG!:Die Reglerstartfrequenz wird immer imRechstdrehfeld verwendet.
 423 Proportionalverstärkung
 (P-VERSTÄRKUNG)
 Wert:0.00 - 10.00 ✭ 0.01
 Funktion:Die Proportionalverstärkung gibt an, um welchenFaktor die Regelabweichung zwischen Sollwert-und Istwertsignal verstärkt werden soll.Wird in Prozess-Regelung [1] (Parameter100) verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 Eine schnelle Regelung wird bei hoher Verstärkungerzielt. Ist die Verstärkung jedoch zu hoch, kannder Prozess instabil werden.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 424 PID Anlauffrequenz
 (INTEGRATIONSZEIT)
 Wert:0.01 - 9999.00 s (AUS) ✭ AUS
 Funktion:Der Integrator sorgt für eine konstante Änderung derAusgangsfrequenz während konstanter Abweichungzwischen Sollwert und Istwertsignal.Je größer die Abweichung, desto schneller steigtdie Verstärkung durch den Integrator. Die vomIntegrator benötigte Zeit zum Erreichen derselbenVerstärkung wie die Proportionalverstärkung für einebestimmte Abweichung ist die Integrationszeit.Wird bei Prozeßregelung mit Istwertrückführung[1] (Parameter 100) benutzt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Es wird eine schnelle Regelung bei kurzerIntegrationszeit erreicht. Ist diese Zeit jedochzu kurz, so kann der Prozeß aufgrund vonÜberschwingen instabil werden.
 Ist die Integrationszeit zu lang, so kann es zu großenAbweichungen vom gewünschten Sollwert kommen,da der Prozeßregler länger braucht,um die vorliegende Regelabweichung auszuregeln.
 ACHTUNG!:Es muß ein anderer Wert als AUS gesetztwerden, andernfalls ist eine korrekte PIDFunktion nicht möglich.
 425 Regler-Differenzierungszeit
 (DIFFERENT.-ZEIT)
 Wert:0,00 (AUS) - 10,00 Sek. ✭ AUS
 Funktion:Der Differentiator reagiert nicht auf eine konstanteRegelabweichung. Er wirkt nur bei Änderungender Regelabweichung. Je schneller sich dieRegelabweichung ändert, desto höher wird dieVerstärkung des Differentiators. Die Verstärkungist proportional zur Geschwindigkeit, mit der sichdie Regelabweichung ändert.Wird in Prozess-Regelung [1] (Parameter100) verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 Eine schnelle Regelung wird durch eine langeDifferenzierungszeit erzielt. Ist diese Zeit jedoch zu lang,kann der Prozess durch Übersteuerung instabil werden.
 426 Regler-Differenzierungsgrenze
 (DIFFERENT.GRENZE)
 Wert:5.0 - 50.0 ✭ 5.0
 Funktion:Für die Verstärkung des Differentiators kann einGrenzwert eingestellt werden. Die Verstärkung desDifferentiators steigt bei schnellen Änderungen,weshalb eine Begrenzung der Verstärkung nützlichsein kann. Auf diese Weise wird eine realeDifferentiatorverstärkung bei langsamen Änderungenund eine konstante Differentiatorverstärkung beischnellen Änderungen der Regelabweichung erreicht.Wird in Prozess-Regelung [1] (Parameter100) verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 Gewünschten Grenzwert für die Differentia-torverstärkung auswählen.
 427 Regler-Tiefpassfilterzeit
 (TIEFPASSFILTER)
 Wert:0.01 - 10.00 ✭ 0.01
 Funktion:Welligkeiten (Rippel) des Istwertsignals werden durchdas Tiefpaßfilter gedämpft, um ihren Einfluß auf dieProzessregelung zu mindern. Dies kann von Vorteilsein, wenn das Signal stark gestört ist.Wird in Prozess-Regelung [1] (Parameter100) verwendet.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wählen Sie die gewünschte Zeitkonstante (τ) aus.Wird eine Zeitkonstante (τ) von 0,1 s programmiert,so ist die Eckfrequenz des Tiefpassfilters 1/0,1 = 10RAD/Sek., was (10/(2 xπ)) = 1,6 Hz entspricht.Der Prozessregler wird daher nur ein Istwertsignalregeln, das mit einer Frequenz von unter 1,6 Hz oszilliert.Wenn das Istwertsignal mit einer Frequenz von über1,6 Hz oszilliert, wird der PID-Regler nicht reagieren.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ACHTUNG!:Sie sollten sich bewusst sein, dass derFrequenzumrichter nur eine Komponenteder HLK-Anlage ist. Die richtige Funktion
 des Notfallbetriebs hängt von der richtigenAuslegung und Auswahl der Systemkomponentenab. Lüftungsanlagen, die in lebenswichtigenAnwendungen arbeiten, müssen von den örtlichenFachbehörden für Brandschutz geprüft werden. EineNichtunterbrechung des Frequenzumrichtersaufgrund seines Notfallbetriebs kann zuÜberdruck führen und Beschädigungen an derHLK-Anlage und ihren Komponenten, darunterRegelklappen und Luftkanäle, verursachen. DerFrequenzumrichter an sich kann beschädigtwerden und Schäden oder Feuer verursachen.Danfoss A/S übernimmt keine Verantwortung fürFehler, Fehlfunktionen, Personenschäden oderandere Schäden am Frequenzumrichter selbstoder an den enthaltenen Bauteilen, HLK-Anlagenund darin enthaltenen Bauteilen oder anderenSachgegenständen, wenn der Frequenzumrichterfür Notfallbetrieb programmiert wurde. Unterkeinen Umständen ist Danfoss dem Endanwenderoder einer anderen Partei gegenüber fürmittelbare oder unmittelbare Schäden, Sonder-oder Folgeschäden oder Verluste dieser Parteiinfolge der Programmierung und des Betriebs desFrequenzumrichters im Notfallbetrieb haftbar.
 430 Notfallbetrieb(NOTFALLBETRIEB)
 Wert:✭ Aus (BLOCKIERT) [0]
 Drehzahlsteuerung vorwärts(DREHZAHLSTEUERUNG VOR) [1]Drehzahlsteuerung rückwärts(DREHZAHLSTEUERUNG RÜCK.) [2]Drehzahlsteuerung vor überbrückt(DRZ.-STRG. VOR-ÜBERBRÜCKT) [3]
 Funktion:Die Funktion zum Notfallbetrieb dient dazusicherzustellen, dass der VLT 6000 ohneUnterbrechung betrieben werden kann. Diesheißt, dass die meisten Alarme und Warnungennicht zu einer Abschaltung führen und dieAbschaltblockierung deaktiviert ist. Dies ist beiBränden oder anderen Notfällen nützlich. Bis dieMotordrähte oder der Frequenzumrichter selbstzerstört sind, wird jeder nur mögliche Versuch zumfortgesetzten Betrieb unternommen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Ist Blockiert [0] gewählt, ist der Notfallbetriebunabhängig von der Auswahl in Parameter300 und 301 deaktiviert.Ist Drehzahlsteuerung vorwärts [1] gewählt, läuft derFrequenzumrichter im drehzahlgesteuerten Rechtslaufmit der in Parameter 431 gewählten Frequenz.Ist Drehzahlsteuerung rückwärts [2] gewählt, läuft derFrequenzumrichter im drehzahlgesteuerten Lilnkslaufmit der in Parameter 431 gewählten Frequenz.Ist Drehzahlsteuerung vorwärts überbrückt [3] gewählt,läuft der Frequenzumrichter im drehzahlgesteuertenRechtslauf mit der in Parameter 431 gewähltenFrequenz. Tritt ein Alarm auf, schaltet derFrequenzumrichter nach der in Parameter 432gewählten Zeitverzögerung ab.
 431 Notfallbetrieb-Sollwertfrequenz, Hz
 (NOTFALLBETRIEB FREQ.)
 Wert:0,0 - fmax ✭ 50,0 Hz
 Funktion:Die Notfallbetriebfrequenz ist die festeAusgangsfrequenz, die bei Aktivierung desNotfallbetriebs über Klemme 16 oder 17 benutzt wird.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte im Notfallbetrieb zubenutzende Ausgangsfrequenz ein.
 432 Verzögerung Notfallbetrieb überbrückt, s
 (VERZÖG. NOTFALL ÜBERBRÜCKT)
 Wert:0 - 600 s ✭ s
 Funktion:Diese Zeitverzögerung wird verwendet, fallsder Frequenzumrichter aufgrund eines Alarmsabschaltet. Nach einer Abschaltung undabgelaufener Verzögerungszeit wird ein Ausganggesetzt. Weitere Informationen entnehmen Siebitte der Beschreibung des Notfallbetriebs undParametern 319, 321, 323 und 326.
 Beschreibung der Auswahl:
 Stellen Sie die gewünschte Zeitverzögerung vorAbschaltung und Setzen des Ausgangs ein.
 483 Dynamische Zwischenkreiskompensation
 (ZWISCHENKREISKOMP.)
 Wert:Aus [0]
 ✭ Ein [1]
 Funktion:Der Frequenzumrichter besitzt ein technisches Merkmal,das dafür sorgt, dass die Ausgangsspannungvon Spannungsschwankungen im Zwischenkreisunabhängig ist, die etwa durch schnelle Schwankungenin der Versorgungsspannung verursacht werdenkönnen. Der Vorteil ist ein sehr konstantes Drehmomentan der Motorwelle (niedrige Drehmoment-Welligkeit)unter den meisten Netzbedingungen.
 Beschreibung der Auswahl:
 In einigen Fällen kann diese dynamische KompensationResonanzen im Zwischenkreis auslösen und solltedann deaktiviert werden. Im typischen Fall wird eineLeitungsdrossel oder ein passiver Oberwellenfilter (z. B.Filter AHF 005/010) in die Netzspannungsversorgungzum Frequenzumrichter installiert, um Oberwellen zuunterdrücken. Das Auftreten ist auch bei Stromnetzenmit niedrigem Kurzschlussverhältnis möglich.
 500 - 566 Serielle KommunikationWert:Das vorliegende Handbuch enthält nicht die
 Informationen zur Benutzung der seriellen SchnittstelleRS 485. Fordern Sie bitte bei Danfoss dasProjektierungshandbuch VLT 6000 HVAC an.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Wartungsfunktionen 600-631Diese Parametergruppe umfasst Funktionen wieBetriebsdaten, Datenprotokoll und Fehlerprotokoll.
 Zudem beinhaltet sie Information zu denTypenschilddaten des Frequenzumrichters.Diese Wartungsfunktionen sind sehr nützlich bei derBetriebs- und Fehleranalyse in einer Installation.
 600-605 Betriebsdaten
 Wert:ParameterNr.
 BeschreibungBetriebsdaten:
 Anzeigetext Einheit Bereich
 600 Betriebsstunden (BETRIEBSSTUNDEN) Stunden 0 - 130,000.0601 Betriebsstunden (MOTORLAUFSTUNDEN) Stunden 0 - 130,000.0602 Zähler-kWh (kWh-ZÄHLER) kWh -603 Anzahl d. Einschaltungen (NETZEINSCHALT) Anzahl 0 - 9999604 Anzahl der Überhitzungen. (UEBERTEMPERATUR) Zahl. 0 - 9999605 Anzahl der
 Überspannungen(UEBERSPANNUNGEN) Zahl. 0 - 9999
 Funktion:Diese Parameter können über die serielleSchnittstelle ausgelesen und über das Display inden Parametern angezeigt werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Parameter 600, Betriebsstunden:Angabe der Anzahl Stunden, die der Frequenzumrichterin Betrieb war. Dieser Wert wird jede Stunde sowie beiTrennung der Stromversorgung zum Gerät gespeichert.Dieser Wert kann nicht zurückgesetzt werden.
 Parameter 601, Motorlaufstunden:Gibt die Anzahl der Motorlaufstunden seit demZurücksetzen in Parameter 619, RückstellungStundenzähler, an. Dieser Wert wird jedeStunde sowie bei Trennung der Stromversorgungzum Gerät gespeichert.
 Parameter 602, kWh-Zähler:Gibt die Ausgangsleistung des Frequenzumrichtersan. Die Berechnung basiert auf dem Mittelwert übereine Stunde in kWh. Dieser Wert kann in Parameter618, Reset kWh-Zähler, zurückgesetzt werden .
 Parameter 603, Anzahl der Einschaltungen:Gibt die Anzahl von Einschaltungen derVersorgungsspannung zum Frequenzumrichter an.
 Parameter 604, Anzahl der Überhitzungen:Gibt die Anzahl der Übertemperaturfehler amKühlkörper des Frequenzumrichters an.
 Parameter 605, Anzahl d. Überspannungen:Gibt die Anzahl der Überspannungen in derZwischenkreisspannung des Frequenzumrichtersan. Die Zählung erfolgt nur, wenn Alarm 7,Überspannung, aktiv ist.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 606 - 614 Datenprotokoll
 Wert:Parameter-Nr.
 BeschreibungDatenprotokoll:
 Anzeigetext Einheit Bereich
 606 Digitaler Eingang (SP. DIGITALEING) Dezimale 0 - 255607 Steuerwort (SP. BUS BEFEHLE) Dezimale 0 - 65535608 Zustandswort (SP. ZUSTANDSWORT) Dezimale 0 - 65535609 Sollwert (SP. SOLLWERT) % 0 - 100610 Istwert (SP. ISTWERT) Par. 414 -999.999,999 -
 999.999,999611 Ausgangsfrequenz (SP. MOTORFREQ.) Hz 0.0 - 999.9612 Ausgangsspannung (SP. MOTORSPAN.) Volt 50 - 1000613 Ausgangsstrom (SP. MOTORSTROM) A 0.0 - 999.9614 Zwischenkreisspan-
 nung(SP. DC SPANNUNG) Volt 0.0 - 999.9
 Funktion:Mit diesen Parametern ist die Anzeige von bis zu20 gespeicherten Werten (Datenprotokollen) möglich- wobei [1] das neueste und [20] das ältesteProtokoll ist. Wurde ein Startbefehl gegeben, wirdalle 160 ms ein neuer Eintrag im Datenprotokollvorgenommen. Gibt es eine Abschaltung oderist der Motor angehalten, werden die 20 letztenDatenprotokolleinträge gespeichert, und die Wertesind im Display abrufbar. Nützlich ist diese Funktion imFall von Wartungsarbeiten nach einer Störung.Die Datenprotokollnummer wird in eckigenKlammern angegeben, z.B. [1].
 175Z
 A449
 .10
 63,0%EXT. SOLLWERT, %
 606 SP. DIGITALEING
 [0] 40
 Die Datenprotokolle [1]-[20] können durch Drücken von[CHANGE DATA] und den Tasten [+/-] zum Ändernder Datenprotokollnummern gelesen werden.Die Parameter 606-614, Datenprotokoll , können auchüber die serielle Schnittstelle ausgelesen werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Parameter 606, Datenprotokoll: Digitaler Eingang:Hier werden die neuesten Protokolldaten inDezimalcode angezeigt, die den Zustand der digitalenEingänge wiedergeben. Übertragen in Binärcodeentspricht Klemme 16 dem Bit ganz links und demDezimalcode 128. Klemme 33 entspricht dem Bitganz rechts und damit dem Dezimalcode 1.Die Tabelle kann z.B. zur Konvertierung einerDezimalzahl in Binärcode verwendet werden
 Digital 40 entspricht z.B. binär 00101000. Dienächstkleinere Dezimalzahl ist 32, die einem Signalan Klemme 18 entspricht. 40-32 = 8 entsprichtdem Signal an Klemme 27.
 Klemme 16 17 18 19 27 29 32 33Dezimalzahl 128 64 32 16 8 4 2 1
 Parameter 607, Datenprotokoll: Steuerwort:Hier werden die neuesten Protokolldatenin Dezimalcode für das Steuerwort desFrequenzumrichters geliefert. Das abgeleseneSteuerwort kann nur über die serielle Schnittstelleverändert werden.Das Steuerwort wird als Dezimalzahl abgelesen, diein Hex-Code umgewandelt werden muss.Parameter 608, Datenprotokoll: Zustandswort:Liefert die neuesten Protokolldaten in Dezimalcodefür das Zustandswort.Das Zustandswort wird als Dezimalzahl abgelesen,die in Hex-Code umgewandelt werden muss.Parameter 609, Datenprotokoll: Sollwert:Liefert die neuesten Protokolldaten für denresultierenden Sollwert.
 Parameter 610, Datenprotokoll: Istwert:Liefert die neuesten Protokolldaten für das Istwertsignal.
 Parameter 611, Datenprotokoll: Aus-gangsfrequenz:Liefert die neuesten Protokolldaten über dieAusgangsfrequenz.
 Parameter 612, Datenprotokoll: Aus-gangsspannung:Liefert die neuesten Protokolldaten zurAusgangsspannung.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Parameter 613, Datenprotokoll: Ausgangsstrom:Liefert die neuesten Protokolldaten zumAusgangsstrom.
 Parameter 614, Datenprotokoll: DC-Spannung:Liefert die neuesten Protokolldaten zurZwischenkreisspannung.
 615 Fehlerprotokoll: Fehlercode
 (F.SP. FEHLERCODE)
 Wert:[Index 1 - 10] Fehlercode: 0 - 99
 Funktion:Mithilfe dieses Parameters kann der Grund für eineAbschaltung des Frequenzumrichters ermittelt werden.Es sind 10 [1-10] Protokollwerte gespeichert.Die niedrigste Protokollnummer [1] enthält denneuesten/zuletzt gespeicherten Datenwert und diehöchste Protokollnummer [10] den ältesten Datenwert.Bei einer Abschaltung des Frequenzumrichterskönnen die entsprechende Ursache, die Zeit undeventuell auch die Werte für Ausgangsstrom bzw.Ausgangsspannung angezeigt werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Angabe als ein Fehlercode, dessen Nummersich auf eine Tabelle unter Liste der Warn-und Alarmmeldungen bezieht.Das Fehlerprotokoll wird nur nach manuellerInitialisierung zurückgesetzt. (Siehe ManuelleInitialisierung).
 616 Fehlerprotokoll: Zeit
 (F.-SP: ZEIT)
 Wert:[Index 1 - 10] Stunden: 0 - 130,000.0
 Funktion:Dieser Parameter ermöglicht das Auslesen derGesamtanzahl von Betriebsstunden gemeinsammit den zehn letzten Abschaltungen.Es sind 10 [1]-[10] Protokollwerte gespeichert.Die niedrigste Protokollnummer [1] enthältden neuesten/zuletzt gespeicherten Datenwert,während die höchste Protokollnummer [10] denältesten Datenwert enthält.
 Beschreibung der Auswahl:
 Das Fehlerprotokoll wird nur nach manuellerInitialisierung zurückgesetzt. (Siehe ManuelleInitialisierung).
 617 Fehlerprotokoll: Wert
 (F-SP. WERT)
 Wert:[Index 1 -10] Wert: 0 - 9999
 Funktion:Mithilfe dieses Parameters lässt sich Wert, bei demeine Abschaltung auftrat, ermitteln. Die Einheitdes Wertes hängt von dem in Parameter 615,Fehlerprotokoll: Fehlercode, aktiven Alarm ab.
 Beschreibung der Auswahl:
 Das Fehlerprotokoll wird nur nach manuellerInitialisierung zurückgesetzt. (Siehe ManuelleInitialisierung.)
 618 Rückstellen des kWh-Zählers(RESET KWH-ZÄHLER)
 Wert:✭ Keine Rückstellung (KEIN RESET) [0]
 Zurücksetzung (RESET) [1]
 Funktion:Zurücksetzung von Parameter 602, kWh-Zähler , auf Null.
 Beschreibung der Auswahl:
 Bei Auswahl von Reset [1] und bei Betätigen der Taste[OK] wird der kWh-Zähler des Frequenzumrichters aufNull zurückgestellt. Dieser Parameter kann über dieserielle RS-485-Schnittstelle nicht gewählt werden.
 ACHTUNG!:Mit der Betätigung der [OK]-Taste wirddie Nullstellung ausgeführt.
 619 Rückstellen des Betriebsstundenzählers(RÜCK STD. ZÄHLER)
 Wert:✭ Keine Rückstellung (KEIN RESET) [0]
 Zurücksetzung (RESET) [1]
 Funktion:Rückstellen von Parameter 601, Motorlauf-stunden , auf Null.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Beschreibung der Auswahl:
 Bei Auswahl von Reset [1] und bei Betätigen derTaste [OK] wird Parameter 601, Motorlaufstunden,zurückgestellt. Dieser Parameter kann über die serielleRS-485-Schnittstelle nicht gewählt werden.
 ACHTUNG!:Mit der Betätigung der [OK]-Taste wirddie Nullstellung ausgeführt.
 620 Betriebsart(BETRIEBSART)
 Wert:✭ Normale Funktion (NORMAL BETRIEB) [0]
 Funktion mit deaktiviertem Wechselrichter(INVERTER BLOCKIERT) [1]Steuerkartentest (STEUERKARTENTEST) [2]Initialisierung (INITIALISIERUNG) [3]
 Funktion:Dieser Parameter kann außer für die normale Funktionfür zwei verschiedene Tests benutzt werden.Es ist darüber hinaus möglich, einen Reset aufdie Standard-Werkseinstellungen für alle Setupsmit Ausnahme von Parametern 500 Adresse, 501Baudrate, 600-605 Betriebsdaten und 615-617Fehlerprotokoll durchzuführen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Normale Funktion [0] dient zum Normalbetriebdes Motors.Funktion mit deaktiviertem Wechselrichter [1] wirdgewählt, wenn der Einfluß des Steuersignals auf dieSteuerkarte und die Funktionen kontrolliert werdensoll, ohne daß die Motorwelle läuft.Steuerkartentest [2] wird gewählt, wenn die AnalogundDigitaleingänge und die Analog- und Digitalausgänge,die Relaisausgänge und die Steuerspannung von+10 V kontrolliert werden sollen.Für diesen Test ist ein Prüfstecker mit internenAnschlüssen erforderlich.Der Prüfstecker für den Steuerkartentest [2] istfolgendermaßen konfiguriert:
 verbinden 4-16-17-18-19-27-29-32-33;verbinden 5-12;verbinden 39-20-55;verbinden 42 - 60;verbinden 45-53-54.
 Gehen Sie beim Steuerkartentest folgendermaßen vor:1. Wählen Sie Steuerkartentest.2. Netzspannung unterbrechen und warten, bis
 die Displaybeleuchtung erlischt.3. Prüfstecker einsetzen (siehe vorherige Spalte)4. Netzspannung wieder einschalten.5. Der Frequenzumrichter erwartet ein Betätigen
 der Taste [OK] (ohne LCP kann der Testnicht durchgeführt werden.)
 6. Der Frequenzumrichter testet die Steuerkarteautomatisch.
 7. Prüfstecker entfernen und die Taste [OK]drükken, wenn auf dem Display "TESTCOMPLETE" erscheint.
 8. Parameter 620 Betriebsart wird automatischauf Normalbetrieb eingestellt.
 Wenn der Steuerkartentest mißlingt, erscheint aufdem Display "TEST FAILED". Die Steuerkartemuß ausgetauscht werden.
 Initialisierung [3] wird gewählt, wenn dieWerkseinstellung des Gerätes gewünscht wird,ohne einen Reset der Parameter 500 Addresse,501 Baudrate, 600-605 Betriebsdaten und 615-617Fehlerprotokoll durchzuführen.
 Vorgehensweise für die Initialisierung:
 1. Initialisierung wählen.2. [OK]-Taste drücken.3. Netzspannung unterbrechen und warten, bis
 die Displaybeleuchtung erlischt.4. Netzspannung wieder einschalten.5. Die Initialisierung aller Parameter in allen Setups wird
 durchgeführt, mit Ausnahme der Parameter 500Addresse, 501 Baudrate, 600-605 Betriebsdatenund 615-617 Fehlerprotokoll .
 Die manuelle Initialisierung ist eine weitere Option.(Siehe Manuelle Initialisierung).
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 655 Fehlerspeicher: Echtzeit
 (F. SP: ECHTZEIT)
 Wert:[Index 1-10] Wert: 000000.0000 - 991231.2359
 Funktion:Dieser Parameter hat eine ähnliche Funktion wieParameter 616. Hier basiert der Speicher allerdings
 auf der Echtzeituhr, nicht den Betriebsstundenab Null. Dies bedeutet, dass ein Datum undeine Uhrzeit gezeigt werden.
 621 - 631 Typenschild
 Wert:
 Parameter- Beschreibung Displaytext
 Nr. Typenschild:
 621 VLT Typ (VLT TYP)
 622 Leistungsteil (VLT LEISTUNG)
 623 VLT-Bestellnummer (VLT-BESTELL NR.)
 624 Software-Version (SOFTWARE VERSION)
 625 LCP-Identifikationsnummer (LCP VERSION)
 626 Datenbank-Identifikationsnummer (DATENBANK ID-NR)
 627 Leistungsteil-Identifikationsnummer (LEISTUNGST. ID-NR)
 628 Anwendungsoption, Typ (OPTION 1 TYP)
 629 Anwendungsoption, Bestellnummer (OPTION 1 BEST. NR)
 630 Kommunikationsoption, Typ (OPTION 2 TYP)
 631 Kommunikationsoption, Bestellnummer (OPTION 2 BEST. NR)
 Funktion:Die Hauptdaten für das Gerät können aus denParametern 621 bis 631 Typenschild über das Displayoder die serielle Kommunikationsschnittstellegelesen werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Parameter 621 Typenschild: VLT-Typ: Die FunktionVLT-Typ gibt die Gerätegröße und die Netzspannungan. Beispiel: VLT 6008 380-460 V.
 Parameter 622 Typenschild: Leistungsteil:Diese Funktion gibt den Typ der in denVLT-Frequenzumrichter eingesetzten Leistungskartean. Beispiel: STANDARD.
 Parameter 623 Typenschild: VLT-Bestellnummer:Diese Funktion gibt die Bestellnummer für denvorhandenen VLT-Typ an. Beispiel: 175Z7805.
 Parameter 624 Typenschild: Software-Version:Diese Funktion gibt die aktuelle Software-Versionsnummer des Gerätes an: Beispiel: V 1.00.
 Parameter 625 Typenschild: LCPIdenti-fikationsnummer: Diese Funktion gibt dieaktuelle LCP-Identifikationsnummer des Gerätesan: Beispiel:ID 1,42 2kB.
 Parameter 626 Typenschild: Datenbank-Identifikationsnummer: Diese Funktion gibtdie aktuelle Datenbank-Identifikationsnummer desGerätes an: Beispiel: ID 1.14.
 Parameter 627 Typenschild: Leistungsteil-Identifikationsnummer: Diese Funktion gibt dieaktuelle Leistungsteil-Identifikationsnummer desGerätes an: Beispiel: ID 1.15.
 Parameter 628 Typenschild: Anwendungsoption,Typ: Diese Funktion gibt den Typ derim VLT-Frequenzumrichter vorhandenenAnwendungsoptionen an.
 Parameter 629 Typenschild: Anwendungsoption,Bestellnummer: Diese Funktion gibt dieBestellnummer der Anwendungsoption an.
 Parameter 630 Typenschild: Kommunika-tionsoption, Typ: Diese Funktion gibt denTyp der im VLT-Frequenzumrichter vorhandenenKommunikationsoptionen an.
 Parameter 631 Typenschild: Kommunikation-soption, Bestellnummer: Diese Funktion gibt dieBestellnummer der Kommunikationsoption an.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ACHTUNG!:Parameter 700-711 für Relaiskarten sind nuraktiviert, wenn eine Relaisoptionskarte in denVLT 6000 HVAC eingesetzt ist.
 700 Relais 6, function
 (RELAY6 FUNCTION)
 703 Relais 7, function
 (RELAY 7 FUNCTION)
 706 Relais 8, function
 (RELAY8 FUNCTION)
 709 Relais 9, function
 (RELAY9 FUNCTION)
 Funktion:Dieser Ausgang aktiviert einen Relaisschalter.Die Relaisausgänge 6/7/8/9 können zur Anzeige vonZustandsmeldungen und Warnungen benutzt werden.Das Relais wird aktiviert, wenn die Bedingungenfür die entsprechenden Datenwerte erfüllt sind.Die Aktivierung/Deaktivierung kann in Parametern701/704/707/708/711 Relais 6/7/8/9, Ein Verzögerungund Parametern 702/705/708/711 Relais 6/7/8/ 9,AUS Verzögerung programmiert werden.
 Beschreibung der Auswahl:
 Siehe Datenauswahl und Anschlüsse inRelaisausgänge.
 701 Relais 6, EIN-Verzögerung
 (RELAIS6 ANZ.VERZ)
 704 Relais 7, EIN-Verzögerung
 (RELAIS7 ANZ.VERZ)
 707 Relais 8, EIN-Verzögerung
 (RELAIS8 ANZ.VERZ)
 710 Relais 9, EIN-Verzögerung
 (RELAIS9 ANZ.VERZ)
 Wert:0 - 600 Sek. ✭ 0 Sek.
 Funktion:Dieser Parameter ermöglicht die Verzögerung derEinschaltzeit der Relais 6/7/8/9 (Klemmen 1-2).
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie den gewünschten Wert ein.
 702 Relais 6, AUS-Verzögerung
 (RELAIS6 ABF.VERZ)
 705 Relais 7, AUS-Verzögerung
 (RELAIS7 ABF.VERZ)
 708 Relais 8, AUS-Verzögerung
 (RELAIS8 ABF.VERZ)
 711 Relais 9, AUS-Verzögerung
 (RELAIS9 ABF.VERZ)
 Wert:0 - 600 Sek. ✭ 0 Sek.
 Funktion:Dieser Parameter ermöglicht die Verzögerung derAusschaltzeit der Relais 6/7/8/9 (Klemmen 1-2).
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie den gewünschten Wert ein.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Elektrische Installation der RelaiskarteDie Relais werden wie nachfolgend gezeigtangeschlossen.
 Relais 6-9:A-B Schließer, A-C ÖffnerMax. 240 V AC, 2 AMax. Querschnitt: 1,5 mm 2 (AWG 28-16).Drehmoment: 0,22 - 0,25 Nm.Schraubengröße: M2.
 Um eine doppelte Isolation herzustellen, mussdie Kunststofffolie gemäß der nachfolgendenZeichnung angebracht werden.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 ■ Beschreibung der Echtzeituhr
 ACHTUNG!:Bitte beachten Sie, dass die folgendenParameter nur angezeigt werden, wenn dieEchtzeituhroption installiert ist! Die Echtzeituhr
 kann die aktuelle Uhrzeit, das Datum und denWochentag zeigen. Die verfügbaren Ziffern legenfest, wie ausführlich die Anzeige sein kann.
 Darüber hinaus dient die Echtzeituhr zum Ausführenvon Ereignissen basierend auf der Uhrzeit. Es könneninsgesamt 20 Ereignisse programmiert werden.Zunächst müssen die aktuelle Uhrzeit und das Datumin Parameter 780 und 781 programmiert werden.Vergleichen Sie bitte dazu die Beschreibung derParameter. Es ist wichtig, dass beide Parameterprogrammiert sind. Dann dienen Parameter 782 bis786 und 789 zum Programmieren der Ereignisse.Stellen Sie zunächst den bzw. die Wochentag(e) inParameter 782 ein, an dem bzw. denen die Aktionstattfinden soll. Programmieren Sie dann die Uhrzeit fürdie Aktion in Parameter 783 und dann die eigentlicheAktion in Parameter 784. Programmieren Sie inParameter 785 die Uhrzeit für das Ende der Aktion undin Parameter 786 die Aus-Aktion. Bitte beachten Sie,dass die Ein-Aktion und die Aus-Aktion in Beziehungzueinander stehen müssen. Es ist z. B. nicht möglich,den Parametersatz über die Ein-Aktion in Parameter784 zu ändern und dann den Frequenzumrichter inParameter 786 zu stoppen. Die folgende Auswahlbezieht sich auf die Optionen in Parameter 784 und786. Daher stehen Auswahl [1] bis [4] in Beziehung,[5] und [8], [9] bis [12], [13] bis [16] und auch [17]und [18] stehen zueinander in Beziehung.
 * KEINE AKTION DEFINIERT [0]SATZ 1 [1]SATZ 2 [2]SATZ 3 [3]SATZ 4 [4]FESTSOLLWERT 1 [5]FESTSOLLWERT 2 [6]FESTSOLLWERT 3 [7]FESTSOLLWERT 4 [8]AUSG.42 AUS [9]OA42 AN [10]AUSG.45 AUS [11]AUSG.45 EIN [12]RELAIS 1 EIN [13]RELAIS 1 AUS [14]RELAIS 2 EIN [15]RELAIS 2 AUS [16]FU-START [17]FU-STOPP [18]
 Es kann gewählt werden, ob eine Aktion beimEinschalten auch ausgeführt werden soll, wenn dieEIN-Zeit schon einige Zeit vergangen ist. Sie könnenauch wählen, vor dem Ausführen der nächsten Aktionauf die nächste EIN-Aktion zu warten Dies wirdin Parameter 789 programmiert. Es ist aber auchmöglich, mehrere Echtzeituhraktionen im gleichenZeitraum zu haben. Relais 1 EIN wird zum Beispielim ersten Ereignis um 10:00 und Relais 2 EIN imzweiten Ereignis um 10:02 ausgeführt, bevor daserste Ereignis beendet ist. Parameter 655 zeigt denFehlerspeicher mit der Echtzeituhr - dieser Parameterist direkt mit Parameter 616 verwandt. Hier basiertder Speicher allerdings auf der Echtzeituhr, nicht denBetriebsstunden ab Null. Dies bedeutet, dass einDatum und eine Uhrzeit gezeigt werden.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 780 Uhr stellen(UHR STELLEN)
 Wert:000000.0000 - 00.01.991231.2359 ✭ 000000.0000
 Funktion:In diesem Parameter werden die Uhrzeit und dasDatum eingestellt und angezeigt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeitzum Starten der Uhr im folgenden Formatein: JJMMTT.HHMMVergessen Sie auch nicht, Parameter 781zu programmieren.
 781 Wochentag stellen
 (WOCHENTAG STELLEN)
 Wert:✭ MONTAG [1]
 DIENSTAG [1]MITTWOCH [3]DONNERSTAG [4]FREITAG [5]SAMSTAG [6]SONNTAG [7]
 Funktion:In diesem Parameter wird der Wochentageingestellt und angezeigt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie den Wochentag zum Starten der Uhr inVerbindung mit der Eingabe in Parameter 780 ein.
 782 Wochentage
 (WOCHENTAGE)
 Wert:✭ AUS [0]
 MONTAG [1]DIENSTAG [1]MITTWOCH [3]DONNERSTAG [4]FREITAG [5]SAMSTAG [6]SONNTAG [7]BELIEBIGER TAG [8]MONTAG BIS FREITAG [9]SA. UND SONNTAG [10]MONTAG BIS DO. [11]FREITAG BIS SONNTAG [12]
 SONNTAG BIS FREITAG [13]
 Funktion:Stellen Sie den Wochentag ein, an dem spezielleAktionen ausgeführt werden sollen.
 Beschreibung der Auswahl:
 Die Auswahl des Wochentags dient dazu, denWochentag zu bestimmen, an dem eine Aktionausgeführt werden muss.
 783 EIN um(EIN UM)
 Wert:[Index 00 - 20] 00.00 - 23.59 ✭ 00.00
 Funktion:Der Eintrag "EIN um" gibt an, um welche Uhrzeit dieentsprechende EIN-Aktion stattfinden wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie die Zeit ein, zu der die EIN-Aktionstattfinden soll.
 784 EIN-Aktion(EIN-AKTION)
 Wert:✭ KEINE AKTION DEFINIERT [0]
 SATZ 1 [1]SATZ 2 [2]SATZ 3 [3]SATZ 4 [4]FESTSOLLWERT 1 [5]FESTSOLLWERT 2 [6]FESTSOLLWERT 3 [7]FESTSOLLWERT 4 [8]AUSG.42 AUS [9]AUSG.42 EIN [10]AUSG.45 AUS [11]AUSG.45 EIN [12]RELAIS 1 EIN [13]RELAIS 1 AUS [14]RELAIS 2 EIN [15]RELAIS 2 AUS [16]FU-START [17]FU-STOPP [18]
 Funktion:Hier wird eine auszuführende Aktion ausgewählt.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
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 Beschreibung der Auswahl:
 Wenn die Zeit in Parameter 782 vergangen ist, wirddie Aktion im entsprechenden Index ausgeführt.Satz 1 bis 4 [1] - [4] ist einfach die Auswahl vonParametersätzen. Die Echtzeituhr (RTC) umgehtdie Satzauswahl über Digitaleingange und denBuseingang. Festsollwert [5] - [8] ist die Auswahldes Festsollwerts. Die Echtzeituhr (RTC) umgehtdie Festsollwertauswahl über Digitaleingänge undden Buseingang. AUSG.42 und AUSG.45 sowieRelais 1 und 2 [9] - [16] aktivieren oder deaktiviereneinfach die Ausgänge. Frequenzumrichter-Start [17]startet den Frequenzumrichter. Der Befehl wirdüber die Digitaleingangsbefehle und den Busbefehlmit logischem UND oder ODER versehen. Dieshängt jedoch von der Auswahl in Parameter 505ab. Frequenzumrichter-Stopp [18] stoppt denFrequenzumrichter einfach wieder.
 785 AUS um(AUS UM)
 Wert:[Index 00 - 20] 00.00 - 23.59 ✭ 00.00
 Funktion:Der Eintrag "AUS um" gibt an, um welche Uhrzeit dieentsprechende AUS-Aktion stattfinden wird.
 Beschreibung der Auswahl:
 Geben Sie die Zeit ein, zu der die AUS-Aktionstattfinden soll.
 786 AUS-Aktion(AUS-AKTION)
 Wert:✭ KEINE AKTION DEFINIERT [0]
 SATZ 1 [1]SATZ 2 [2]SATZ 3 [3]SATZ 4 [4]FESTSOLLWERT 1 [5]FESTSOLLWERT 2 [6]FESTSOLLWERT 3 [7]FESTSOLLWERT 4 [8]AUSG.42 AUS [9]AUSG.42 EIN [10]AUSG.45 AUS [11]AUSG.45 EIN [12]RELAIS 1 EIN [13]RELAIS 1 AUS [14]RELAIS 2 EIN [15]
 RELAIS 2 AUS [16]FU-START [17]FU-STOPP [18]
 Funktion:Hier wird eine auszuführende Aktion ausgewählt.
 Beschreibung der Auswahl:
 Wenn die Zeit in Parameter 784 vergangen ist, wirddie Aktion im entsprechenden Index ausgeführt. Umdie Funktion sicher zu machen, kann nur ein aufParameter 783 bezogener Befehl ausgeführt werden.
 789 RTC-Start(RTC-START)
 Wert:Ausführen bei Aktionen (AUSFÜHREN BEI AKTIONEN)[0]
 ✭ Warten auf Aktion (WARTEN AUF AKTION) [1]
 Funktion:Entscheiden Sie, wie der Frequenzumrichter nachdem Einschalten auf Aktionen reagiert.
 Beschreibung der Auswahl:
 Es kann gewählt werden, ob eine Aktion beimEinschalten auch ausgeführt werden soll, wenn dieEIN-Zeit schon einige Zeit vergangen ist [0]. Sie könnenauch wählen, vor dem Ausführen auf die nächsteEIN-Aktion zu warten [1]. Wenn die Echtzeituhr aktiviertist, muss definiert werden, wie dies geschehen soll.
 ✭ = Werkseinstellung. () = Displaytext. [] = bei Kommunikation über serielle Schnittstelle benutzter Wert
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 145

Page 146
                        

VLT® 6000 HVAC
 ■ ZustandsmeldungenZustandsmeldungen werden in der vierten Zeile desDisplays angezeigt - siehe nachstehendes Beispiel.Im linken Teil der Statuszeile wird der aktiveSteuerungstyp des Frequenzumrichters angezeigt.Im mittleren Teil der Statuszeile wird deraktive Sollwert angezeigt.Im letzten Teil der Statuszeile wird der aktuelle Statusangezeigt, z.B. "Motor dreht", "Stopp" oder "Standby".
 175Z
 A70
 1.10
 40,0Hz80,0% 5,08A 2,15kW
 SATZ
 1
 AUTO FERN BETRIEBHAND ORT STOP LOCAL STOPRAMPEHAND BETR.JOG
 . . . .STAND BY
 AUS
 Automatikbetrieb (AUTO)Der Frequenzumrichter befindet sich imAutomatikbetrieb, d.h., die Steuerung erfolgtüber die Steuerklemmen und/oder die serielleSchnittstelle. Siehe auch Auto Start.
 Handbetrieb (HAND)Der Frequenzumrichter befindet sich im Handbetrieb,d.h., die Steuerung erfolgt über die Bedientasten.Siehe Handbetrieb .
 AUS (AUS)STOP wird entweder mithilfe der Bedientaste aktiviertoder dadurch, dass die digitalen Eingänge Hand Startund Auto Start logisch "0" sind. Siehe auch OFF/STOP.
 Ortsollwert (ORT HAND/AUTO)Wenn ORT HAND/AUTO ausgewählt ist, wird derSollwert über die [+/-]-Tasten auf dem Bedienfeldeingestellt. Siehe auch Anzeigezustände.
 Fernsollwert (FERN HAND/AUTO)Wenn FERN HAND/AUTO ausgewählt ist, wird derSollwert über die Steuerklemmen oder die serielleSchnittstelle eingestellt. Siehe auch Anzeigezustände.
 Motor dreht (MOTOR DREHT)Die Motordrehzahl entspricht nun demresultierenden Sollwert.
 Rampenbetrieb (RAMPE)Die Ausgangsfrequenz wird nun gemäß dervoreingestellten Rampen verändert.
 Autorampe (AUTORAMPE)Parameter 208, Autorampe Auf/Ab, ist aktiviert, d.h.,der Frequenzumrichter versucht, eine Abschaltungaufgrund von Überspannung durch Erhöhung derAusgangsfrequenz zu vermeiden.
 Energie-Boost (ENERGIE BOOST)Die Boost-Funktion in Parameter 406, Boost-Sollwertist aktiviert. Diese Funktion steht nur im BetriebProzess-Regelung zur Verfügung.
 Energiespar-Stop-Modus (ENERGIE-STOP-MODE)Die Energiesparfunktion in Parameter 403,Energiespar-Modus, ist aktiviert. Dies bedeutet,dass der Motor derzeit gestoppt ist, er jedoch beiBedarf automatisch wieder gestartet wird.
 Startverzögerung (STARTVERZÖGERUNG)In Parameter 111, Startverzögerung, wurde eineVerzögerungszeit für den Start programmiert.Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird dieAusgangsfrequenz auf den Sollwert erhöht.
 Startaufforderung (STARTAUF.)Es wurde ein Startbefehl gegeben, der Motor bleibtjedoch gestoppt, bis über einen digitalen Eingangein Startfreigabesignal erhalten wurde.
 Festdrehzahl (JOG)Über einen digitalen Eingang oder die serielleKommunikation wurde Festdrehzahl aktiviert.
 Festdrehzahlaufforderung (JOGAUF.)Es wurde ein JOG-Befehl gegeben, der Motor bleibtjedoch gestoppt, bis über einen digitalen Eingangein Startfreigabesignal erhalten wurde.
 Frequenz speichern (FRQ.SPE.)Über einen digitalen Eingang wurde "Frequenzspeichern" aktiviert.
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 Aufforderung zum Speichern der Frequenz(FRQ.AUF.)Es wurde der Befehl "Frequenz speichern" gegeben,der Motor bleibt jedoch gestoppt, bis über einendigitalen Eingang ein Startfreigabesignal erhalten wurde.
 Drehsinnumkehr und Start (START F/R)Start + Reversierung [2] an Klemme 19 (Parameter303, Digitale Eingänge) und Start [1] an Klemme 18(Parameter 302, Digitale Eingänge) sind gleichzeitigaktiviert. Der Motor bleibt gestoppt, bis eines derbeiden Signale zu einer logischen ‘0’ wird.
 Automatische Motoranpassung ausführen(START AMA RS + XS)Automatische Motoranpassung wurde in Parameter107, Automatische Motoranpassung, AMA, aktiviert.
 Automatische Motoranpassung durchgeführt(AMA STOP)Die automatische Motoranpassung ist abgeschlossen.Der Frequenzumrichter ist betriebsbereit, nachdem dasQuittierungssignal aktiviert wurde. Beachten Sie, dassder Motor startet, nachdem der Frequenzumrichterdas Quittierungssignal erhalten hat.
 Stand by (STANDBY)Der Frequenzumrichter kann den Motor starten,wenn ein Startbefehl erhalten wird.
 Stop (STOP)Der Motor wurde über ein Stoppsignal von einemdigitalen Eingang, über die [OFF/STOP]-Taste oderdie serielle Kommunikation gestoppt.
 DC-Stopp (DC-STOP)Die DC-Bremse wurde in den Parametern114-116 aktiviert.
 FREQUENZUMRICHTER bereit (EINH. BEREIT)Der Frequenzumrichter ist betriebsbereit, Klemme 27ist jedoch eine logische "0" und/oder es wurde überdie serielle Schnittstelle ein Freilaufbefehl erhalten.
 Nicht bereit (NICHT BEREIT)Der Frequenzumrichter ist aufgrund einer Abschaltungnicht betriebsbereit, oder da OFF1, OFF2 oderOFF3 eine logische ‘0’ ist.
 Start deaktiviert (START BLOCK)Dieser Zustand wird nur angezeigt, wenn in Parameter599 Zustandsmaschine, Profidrive [1] ausgewähltwurde und OFF2 oder OFF3 eine logische ‘0’ ist.
 Ausnahmen XXXX (EXCEPTIONS XXXX)Der Mikroprozessor der Steuerkarte ist ausgefallen;der Frequenzumrichter ist außer Betrieb.Ursache hierfür können Störungen in den Netz-,Motor- oder Steuerkabeln sein, die zum Ausfall desSteuerkarten-Mikroprozessors geführt haben.Überprüfen Sie den EMV-gerechten Anschlussdieser Kabel.
 ■ Liste der Warnungen und AlarmeIn der Tabelle sind die verschiedenen Warn-und Alarmmeldungen aufgeführt. Außerdemist angegeben, ob der jeweilige Fehler zu einerAbschaltblockierung des Frequenzumrichtersführt. Schalten Sie bei Abschaltblockierung dieNetzversorgung ab, und beheben Sie das Problem.Danach die Netzversorgung wieder einschalten undein Reset des Frequenzumrichters durchführen.Anschließend ist das Gerät wieder betriebsbereit.Eine Abschaltung kann manuell auf drei verschiedeneWeisen zurückgesetzt werden1. Mit der Bedientaste [RESET]2. Über einen digitalen Eingang3. Über die serielle Schnittstelle. Außerdem kann
 ein automatischer Reset in Parameter 400Quitierungsart gewählt werden.
 Wenn sowohl unter Warnung als auch Alarm einKreuz steht, kann dies bedeuten, dass vor dem Alarmeine Warnmeldung ausgegeben wird. Es kann auchbedeuten, dass man selbst programmieren kann,ob ein bestimmter Fehler durch eine Warnmeldungoder durch einen Alarm angezeigt werden soll. Diesist z.B. in Parameter 117 Thermischer Motorschutzmöglich. Nach einer Abschaltung läuft der Motorim Freilauf aus, und am Frequenzumrichter blinkenAlarm und Warnung. Ist der Fehler behoben, blinktlediglich der Alarm. Nach einem Reset ist derFrequenzumrichter wieder betriebsbereit.
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 Nr. Beschreibung Warnung Alarm Abschalt-blockierung
 1 Unter 10 Volt (10 VOLT NIEDRIG) x2 Sollwertfehler (SIGNALFEHLER) x x4 Netzunsymmetrie (NETZPHASENFEHLER) x x x5 Spannungswarnung hoch (DC SPANNUNG HOCH) x6 Spannungswarnung niedrig (DC SPANNUNG NIEDRIG) x7 Überspannung (DC ÜBERSPANNUNG) x x8 Unterspannung (DC UNTERSPANNUNG) x x9 Wechselrichter überlastet (WECHSELRICHTER ZEIT) x x10 Motor überlastet (MOTOR ZEIT) x x11 Motorthermistor (MOTORTHERMISTOR) x x12 Stromgrenze (STROMGRENZE) x x13 Überstrom (ÜBERSTROM) x x x14 Erdschluss (ERDSCHLUSS) x x15 Schaltmodus-Fehler (SCHALTMODUSFEHLER) x x16 Kurzschluss (KURZSCHLUSS) x x17 Timeout bei serieller Kommunikation (STD BUSTIMEOUT) x x18 HPFB-Bus-Timeout (HPFB TIMEOUT) x x19 EEprom-Fehler auf Leistungskarte (EE-FEHLER LEISTUNG) x20 EEprom-Fehler auf Steuerkarte (EE FEHLER STEUERUNG) x22 Auto-Optimierung nicht OK (AMA NICHT OK) x29 Kühlkörpertemperatur zu hoch (KÜHLKÖRPER ÜBERTEMP) x30 Motorphase U fehlt (FEHLENDE MOT.PHASE U) x31 Motorphase V fehlt (FEHLENDE MOT.PHASE V) x32 Motorphase W fehlt (FEHLENDE MOT.PHASE W) x34 HPFB-Kommunikationsfehler (FELDBUS FEHLER) x x37 Wechselrichterfehler (FU GATE-FEHLER) x x39 Parameter 104 und 106 prüfen (PRÜFE PAR. 104,106) x40 Parameter 103 und 105 prüfen (PRÜFE PAR. 103,105) x41 Motor zu groß (MOTOR ZU GROSS) x42 Motor zu klein (MOTOR ZU KLEIN) x60 Sicherheitsstopp (SICHERHEITS STOP) x61 Ausgangsfrequenz niedrig (UNTER MIN.WARNFREQ.) x62 Ausgangsfrequenz hoch (ÜBER MAX.WARNFREQ.) x63 Ausgangsstrom niedrig (UNTER MIN.WARSTROM) x x64 Ausgangsstrom hoch (ÜBER MAX.WARSTROM) x65 Istwert niedrig (UNTER MIN.ISTWERT) x66 Istwert hoch (ÜBER MAX.ISTWERT) x67 Sollwert niedrig (UNTER MIN. SOLLWERT) x68 Sollwert hoch (ÜBER MAX. SOLLWERT) x69 Temperatur autom. reduzieren (TEMP. AUTO-REDUZIER.) x80 Notfallbetrieb war aktiv (NOTFALLBETRIEB WAR AKTIV) x x81 RTC nicht bereicht (RTC NICHT BEREIT) x99 Unbekannter Fehler (ALARM UNBEKANNT) x x
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 ■ WarnungenIn Zeile 2 blinkt eine Warnung, während in Zeile1 eine Erläuterung angezeigt wird.
 175Z
 A90
 5.10
 DC SPANNUNG NIEDRIG
 WARN. 6 SATZ
 1
 ■ AlarmmeldungenBei Ausgabe eines Alarms wird die Störungsnummerin Zeile 2 angezeigt. In den Zeilen 3 und 4 desDisplays wird eine Erläuterung angezeigt.
 175Z
 A70
 3.10
 ALARM:12 SATZ
 1
 ABSCHALT.(RESET.)
 STROMGRENZE
 WARNUNG 1Unter 10 V (10 VOLT NIEDRIG)Die Ausgangspannung von Klemme 50 auf derSteuerkarte liegt unter 10 V.Verringern Sie die Last an Klemme 50, dadie 10-Volt-Versorgung überlastet ist. Max.17 mA/min. 590 .
 WARNUNG/ALARM 2Signalfehler (SIGNALFEHLER)Das Strom- oder Spannungssignal an Klemme 53,54oder 60 liegt unter 50 % des in Parameter 309, 312oder 315 Ein. Skal-Min eingestellten Werts.
 WARNUNG/ALARM 4Netzunsymmetrie (NETZPHASENFEHLER)Großes Ungleichgewicht oder fehlende Phase in derNetzspannung. Prüfen Sie die Versorgungsspannungzum Frequenzumrichter.
 WARNUNG 5Spannungswarnung hoch (DC SPANNUNG HOCH)Die Zwischenkreisspannung (DC) liegt oberhalb derSpannungswarnung hoch, siehe untenstehendeTabelle. Die Bedienelemente des Frequenzumrichterssind noch aktiviert.
 WARNUNG 6Spannungswarnung niedrig (DC SPAN-NUNG NIEDRIG)Die Zwischenkreisspannung (DC) liegt unterhalb derSpannungswarnung niedrig, siehe untenstehendeTabelle. Die Bedienelemente des Frequenzumrichterssind noch aktiviert.
 WARNUNG/ALARM 7Überspannung (DC ÜBERSPANNUNG)Ist die Zwischenkreisspannung (DC) höher als dieÜberspannungsgrenze des Wechselrichters (sieheTabelle unten), schaltet der Frequenzumrichternach einer festgelegten Zeit ab. Die Länge desZeitraums ist vom Gerät abhängig.
 Alarm-/Warngrenzwerte:VLT 6000 HVAC 3 x 200 - 240 V 3 x 380 - 460 V 3 x 525-600 V
 [VDC] [VDC] [VDC]Unterspannung 211 402 557Spannungswarnungniedrig
 222 423 585
 Spannungswarnunghoch
 384 769 943
 Überspannung 425 855 975
 Bei den Angaben zur Spannung handelt es sich um die Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichtersmit einer Toleranz von ± 5 %. Die entsprechende Netzspannung ist die Zwischenkreisspannung geteiltdurch 1,35.
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 Warn- und Alarmmeldungen, Fortsetzung
 WARNUNG/ALARM 8Unterspannung (DC UNTERSPANNUNG)Fällt die Zwischenkreisspannung (DC) unter dieUnterspannungsgrenze des Wechselrichters, schaltetder Frequenzumrichter nach einer vom Gerätabhängigen festgelegten Zeitspanne ab.Außerdem wird die Spannung im Display angezeigt.Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannungauf den Frequenzumrichter ausgerichtet ist,siehe Technische Daten.
 WARNUNG/ALARM 9Wechselrichter überlastet (WECHSEL-RICHTER ZEIT)Der elektronische thermische Wechselrichterschutzmeldet, dass der Frequenzumrichter aufgrund vonÜberlastung (zu hoher Strom über zu lange Zeit) kurzdavor ist, abzuschalten. Der Zähler für elektronischenthermischen Wechselrichterschutz gibt bei 98% eineWarnung und schaltet bei 100 % mit einem Alarmab. Der Frequenzumrichter kann erst zurückgesetztwerden, wenn der Zählerwert unter 90 % gefallen ist.Der Fehler liegt darin, dass der Frequenzumrichter zulange Zeit mit mehr als 100 % belastet worden ist.
 WARNUNG/ALARM 10Motorübertemperatur (MOTOR ZEIT)Der Motor ist gemäß der elektronischen thermischenMotorschutzfunktion (ETR) überhitzt. In Parameter117 Thermischer Motorschutz kann gewählt werden,ob der Frequenzumrichter eine Warnung odereinen Alarm ausgeben soll, wenn der ThermischeMotorschutz 100 % erreicht. Der Fehler liegt darin,dass der Motor zu lange mit mehr als 100 % desvorgegebenen Motornennstroms überlastet war.Prüfen Sie, ob die Motorparameter 102-106richtig eingestellt sind.
 WARNUNG/ALARM 11Motorthermistor (MOTORTHERMISTOR)Der Thermistor bzw. die Verbindung zumThermistor ist unterbrochen. In Parameter 117Thermischer Motorschutz kann gewählt werden,ob der Frequenzumrichter eine Warnung odereinen Alarm ausgeben soll. Überprüfen Sie, obder Thermistor zwischen Klemme 53 oder 54(analoger Spannungseingang) und Klemme 50 (+10V-Versorgungsspannung) richtig angeschlossen ist.
 WARNUNG/ALARM 12Stromgrenze (STROMGRENZE)Der Strom ist höher als der Wert in Parameter215 Stromgrenze ILIM, und der Frequenzumrichter
 wird nach der in Parameter 412 Zeitverz.Stromg.,ILIM festgelegten Zeit abgeschaltet.
 WARNUNG/ALARM 13Überstrom (ÜBERSTROM)Die Spitzenstromgrenze des Wechselrichters (ungefähr200 % des Nennstroms) ist überschritten. DieWarnung bleibt etwa 1-2 Sekunden lang bestehen.Anschließend schaltet der Frequenzumrichter abund gibt einen Alarm aus. Schalten Sie denFrequenzumrichter aus und prüfen Sie, ob sich dieMotorwelle drehen lässt und die Motorgröße aufden Frequenzumrichter ausgerichtet ist.
 ALARM: 14Erdschluss (ERDSCHLUSS)Es fließt ein Ableitstrom von den Ausgangsphasen zurErde, entweder im Kabel zwischen Frequenzumrichterund Motor oder im Motor selbst. Frequenzumrichterausschalten und den Erdschluss beseitigen.
 ALARM: 15Schaltmodus-Fehler (SCHALTMODUSFEHLER)Fehler im Schaltnetzteil (interne Versorgung ±15 V):Wenden Sie sich an Ihre Danfoss-Vertretung.
 ALARM: 16Kurzschluss (KURZSCHLUSS)Es liegt ein Kurzschluss an den Motorklemmen oderim Motor vor. Trennen Sie die Stromversorgungdes Frequenzumrichters und beseitigen Sieden Kurzschluss.
 WARNUNG/ALARM 17Timeout Serielle Kommunikation (STDBUSTIMEOUT)Es besteht keine serielle Kommunikationzum Frequenzumrichter.Die Warnung ist nur aktiv, wenn Parameter556 Bus-Timeout-Funktion auf einen anderenWert als AUS eingestellt ist.Falls Parameter 556 Bus-Time-Out Funktion aufStopp und Abschaltung [5] gesetzt wurde, gibt derFrequenzumrichter zunächst einen Alarm aus, fährtden Motor herunter und schaltet anschließend ab,wobei ein Alarm ausgegeben wird. Der Parameter 555Bus Timeout Zeit kann auch höher eingestellt werden.
 Warn- und Alarmmeldungen, Fortsetzung
 WARNUNG/ALARM 18HPFB-Bus-Timeout (HPFB TIMEOUT)Es besteht keine serielle Kommunikation mit derKommunikationsoptionskarte des Frequenzumrichters.Diese Warnung ist nur aktiv, wenn Parameter 804
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 Bus-Timeout Funktion auf einen anderen Wert alsAUS eingestellt ist. Falls Parameter 804 Bus-TimeoutFunktion auf Stopp und Abschaltung gesetzt wurde,gibt der Frequenzumrichter zunächst einen Alarm aus,fährt den Motor herunter und schaltet anschließendab, wobei ein Alarm ausgegeben wird.Parameter 803 Bus Time Out kann unterUmständen erhöht werden.
 WARNUNG 19EEprom-Fehler auf Leistungskarte(EE-FEHLER LEISTUNG) Es besteht einEEPROM-Fehler auf der Leistungskarte. DerFrequenzumrichter kann weiterhin funktionieren, wirdbeim nächsten Einschalten jedoch wahrscheinlichausfallen. Bitte wenden Sie sich an IhreDanfoss-Vertretung.
 WARNUNG 20EEprom-Fehler auf Steuerkarte(EE FEHLER STEUERUNG) Es besteht einEEPROM-Fehler auf der Steuerkarte. DerFrequenzumrichter kann weiterhin funktionieren, wirdbeim nächsten Einschalten jedoch wahrscheinlichausfallen. Bitte wenden Sie sich an IhreDanfoss-Vertretung.
 ALARM: 22Auto-Optimierung nicht OK(AMA NICHT OK) Während der automatischenMotoranpassung (AMA) ist ein Fehler aufgetreten.Der im Display erscheinende Text gibt eineFehlermeldung an.
 ACHTUNG!:AMA kann nur durchgeführt werden,wenn während der Optimierung keineAlarme auftreten.
 PRÜFE PAR103, 105 [0]Parameter 103 oder 105 sind falsch eingestellt.Einstellung korrigieren und AMA neu starten.
 P.105 ZU NIEDRIG [1]Der Motor ist für die Durchführung einer AMA zuklein. Für die AMA ist es Voraussetzung, dass derMotornennstrom (Parameter 105) höher als 35 % desAusgangsnennstroms des Frequenzumrichters ist.
 ASYMMETRISCHE IMPEDANZ [2]Bei der AMA wurde eine asymmetrische Impedanzim angeschlossenen Motor festgestellt. DerMotor ist möglicherweise defekt.
 MOTOR ZU GROSS [3]Der angeschlossene Motor ist für die Durchführungeiner AMA zu groß. Die Einstellung in Parameter 102stimmt nicht dem angeschlossenen Motor überein.
 MOTOR ZU KLEIN [4]Der angeschlossene Motor ist für die Durchführungeiner AMA zu klein. Die Einstellung in Parameter 102stimmt nicht dem angeschlossenen Motor überein.
 TIME OUT [5]AMA ist aufgrund störungsbehafteter Messsignaleerfolglos. Starten Sie AMA evtl. mehrmals neu,bis sie erfolgreich verläuft. Bitte beachten Sie,dass wiederholte Ausführungen der AMA zu einerErwärmung des Motors führen können, was wiederumeine Erhöhung des Statorwiderstands RS bewirkt. ImRegelfall ist dies jedoch kein kritischer Umstand.
 UNTERBR. D.BEDIENER [6]Die AMA wurde vom Anwender abgebrochen.
 INTERNER FEHLER [7]Im Frequenzumrichter ist ein interner Fehler aufgetreten.Bitte wenden Sie sich an Ihre Danfoss-Vertretung.
 AUSSERHALB D. GRENZEN [8]Die gefundenen Parameterwerte des Motors liegenaußerhalb der zulässigen Grenzen, bei denen derFrequenzumrichter arbeiten kann.
 MOTOR DREHT [9]Die Motorwelle dreht. Stellen Sie sicher, dass dieLast kein Drehen der Motorwelle bewirken kann.Starten Sie die AMA anschließend neu.
 Warn- und Alarmmeldungen, Fortsetzung
 ALARM 29Kühlkörpertemperatur zu hoch(KÜHLKÖRPERÜBERTEMP):Wenn die Schutzart IP 00, IP 20 oder NEMA 1 ist,liegt die Abschaltgrenze für die Kühlkörpertemperaturbei 90 °C. Bei IP 54 beträgt sie 80 °C.Die Toleranz ist ± 5 °C. Der Temperaturfehler kann erstdann quittiert werden, wenn die Kühlkörpertemperatur60 °C wieder unterschritten hat.Folgendes kann den Fehler hervorgerufen haben:
 - Zu hohe Umgebungstemperatur- Zu langes Motorkabel- Taktfrequenz zu hoch eingestellt.
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 ALARM: 30Motorphase U fehlt(FEHLENDE MOT.PHASE U):Motorphase U zwischen Frequenzumrichterund Motor fehlt.Schalten Sie den Frequenzumrichter aus undprüfen Sie Motorphase U.
 ALARM: 31Motorphase V fehlt(FEHLENDE MOT.PHASE V):Motorphase V zwischen Frequenzumrichterund Motor fehlt.Schalten Sie den Frequenzumrichter aus undprüfen Sie Motorphase V.
 ALARM: 32Motorphase W fehlt(FEHLENDE MOT.PHASE U):Motorphase W zwischen Frequenzumrichterund Motor fehlt.Schalten Sie den Frequenzumrichter aus undprüfen Sie Motorphase W.
 WARNUNG/ALARM: 34HPFB-Kommunikationsfehler(FELDBUS- FEHLER)Die serielle Verbindung auf der Kommunikation-soptionskarte ist ausgefallen.
 ALARM: 37Wechselrichterfehler (FU GATE-FEHLER):IGBT oder Leistungskarte defekt. Bitte wendenSie sich an Ihre Danfoss-Vertretung.
 Warnungen bezüglich Autooptimierung: 39-42Die automatische Motoranpassung istunterbrochen,weil wahrscheinlich einige Parameterfalsch eingestellt sind oder weil der angeschlosseneMotor zu groß/klein für die Durchführung der AMAist. Drücken Sie zunächst [CHANGE DATA] undanschließend "Weiter " + [OK] oder "Stopp " + [OK].Sind Parameteränderungen erforderlich, wählen Sie’Stopp’ und beginnen Sie die AMA neu.
 WARNUNG: 39PRÜFE PAR. 104,106Parameter 104 Motorfrequenz, fM,N, oder 106Motornenndrehzahl, nM,N sind wahrscheinlich nichtkorrekt eingestellt. Überprüfen Sie die Einstellungund wählen Sie "Weiter " oder [STOP].
 WARNUNG: 40PRÜFE PAR103,105Parameter 103 Motorspannung, UM,N oder 105Motorstrom, IM,N sind wahrscheinlich nicht richtig
 eingestellt. Korrigieren Sie die Einstellung undbeginnen Sie die AMA erneut.
 WARNUNG: 41Motor zu groß (MOTOR ZU GROSS)Der angeschlossene Motor ist für die Durchführungeiner AMA wahrscheinlich zu groß. Die Einstellungin Parameter 102 Motorleistung, PM,N stimmtmöglicherweise nicht mit dem angeschlossenenMotor überein. Überprüfen Sie den Motor, undwählen Sie "Weiter" oder [STOP].
 WARNING: 42Motor zu klein (MOTOR ZU KLEIN)Der angeschlossene Motor ist für die Durchführungeiner AMA wahrscheinlich zu klein. Die Einstellungin Parameter 102 Motorleistung, PM,N stimmtmöglicherweise nicht mit dem angeschlossenenMotor überein. Überprüfen Sie den Motor, undwählen Sie ’Weiter’ oder [STOP].
 ALARM: 60Sicherheitsstopp (SICHERHEITS STOP)Klemme 27 (Parameter 304 Digitaleingänge) wurdefür eine Sicherheitsverriegelung [3] programmiertund ist eine logische ’0’.
 WARNUNG: 61Ausgangsfrequenz niedrig (UNTERMIN.WARNFREQ.)Die Ausgangsfrequenz ist kleiner als Parameter223 F-Min Grenze, fLOW.
 WARNUNG: 62Ausgangsfrequenz hoch (ÜBER MAX.WARN-FREQ.)Die Ausgangsfrequenz ist höher als Parameter224 F-Max Grenze, fHIGH.
 WARNUNG/ALARM: 63Ausgangsstrom niedrig (UNTER MIN.WARSTROM)Der Ausgangsstrom ist niedriger als Parameter 221I-Min Grenze, ILOW. Wählen Sie die erforderlicheFunktion in Parameter 409 Unterlastfunktion.
 WARNUNG: 64Ausgangsstrom hoch (ÜBER MAX.WARSTROM)Der Ausgangsstrom ist höher als Parameter222 I-Max Grenze, IHIGH.
 WARNUNG: 65Istwert niedrig (UNTER MIN.ISTWERT)Der resultierende Istwert ist kleiner als Parameter227 Warnung Istwert hoch, FBLOW.
 WARNUNG: 66
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 Istwert hoch (ÜBER MAX.ISTWERT)Der resultierende Istwert ist größer als Parameter228 Warnung Istwert hoch, FBHIGH.
 WARNUNG: 67Fernsollwert niedrig (UNTER MIN.SOLLWERT)Der extern angewählte Sollwert ist kleiner alsParameter 225 Warnung Sollwert tief, REFLOW.
 WARNING: 68Fernsollwert hoch (ÜBER MAX. SOLLWERT)Der extern angewählte Sollwert ist größer alsParameter 226 Warnung Sollwert hoch, REFHIGH.
 WARNUNG: 69Temperatur autom. reduzieren (TEMP.AUTO-REDUZIER.)Die Kühlkörpertemperatur hat den Maximalwertüberschritten, und die automatische Leistungsre-duzierung (Par. 411) ist aktiviert. Warnung:Temp. Automat. reduz.
 WARNUNG/ALARM: 80Notfallbetrieb war aktiv (NOTFALLBETRIEBWAR AKTIV)Der Notfallbetrieb wurde über Klemme 16 oder17 aktiviert. Wird die Warnung nach Aus- undEinschalten des Frequenzumrichters gezeigt, wendenSie sich bitte an Ihre Danfoss-Vertretung.
 WARNING: 81RTC nicht bereit (RTC NICHT BEREIT)Der Frequenzumrichter war länger als ca. 4 Tageausgeschaltet oder der Frequenzumrichter warbeim ersten Einschalten nicht 24 Stunden aktiv,um die Notstromversorgung zu laden. Sobaldein Bediener die Uhrzeit und den Wochentag neuprogrammiert, verschwindet diese Warnung.
 WARNUNG: 99Unbekannter Fehler (ALARM UNBEKANNT)Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten, den dieSoftware nicht verarbeiten kann.Bitte wenden Sie sich an Ihre Danfoss-Vertretung.
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 ■ Aggressive UmgebungenWie alle elektronischen Geräte enthält auch einFrequenzumrichter eine Vielzahl mechanischer undelektronischer Bauteile, die alle mehr oder wenigergegen Einflüsse aus der Umgebung empfindlich sind.
 Der Frequenzumrichter darf daher nichtin Umgebungen installiert werden,deren Atmosphäre Flüssigkeiten, Partikel
 oder Gase enthält, welche die elektronischenBauteile beeinflussen oder beschädigen können.Werden in solchen Fällen nicht die erforderlichenSchutzmaßnahmen getroffen, so erhöht dies dasRisiko von Ausfällen und verkürzt die Lebensdauerdes Frequenzumrichters.
 Flüssigkeiten können sich schwebend in der Luftbefinden und im Frequenzwandler kondensieren.Darüber hinaus können sie die Korrosion vonKomponenten und Metallbauteilen fördern.Dampf, Öl und Salzwasser können ebenfallszur Korrosion von Komponenten undMetallbauteilen führen.Für solche Umgebungen empfehlen sichGehäuse in Schutzart IP.
 Schwebende Partikel, wie z.B. Staub, könnenmechanische, elektrische oder thermisch bedingteBetriebsstörungen des Frequenzumrichtersverursachen.Eine Staubschicht auf dem Ventilator des Gerätesist ein typisches Anzeichen für einen hohenGrad an Schwebepartikeln.In sehr staubiger Umgebung sind Gehäusegemäß Schutzart IP 54 oder ein Schrankt fürIP-00/20-Geräte zu empfehlen.
 In Umgebungen mit hohen Temperaturen undhoher Luftfeuchtigkeit lösen korrodierende Gasewie z.B. Schwefel, Stickstoff und Chlorgemischechemische Prozesse aus, die sich auf die Bauteiledes Frequenzumrichters auswirken. DerartigeProzesse ziehen die elektronischen Bauteilesehr schnell in Mitleidenschaft.
 In solchen Umgebungen empfiehlt es sich,die Geräte in ein Gehäuse mit Frischluftzufuhreinzubauen, so dass die aggressiven Gase vomFrequenzumrichter ferngehalten werden.
 ACHTUNG!:Die Aufstellung eines Frequenzumrichtersin aggressiver Umgebung erhöht dasAusfallrisiko und verkürzt die Lebensdauer
 des Geräts erheblich.
 Vor der Installation des Frequenzumrichters muss dieUmgebungsluft auf Flüssigkeiten, Partikel und Gasegeprüft werden. Dies kann z.B. geschehen, indem manbereits vorhandene Installationen am betreffenden Ortnäher in Augenschein nimmt. Typische Anzeichen für
 schädliche atmosphärische Flüssigkeiten sindan Metallteilen haftendes Wasser oder Öl oderKorrosionsbildung an Metallteilen.Übermäßige Mengen Staub finden sich häufig anGehäusen und vorhandenen elektrischen Anlagen.Ein Anzeichen für aggressive Schwebegase sindSchwarzverfärbungen von Kupferstäben undKabelenden an vorhandenen Anlagen.
 ■ Berechnung des resultierenden SollwertsDie nachfolgende Berechnung ergibt denresultierenden Sollwert, wenn Parameter 210Sollwert-Funktion auf Addierend zum Sollwert[0] bzw. Erhöhung des Sollwertes - Relativ [1]
 programmiert ist. Der externe Sollwert ist die Summeder Sollwerte von den Klemmen 53, 54, 60
 und der seriellen Schnittstelle. Die Summedieser Sollwerte kann nie Parameter 205Maximaler Sollwert übersteigen.
 Der externe Sollwert kann folgendermaßen berechnet werden:
 (Par. 205Max. Sollw . - Par. 204 Min. Sollw.) x
 AnalogsignalKlemme 53 [V] +
 (Par. 205 Max. Sollw. - Par. 204 Min. Sollw.) x
 AnalogsignalKlemme. 54 [V]Ext. Sollw. =
 Par. 310 Klemme 53 max. Skal. - Par. 309 Klemme 53 min. Skal.
 +
 Par. 313 Klemme 54 max. Skal.- Par. 312 Klemme 54 min. Skal.
 +
 (Par. 205 Max. Sollw. - Par. 204 Min. Sollw.) x
 Par. 314 Klemme. 60 [mA] serieller Sollwert x (Par. 205Max.Sollwf. - Par. 204 Min. ref.)
 Par. 316 Klemme 60 max. Skal.- Par. 315 Klemme. 60 min. Skal.
 +
 16384 (4000 Hex)
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 Par. 210 Sollwert-Funktion programmiert auf Addierend = zumSollwert [0].
 (Par. 205 Max. Sollw. - Par. 204 Min. Sollw.) x
 Par. 211-214 Festsollwert ref.
 Ext. Sollwert + Par.. 204 Min.Sollw . + Par. 418/419
 Einstellwert (nur mit Istwertrückführung)Res. Sollw. =
 100
 +
 Par. 210 Reference type is programmed = Relative [1].
 Ext. Sollwert x Par. 211-214 Festsollwert Sollw.Res. Sollw.. =
 100+
 Par. 204 Min. Sollw. + Par. 418/419 Einstellwert (nur mit
 Istwertrückführung)
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 ■ Galvanische Isolation (PELV)PELV bietet Schutz durch eine extra niedereSpannung. Ein Schutz gegen elektrischen Schlaggilt als gewährleistet, wenn die Stromversorgungvom Typ PELV ist und die Installation gemäßden örtlichen bzw. nationalen Vorschriften fürPELV-Versorgungen ausgeführt wurde.
 In Geräten der Baureihe VLT 6000 HVAC werden alleSteuerklemmen sowie die Klemmen 01-03 (AUX-Relais)mit niedriger Spannung gemäß (PELV) versorgt.Die galvanische (sichere) Trennung wird erreicht,indem die Anforderungen bezüglich erhöhter Isolierungerfüllt und die entsprechenden Kriech-Luftabständebeachtet werden. Die Anforderungen sind inder Norm EN 50178 beschrieben.Zusätzliche Informationenzu PELV, sieheRFI-Umschaltung.
 Galvanische Trennung
 Die Bauteile, die die elektrische Trennung gemäßnachstehender Beschreibung bilden, erfüllenebenfalls die Anforderungen bezüglich erhöhterIsolierung und der entsprechenden Tests gemäßBeschreibung in EN 50178.Die galvanische Trennung ist an den drei folgendenPunkten vorhanden (vgl. Zeichnung unten):
 - Netzteil (SMPS) einschl. Trennung des SignalsUDC, das die Zwischenkreisspannung anzeigt.
 - Gate-Treiber, die die IGTBs steuern(Triggertransformatoren/Opto-Schalter).
 - Stromumformer (Hall-Effekt-Stromtransducer).
 HINWEIS: 525-600 V-Geräte erfüllen diePELV-Anforderungen gemäß EN 50178 nicht.
 ■ AbleitströmeDer Ableitstrom zur Erde wird hauptsächlich durchden kapazitiven Widerstand zwischen Motorphasenund Abschirmung des Motorkabels verursacht. BeiVerwendung eines Funkentstörfilters ergibt sich einzusätzlicher Ableitstrom, da der Filterkreis durchKondensatoren mit Erde verbunden ist. SieheZeichnung auf der nächsten Seite.Die Größe des Ableitstroms ist von folgenden Faktoren(genannt in der Reihenfolge ihrer Priorität) abhängig:1. Länge des Motorkabels2. Motorkabel abgeschirmt oder nicht3. Taktfrequenz4. Funkentstörfilter ja oder nein5. Motor am Standort geerdet oder nicht.
 Der Ableitstrom ist im Hinblick auf die Sicherheit beiHandhabung und Betrieb des Frequenzumrichters
 von Bedeutung, wenn dieser (aufgrund einesFehlers) nicht geerdet ist.
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 ACHTUNG!:Da der Ableitstrom >3,5 mA beträgt, musseine verstärkte Erdung angeschlossen werden.Dies ist eine Anforderung zur Einhaltung
 von EN 50178. Verwenden Sie niemals einELCB-Relais vom Typ A, da diese für Fehlerströmeaus Drehstrom-Gleichrichterladungen ungeeignet sind.
 Wenn ELCB-Relais verwendet werden, müssen siedie folgenden Anforderungen erfüllen:- Eignung zum Schutz von Geräten mit
 einem Gleichstromanteil (DC) im Ableitstrom(Dreiphasen-Gleichrichterbrücke)
 - Eignung bei Einschaltung mit pulsförmigenkurzzeitigen Ableitströmen
 - Eignung für hohen Erdschlussstrom (300 mA).
 ■ Extreme BetriebsbedingungenKurzschlußDer VLT 6000 HVAC ist durch Strommessung in allendrei Motorphasen gegen Kurzschlüsse geschützt.Ein Kurzschluß zwischen zwei Ausgangsphasenbewirkt einen Überstrom im Wechselrichter. Jedochwird jeder Transistor des Wechselrichters einzelnabgeschaltet, sobald sein jeweiliger Kurzschlußstromden höchstzulässigen Wert überschreitet.
 Nach einigen Mikrosekunden schaltet dieTreiberkarte den Wechselrichter ab, und derFrequenzumrichter zeigt einen Fehlercode an, jenach Impedanz und Motorfrequenz.
 ErdschlußDer Wechselrichter schaltet im Falle des Erdschlusseseiner Motorphase innerhalb von einigen Mikrosekundenab, je nach Impedanz und Motorfrequenz.
 Schalten am AusgangDas Schalten am Ausgang, zwischen Motor undFrequenzumrichter, ist uneingeschränkt zulässig.Durch Schalten am Ausgang kann der VLT 6000HVAC keinen Schaden nehmen. Es könnenjedoch Fehlermeldungen auftreten.
 Vom Motor erzeugte ÜberspannungDie Zwischenkreisspannung steigt bei generatorischemBetrieb des Motors an. Dieser kommt in zwei Fällen vor:1. Die Last treibt den Motor an (bei konstanter
 Ausgangsfrequenz vom Frequenzumrichter),d.h. die Last erzeugt Energie.
 2. Während einer Verzögerung (Rampenreduzierung)bei großem Trägheitsmoment und geringerLast, wenn dabei die Rampenzeit zu kurzist ist, um die Energie als Verlustleistung imVLT-Frequenzumrichter, im Motor und in derInstallation abgeben zu können.
 Das Steuergerät versucht, falls möglich, dieRampe zu korrigieren.The inverter turns off to protect the transistorsand the intermediate circuit capacitors when acertain voltage level is reached.
 Mains drop-outBei Erreichen eines bestimmten Spannungsniveausschaltet der Wechselrichter ab, um die Transistorenund die Zwischenkreiskondensatoren zu schützen.
 Netzspannungsausfall.Bei einem Netzspannungsausfall arbeitet der VLT6000 HVAC weiter, bis die Zwischenkreisspannungunter die minimale Stopspannung abgefallenist, die typischerweise 15% unter der niedrigstenNenn-Versorgungsspannung des VLT 6000 HVAC liegt.Die Zeitdauer bis zum Stoppen des Wechselrichtershängt von der Höhe der Netzspannung vor demNetzspannungsausfall sowie von der Motorlast ab.
 Statische ÜberlastungVLT 6000 HVAC (die Stromgrenze in Parameter215 Stromgrenze, IGRENZE ist überschritten), versuchtdie Steuerung, die Last zu vermindern, indemsie die Ausgangsfrequenz verringert.
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 Bei zu starker Überlastung kann ein Strom auftreten,der dazu führt, daß der VLT-Frequenzumrichternach ca. 1,5 s abschaltet.
 Der Betrieb an der Stromgrenze läßt sich inParameter 412 Zeitverzögerung Stromgrenze,IGRENZE zeitlich einschränken (0-60s).
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 ■ Spitzenspannung am MotorWird im Wechselrichter ein Transistor geöffnet,so steigt die an den Motor anliegende Spannungum ein dU/dt-Verhältnis an, das von folgendenFaktoren abhängig ist:- Motorkabel (Typ, Querschnitt, abgeschirmte
 oder nicht abgeschirmte Länge)- Induktivität
 Die natürliche Induktivität verursacht ein Überschwingender Motorspannung USPITZE, bevor sie sich aufeinem Niveau stabilisiert, das von der Spannungim Zwischenkreis abhängt. Die Lebensdauer desMotors wird sowohl durch die Anstiegzeit als auch dieSpitzenspannung USPITZE beeinflusst. Eine zu hoheSpitzenspannung beeinträchtigt vor allem Motorenohne Phasentrennungspapier in den Wicklungen. Beikurzem Motorkabel (wenige Meter) ist die Anstiegzeitkürzer und die Spitzenspannung niedriger.Bei langem Motorkabel (100 m) steigen dieAnstiegzeit und die Spitzenspannung.Bei Verwendung sehr kleiner Motoren ohnePhasentrennungspapier empfiehlt es sich,nach dem Frequenzumrichter ein LC-Filter zuinstallieren. Typische Werte für Anstiegzeit undSpitzenspannung USPITZE, gemessen an denMotorklemmen zwischen zwei Phasen:
 VLT 6002-6006 200 V, VLT 6002-6011 400 V
 Kabel- Netz- Anstieg- Spitzen-
 länge spannung zeit spannung
 50 m 380 V 0,3 µs 850 V
 50 m 460 V 0,4 µs 950 V
 150 m 380 V 1,2 µs 1000 V
 150 m 460 V 1,3 µs 1300 V
 VLT 6008-6027 200 V, VLT 6016-6122 400 V
 Kabel- Netz- Anstieg- Spitzen-
 länge spannung zeit spannung
 50 m 380 V 0,1 µs 900 V
 150 m 380 V 0,2 µs 1000 V
 VLT 6152-6352 380-460 V
 Kabel- Netz- Anstieg- Spitzen-
 länge spannung zeit spannung
 30 m 460 V 0,20 µs 1148 V
 VLT 6042-6062 200-240 V
 Kabel- Netz- Spitzen-
 länge spannung dU/dt spannung
 13 m 460 V 670 V/µs 815 V
 20 m 460 V 620 V/µs 915 V
 VLT 6400-6550 380-460 V
 Kabel- Netz- Spitzen-
 länge spannung dU/dt spannung
 20 m 460 V 1,41 µs 730 V
 VLT 6002-6011 525-600 V
 Kabel- Netz- Anstieg- Spitzen-
 länge spannung zeit spannung
 35 m 600 V 0,36 µs 1360 V
 VLT 6016-6072 525-600 V
 Kabel- Netz- Anstieg- Spitzen-
 länge spannung zeit spannung
 35 m 575 V 0,38 µs 1430 V
 VLT 6100-6275 525-600 V
 Kabel- Netz- Anstieg- Spitzen-
 länge spannung zeit spannung
 13 m 600 V 0,80 µs 1122 V
 ■ Schalten am EingangBeim Schalten am Eingang ist die jeweiligeNetzspannung zu berücksichtigen.
 Der folgenden Tabelle sind die Wartezeiten zwischenUnterbrechungen zu entnehmen.
 Netzspannung 380 V 415 V 460 VWartezeit 48 s 65 s 89 s
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 ■ Störgeräusche
 Die akustischen Störungen vom Frequenzumrichterstammen aus zwei Quellen:1. DC-Zwischenkreisspulen2. Eingebautes Gebläse.Nachfolgend sind die Werte aufgeführt, die ineinem Abstand von 1 m vom Gerät und bei vollerBelastung gemessen wurden:VLT 6002-6006 200-240 V, VLT 6002-6011380-460 VIP 20-Geräte: 50 dB(A)IP 54-Geräte: 62 dB(A)
 VLT 6008-6027 200-240 V, VLT 6016-6122380-460 VIP 20-Geräte: 61 dB(A)IP 54-Geräte: 66 dB(A)
 VLT 6042-6062 200-240 VIP 00/20-Geräte: 70 dB(A)IP 54-Geräte: 65 dB(A)
 VLT 6152-6352 380-460 VIP 00/21/NEMA 1/IP 54: 74 dB(A)
 VLT 6400-6550 380-460 VIP 00-Geräte:71 dB(A)IP 20/54-Geräte:82 dB(A)
 VLT 6002-6011 525-600 VIP 20/NEMA 1-Geräte: 62 dB
 VLT 6016-6072 525-600 VIP 20/NEMA 1-Geräte: 66 dB
 VLT 6100-6275 525-600 VIP 20/NEMA 1-Geräte: 75 dB
 * Gemessen in 1 m Abstand vom Gerät bei Volllast.
 ■ Leistungsreduzierung wegen erhöhterUmgebungstemperaturDie Umgebungstemperatur (TAMB,MAX) ist diemaximal zulässige Temperatur. Der über 24 h
 gemessene Durchschnittswert (TAMB,AVG) mussmindestens 5 °C darunter liegen.Wird der VLT 6000 HVAC bei Temperaturen über45 °C betrieben, so ist eine Reduzierung desDauerausgangsstroms notwendig.
 Der Strom von VLT 6152-6352, 380-460 V, ist übereinem Maximum von 40 °C um 1 %/°C zu reduzieren.
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 ■ Leistungsreduzierung wegen LuftdruckUnterhalb von 1000 m ü.d.M. ist keineLeistungsreduzierung erforderlich.
 Oberhalb von 1000 m muß entweder dieUmgebungstemperatur (T AMB) oder der max.Ausgangsstrom (IVLT,MAX) entsprechend demnachstehenden Schaubild verringert werden.
 1. Verringerung des Ausgangsstroms in Abhängigkeitvon der Höhe ü.d.M. bei TAMB = max. 45°C
 2. Verringerung der max. UmgebungstemperaturTAMB in Abhängigkeit von der Höhe ü.d.M.bei 100% Ausgangsstrom.
 ■ Leistungsreduzierung wegen Betriebs mitniedriger DrehzahlWird eine Kreiselpumpe oder ein Lüfter von einemVLT 6000 HVAC-Frequenzumrichter gesteuert, dannist es nicht erforderlich, bei niedriger Drehzahl denAusgangsstrom zu verringern, da die Lastkennlinieder Kreiselpumpe bzw. des Lüfters automatischfür die nötige Verringerung sorgt.
 ■ Leistungsreduzierung wegen langer Motorkabeloder wegen Kabeln mit größerem QuerschnittDer VLT 6000 HVAC wurde mit einem 300 m langennicht abgeschirmten Kabel sowie mit einem 150 mlangen abgeschirmten Kabel getestet.
 Der VLT 6000 HVAC ist für ein Motorkabel mitNennquerschnitt ausgelegt. Bei Verwendungeines Kabels mit größerem Querschnitt empfiehltes sich, den Ausgangsstrom für jede Stufe, umdie der Querschnitt vergrößert wird, um 5% zuverringern. (Ein vergrößerter Kabelquerschnitt hateine erhöhte Kapazität nach Erde und somit einenansteigenden Erdableitstrom zur Folge.)
 ■ Leistungsreduzierung wegen hoher TaktfrequenzEine höhere Taktfrequenz (einzustellen in Parameter407 Taktfrequenz) führt zu höheren Verlusten inder Elektronik des Frequenzumrichters.
 VLT 6000 HVAC verfügt über ein Pulsmuster,das eine Einstellung der Taktfrequenz im Bereichvon 3,0-10,0/14,0 kHz zulässt.
 Übersteigt die Taktfrequenz 4,5 kHz, soreduziert der Frequenzumrichter automatischden Ausgangsnennstrom IVLT,N,.
 In beiden Fällen erfolgt die Reduzierung linearbis auf 60 % von IVLT,N.
 Die Tabelle zeigt die für Geräte der Baureihe VLT6000 HVAC geltenden Werte für min., max. undwerkseingestellte Taktfrequenzen.
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 161

Page 162
                        

VLT® 6000 HVAC
 Taktfrequenz [kHz] Min. Max. Werk.VLT 6002-6005, 200 V 3.0 10.0 4.5VLT 6006-6032, 200 V 3.0 14.0 4.5VLT 6042-6062, 200 V 3.0 4.5 4.5VLT 6002-6011, 460 V 3.0 10.0 4.5VLT 6016-6062, 460 V 3.0 14.0 4.5VLT 6072-6122, 460 V 3.0 4.5 4.5VLT 6152-6352, 460 V 4.5 4.5 4.5VLT 6400-6550, 460 V 3.0 4.5 4.5VLT 6002-6011, 600 V 4.5 7.0 4.5VLT 6016-6032, 600 V 3.0 14.0 4.5VLT 6042-6062, 600 V 3.0 10.0 4.5VLT 6072-6275 600 V 3.0 4.5 4.5
 ■ Thermischer MotorschutzDie Motortemperatur wird aufgrund des Motorstroms,der Ausgangsfrequenz und der Zeit berechnet. SieheParameter 117, Therm.Motorschu. .
 ■ Schwingungen und StößeDer VLT 6000 HVAC wurde gemäß einem Verfahrengetestet, das auf den folgenden Normen beruht:
 IEC 68-2-6: Sinusschwingung – 1970IEC 68-2-34: Zufallsverteilte Breitband-
 schwingung - allgemeineAnforderungen
 IEC 68-2-35: Zufallsverteilte Breitband-schwingung - hohe Repro-duzierbarkeit
 IEC 68-2-36: Zufallsverteilte Breitband-schwingung - mittlere Repro-duzierbarkeit
 Der VLT 6000 HVAC erfüllt die Anforderungen, dieden Bedingungen entsprechen, wenn das Gerät ander Wand oder auf dem Boden eines Fabrikgebäudesoder aber in einem an der Wand oder auf dem Bodenfestgeschraubten Schaltschrank installiert ist.
 ■ LuftfeuchtigkeitDer VLT 6000 HVAC ist entsprechend den NormenIEC 68-2-3, EN 50178 Pkt. 9.4.2.2 / DIN 40040,Klasse E bei 40° C ausgelegt.Siehe Spezifikationen in Allgemeine technische Daten.
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 ■ WirkungsgradZur Verringerung des Energieverbrauchs einesSystems ist es sehr wichtig, seinen Wirkungsgradzu optimieren. Der Wirkungsgrad jedes einzelnenElements im System sollte so hoch wie möglich sein.
 Wirkungsgrad des VLT 6000 HVAC ( η VLT)Die Last am Ausgang des Frequenzumrichtershat wenig Einfluß auf seinen Wirkungsgrad.Bei der Nennfrequenz des Motors fM,N ist derWirkungsgrad im allgemeinen gleich, egal obder Motor 100% des Wellen-Nenndrehmomentsoder nur 75% (bei Teillast) abgibt.
 Der Wirkungsgrad nimmt geringfügig ab, wenn dieTaktfrequenz auf einen Wert über 4 kHz eingestelltwird (Parameter 407 Taktfrequenz). Eine geringfügigeAbnahme des Wirkungsgrads ergibt sich auchbei einer Netzspannung von 460 V oder wenndas Motorkabel länger als 30 m ist.
 Wirkungsgrad des Motors (ηMOTOR )Der Wirkungsgrad eines an den Frequenzumrichterangeschlossenen Motors hängt von der Sinusformdes Stroms ab. Im allgemeinen ist der Wirkungsgradgenauso gut wie bei Netzbetrieb. Der Wirkungsgraddes Motors hängt vom Motortyp ab.
 Im Bereich zwischen 75 und 100% desNenndrehmoments ist der Wirkungsgrad desMotors praktisch konstant, und zwar sowohlbei Steuerung durch den Frequenzumrichter alsauch bei Betrieb direkt am Netz.
 Bei kleinen Motoren ist der Einfluß der U/f-Kennlinieauf den Wirkungsgrad vernachlässigbar. BeiMotoren ab einer Leistung von 11 kW sind merklicheVerbesserungen festzustellen.
 Im allgemeinen wirkt sich die Taktfrequenz bei kleinenMotoren nicht auf den Wirkungsgrad aus. Motoren abeiner Leistung von 11 kW weisen eine Verbesserungdes Wirkungsgrads um 1–2% auf. Die Ursachedafür ist, daß die Sinusform des Motorstroms beihoher Taktfrequenz fast perfekt ist.
 Wirkungsgrad des Systems (ηSYSTEM )Um den Systemwirkungsgrad zu berechnen, wird derWirkungsgrad des VLT 6000 HVAC (hVLT) mit demWirkungsgrad des Motors (hMOTOR) multipliziert:ηSYSTEM = ηVLT x η MOTOR
 Anhand der oben skizzierten Kennlinie ist esmöglich, den Systemwirkungsgrad bei verschiedenenDrehmomenten zu ermitteln.
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 ■ Störungen/Oberwellen in der NetzversorgungEin Frequenzumrichter nimmt vom Netz einen nichtsinusförmigen Strom auf, der den EingangsstromIRMS erhöht. Ein nicht-sinusförmiger Strom kannmit Hilfe einer Fourier-Analyse in Sinusströmemit verschiedener Frequenz zerlegt werden, d.h.,in verschiedene harmonische Ströme I N miteiner Grundfrequenz von 50 Hz:
 Oberwellenströme I1 I5 I7Hz 50 Hz 250 Hz 350 Hz
 Die Oberwellen tragen nicht direkt zumLeistungsverbrauch bei, sie erhöhen jedochdie Wärmeverluste in der Installation (Transformator,Leitungen). Bei Anlagen mit einem relativ hohenProzentsatz an Gleichrichterbelastung ist es deshalbwichtig, die Oberwellen auf einem niedrigen Pegel zuhalten, um eine Überlastung des Transformators undhohe Temperaturen in den Leitungen zu vermeiden.
 Oberwellenströme verglichen mit demRMS-Eingangsstrom:
 EingangsstromIRMS 1.0I1 0.9I5 0.4I7 0.3I11-49 < 0,1
 Um die Netzoberwellen niedrig zu halten, sindGeräte der Baureihe VLT 6000 HVAC serienmäßigmit Spulen mit Zwischenkreisspulen ausgestattet.Dies reduziert normalerweise den EingangsstromIRMS um 40 % auf 40-45 % ThiD.
 In einigen Fällen ist eine weitergehende Unterdrückungerforderlich (z.B. bei Nachrüstung vonFrequenzumrichtern). Zu diesem Zweck bietetDanfoss die beiden Oberwellenfilter AHF05 undAHF10 an, mit denen Oberwellen auf ca. 5 %bzw. 10 % gedrückt werden können. NähereEinzelheiten finden Sie in der BedienungsanleitungMG.80.BX.YY. Zur Berechnung von Oberwellen bietetDanfoss das Software-Tool MCT31 an.
 Einige der Oberwellen können eventuellKommunikationsgeräte stören, die an denselbenTransformator angeschlossen sind, oder Resonanzenin Verbindung mit Blindstromkompensationsanlagenverursachen. VLT 6000 HVAC ist gemäß denfolgenden Standards ausgelegt:
 - IEC 1000-3-2- IEEE 519-1992- IEC 22G/WG4- EN 50178- VDE 160, 5.3.1.1.2
 Die Spannungsverzerrung in der Netzversorgunghängt ab von der Größe der Oberwellen, multipliziertmit der internen Netzimpedanz der betreffendenFrequenz. Die gesamte SpannungsverzerrungTHD wird aus den einzelnen Spannungsoberwellennach folgender Formel berechnet:
 ■ LeistungsfaktorDer Leistungsfaktor gibt das Verhältnis zwischenI1 und I 1 und IRMSan.
 Der Leistungsfaktor für eine Drehstromregelung
 Der Leistungsfaktor gibt an, wie stark derFrequenzumrichter die Netzversorgung belastet.Je niedriger der Leistungsfaktor, desto höher IRMS
 (bei derselben Leistung in kW).
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 Außerdem zeigt ein hoher Leistungsfaktor niedrigeOberwellen-Ströme an.
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 CEMV-Prüfergebnisse (Störaussendung, Störfestigkeit)
 Folgende Ergebnisse wurden unter Verwendung eines Frequenzumrichters (mit Optionen, falls relevant), mit abgeschirmtem Steuerkabel, einem Steuerkasten mit Potentiometer sowie eines Motors und
 Motorkabels erzielt.
 Störaussendung
 Umgebung Industriebereich Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe
 VLT 6002- 6011/ 380- 460V
 VLT 6002- 6005/ 200- 240V
 Fachgrundnorm EN 55011 Klasse A1 EN 55011 Klasse B EN 61800-3
 Gerät
 Motorkabel
 leitungsgeführt 150
 kHz-30 MHz
 abgestrahlt 30 MHz-1
 GHz
 leitungsgeführt 150
 kHz-30 MHz
 abgestrahlt 30 MHz-1
 GHz
 leitungsgeführt/abgestrahlt
 150 kHz-30 MHz
 300 m nicht abgeschirmt Ja 2) Nein Nein Nein Ja/Nein
 50 m abgeschirmt
 (geflochten)(Buchformat 20 m) Ja Ja Ja Nein Ja/JaVLT 6000 mit EMV-Filteroption
 150 m abgeschirmt (geflochten) Ja Ja Nein Nein Ja/Ja
 300 m nicht abgeschirmt Ja Nein Nein Nein Ja/Nein
 50 m abgeschirmt (geflochten) Ja Ja Ja Nein Ja/JaVLT 6000 mit EMV-Filter (+ LC-Modul)
 150 m abgeschirmt (geflochten) Ja Ja Nein Nein Ja/Ja
 Störaussendung
 Umgebung Industriebereich Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich
 sowie Kleinbetriebe
 VLT 6016- 6550/ 380- 460 V
 VLT 6006- 6062/ 200- 240 V
 Fachgrundnorm EN 55011 Klasse A1 EN 55011 Klasse B
 Gerät
 Motorkabel
 leitungsgeführt 150
 kHz-30 MHz
 abgestrahlt 30 MHz-1
 GHz
 leitungsgeführt 150
 kHz-30 MHz
 abgestrahlt 30 MHz-1
 GHz
 300 m nicht abgeschirmt Nein Nein Nein NeinVLT 6000 ohne EMV-Filteroption4)
 150 m abgeschirmt (geflochten) Nein Ja Nein Nein
 300 m nicht abgeschirmt Ja 1,2) Nein Nein Nein
 50 m abgeschirmt (geflochten) Ja Ja Ja 1, 3) NeinVLT 6000 mit EMV-Modul
 150 m abgeschirmt (geflochten) Ja Ja Nein Nein
 1) Gilt nicht für VLT 6400 - 6550.
 2) Abhängig von den Installationsbedingungen
 3) VLT 6042- 6062, 200-240 V und VLT 6152-6272 mit externem Filter
 4) VLT 6152-6352, 380-460 V, erfüllt Klasse A2 mit 50 m abgeschirmtem Kabel ohne EMV-Filter (Typencode R0).
 Um leitungsgeführte Störungen der Netzstromversorgung sowie die vom Frequenzumrichter abgestrahlten Störungen zu minimieren, müssen die Motorkabel so kurz wie möglich sein,
 und die Abschirmlitzen müssen gemäß dem Abschnitt "Elektrische Installation" hergestellt sein.
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 ■ EMV / Immunität
 Um die Immunität gegen elektromagnetische Störungen zu überprüfen, wurde folgende Immunitätsprüfungeinem System vorgenommen, das aus einem Frequenzumrichter (gegebenenfalls mit Optionen), einemabgeschirmten Steuerkabel, einem Steuerkasten mit Potentiometer sowie einem Motor und Motorkabelbestand.
 Die Prüfungen wurden gemäß den folgenden grundelegenden Normen durchgeführt:
 EN 61000-4-2 (IEC 1000-4-2): Elektrostatische EntladungenSimulation elektrostatischer Entladungen von Personen.
 EN 61000-4-3 (IEC 1000-4-3): Eingestrahlte elektromagnetische Felder, amplitudenmoduliertSimulation der Auswirkungen von Radar-, Funk- und Mobilfunkgeräten.
 EN 61000-4-4 (IEC 1000-4-4): Burst-TransientenSimulation von durch Schalten eines Schützes, Relais o.ä. hervorgerufenen Störungen.
 EN 61000-4-5 (IEC 1000-4-5): Überspannungs-TransientenSimulation von z.B. durch einen in der Nähe von Installationen einschlagenden Blitz hervorgerufenenTransienten.
 ENV 50204: Eingestrahlte elektromagnetische Felder, pulsmoduliertSimulation der Auswirkungen von GSM-Telefonen.
 ENV 61000-4-6: Über Kabel eindringende HF-StörungenSimulation der Auswirkungen von an Versorgungskabel angeschlossenen Funkgeräten.
 VDE 0160 Klasse W2 Testpuls: NetztransientenSimulation von durch Unterbrechen von Hauptsicherungen, Schalten von Leistungsfaktorkorrektur-Kondensatoren usw. hervorgerufenen Hochenergie-Transienten.
 MG.61.A2.03 - VLT ist ein eingetragenes Warenzeichen vom Danfoss 167

Page 168
                        

VLT® 6000 HVAC
 ■ Immunität, (Fortsetzung)
 VLT 6002-6550 380-460 V, VLT 6002-6027 200-240 V
 Burst ÜberspannungESD
 Ausgestrahlt
 Elektro Netz
 Hochfrequenz-
 Gleichtakt Strahlungssender
 Grundstandard IEC 1000-4-4 IEC 1000-4-5 1000-4-2 Magnetfeld störung Spannung Freq. elektr. Feld
 IEC 1000-4-3 VDE 0160 ENV 50141 ENV 50140
 Akzeptanzkriterium B B B A A A
 Port-Anschluss CM DM CM - - CM CM
 Netz OK OK - - - OK OK -
 Motor OK - - - - - OK -
 Steuerleitungen OK - OK - - - OK -
 Profibus-Option OK - OK - - - OK -
 Signalschnittstelle <3 m OK - - - - - - -
 Schutzart - - - OK OK - - OK
 Zwischenkreiskopplung OK - - - - - OK -
 Standardbus OK - OK - - - OK -
 Grundanforderungen - - - -
 Netz 4 kV/5kHz/DCN 2 kV/2 4 kV/12 - - 2,3 x UN 2) 10 VRMS -
 Motor 4 kV/5kHz/CCC - - - - - 10 VRMS -
 Steuerleitungen 2 kV/5kHz/CCC - 2 kV/2 1) - - - 10 VRMS -
 Profibus-Option 2 kV/5kHz/CCC - 2 kV/2 1) - - - 10 VRMS -
 Signalschnittstelle <3 m 1 kV/5kHz/CCC - - - - - 10 VRMS -
 Schutzart - - - 8 kV AD
 6 kV CD10 V/m
 - - -
 Zwischenkreiskopplung 4 kV/5kHz/CCC - - - - - 10 VRMS -
 Standardbus 2 kV/5kHz/CCC - 4 kV/21) - - - 10 VRMS -
 DM: DifferenzialmodusCM: Common mode (Gleichtakt)CCC: Capacitive clamp couplingDCN: Direct coupling network
 1 ) Injection on cable shield2 ) 2,3 x UN: max. Prüfpuls 380 VAC: Klasse 2/1250 V PEAK, 415 VAC: Klasse 1/1350 VPEAK
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 ■ BegriffsdefinitionenDie Definitionen sind alphabetisch geordnet.
 Analogeingänge:Die Analogeingänge können zur Steuerungdiverser Funktionen des VLT-Frequenzumrichtersbenutzt werden.Es gibt zwei Arten von Analogeingängen:Stromeingang, 0–20 mASpannungseingang, 0–10 V DC
 Analogsollwert:Ein Spannungssignal an den Eingängen 53, 54oder ein Stromsignal an Eingang 60.
 Analogausgänge:Es gibt zwei Analogausgänge, die ein Signal von 0–20 mA, 4–20 mA oder ein Digitalsignal liefern können.
 Automatische Motoranpassung (AMA):Automatischer Motoranpassungsalgorithmus, derdie elektrischen Parameter für den angeschlossenenMotor (im Stillstand) bestimmt.
 AWG:AWGSteht für American Wire Gauge, amerikanischeMaßeinheit für Kabelquerschnitt.
 Betriebsbefehle:Mit Hilfe des Bedienfeldes und der Digitaleingängekann der angeschlossene Motor gestartetund gestoppt werden.Die Funktionen sind in zwei Gruppen mitfolgenden Prioritäten aufgeteilt:
 Gruppe 1 Quittieren, Freilaufstop, Quittieren undFreilaufstop, DC-Bremse, Stop undTaste OFF/STOP]
 Gruppe 2 Start, Pulsstart, Reversierung, StartReversierung, Jog und Ausgangspeichern
 Die Funktionen der Gruppe 1 werden auchEinschaltsperrbefehle genannt. Der Unterschiedzwischen Gruppe 1 und Gruppe 2 besteht darin,daß in Gruppe 1 alle Signale aufgehoben seinmüssen, damit der Motor anlaufen kann. DerMotor kann dann durch ein einzelnes Startsignalder Gruppe 2 gestartet werden.Ein als Gruppe 1 gegebener Stopbefehl erzeugtdie Displayanzeige STOP.Ein als Gruppe 2 gegebener fehlender Startbefehlerzeugt die Displayanzeige STAND BY.
 Digitaleingänge:Die Digitaleingänge können zur Steuerungdiverser Funktionen des VLT-Frequenzumrichtersbenutzt werden.
 Digitalausgänge:Es gibt vier Digitalausgabemöglichkeiten, zweisteuern potentialfreie Relaiskontakte an, zwei weitere,hardwaremäßig kombiniert mit den Analogausgängen,liefern 24 V DC-Signal (max. 40 mA).
 fJOG
 TDie dem Motor vom VLT-Frequenzumrichterzugeführte Ausgangsfrequenz, wenn dieJog-Funktion über Digitaleingänge oder serielleKommunikation aktiviert ist.
 fMDie dem Motor zugeführte Frequenz.
 fM,N
 Motornennfrequenz (Typenschilddaten).
 fMAX
 Die dem Motor zugeführte maximaleAusgangsfrequenz.
 fMIN
 Die dem Motor zugeführte minimale Ausgangsfrequenz.
 IMDer dem Motor zugeführte Strom.
 IM,N
 Motornennstrom (Typenschilddaten).
 Initialisierung:Durch die Initialisierung (siehe Parameter 620Betriebsart ) wird der VLT-Frequenzumrichter wiederauf Werkseinstellung gebracht.
 IVLT,MAX
 Maximaler Ausgangsstrom den der VLT-frequenzumrichter kurzzeitig liefern kann.
 IVLT,N
 Der Ausgangsnennstrom, den der VLT-Frequenzumrichter liefern kann.
 LCP:Das Bedienfeld, das eine komplette Schnittstellezur Bedienung und Programmierung des VLT 6000HVAC darstellt. Das Bedienfeld ist abnehmbar undkann mit Hilfe eines zugehörigen Montagebausatzesbis zu 3 m entfernt vom VLT-Frequenzumrichter, z.B.in einer Schalttafel, angebracht werden.
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 LSB:Niedrigstwertiges Bit.Wird zur Kennzeichnung von Binäreingängen undbei der seriellen Kommunikation benutzt.
 MCM:Steht für "Mille Circular Mil", amerikanischeMaßeinheit für Kabelquerschnitt.
 MSB:Höchststwertiges Bit.Wird zur Kennzeichnung von Binäreingängen undbei der seriellen Kommunikation benutzt.
 nM,N
 Nenndrehzahl des Motors (Typenschilddaten).
 ηVLT
 Der Wirkungsgrad des VLT-Frequenzumrichters istdefiniert als das Verhältnis zwischen Leistungsabgabeund Leistungsaufnahme.
 Online-/Offline-Parameter:Online-Parameter werden sofort nach Änderungdes Datenwertes aktiviert. Offline-Parameterwerden erst aktiviert, wenn an der BedieneinheitOK eingegeben wurde.
 PID:Der PID-Regler sorgt durch Anpassung derAusgangsfrequenz an wechselnde Belastungenfür die Aufrechterhaltung der gewünschtenProzeßleistung (Druck, Temperatur usw).
 PM,N
 Vom Motor gelieferte Nennleistung (Typenschilddaten).
 Setup (Parametersätze):Es gibt vier Setups, in denen Parameter hinterlegtwerden können. Es kann zwischen den vierParametersätzen hin- und hergewechselt werden,und es ist möglich, einen Satz zu bearbeiten.
 RefMAX
 Der höchste Wert, den der Sollwert habenkann. Die Einstellung erfolgt in Parameter 205Maximaler Sollwert, SollwMAX.
 RefMIN
 Der niedrigste Wert, den der Sollwert habenkann. Die Einstellung erfolgt in Parameter 204Minimaler Sollwert, SollwMIN.
 Setup (Parametersätze):Es gibt vier Setups, in denen Parameter hinterlegtwerden können. Es kann zwischen den vierParametersätzen hin- und hergewechselt werden,und es ist möglich, einen Satz zu bearbeiten.
 Einschaltsperrbefehl:Ein Stopbefehl, der der Gruppe 1 der Betriebsbefehleangehört, siehe Gruppe 1 Betriebsbefehle.
 Stopbefehl:Siehe Betriebsbefehle.
 Thermistor:Ein temperaturabhängiger Widerstand, der dortangeordnet wird, wo die Temperatur überwachtwerden soll (VLT oder Motor).
 Abschaltung:Ein Zustand, der in verschiedenen Situationen auftritt,z.B. bei Übertemperatur des VLT-Frequenzumrichters.Eine Abschaltung kann durch Betätigen von Resetoder in einigen Fällen automatisch aufgehoben werden.
 Abschaltsperre:Ein Zustand, der in verschiedenen Situationen auftritt,z.B. bei Übertemperatur des VLT-Frequenzumrichters.Eine Abschaltung kann durch Unterbrechender Netzversorgung und erneutes Starten desVLT-Frequenzumrichters aufgehoben werden.
 UM
 Die dem Motor zugeführte Spannung.
 UM,N
 Motornennspannung (Typenschilddaten).
 UVLT, MAX
 Maximale Ausgangsspannung.
 VT-Kennlinie:Variable Drehmomentkennlinie, die für Pumpenund Lüfter benutzt wird.
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 ■ Parameterübersicht und Werkseinstellungen
 PNU Parameter- Werkseinstellung Bereich
 Änderun-
 gen
 4 P.
 Sätze Konv.- Daten-
 # beschreibung währ. d. Betr.
 änderbar
 index typ
 001 Sprachauswahl Englisch Ja Nein 0 5
 002 Aktiver Parametersatz Parametersatz 1 Ja Nein 0 5
 003 Kopieren von Parametersätzen Keine Kopie Nein Nein 0 5
 004 Bedienfeldkopie Keine Kopie Nein Nein 0 5
 005 Max. Wert für Displayskalierung 100.00 0-999.999,99 Ja Ja -2 4
 006 Einheit für Displayskalierung Keine Einheit Ja Ja 0 5
 007 Displayzeile 2 Frequenz, Hz Ja Ja 0 5
 008 Displayzeile 1.1 Sollwert, Einheit Ja Ja 0 5
 009 Displayzeilet 1.2 Motorstrom,[A] Ja Ja 0 5
 010 Displayzeile 1.3 Leistung, [kW] Ja Ja 0 5
 011 Einheit für Ort-Sollwert Hz Ja Ja 0 5
 012 Handstart am LCP Wirksam Ja Ja 0 5
 013 OFF/STOP am LCP Wirksam Ja Ja 0 5
 014 Autostart am LCP Wirksam Ja Ja 0 5
 015 Reset-Taster am LCP Wirksam Ja Ja 0 5
 016 Eingabesperre Dateneing. wirksam Ja Ja 0 5
 017 Netz-Ein-Modus, Ort-Betrieb Auto Neustart Ja Ja 0 5
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 PNU Parameter Werkseinstellung Bereich
 Änderun-
 gen
 4-Param-
 etersatz Konvertierung Daten
 # Beschreibung während des Betriebs Index Typ
 100 Konfiguration Drehzahlsteuerung Nein Ja 0 5
 101 Drehmomentkennlinie Automatische
 Energieoptimierung
 Nein Ja 0 5
 102 Motorleistung, PM,N Abhängig vom Gerät 0,25-500 kW Nein Ja 1 6
 103 Motorspannung, UM,N Abhängig vom Gerät 200-575 V Nein Ja 0 6
 104 Motornennfrequenz, fM,N 50 Hz 24-1000 Hz Nein Ja 0 6
 105 Motorstrom, lM,N Abhängig vom Gerät 0,01-IVLT,MAX Nein Ja -2 7
 106 Motornenndrehzahl, nM,N Abhängig von Parameter
 102, Motorleistung
 100-60000 UPM Nein Ja 0 6
 107 Automatische Motoranpassung,
 AMA
 Optimierung deaktiviert Nein Nein 0 5
 108 Anfangsspannung der parallelen
 Motoren
 Abhängig von Par. 103 0,0 - Par. 103 Ja Ja -1 6
 109 Resonanzdämpfung 100 % 0 - 500 % Ja Ja 0 6
 110 Hohes Anfahrmoment AUS 0,0 - 0,5 s Ja Ja -1 5
 111 Startverzögerung 0,0 s 0,0 - 120,0 s Ja Ja -1 6
 112 Motorvorwärmer Deaktiviert Ja Ja 0 5
 113 Gleichstrom Motorvorwärmer 50 % 0 - 100 % Ja Ja 0 6
 114 Gleichspannungsbremsstrom 50 % 0 - 100 % Ja Ja 0 6
 115 DC-Bremszeit AUS 0,0 - 60,0 s Ja Ja -1 6
 116 Startfreqenz für Gleichstrombrem-
 sen
 AUS 0,0-Par. 202 Ja Ja -1 6
 117 Thermischer Motorschutz ETR Abschaltung 1 Ja Ja 0 5
 118 Motorleistungsfaktor 0.75 0.50 - 0.99 Nein Ja -2 6
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 PNU Parameter-
 Werkseinstel-
 lung Bereich
 Änderun-
 gen
 4 P.
 Sätze Konv.- Daten-# beschreibung währ. d. Betr.
 änderbar
 index typ
 200 Ausgangsfrequenzbereich 0 - 120 Hz 0 - 1000 Hz Nein Ja 0 5201 Ausg.-Frequenzgrenze niedrig, fMIN 0.0 Hz 0.0 - fMAX Ja Ja -1 6202 Ausg.-Frequenzgrenze hoch, fMAX 50 Hz fMIN - par. 200 Ja Ja -1 6203 Sollwertverarbeitung Hand/Auto
 umschaltg.
 Ja Ja 0 5
 204 Minimaler Sollwert, SOLLWMIN 0.000 0.000-par. 100 Ja Ja -3 4205 Maximaler Sollwert, SOLLWMAX 50.000 par. 100-999.999,999 Ja Ja -3 4206 Rampenzeit Auf Abhängig vom
 Gerät
 1 - 3600 Ja Ja 0 7
 207 Rampenzeit Ab Abhängig vom
 Gerät
 1 - 3600 Ja Ja 0 7
 208 Autorampe Auf/Ab Wirksam Ja Ja 0 5209 Jog-Frequenz 10.0 Hz 0.0 - par. 100 Ja Ja -1 6210 Sollwertart Add. zum
 Sollwert
 Ja Ja 0 5
 211 Festsollwert 1 0.00 % -100.00 - 100.00 % Ja Ja -2 3212 Festsollwert 2 0.00 % -100.00 - 100.00 % Ja Ja -2 3213 Festsollwert 3 0.00 % -100.00 - 100.00 % Ja Ja -2 3214 Festsollwert 4 0.00 % -100.00 - 100.00 % Ja Ja -2 3215 Stromgrenze, lLIM 1.0 x lVLT,N[A] 0,1-1,1 x lVLT,N[A] Ja Ja -1 6216 Frequenz Bypass, Bandbreite 0 Hz 0 - 100 Hz Ja Ja 0 6217 Frequenzausblendung 1 120 Hz 0.0 - par.200 Ja Ja -1 6218 Frequenzausblendung 2 120 Hz 0.0 - par.200 Ja Ja -1 6219 Frequenzausblendung 3 120 Hz 0.0 - par.200 Ja Ja -1 6220 Frequenzausblendung 4 120 Hz 0.0 - par.200 Ja Ja -1 6221 Warnung: Strom unt. Grenzw.,
 lLOW
 0.0 A 0.0 - par.222 Ja Ja -1 6
 222 Warnung: Strom ob. Grenzw.,
 lHIGH
 lVLT,MAX Par.221 - lVLT,MAX Ja Ja -1 6
 223 Warnung: Freq. unt. Grenz., fLOW 0.0 Hz 0.0 - par.224 Ja Ja -1 6224 Warnung: Freq. ob. Grenzw.,,
 fHIGH
 120.0 Hz Par.223 - par.200/202 Ja Ja -1 6
 225 Warnungg: Sollw.tief, SOLLWTIEF -999,999.999 -999,999.999 - par.226 Ja Ja -3 4226 Warnung: Sollw. hoch,
 SOLLWHOCH
 999,999.999 Par.225 - 999,999.999 Ja Ja -3 4
 227 Warnung: Istwert tief, ISTWTIEF -999,999.999 -999,999.999 - par.228 Ja Ja -3 4228 Warnung: Istwert hoch, ISTWHOCH 999,999.999 Par. 227 - 999,999.999 Ja Ja -3 4
 Änderungen während des Betriebs:"Ja" bedeutet, daß der Parameter geändert werdenkann, während der VLT-Frequenzumrichter in Betriebist. Bei "Nein" muß der VLT-Frequenzumrichterangehalten worden sein, bevor Änderungendurchgeführt werden können.
 4-P.-Sätze änderbar:"Ja" bedeutet, daß der Parameter in jedem der vierParametersätze einzeln programmiert werden kann,d.h. der gleiche Parameter kann vier verschiedeneDatenwerte haben. Bei "Nein" ist der Datenwertin allen vier Parametersätzen gleich.
 Konvertierungs-Index:Die Zahl verweist auf eine Umrechnungszahl,die beim Schreiben oder Lesen mit einem
 VLT-Frequenzumrichter mittels serieller Kommunikationbenutzt werden soll.
 Konvertierungs-Index Konvertierungsfaktor74 0.1
 2 100
 1 100 1
 -1 0.1
 -2 0.01-3 0.001
 -4 0.0001
 Datentyp:
 Anzeige von Typ und Länge des TelegrammsDatentyp Beschreibung
 3 Integer 16
 4 Integer 325 Unsigned 8
 6 Unsigned 16
 7 Unsigned 329 Textblock
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 PNU Parameter Werkseinstellung Bereich
 Än-
 derun-
 gen
 4-Parame-
 tersatz Konvertierung Daten
 # Beschreibung während des Betriebs Index Typ
 300 Klemme 16, Digitaleingang Reset Ja Ja 0 5
 301 Klemme 17, Digitaleingang Ausgang speichern Ja Ja 0 5
 302 Klemme 18, Digitaleingang Start Ja Ja 0 5
 303 Klemme 19, Digitaleingang Reversierung Ja Ja 0 5
 304 Klemme 27, Digitaleingang Motorfreilauf invers Ja Ja 0 5
 305 Klemme 29, Digitaleingang Festdrehzahl Jog Ja Ja 0 5
 306 Klemme 32, Digitaleingang Ohne Funktion Ja Ja 0 5
 307 Klemme 33, Digitaleingang Ohne Funktion Ja Ja 0 5
 308 Klemme 53, Analogeingangsspan-
 nung
 Sollwert Ja Ja 0 5
 309 Klemme 53, min. Skalierung 0,0 V 0,0 - 10,0 V Ja Ja -1 5
 310 Klemme 53, max. Skalierung 10,0 V 0,0 - 10,0 V Ja Ja -1 5
 311 Klemme 54, Analogeingangsspan-
 nung
 Ohne Funktion Ja Ja 0 5
 312 Klemme 54, min. Skalierung 0,0 V 0,0 - 10,0 V Ja Ja -1 5
 313 Klemme 54, max. Skalierung 10,0 V 0,0 - 10,0 V Ja Ja -1 5
 314 Klemme 60, Analogeingangsstrom Sollwert Ja Ja 0 5
 315 Klemme 60, min. Skalierung 4,0 mA 0,0 - 20,0 mA Ja Ja -4 5
 316 Klemme 60, max. Skalierung 20,0 mA 0,0 - 20,0 mA Ja Ja -4 5
 317 Zeit nach Sollwertfehler 10 s 1 - 99 s Ja Ja 0 5
 318 Funktion nach Timeout Aus Ja Ja 0 5
 319 Klemme 42, Ausgang 0 - IMAX ⇒ 0-20 mA Ja Ja 0 5
 320 Klemme 42, Ausgang,
 Impulsskalierung
 5000 Hz 1 - 32000 Hz Ja Ja 0 6
 321 Klemme 45, Ausgang 0 - fMAX ⇒ 0-20 mA Ja Ja 0 5
 322 Klemme 45, Ausgang,
 Impulsskalierung
 5000 Hz 1 - 32000 Hz Ja Ja 0 6
 323 Relais 1, Ausgangsfunktion Alarm Ja Ja 0 5
 324 Relais 01, EIN-Verzögerung 0,00 s 0 - 600 s Ja Ja 0 6
 325 Relais 01, ABFALL Verzögerung 0,00 s 0 - 600 s Ja Ja 0 6
 326 Relais 2, Ausgangsfunktion Motor ein Ja Ja 0 5
 327 Pulssollwert, max. Frequenz 5000 Hz Abhängig von
 Eingangsklemme
 Ja Ja 0 6
 328 Pulsistwert, max. Frequenz 25000 Hz 0 - 65000 Hz Ja Ja 0 6
 364 Klemme 42, Bussteuerung 0 0.0 - 100 % Ja Ja -1 6
 365 Klemme 45, Bussteuerung 0 0.0 - 100 % Ja Ja -1 6
 Änderungen während des Betriebs:Bei "Ja" sind Parameteränderungen während desBetriebs des Frequenzumrichters möglich. Bei "Nein"muss der Frequenzumrichter angehalten werden,bevor Änderungen vorgenommen werden können.
 4-Parametersatz:"Ja" bedeutet, dass der Parameter in jedem der vierParametersätze individuell programmiert werden kann,d.h., der gleiche Parameter kann vier verschiedeneDatenwerte haben. "Nein" bedeutet, dass derDatenwert in allen vier Parametersätzen gleich ist.
 Konv.index:Die Zahl bezieht sich auf eine Umrechnungszahl,die beim Schreiben oder Lesen mit einemFrequenzumrichter benutzt werden muss.
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VLT® 6000 HVAC
 Alle
 s üb
 er d
 en V
 LT60
 00 H
 VA
 C
 Umwandlungsindex Konvertierungsfaktor
 74 0.12 100
 1 10
 0 1-1 0.1
 -2 0.01
 -3 0.001-4 0.0001
 Datentyp:
 Anzeige des Typs und der Länge des Telegramms.
 Datentyp Beschreibung3 Ganzzahl 16
 4 Ganzzahl 32
 5 Ohne Vorzeichen 86 Ohne Vorzeichen 16
 7 Ohne Vorzeichen 32
 9 Textblock
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VLT® 6000 HVAC
 PNU Parameter Werkseinstellung Bereich Änderungen
 4-Setup
 (4-Par.
 Sätze) Konvertierungs- Daten-
 # Beschreibung während des Betriebs index typ
 400 Quittierfunktion Manuell Quittieren Ja Ja 0 5
 401 Automatische Wiederanlaufzeit 10 s. 0 -600 s Ja Ja 0 6
 402 Motorfangschaltung Deaktiviert Ja Ja -1 5
 403 Timer für Energiesparmodus Aus 0 - 300 s Ja Ja 0 6
 404 Energiespar-Einschaltfrequenz 0 Hz fMIN-Par.405 Ja Ja -1 6
 405 Wiederanlauf-Frequenz 50 Hz Par.404 - fMAX Ja Ja -1 6
 406 Erhöhung Sollwert 100 % 1 - 200 % Ja Ja 0 6
 407 Taktfrequenz Abhängig vom Gerät 3,0 - 14,0 kHz Ja Ja 2 5
 408 Methode zur Vermeidung von
 Störeinwirkungen
 ASFM Ja Ja 0 5
 409 Funktion bei Leerlauf Warnung Ja Ja 0 5
 410 Funktion bei Netzausfall Abschaltung Ja Ja 0 5
 411 Funktion bei Übertemperatur Abschaltung Ja Ja 0 5
 412 Zeitverzögerung Überstrom,
 lLIM
 60 s 0 - 60 s Ja Ja 0 5
 413 Minimaler Istwert, FBMIN 0.000 -999.999,999 -
 FBMIN
 Ja Ja -3 4
 414 Maximaler Istwert, FBMAX 100.000 FBMIN-
 999.999,999
 Ja Ja -3 4
 415 Einheit bezogen auf
 Istwertrückführung
 % Ja Ja -1 5
 416 Istwertumwandlung Linear Ja Ja 0 5
 417 Istwertberechnung Maximum Ja Ja 0 5
 418 Sollwert 1 0.000 FBMIN- FBMAX Ja Ja -3 4
 419 Sollwert 2 0.000 FBMIN- FBMAX Ja Ja -3 4
 420 PID normal/invers Regelung Normal Ja Ja 0 5
 421 PID Anti-Windup Ein Ja Ja 0 5
 422 PID-Startfrequenz 0 Hz FMIN- F MAX -1 6
 423 PID Proportionalverstärkung 0.01 0.0-10.00 Ja Ja -2 6
 424 PID-Integrationszeit Aus 0,01-9999,00 s
 (aus)
 Ja Ja -2 7
 425 PID Differentiationszeit Aus 0,0 (Aus) - 10,00
 s
 Ja Ja -2 6
 426 PID-Differentiationsver-
 stärkungsgrenze
 5.0 5.0 - 50.0 Ja Ja -1 6
 427 PID Tiefpassfilterzeit 0.01 0.01 - 10.00 Ja Ja -2 6
 430 Notfallbetrieb Deaktiviert Ja Ja 0 5
 431 Notfallbetrieb-Sollwertfrequenz,
 Hz
 50 Hz
 60 Hz (US)
 Min. Freq. (Par
 201) - Max.
 Freq. (Par 202)
 Ja Ja -1 3
 432 Verzögerung Notfallbetrieb
 überbrückt, s
 0 s 0 - 600 s Ja Ja 0 3
 483 Dynamische Zwis-
 chenkreiskompensation
 Ein Nein Nein 0 5
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VLT® 6000 HVAC
 Alle
 s üb
 er d
 en V
 LT60
 00 H
 VA
 C
 PNU Parameter Werkseinstellung Bereich Änderungen
 4-Setup
 (4-Par.
 Sätze)
 Kon-
 vertierungs- Daten-
 # Beschreibung während des Betriebs index typ
 500 Protokoll FC-Protokoll Ja Ja 0 5
 501 Adresse 1 Abhängig von Par.
 500
 Ja Nein 0 6
 502 Baudrate 9600 Baud Ja Nein 0 5
 503 Freilauf Logisch ODER Ja Ja 0 5
 504 DC-Bremse Logisch ODER Ja Ja 0 5
 505 Start Logisch ODER Ja Ja 0 5
 506 Drehrichtung Logisch ODER Ja Ja 0 5
 507 Parametersatzauswahl Logisch ODER Ja Ja 0 5
 508 Anwahl Festdrehzahl Logisch ODER Ja Ja 0 5
 509 Datenanzeige: Sollwert % Nein Nein -1 3
 510 Datenanzeige: Sollwerteinheit Nein Nein -3 4
 511 Datenanzeige: Istwert Nein Nein -3 4
 512 Datenanzeige: Frequenz Nein Nein -1 6
 513 Freie Anzeige Nein Nein -2 7
 514 Datenanzeige: Strom Nein Nein -2 7
 515 Datenanzeige: Leistung, kW Nein Nein 1 7
 516 Datenanzeige: Leistung, PS Nein Nein -2 7
 517 Datenanzeige: Motorspannung Nein Nein -1 6
 518 Datenanzeige: DC-Zwischenkreisspannung Nein Nein 0 6
 519 Datenanzeige: Thermischer Motorschutz. Nein Nein 0 5
 520 Datenanzeige: Therm. FU Schutz Nein Nein 0 5
 521 Datenanzeige: Digitaleingänge Nein Nein 0 5
 522 Datenanzeige: Klemme 53,
 Analogeingang
 Nein Nein -1 3
 523 Datenanzeige: Klemme 54,
 Analogeingang
 Nein Nein -1 3
 524 Datenanzeige: Klemme 60,
 Analogeingang
 Nein Nein -4 3
 525 Datenanzeige: Pulssollwert Nein Nein -1 7
 526 Datenanzeige: Externer Sollwert % Nein Nein -1 3
 527 Datenanzeige: Zustandswort, Hex Nein Nein 0 6
 528 Datenanzeige: Kühlkörpertemperatur Nein Nein 0 5
 529 Datenanzeige: Alarmwort, Hex Nein Nein 0 7
 530 Datenanzeige: Steuerwort, Hex Nein Nein 0 6
 531 Datenanzeige: Warnwort, Hex Nein Nein 0 7
 532 Datenanzeige: Erweitertes Zustandswort,
 Hex
 Nein Nein 0 7
 533 Displaytext 1 Nein Nein 0 9
 534 Displaytext 2 Nein Nein 0 9
 535 Bus-Istwert 1 Nein Nein 0 3
 536 Bus-Istwert 2 Nein Nein 0 3
 537 Datenanzeige: Zustand der Ausgangsrelais Nein Nein 0 5
 538 Datenanzeige: Warnwort 2 Nein Nein 0 7
 555 Bus-Zeitintervall 1 s 1 - 99 s Ja Ja 0 5
 556 Bus-Zeitintervall-Funktion AUS Ja Ja 0 5
 560 N2-Rückfallzeit AUS 1 - 65534 s Ja Nein 0 6
 565 FLN-Bus-Zeitintervall 60 s 1 - 65534 s Ja Ja 0 6
 566 FLN-Bus-Zeitintervall-Funktion AUS Ja Ja 0 5
 570 Modbus Parität und Nachrichtenrahmung Keine Parität 1 Stoppbit Ja Ja 0 5
 571 Modbus-TImeout Kommunikation 100 ms 10 - 2000 ms Ja Ja -3 6
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VLT® 6000 HVAC
 PNU Parameter Werkseinstellung Bereich
 Änderun-
 gen
 4-Setup
 (4-Par.
 Sätze)
 Kon-
 vertierungs- Daten-
 # Beschreibung während des Betriebs index Typ
 600 Betriebsdaten: Betriebsstunden Nein Nein 74 7
 601 Betriebsdaten: Motorlaufstunden Nein Nein 74 7
 602 Betriebsdaten: kWh-Zähler Nein Nein 3 7
 603 Betriebsdaten: Anzahl d. Einschaltungen Nein Nein 0 6
 604 Betriebsdaten: Anzahl Übertemp Nein Nein 0 6
 605 Betriebsdaten: Anzahl der Überspannungen Nein Nein 0 6
 606 Datenprotokoll: Digitaleingang Nein Nein 0 5
 607 Datenprotokoll: Steuerwort Nein Nein 0 6
 608 Datenprotokoll: Zustandswort Nein Nein 0 6
 609 Datenprotokoll: Sollwert Nein Nein -1 3
 610 Datenprotokoll: Istwert Nein Nein -3 4
 611 Datenprotokoll: Ausgangsfrequenz Nein Nein -1 3
 612 Datenprotokoll: Ausgangsspannung Nein Nein -1 6
 613 Datenprotokoll: Ausgangsstrom Nein Nein -2 3
 614 Datenprotokoll: DC-Zwischenkreisspannung Nein Nein 0 6
 615 Fehlerspeicher: Fehlercode Nein Nein 0 5
 616 Fehlerspeicher: Zeit Nein Nein 0 7
 617 Fehlerspeicher: Wert Nein Nein 0 3
 618 Rücksetzung kWh-Zähler Kein Reset Ja Nein 0 5
 619 Rücksetzung des Betriebsstunden-Zählers Kein Reset Ja Nein 0 5
 620 Betriebsart Normale Funktion Ja Nein 0 5
 621 Typenschild: Gerätetyp Nein Nein 0 9
 622 Typenschild: Leistungsteil Nein Nein 0 9
 623 Typenschild: VLT-Bestellnummer Nein Nein 0 9
 624 Typenschild: Software-Version Nein Nein 0 9
 625 Typenschild: LCP-Identifikationsnr. Nein Nein 0 9
 626 Typenschild: Datenbank-Identifikationsnr. Nein Nein -2 9
 627 Typenschild: Leistungsteil-Identifikationsnr. Nein Nein 0 9
 628 Typenschild: Anwendungsoption-Typ Nein Nein 0 9
 629 Typenschild: Anwendungsoption, Bestell Nr. Nein Nein 0 9
 630 Typenschild: Kommunikationsoption-Typ Nein Nein 0 9
 631 Typenschild: Kommunikationsoption, Bestell Nr. Nein Nein 0 9
 655 Fehlerspeicher: Echtzeit Nein Nein -4 7
 Änderungen während des Betriebs:"Ja" bedeutet, dass der Parameter geändert werdenkann, während der Frequenzumrichter in Betriebist. "Nein" bedeutet, dass der Frequenzumrichtergestoppt werden muss, bevor eine Änderungvorgenommen werden kann.
 4-Setup (4-Par. Sätze)"Ja" bedeutet, dass der Parameter in jedem der vierParametersätze individuell programmiert werden, d.h.der gleiche Parameter vier verschiedene Datenwertehaben kann. "Nein" bedeutet, dass der Datenwertin allen vier Parametersätzen gleich ist.
 Konvertierungsindex:Diese Zahl bezieht sich auf eine Umrechnungszahl,die beim Schreiben oder Lesen mit einemFrequenzumrichter benutzt werden muss.
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VLT® 6000 HVAC
 Alle
 s üb
 er d
 en V
 LT60
 00 H
 VA
 C
 Konvertierungsindex Konvertierungsfaktor
 74 0.12 100
 1 10
 0 1-1 0.1
 -2 0.01
 -3 0.001-4 0.0001
 Datentyp:
 Anzeige des Typs und der Länge des Telegramms.
 Datentyp Beschreibung3 Ganzzahl 16
 4 Ganzzahl 32
 5 Ohne Vorzeichen 86 Ohne Vorzeichen 16
 7 Ohne Vorzeichen 32
 9 Textblock
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VLT® 6000 HVAC
 ■ Index
 AAWG.........................................................................169
 Abgeschirmte Kabel ...................................................... 46
 Ableitströme ...............................................................156
 Abmessungen.............................................................. 39
 Abschaltblockierung .....................................................147
 AEO - Automatic Energy Optimization (Automatische
 Energie-Optimierung) ..................................................... 11
 Aggressive Umgebungen...............................................154
 Allgemeine technische Daten........................................... 21
 Allgemeine Warnung........................................................ 5
 Analogausgang ...........................................................113
 Analogeingänge...........................................................109
 Anschlußbeispiel, .......................................................... 70
 Anwendungsbeispiel ...................................................... 12
 Anwendungsfunktionen 400-427.....................................120
 Anzeigemodus ............................................................. 74
 Anzugsmoment ............................................................ 64
 Ausgangsfrequenz ........................................................ 95
 Ausgleichskabels .......................................................... 55
 Auto Start ..................................................................108
 Automatische Motoranpassung, AMA................................ 90
 Autostart am LCP ......................................................... 86
 BBedienfeld - LCP .......................................................... 72
 Bedientasten .............................................................. 72
 Begriffsdefinitionen .......................................................169
 Belüftung des eingebauten VLT 6000 HVAC ...................... 50
 Bestellformular ............................................................. 20
 Betriebsart .................................................................139
 Busanschluß................................................................ 69
 CCE-Zeichen ................................................................. 16
 DDatenprotokoll ............................................................137
 DC-Bremse invers........................................................106
 DC-Busverbindung........................................................ 67
 Digitaldrehzahl auf/ab..................................................... 71
 Digitaleingänge ...........................................................105
 Display ....................................................................... 72
 Displayzeile.................................................................. 84
 Drehmomentkennlinie ............................................... 21, 89
 Drehrichtung des Motors...............................................102
 Drehzahl auf oder Drehzahl ab........................................107
 EEMV-Prüfergebnisse .....................................................166
 Erden......................................................................... 55
 Ein- und Ausgänge 300-365 ..........................................105
 Einheien.....................................................................126
 Einpoliger Start/Stopp.................................................... 71
 Elektrische Installation - Erdung Steuerkabel ...................... 55
 Elektrische Installation - Gehäuse/Schutzarten ..................... 56
 Elektrische Installation, ................................................... 98
 Elektrische Installation, Steuerkabel ................................... 68
 EMV / Immunität..........................................................167
 EMV-gemäßer Kabel .................................................... 54
 EMV-gerechte elektrische Installation................................. 51
 EMV-Schalter............................................................... 47
 Energiesparmodus .......................................................122
 Engabesperre .............................................................. 86
 Erdschluß...................................................................157
 Erdung ....................................................................... 46
 Erdungsanschluß .......................................................... 66
 Extern ........................................................................ 24
 Externe 24 Volt DC-Versorgung ...................................... 23
 Extreme Betriebsbedingungen ........................................157
 FFehlerprotokoll ............................................................138
 Festdrehzahl (Jog)........................................................108
 Festsollwert ................................................................101
 Festsollwertanwahl .......................................................107
 Frequenz speichern ......................................................107
 Frequenzausblendung ...................................................101
 Funktion bei Übertemperatur .........................................125
 Funktion bei Netzausfall ................................................124
 GGalvanische Isolation ...................................................156
 Gehäuse/Schutzarten .................................................... 57
 Genauigkeit der Displayanzeige (Parameter 009–012
 Displayanzeige): ............................................................ 24
 GERÄUSCH-REDUZ.....................................................124
 Gleichspannungsbremse ................................................ 93
 HHand Start .................................................................108
 Hand Start am LCP ...................................................... 85
 Hand/Auto-zugeordneter Sollwert .................................... 98
 Hochspannungsrelais..................................................... 67
 Hochspannungstest ...................................................... 50
 Hochspannungswarnung................................................ 46
 IIstwert.......................................................................125
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VLT® 6000 HVAC
 Inde
 x
 IT-Netz ....................................................................... 47
 Impulsskalierung ..........................................................115
 Initialisierung ................................................................ 77
 Installation der externen 24-Volt-Gleichstromversorgung........ 66
 Istwert .......................................................................109
 Istwertverarbeitung.......................................................129
 KKühlung...................................................................... 43
 Kabel ......................................................................... 46
 Kabellängen und -querschnitte: ........................................ 23
 Konvertierungs-Index: ..................................................173
 Kopieren von Parametersätzen ........................................ 81
 LLeistungsreduzierung wegen erhöhter Umgebungstemper-
 atur ..........................................................................160
 Leistungsreduzierung wegen hoher Taktfrequenz ................161
 Last und Motor 100 - 117 .............................................. 88
 LCP (Local Control Panel) .............................................. 72
 LCP-Kopie .................................................................. 81
 Leistungsreduzierung wegen Betriebs mit niedriger Drehzahl .161
 Leistungsreduzierung wegen langer Motorkabel..................161
 Leistungsreduzierung wegen Luftdruck .............................161
 Leuchtanzeigen ....................................................... 72, 73
 Luftfeuchtigkeit ............................................................162
 MMaximaler Sollwert ........................................................ 98
 Mechanische Installation................................................. 43
 Methode zur Störungsreduzierung ..................................124
 Motoranschluß ............................................................. 65
 Motorfangschaltung .....................................................120
 Motorfreilauf ...............................................................106
 Motorfrequenz.............................................................. 90
 Motorkabel .................................................................. 66
 Motorleistung ............................................................... 89
 Motornenndrehzahl ...................................................... 90
 Motorspannung............................................................ 89
 Motorstrom ................................................................. 90
 NNetzanschluss.............................................................. 64
 Netzversorgung (L1, L2, L3): ........................................... 21
 Notbetrieb-Sollwertfrequenz, Hz ......................................134
 Notfallbetrieb ................................................. 14, 108, 134
 Notfallbetrieb invers......................................................108
 O
 Oberwellenfilter............................................................135
 OFF/STOP auf Bedienfeld .............................................. 86
 Ohne Funktion .....................................................106, 109
 PParallelschaltung........................................................... 65
 Parameterdaten............................................................ 78
 Parametersatz.............................................................. 80
 Parametersatz der benutzerdefinierten Anzeige.................... 81
 Parametersatzauswahl ..................................................107
 Parametersatzkonfiguration ............................................. 80
 PC-Software................................................................ 16
 PELV ........................................................................156
 PID Anlauffrequenz.......................................................133
 PID für Prozeßregelung .................................................127
 Potentiometer Sollwert ................................................... 71
 Programmierung........................................................... 80
 Prozessregelung ..........................................................126
 Pulsistwert..................................................................108
 Pulssollwert ................................................................108
 QQuittieren ...................................................................106
 Quittieren und Motorfreilauf invers ...................................106
 Quittierfunktion ............................................................120
 RRampenzeit Ab............................................................. 99
 RampenzeitAuf ............................................................. 99
 Regelprinzip................................................................. 10
 Relais 1 .....................................................................117
 Relais 2 .....................................................................117
 Relais01.....................................................................118
 Relaisausgänge ............................................................ 23
 Relaisausgänge ..........................................................117
 Relaiskarte..................................................................142
 Reset-Taste am LCP ..................................................... 86
 Reversierung...............................................................107
 Reversierung und Start .................................................107
 RTC wirksam ..............................................................108
 SSchraubengrößen ......................................................... 64
 Strom unterer Grenzwert ...............................................102
 Schalten am Eingang....................................................159
 Schalter 1 - 4 .............................................................125
 Schnellmenü...............................................................140
 Schutz........................................................................ 24
 Schwingungen und Stöße .............................................162
 Serielle Kommunikation .................................................. 16
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VLT® 6000 HVAC
 Serielle Kommunikation ................................................135
 serielle Kommunikationsschnittstelle .................................. 55
 Sicherheitsbestimmungen ................................................. 5
 Sicherheitsverriegelung..................................................106
 Sicherungen ................................................................ 37
 Soll- und Grenzwerte .................................................... 95
 Sollwert ..............................................................109, 131
 Sollwert speichern .......................................................107
 Sollwerttyp .................................................................100
 Sollwertverarbeitung ...................................................... 96
 Sperrung Parameteränderung.........................................108
 Spitzenspannung am Motor ...........................................159
 Sprache...................................................................... 80
 SPS........................................................................... 55
 Start .........................................................................107
 Startfreigabe ......................................................... 71, 107
 Steuer- und Regelgenauigkeit: ......................................... 23
 Steuereinheit LCP ......................................................... 72
 Steuerkarte.................................................................. 67
 Steuerkarte, 24-V-DC-Versorgung: ................................... 22
 Steuerkarte, Analogeingänge ........................................... 22
 Steuerkarte, Digital-/Puls- und Analogausgänge: ................ 22
 Steuerkarte, Digitaleingänge: ........................................... 21
 Steuerkarte, RS 485 serielle Kommunikationsschnittstelle ..... 23
 Stromgrenze...............................................................101
 Störgeräusche ............................................................160
 TTaktfrequenz ...............................................................123
 Technische Daten ......................................................... 26
 Thermischer Motorschutz .......................................... 66, 93
 Thermistor ..................................................................109
 Tiefpass.....................................................................133
 Transmitterverbindung ................................................... 71
 Typencode-zusammengesetzte Bestellnummer.................... 17
 Typenschild ................................................................140
 Typenschild ...............................................................140
 UUnterlastfunktion..........................................................124
 VVerzögerung Notfallbetrieb überbrückt, s ..........................135
 VLT-Ausgangsdaten (U, V, W): ........................................ 21
 Vor-Ort-Steuerung ........................................................ 73
 WWarnung ...................................................................... 6
 Warnung vor unbeabsichtigtem Anlaufen ............................ 5
 Warnung: Frequenz oberer Grenzwert ..............................103
 Warnung: Sollwert hoch ...............................................103
 Warnungen und Alarme ................................................147
 Wartungsfunktionen .....................................................136
 Weitere Literatur ............................................................. 9
 Werkseinstellungen.......................................................171
 Windup ....................................................................132
 Wirkungsgrad .............................................................163
 Wärmeabgabe vom VLT 600 HVAC ................................. 50
 ZZeit nach Sollwertfehler .................................................111
 Zeitverzögerung Stromgrenze, ILIM ...................................125
 Zustandsmeldungen .....................................................146
 Zusätzlicher Schutz ....................................................... 47
 Zweizonenregelung ....................................................... 71
 ÄÄndern von Daten......................................................... 77
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